COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare gi inspectiec sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 317

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare:Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr. 17, Magazin

“Profi”

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificare calilate apa — avarie retea ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 318
Data si ora prelevarii probei: 13.02.2024/14:15
Data si ora receptiei probei: 13.02.2024/14:40

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 13.02.2024/15:20

Data si ora finalizarii analizei:13.02.2024/21:15
Data si ora eliberarii rezultatului: 14.02.2024/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

pH Unitati pH >6,5 - <9,5 7.2/20.0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 524 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU ";((‘;ijl)) 1.13 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2306,11 Sfageéfgziﬁ:‘: 0.29 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0.32 SR EN ISO 7393-1:2002

% clor rezidual liber din w% min. 80% din 90 ]

clorul rezidual total clor total

Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007

Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti mefl 0,1 slatie, rezervor ) SR ISO 26777.':2707@ o
0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997

Fier ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Duritate totala Gggifw - SR ISO 6059:2008

Oxidabilitate mgQ02/1 5 - SR ENISO 8467:2001

Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Accepiahila pentru consumalori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si

fara modificari anormale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei‘

SEF LABO OR

Ing.chim.Sirbulgty Bugdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acd

" LQ: amoniu<0,020mg/l;

COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
LE E TARGOVISTE - DAMBOVITA s.4.|  Chim Tudorache Claudia

="Laborator Ceniral Apii Potabila . r 2
Laborator Apéi Potahild Targoviste Ch

il scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezuliainl analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.
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Exemplar nr. f




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 310

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 318

Loc de prelevare: Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr. 17, Data si ora prelevarii probei: 13.02.2024/14:15
Magazin “Profi” Data si ora receptiei probei: 13.02.2024/14:40
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua |

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 13.02.2024/15:30
Volum proba: 500 ml Data si ora finalizarii analizei: 16.02.2024/12:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 16.02.2024/12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

SR EN ISO 9308-1:2015

Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR ENISO 6308-1:201 S/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN IS0 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
8 . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m] 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
- UFC/1 ml Fara modificari . o
Nr. de colonii la 22°C = i 0 SR EN ISO 6222/2004
5 UFC/1 ml Fara modificari _
Nr. de colonii la 37°C m anormale 2 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

: : COMPANIA DE APA . h
Ing.chim.Sirbulef} Bogdan I E _‘_) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Biolog Dutu Florina

Loborator Central Apd Polohild /5;3*_"5'

Loborator Apd Polobild Targoviste

Reproducerea buletinului de thaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspecliec sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 318

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 319
Loc de prelevare:Viforata, str. Mihai Viteazu, nr.105, Magazin “Blue Data si ora prelevarii probei: 13.02.2024/14:05
Narsab™ Data si ora receptiei probei: 13.02.2024/14:40
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — avarie retea ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 13.02.2024/15:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:13.02.2024/21:15
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 14.02.2024/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7.2/20.0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 591 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU ph e 0.17 SR EN ISO 7027-1:2016
(rural)

Clor rezidual liber meg/| 2306,11 Sf“lsleéf, S 0.40 SR EN SO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0.43 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min. 80% din 93 .
clorul rezidual total ~ clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

o s 0,1 stalie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti g 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier g/l 200 < SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Gfrr[?ifw - SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mg0a/l 5 =~ SR ENISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anommale; 2) Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ;
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

I"g'Chim-Sifb“/‘efu Bogdan TirGovisTE- pimoviza s.4.|  Chim Tudoraghe Claudia
! - - 4

Loborator Central Apit Potabild
Laberator Apd Polabild Targoviste

SEF LABORATOR, K COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,

Reproducerea buletinului de analiza fara a‘p—-‘mu.’ seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la pro¥a prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 311

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Viforata, str. Mihai Viteazu, nr.105, Magazin

"Blue Narsab”

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziva |

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 319
Data si ora prelevarii probei: 13.02.2024/14:05
Data si ora receptiei probei: 13.02.2024/14:40

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 13.02.2024/15:30

Data si ora finalizarii analizei: 16.02.2024/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.02.2024/12:15

Melode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o5 ; SR EN ISQO 9308-1:2015
Escharieitis coli UFC/100mt ¢ 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. i SR EN ISO 9308-1:2015
Bagterdi coliforme UECrIoe 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. UFC/1 ml Fara modificari _
Nr. de colonii la 220C L1 sapiinEle 6 SR EN [SO 6222/2004
y UFC/1 ml Fara modificari ; -
Nr. de colonii la 37°C " srsle 4 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbu;ét}'u Bogdan

Reproducerea buletinului i

naliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPANIA DE APA

E E TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
.
="Leborator Central £ni Potchild

Loboratar Apd Pl

abili Targeviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 323

SolicSolicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 323
Loc de prelevare:Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr. 17, Magazin | Data si ora prelevarii probei: 14.02.2024/11:05
"Profi” Data si ora receptiei probei: 14.02.2024/13:00
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — avarie retea ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 14.02.2024/13:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 14.02.2024/21:15
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 15.02.2024/10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 26,5 - <95 7.3/20.0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 523 SR ENISO 27888:1997
i o 4 (urban) A AAITL 5
Turbiditate NTU 5 (rural) 0.20 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor ’ AR
Clor rezidual liber mg/l >0.1 - <0.5 retea 0.41 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0.43 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din , min. 80% din
. % ) 95 -
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 8.043 SR 180 7890-3:2000
T 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti mg/l 0,5 reica SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier gl 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
: Grade AN
Duritate totala ke 15.59 SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 0.57 SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 27.79 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 53.76 STAS 3069:1987

1) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumaltori si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 7
*Nolatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/1;

SEF LABORATOR, COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.ﬂir}:’ul’clu Bogdan TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudor au,he Zlaudia
=""Loborator Central Apii Potabild
g Laborator Apd Potabild Targoviste C/g

o . X ) i - e
Reproducerea buletinului de analiza fara Gpcepiul scris al laboraiorulul esie INTERZISA!
Re=uliotul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 315

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr. 17,

Magazin "Profi”
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 323

Data si ora prelevarii probei: 14.02.2024/11:05
Data si ora receptiei probei: 14.02.2024/13:00

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 14.02.2024/13:30
Data si ora finalizarii analizei: 17.02.2024/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.02.2024/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;8R EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN SO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
5 : SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
& UFC/1 ml Fara modificari o
Nr. de colonii la 22°C ™ il I SR EN IS0 6222/2004
. UFC/1 ml Fara modificari ; o
Nr. de colonii la 37°C n anormsle 7 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbu;é;’u Bogdan

COMPANIA DE APA

i E TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.
T
="lahorator Caniral Api Petehili

Lakorater Api Potabild Targovisle

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.,

F-17-7/4
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Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Exemplar nr. g




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calilaiea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanilara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 324

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 324
Loc de prelevare:Viforata, str. Mihai Viteazu, nr.105, Magazin "Blue Data si ora prelevarii probei: 14.02.2024/10:55
Narsab” Data si ora receptiei probei: 14.02.2024/13:00
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — avarie retea ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 14.02.2024/13:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 14.02.2024/21:15
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 15.02.2024/10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <9,5 7.3/20.0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 530 SR EN ISO 27888:1997
i 4 (urban) . 0971+
Turbiditate NTU 5 (rural) 0.28 SR EN ISO 7027-1:2016
: W > 0,1 statie;rezervor -
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <0.5 retea 0.41 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0.43 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din min. 80% din
. % 95 -
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare : 1) 1) SR ISO 7887:2012 — meteda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 6.405 SR ISO 7890-3:2000
e 0,1 stalie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitrit mg/! 0,5 retea SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
; Grade .
¢ 059:20
Duritate totala N m— 15.26 SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mg0a/] 5 0.57 SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 27.79 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 48.00 STAS 3069:1987

1) Accepiabila pentru_consumator si fara modificari anormale; 2) Accepiahil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumator si
fara modificar anormale ;
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/l;

SEF‘LABORA OR, "COMPANIA DE APA RE‘SPON?A?ESN%\%TIJA}%IZA,
Ing.chim.Sirbuleth Bogdan TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorac e audia

e iy
Lahorotor Cenirel Apa Potabila 7 Ve
Lahorator Apd Potabili Targoviste //

Reproducerea buletinului de analiza fara aeteptul scris al laboratorului esie INTERZISA!
Rezuliaiul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 316

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Viforata, str. Mihai Viteazu, nr.105, Magazin
"Blue Narsab”

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 324
Data si ora prelevarii probei: 14.02.2024/10:55
Data si ora receptiei probei: 14.02.2024/13:00

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 14.02.2024/13:30

Data si ora finalizarii analizei: 17.02.2024/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului; 19.02.2024/08:30

Meltode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i . _ SR EN ISO 9308-1:2015
Bscherichia golt UFC/00ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- : SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
o UFC/1 ml Fara modificari ] -
Nr. de colonii la 22°C = p— 5 SR EN ISO 6222/2004
¢ UFC/1 ml Fara modificari )
Nr. de colonii la 37°C " “mormale 10 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulefy Bogdan

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Biolog Dutu Florina
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Reproducerea buletinului de

aliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/4
Pag.1/1

cempl: (4
Exemplar nr. 5




