COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472
) BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2606
Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2650
Loc de prelevare: Aninoasa, str.Constantin Manolescu, Magazin “Profi” | Data si ora prelevarii probei: 19.08.2023/14:25
2878 Data si ora receptiei probei: 19.08.2023/15:25
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 19.08.2023/16:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 19.08.2023/20:00
Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
, determinata
_Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6/20,2°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cemla20°C 2500 536 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,58 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 i 0,41 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,43 SR EN 180 7393-1:2002
Clor rezidual liber 7 % ml;'of(z:)/faclhn 95 -
Amoniu (NHs") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros , - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust ‘ - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO2) L gl s - SR EN 26777.9002/C91:2006
Mangan ) ng/ 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (FeX F&™) ug/l 200 . SR IS0 6332:1996/C91:2006
i o : Grade

Suma de calciu si magneziu el - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/! 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru_consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABOR/ZQOR, COMPANIA DE APA RESPOI‘:IA{ABIL ALIZA,
Ing.chim.Sirbuleth Bogdan l 2 TARGOVISTE- DABoviTA s.A.| Chim Tudorach laudia
~ z i
' ~=""TLaborator Central Apd Potabil
gl Laborator Apd Potabili Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.2489

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Aninoasa, str.Constantin Manolescu,

Magazin “Profi” 2878
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica,

ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 2650
Data si ora prelevarii probei: 19.08.2023/14:25
Data si ora receptiei probei: 19.08.2023/15:25

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 19.08.2023/15:45
Data si ora finalizarii analizei: 22.08.2023/12:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.08.2023/12:45

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. . 1. determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
 Escherichia coli Shsai 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
'PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
5 . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Fora.ondifichrl 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C e 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA

Laborator Apii Potabild Targovigte

Ing.chim,SirbuletyBogdan K
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
— =t
Laborator Central Apa Potabild

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472
~ BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2607
Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2651
Loc de prelevare: Aninoasa, sat Viforata, str.Mihai Viteazu, nr.103, Data si ora prelevarii probei: 19.08.2023/15:05
Magazin “Blue Narsab” Data si ora receptiei probei: 19.08.2023/15:25
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 19.08.2023/16:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 19.08.2023/20:00
Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6/20,1°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 541 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,56 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/1 2306,11 oy T 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mg‘of(::)/fa?m 95 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare ) - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros , - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
SlEi Ny ) o et - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe*") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;if]e - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat ~ mgO2/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) o mg/i 250 s SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

7 *Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABO TOR COMPANIA DE APA RESPONS/KBIIijALIZA,
Ing.chim.Sirbujetu Bogdan TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tugioraclje Claudia
Luborutor Central Apé Potabila ' ilg
Laborator Apé Potabild Targaviste A

U

Reproducerea biletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera riumai la proba prelevata si analizata.
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.2490

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Aninoasa, sat Viforata, strMihai Viteazu,

nr.105, Magazin “Blue Narsab”
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica,

ziua 1

Produs analizat; apa potabila
Veolum proba: 500ml
Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 2651
Data si ora prelevarii probei: 19.08.2023/15:05
Data si ora receptiei probei: 19.08.2023/15:25

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 19.08.2023/15:45
Data si ora finalizarii analizei: 22.08.2023/12:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.08.2023/12:45

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. SR . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
, determinata
.. S nse SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii qohforme UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/L ml Farz madifias] 0 SR EN ISO 6222/2004
L anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/L ml i 0 SR EN ISO 6222/2004
) anormale
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulet ; ogdan
/
<’/

COMPANIA DE APA
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
=

Laborator Central Ap Potabild
Laborator Apé Poiabild Targoviste

Biolog Dutu Florina

e

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este /NT. 'ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2608

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2652
Loc de prelevare: Aninoasa, str.Constantin Manolescu, Magazin “Profi” | Data si ora prelevarii probei: 20.08.2023/08:40
2878 Data si ora receptiei probei; 20.08.2023/09:05
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 700 , Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 20.08.2023/09:15
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 20.08.2023/10:15
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 629 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate , NTU 4) 0,18 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber g/l 2206,11 S_tats’eéfngert‘:;r 0,34 SR EN SO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml:l.of(z(‘;/;clim 89 -
Amoniu (NH") mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) , mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Taitnifh (N0 ) , mg/! s - SR EN 267775002/C91:2006
Mangan ] pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*' Fe*) _ ng/l 200 < SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggéiiie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 = SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila penitru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

7 #

/1 /
SEF LABORATOR, COMPANIA DE AP ) RESPONSABI ANALIZA,
Ing‘chim,Sirbulénj Bogdan - TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tq,dorac; ¢ Claudia
/ ~="Laborator Central Apd Potabila /

Laborator Api Potabild Targoviste X

{1

U

<

-
m‘*\\-@—\

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/2 Exemplar nr. :’\)
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.2491

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Aninoasa, str.Constaritin Manolescu,

Magazin “Profi” 2878
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Marisac Mioara.

Fisa prelevare nr: 2652

Data si ora prelevarii probei: 20.08.2023/08:40
Data si ora receptiei probei: 20.08.2023/09:05

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 20.08.2023/10:45
Data si ora finalizarii analizei: 23.08.2023/09:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.08.2023/09:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
] ] ) determinata
W e . SR EN ISO 9308-1:2015
Eseheriahiagoll UFC/100ml b ¢ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI , ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. _ determinata
- e X SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme | UFC/100ml L . SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C Lt R 7 SR EN SO 6222/2004
; ) anormale
Nr. de colonii la 37°C UL m] ity B i, 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.SirbuletuyBogdan K

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT. ERZISA!

_COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laborator Central Apd Potabild
Labarator Apd Potabild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera humai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina

e
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2609

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2653

Loc de prelevare: Aninoasa, sat Viforata, str.Mihai Viteazu, nr.103, Data si ora prelevarii probei: 20.08.2023/08:25

Magazin “Blue Narsab” Data si ora receptiei probei: 20.08.2023/09:05

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 20.08.2023/09:15

Yolum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 20.08.2023/10:15

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7/20,0°C | SRISO 10523:2012

Conductivitate pS/ emla 20°C 2500 608 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,18 SR ENISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 S_tat;éfnge"t:)‘: 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mlg'of(z:/;’acllm 92 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO5") mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000

BIteH] (N g s reea - SR EN 26771:2000/C51:2008

Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe'") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Gfrr;ifle - SR IS0 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila peniru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

//
4

SEF LABORA/T} R, l K COMPANIA DE APA RESPONS/?E'IL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulety Bogdan TARG ) Chim Tudofachd Glaudia
g ¢ ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. ,
| = { .

% Laborator Central Apil Potobila : /

Lahorater Apé Potabili Targoviste
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.2492

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Aninoasa, sat Viforata, str.Mihai Viteazu,

nt.105, Magazin “Blue Narsab”
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2653
Data si ora prelevarii probei: 20.08.2023/08:25
Data si ora receptiei probei: 20.08.2023/09:05

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 20.08.2023/10:45

Data si ora finalizarii analizei: 23.08.2023/09:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.08.2023/09:15

0Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
) determinata
i T " SR EN ISO 9308-1:2015
Bscherieftia coll UFC/100ml . . SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. determinata
¥ . SR EN ISO 9308-1:2015
~Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22 ‘C anormale 4 SR EN ISO 6222/2004
o o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbule’;r Bogdan

'

Reproducerea buletinului-de

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. —~

COMPANIA DE APA Biolog Dutu Florina
KV

Laborater Central Apéi Potabild EE % .

Lohoratar Api Potabild Targoviste

haliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. ¢
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