LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1783

Solicitant: Sectia Fieni

Cod proba: 62

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Dovleac .

Loc de prelevare: Bezdead, Ramata, nr.883-fam. Urzica
Punet de prelevare: robinet cismea

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa
intrerupere pentru refacere stoc apa

Fisa prelevare nr: 2312

Data si ora prelevarii probei: 13.09.2023/18:30
Data si ora receptiei probei: 13.09.2023/19:30
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 13.09.2023/19:50
Data si ora finalizarii analizei: 13.09.2023/23:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 14.09.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA de‘z:::-(::il::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,4(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate K e 2500 617 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,53 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l - g} “<g"’;f;‘“:°r 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rez'idual liber din % N80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros = 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 = SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 s SR IS0 7890-3:2000
Nitriti (NO;) mg/l v qnailfc[:;w ) gg Eﬁ 32333?3335/(:9; 2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*" Fe') ug/l 200 < SR 1SO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gi‘fg;e - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg05/1 5 - SR EN 1SO 8467:2001
Cloruri (CI') mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumatori si fara modilicari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
madificari anormale; 4) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l.

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claudia ! /

Cod F-17-6/2

; % COMPANIA DE APA
-] TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

=" shorator Central Apd Potabild
Lokarator Api Potabild Pucoasa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala,
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RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia
y
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laboralor inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certifical nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucionsa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1749

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2312

Loc de prelevare: Bezdead, Ramata, nr.883-fam. Urzica Data si ora prelevarii probei: 13.09.2023/18:30
Punct de prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 13.09.2023/19:30

Cod proba: 62 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa intrerupere Data si ora efectuarii analizei: 13.09.2023/20:10
pentru refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 16.09.2023/15:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/13:00
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1783
Prelevat de: Dovleac .

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Lo . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
r . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C WPCH Lial | Peamesiican 16 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C e i | Deremesiien 6 SR EN SO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

Y

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claudia COMPANIA DE APA
1 / TARGOVISTE - DAMBOVYITA S.A.

Bl = =
=™ gborator Contral Apd Potebild
L Laharator Api Potabild Pucioasa

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatalii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1784

Solicitant: Sectia Fieni

Cod proba: 63

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Dovleac 1.

Loc de prelevare: Bezdead, Costisata, nr.9-fam. Badoiu
Punct de prelevare: robinet cismea

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa
intrerupere pentru refacere stoc apa

Fisa prelevare nr: 2313

Data si ora prelevarii probei: 13.09.2023/18:40
Data si ora receptiei probei: 13.09.2023/19:30
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 13.09.2023/19:50
Data si ora finalizarii analizei: 13.09.2023/22:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 14.09.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA dt:;:ll'(r):il::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6.5 - <95 7,4(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate . 2500 621 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,94 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber myl | 2oy Spgreeer 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
2 . . .
sl % Nin 0 82
Amoniu (NH;") mg/l 0.5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare = 1) 1 SR ENISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nt (N0r) T :
Mangan pg/l 50 - SR 1SO 6333:1997
Fier (Fe’" Fe’") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G?i?iie - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mg0y/] 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

Acceptahila peniru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Accepiahila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l.

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claudia \o/’

Cod F-17-6/2

{ o

G

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A.

Loborator Central Apd Poiabild
Loborator Apd Potabild Pucionsa

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata,
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Ch. Dimian Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1750

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Bezdead, Costisata, nr.9-fam. Badoiu

Punct de prelevare: robinet cismea

Cod proba: 63

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa intrerupere
pentru refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Dovleac 1.

Fisa prelevare nr: 2313

Data si ora prelevarii probei: 13.09.2023/18:40
Data si ora receptiei probei: 13.09.2023/19:30
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 13.09.2023/20:10
Data si ora finalizarii analizei: 16.09.2023/15:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/13:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1784

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
R . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UGy 1l | FRmmediioar 15 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFG 1y, | Fovenrodinear 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN [SO 14189/2017

RESPONSABIL ANALIZA

Biolog Manoiu h;@a

SEF LABORATOR COMPANIA DE APA
Ch. Dimian Claudia Q L’lRGGWSTE-D.JMBGWfA SA
i ="ohorator Central Apd Potchild
Lebarator Apd Potabild Pucionsa

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1789

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2320
Loc de prelevare: Bezdead, Ulita Fratila-Pod Ramata, str. Principala, | Data si ora prelevarii probei: 14.09.2023/08:25
nr.632-fam. Sorescu Data si ora receptiei probei: 14.09.2023/12:00
Punct de prelevare: robinet cismea Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Cod proba: 68 Data si ora efectuarii analizei: 14.09.2023/13:45
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa Data si ora finalizarii analizei: 14.09.2023/17:30
intrerupere pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 15.09.2023/11:30
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-1 4/2017
. L Val :
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate pszf(ﬁlg la 2500 612 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,61 SR EN ISO 7027-1:2016
. : > 0,1 slatie,rezervor .
=Y s _1: .
Clor rezidual liber mg/! > 0.1-<0.5 retea 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
0/ 3 H - A1
Yo clor rez_ldual liber din 0, iRl 89
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NOs") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
it - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOp ) g 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 . SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*" ,Fe’™) pg/l 200 “ SR IS0 6332:1996/C91:2006
c . Grade o
Suma de calciu si magneziu o - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/! 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptahila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara madificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l. COMPANIA DE APA
TA s-;owsrf-aiy.sawn; S.A.
SEF LABORATOR [Kﬂ-«‘: : — —— RESPONSABIL ANALIZA
Loherator Central Apd Polchili

Ch. Dimian Clandia , / t Lobaratar Apé Potabila Pucioasa Ch. Dimian C]audlaﬁ
Cod F-17-6/2

Ve

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Lahorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1755

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2320

Loc de prelevare: Bezdead, Ulita Fratila-Pod Ramata, str. Principala, nr.632- | Data si ora prelevarii probei: 14.09.2023/08:25
fam. Sorescu Data si ora receptiei probei: 14.09.2023/12:00
Punct de prelevare: robinet cismea Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Cod proba: 68 Data si ora efectuarii analizei: 14.09.2023/15:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa intrerupere Data si ora finalizarii analizei: 17.09.2023/08:00
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/13:00
Produs analizat: apa potabila Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1789
Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- : SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml | Faramodificari 7 SR EN 1SO 6222/2004

anormale

.. F i i

Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml A Gt ] SR EN ISO 6222/2004

anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR r.{?MPANM. DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia = | ARGOVISTE - DAKBOVITA 5 4. Biolog Manoiu Mirabela
[gharamr Central Apd Potakilg
7 Laborater Apd Potabild Pucionsg
Cod F-17-712 ;

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregisirat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucicasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1790

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2321
Loc de prelevare: Bezdead, Ulita Fratila-Pod Ramata, str. Principala, | Data si ora prelevarii probei: 14.09.2023/08:45
nr.992-Magazin lony BIS Market Data si ora receptiei probei: 14.09.2023/12:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Cod proba: 69 Data si ora efectuarii analizei: 14.09.2023/13:45
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa Data si ora finalizarii analizei: 14.09.2023/17:30
intrerupere pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 15.09.2023/11:30
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. . 1 s
Parametrii analizati UM Valoare CMA v an Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitali pH >6,5 - <9,5 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”32’0‘3‘2 e 2500 614 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,31 SR EN ISO 7027-1:2016
s 3 > 0,1 statie,rezervor P
Clor rezidual liber mg/l 50.1-<0.5 relea 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
as H M . Ay
o clor rez.ldual liber din 0, i 89
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
el . 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/| 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*",Fe*") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
.. . Grade 200
Suma de calciu si magneziu P, - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI') mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/1 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptahila pentru consumalori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
madificari anormale; 4) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Nolatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l.

[ COMPANIA DE APA
TARG - DAMBD
SEF LABORATOR o LI D RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia Loborator Central Apd Patsbila Ch. Dimian Claudia

) }/ Lekorator Apd Potabild Pucionse
Cod F-17-6/2 T

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1756

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2321

Loc de prelevare: Bezdead, Ulita Fratila-Pod Ramata, str. Principala, nr.992- | Data si ora prelevarii probei: 14.09.2023/08:45
Magazin Iony BIS Market Data si ora receptiei probei: 14.09.2023/12:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Cod proba: 69 Data si ora efectuarii analizei: 14.09.2023/15:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa intrerupere Data si ora finalizarii analizei: 17.09.2023/08:00
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/13:00
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1790
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
R ) SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s i SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C [T jg | Fevemosifven 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
. ra modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Fara modifican 1 SR EN IS0 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR = " RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia | |72~ _COMPANIA DE APA Biolog Manoiu Mirabela
) ﬁ) TARSGVISTE - DAMBOVITA S.A.

“Laborator Central Apé Potabila )/
Lobarater Apd Patabild Pucionsa '

Cod F-17-7/2
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1810

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2344
Loc de prelevare: Bezdead, Costisata, nr.9-fam. Badoiu Data si ora prelevarii probei: 15.09.2023/09:30
Punct de prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 15.09.2023/12:30
Cod proba: 67 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa Data si ora efectuarii analizei: 15.09.2023/13:00
intrerupere pentru refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 15.09.2023/17:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/11:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
s N Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA atoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52/0‘3‘8 a 2500 623 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,47 SR EN ISO 7027-1:2016
. 5 > 0,1 stalie,rezervor . ARG
Clor rezidual liber mg/l > 0.1-<0.5 retea 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o7 :
. Min 80
clorul rezidual total 0 " 91
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/1 50 - SR ISO 7890-3:2000
s - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) g 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’™) g/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
. . Grade I0)
Suma de calciu si magneziu iR - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/! 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI') mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

[YAcceptahila peniru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumatori si fara

madificari anormale; 4) Acceptahila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l.

-7 N COMPANIA DE APA
| TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
SEF LABORATOR ="Loborator Central Apd Folabild

Ch. Dimian Claudia \ ( Leborator Apdt Potabild Pucioosa

Cod F-17-6/2
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Labaorator inregistrat la Minisierul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1775

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2344

Loc de prelevare: Bezdead, Costisata, nr.9-fam. Badoiu Data si ora prelevarii probei: 15.09.2023/09:30
Punct de prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 15.09.2023/12:30

Cod proba: 67 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa intrerupere Data si ora efectuarii analizei: 15.09.2023/14:30
pentru refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 18.09.2023/08:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/12:00
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1810
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C R iz, | Teremmodifican 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C URCY 1ny, | ToeRfmadiicas 2 SR EN SO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR

[Y7P~ COMPANIA DE APA | RESPONSABIL ANALIZA
\ﬁg TAREOVISTE - GAMBOVITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela

{
|
Ch. Dimian Claudia |
\ 2= aborator Central Apd Polakild ¢
d/ L Lebarator Apé Potabild Pucioasa /

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatalii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1811

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2345
Loc de prelevare: Bezdead, Ramata, nr.883-fam. Urzica Data si ora prelevarii probei: 15.09.2023/09:50
Punct de prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 15.09.2023/12:30
Cod proba: 66 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa Data si ora efectuarii analizei: 15.09.2023/13:00
intrerupere pentru refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 15.09.2023/17:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/11:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
.. oL Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a oa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate W gm la 2500 622 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,87 SR EN ISO 7027-1:2016
i . >0,1 statie,rezervor AN
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 retea 0,34 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,36 SR EN ISO 7393-1:2002
0/ -3 5 3 - 3
Yo clorlez_ldual liber din % tiricGh 94
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0.5 sLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
TR - 0,1 statie,rczervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;) mg/l 035 retes - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pgfl 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*",Fe™) ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
o w ; Grade -
- SO 6059:200
Suma de calciu si magneziu e SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN 1SO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/] 250 - STAS 3069:1987

)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anarmale; 2)Acceptabil pentru consumat i si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

P COMPANIA DE APA
( \ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
SEF LABORATOR T T SN RESPONSABIL ANALIZA
=== {ghorator Central Apd Polchild

Ch. Dimian Claudia \ / l Latscotor Apd Polabild Pucioasa Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2  a

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1776

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2345

Loc de prelevare: Bezdead, Ramata, nr.883-fam. Urzica Data si ora prelevarii probei: 15.09.2023/09:50
Punct de prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 15.09.2023/12:30

Cod proba: 66 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa intrerupere Data si ora efectuarii analizei:15.09.2023/14:30
pentru refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 18.09.2023/08:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/12:00
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1811
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
7 i SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFCH ] | T2 modifican 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Fara modificari 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

Yy

Ch. Dimian Claudia %) TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4,
'/ isherator Cenirol Apd Potokila

Laborator Apé Patahild Pucinasa

SEF LABORATOR ’“-*”j\ COMPANIA DE APA

Cod F-17-7/2
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezullatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1822

Solicitant: Sectia Fieni

Cod proba: 66

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Dovleac |

Loc de prelevare: Bezdead, Ramata, nr.883-fam. Urzica
Punct de prelevare: robinet cismea

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa
intrerupere pentru refacere stoc apa

Fisa prelevare nr: 2358

Data si ora prelevarii probei: 16.09.2023/10:00
Data si ora receptiei probei: 16.09.2023/10:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 16.09.2023/11:00
Data si ora finalizarii analizei: 16.09.2023/17:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/11:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d;i::':i]::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6.5 - <9.,5 7,6(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “Szg‘é'g i 2500 623 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,04 SR EN ISQ 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l : 8{ _°:g,‘“’5’f;‘;';’°r 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,29 SR EN IS0 7393-1:2002
% clor 1'ez.idual liber din 0% S 86
clorul rezidual total
Amoniu (NHy") mg/| 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare = 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO;) mg/! i Ti‘ff::' " - 2}; Eg 5233333%@1 2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’) g/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gg':}?iie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg04/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptahila pentru consumatori si fara modific ari anorimale

*Nolatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L.Q: amoniu <0,019 mg/l.

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claudia } (

Cod F-17-6/2

COMPANIA DE APA

T o
~—== |aburator Cenirel Apd Potebila
Lohcrotor Apd Poighild Puringsa

‘F K‘“\’ FARGOVISTE - DAMBOYVITA S.A.

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultalele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1787

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2358

Loc de prelevare: Bezdead, Ramata, nr.883-fam. Urzica Data si ora prelevarii probei: 16.09.2023/10:00
Punct de prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 16.09.2023/10:50

Cod proba: 66 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa intrerupere Data si ora efectuarii analizei:16.09.2023/14:30
pentru refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 19.09.2023/08:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 19.09.2023/09:00
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1822
Prelevat de: Dovleac I.

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN 1SO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i 3 SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C Gy Iy | TecRumedifioan 9 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Ne. descolpnii 183790 UFCY 1oy | FAfambdifican 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

po=

SEF LABORATOR C
Ch. Dimian Claudia / / \ OMPANIA DE Api

:.i’L.C?WSTF DA BOVITA 5 4.
==l S A GOVITA S A.
) / ’; ‘# ,L::hum?ur Ceniral Apg Pyiohils

e 22270%0r Apii Potabild Pucignsg
<220 79 Potabild Puci

Cod F-17-7/2
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanalatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1823

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2359
Loc de prelevare: Bezdead, Costisata, nr.9-fam. Badoiu Data si ora prelevarii probei: 16.09.2023/10:15
Punct de prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 16.09.2023/10:50
Cod proba: 67 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa Data si ora efectuarii analizei: 16.09.2023/11:00
intrerupere pentru refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 16.09.2023/17:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/11:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Dovleac L.
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
.. . Val ’
Parametrii analizati UM Valoare CMA AR Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “32’0212 la 2500 622 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,60 SR EN ISO 7027-1:2016
L T 5 > 0.1 statie,rezervor s
Clor rezidual liber mg/| S 0.1-<0.5 retea 0,26 SR ENISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/] 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002
n/s = = =t
% clor rezllduai liber din % N80 87
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 2 SR ISO 10566:2001
Nitrati(NOs") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
b i . 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe'") ng/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
i . Grade §
" - :20
Suma de calciu si magneziu T SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOy/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/| 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptahila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
medificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L.Q: amoniu <0,019 mg/L.

7N COMPANIA DE APA
. JISREOVISTE - DAMBOVITA S.A. RESPONSABIL ANALIZA

et
LuLbon:mr Ce_nfrai Apd Polobild Ch. Dimian Claudia
LeSerator Apii Polabild Pucioasa '

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia ! /

Cod F-17-6/2
Reproducerca buletinuiui de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizala,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Lahorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1788

Fisa prelevare nr: 2359

Data si ora prelevarii probei: 16.09.2023/10:15
Data si ora receptiei probei: 16.09.2023/10:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei:16.09.2023/14:30
Data si ora finalizarii analizei: 19.09.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.09.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1823

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Bezdead, Costisata, nr.9-fam. Badoiu

Punct de prelevare: robinet cismea

Cod proba: 67

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa intrerupere
pentru refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Dovleac 1.

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- ; SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. disoolondi 1a259¢ VB ) | PRcamndifiesd 10 SR EN 1SO 6222/2004
anormale
Nr. de colonti 15 37°C UFC 1m) | e madican 7 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

7~ COMPANIA DE APA
_m] TERGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Biolog Manoiu Yihbela

{ ="Laberator Central Apd Potabila
Loboratar Apd Polabild Pucionsa

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Lahorator inregisirat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1824

Solicitant: Sectia Fieni
nr.632-fam. Sorescu

Cod proba: 68

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Dovleac 1.

Punct de prelevare: robinet cismea

Loc de prelevare: Bezdead, Ulita Fratila-Pod Ramata, str. Principala,

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa
intrerupere pentru refacere stoc apa

Fisa prelevare nr: 2360

Data si ora prelevarii probei: 16.09.2023/10:20
Data si ora receptiei probei: 16.09.2023/10:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei:
Data si ora finalizarii analizei:

16.09.2023/11:00
16.09.2023/17:10

Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d;::-(::i;e:ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52/0‘3‘2 2 2500 625 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 2,35 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l ig} ;'E(;esrfigor 0,49 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/! 0,54 SR EN ISO 7393-1:2002
0 olar ravi : :
oot lerdin gy | e o
Amoniu (NHy") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare = 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NQO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NOy) mg/l e Biii:ﬁm ) gg gg %gg;ggg::ifcm 22006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe'") pg/l 200 - SR I1SO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gg‘;?iie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN 1SO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptahil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acueptahil pentru consumatori si fara

madificari anormale; 4) Acceptahila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1,Q: amoniu <0,019 mg/l.

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2

COMPANIA DE APA

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
[i i.ﬁ;

(/7 Lohorator Ceniral Apd Potchild
\

Laharator Apd Potabild Pudaasa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claud}ia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatalii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1789

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Bezdead, Ulita Fratila-Pod Ramata, str. Principala, nr.632-

fam. Sorcscu
Punct de prelevare: robinet cismea
Cod proba: 68

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa intrerupere

pentru refacere stoc apa
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Dovleac L.

Fisa prelevare nr: 2360

Data si ora prelevarii probei: 16.09.2023/10:20
Data si ora receptiei probei: 16.09.2023/10:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei:16.09.2023/14:30
Data si ora finalizarii analizei: 19.09.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.09.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1824

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
g . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
” Far di i ,
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1) | Faremodificar 8 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Fara modificari 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-7/2

\

) TAREOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Ssaa B) | = Haail e
Lehorator Central Apd Polchils

Leborator Apd Polehili B

a5

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Lahorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1825

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Bezdead, Ulita Fratila-Pod Ramata, str. Principala,
nr.992-Magazin lony BIS Market

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 69

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa
intrerupere pentru refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Dovleac L.

Fisa prelevare nr: 2361

Data si ora prelevarii probei: 16.09.2023/10:30
Data si ora receptiei probei: 16.09.2023/10:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 16.09.2023/11:00
Data si ora finalizarii analizei: 16.09.2023/17:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/11:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

i .. Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9.5 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “82/0?‘2 e 2500 622 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 2,49 SR EN IS0 7027-1:2016
. . > 0,1 slatie,rezervor A1
Clor rezidual liber mg/l > 0.1-<0.3 retea 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
o . ) =
% clor 1e;1dual liber din v — 9
clorul rezidual total
Amoniu (NHy") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros w 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR IS0 10566:2001
Nitrati(NOs") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
et < 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/! 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’) pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
e . Grade 0
- N59:
Suma de calciu si magneziu Germane SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0y/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CID) mg/1 250 = SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/| 250 - STAS 3069:1987

JAcceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumatori si fara

modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l.

COMPANIA DE APA
ARG -DAMBOVITA S.A.
SEF LABORATOR = ;AR:DWSTET !’d AT Ibiﬁ RESPONSABIL ANALIZA
fozod s Lonorator Cenfral Apd Puichi i :
Ch. Dimian Claudia ' a/ Lohoratar Apé Potabild Puciaasa Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2

"y

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1790

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2361

Loc de prelevare: Bezdead, Ulita Fratila-Pod Ramata, str. Principala, nr.992- | Data si ora prelevarii probei: 16.09.2023/10:30
Magazin lony BIS Market Data si ora receptiei probei: 16.09.2023/10:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Cod proba: 69 Data si ora efectuarii analizei: 16.09.2023/14:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa intrerupere Data si ora finalizarii analizei: 19.09.2023/08:00
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 19.09.2023/09:00
Produs analizat: apa potabila Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1825
Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Dovleac I.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m| | Faramodificar 12 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m) | Faramodifican 8 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

Ch. Dimian Claudia TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela

SEF LABORATOR K CoWPARIA DE AP | RESPONSABIL ANALIZA

] )/ Loborator Central Api Polahild
4 Laborator Api Potubild Purioasa

Cod F-17-772
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1
Exemplar nr.




LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1827

Solicitant: Sectia Fieni
nr.632-fam. Sorescu

Cod proba: 68

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Dovleac 1.

Punct de prelevare: robinet cismea

Loc de prelevare: Bezdead, Ulita Fratila-Pod Ramata, str. Principala,

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa
intrerupere pentru refacere stoc apa

Fisa prelevare nr: 2365

Data si ora prelevarii probei: 17.09.2023/10:40
Data si ora receptiei probei: 17.09.2023/11:50
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 17.09.2023/12:10
Data si ora finalizarii analizei: 17.09.2023/16:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/11:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN I1SO 5667-14/2017

.t .. Valoarea )
Parametrii analizati UM Valoare CMA e . Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7.6(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “52/0‘3‘2 ba 2500 609 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 2,82 SR EN IS0 7027-1:2016
. . > 0,1 statie;rezervor -
- ZUl s ; -1:2002

Clor rezidual liber mg/| >0.1-<0.5 retea 0,23 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,26 SR EN ISO 7393-1:2002
or . T
% clor rez‘ldual liber din v NEin.80 88
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

I £ 0.1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/! 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*" Fe’") ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGra‘:_]e, - SR ISO 6059:2008

Crmane

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR SO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru e wmsumatori si fara modificari anarmale; 2YAccepiabil pentru consumale wi si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l.

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2

[

COMPANIA DE APA
P TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

7| <harator Central Apd Polahild
Lckzrator Apd Potahili Puciogsa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1792

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Bezdead, Ulita Fratila-Pod Ramata, str. Principala, nr.632-

fam. Sorescu
Punct de prelevare: robinet cismea
Cod proba: 68

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa intrerupere

pentru refacere stoc apa
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Dovleac 1.

Fisa prelevare nr: 2365

Data si ora prelevarii probei: 17.09.2023/10:40
Data si ora receptiei probei: 17.09.2023/11:50
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei:17.09.2023/13:00
Data si ora finalizarii analizei: 20.09.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.09.2023/14:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1827

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Vi : SR EN ISQ 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m] | Fara modificari 13 SR EN 1SO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C fiEey Tl | ToAmedinea 9 SR EN SO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-7/2

\
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COMPANIA BE APA
| TARBOVISTE - DA#ROVITA S.A.

St
Lokorator Central Apd Polahili

Laborator Apé Potubilid Puciogsa

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.
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Exemplar nr. j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Lahorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1828

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2366
Loc de prelevare: Bezdead, Ulita Fratila-Pod Ramata, str. Principala, | Data si ora prelevarii probei: 17.09.2023/11:10
nr.992-Magazin lony BIS Market Data si ora receptiei probei: 17.09.2023/11:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Cod proba: 69 Data si ora efectuarii analizei: 17.09.2023/12:10
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa Data si ora finalizarii analizei: 17.09.2023/16:10
intrerupere pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/11:00
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Dovleac [.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
s o Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA oarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”Szfﬂﬁlg la 2500 611 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 472 SR EN ISO 7027-1:2016
; 4 > 0,1 statie,rezervor ;
- f = V¥ td -1 r
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/! 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
o . : :
% clor 1ez‘rdual liber din % Min 80 80
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0.5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
o 2 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) gl 0,3 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*' Fe™) g/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
o : Grade o
- SO 6059:200
Suma de calciu si magneziu e SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI" mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptahila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptahil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara

modificari anormale; 4) Accepiahila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l.

COMPANIA DE APA |
SEF LABORATOR K, | TAZGOVISTE - DAKAOVITA S.A. ] RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia L ~="oborator Centrel Apd Potabild Ch. Dimian Claudia
L Leborator Apd Polubild Pudossa J 25
Cod F-17-6/2

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numnai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 5




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1793

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2366

Loc de prelevare: Bezdead, Ulita Fratila-Pod Ramata, str. Principala, nr.992- | Data si ora prelevarii probei: 17.09.2023/11:10
Magazin lony BIS Market Data si ora receptiei probei: 17.09.2023/11:50
Punct de prelevare: robinet chiuvela magazin Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Cod proba: 69 Data si ora efectuarii analizei:17.09.2023/13:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare dupa intrerupere Data si ora finalizarii analizei: 20.09.2023/08:00
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 20.09.2023/14:00
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1828
Prelevat de: Dovleac [.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
P ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
= ; SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Faramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
.. g di i
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Fara modificari 6 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR (e RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claundia

j . L”OMPAJH’M DE ADA Biolog Manoiu Mirabela
i AR 170?1'57&' D.»wgm: TA S 4.

L f:.mﬁurufor Ceniral Am

tor Apd PJIBb ild PU
Cod F-17-7/2 T
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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