“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
‘Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1584

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1627

Loc de prelevare: Bilciuresti, iesire statie Data si ora preélevarii probei: 17.05:2023/13:15
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 17.05.2023/15:10
Cod proba: 309

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
ziua 1

'Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 17.05.2023/15:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:18.05.2023/05:15
Prelevat de: Eftimie Gabriela, = ] ) Data si ora eliberarii rezultatului: 18.05.2023/13:00

‘Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

S Y 4 determinata |
Concentratia_ionilor de H |  Unitati pH 26,5 - <95 7,5/20,0°C SR ISO 10523:2012
_Conductivitate N ~ pS/cmla20°C 2500 - 631 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate | NmU A 4) 0,26 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber | mgl ,2206,11 e ety 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,16 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. 80% din 81 :

Amoniu(NHsH) | = mgl 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare = , , & - N 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros =~ o N - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust o R ] 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati NO3) | mg/l | 50 , 10,90 SR ISO 7890-3:2000

Nitriti NO) | mgl L SLQ SR AT 02/C912006
Mangan , O ugh 50 & SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*' Fe’*) B gl 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu | G(jrr;iie 20,19 SR ISO 6059:2008
Indice dé permanganat mg02/1 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001
Cloturi(Cth) .|~ mgl B 250 36,8 | SRISO 9297:2001

Sulfati ) ~ mg/t 250 97,92 STAS 3069:1987

i) Acceptabila pén’tm consurmatori si fara modificari anormale; '2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormiiale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/L; nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mgO02/1;

SEF LABO /JOR, w COMPANIA DF APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirb efu Bogdan < ) JARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4, Chim Tudorache Claudia
Laberator Centrg] Apd Potabilg ,{ o
Laborator Apa Posabili Targoviste

Q

{

Reprodicerea buletinului de andliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F=17:6/2 Exemplar nr.

Pagl/1



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1484

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Bilciuresti, iesire statie
Punct prelévare: rabinet chiuveta statie
Cod proba: 309

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa-potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 1627
Data si ora prelevarii probei: 17.05.2023/13:15
Data si ora receptiei probei: 17.05.2023/15:10

Receptionat/inregistrat: cliim Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 17.05.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 20.05.2023/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.05.2023/09:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 75667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
i B ) determinata
. : ' SR EN ISO 9308-1:2015
~ Escherichiacoli UECAO0] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare . Metode de analiza
L e ) determinata
e — SR EN ISO 9308-1:2015
- Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
) . e UFC/1 ml Fara modificari ;
7 Nr, de colonnulrar 22 C ) p——— 0 SR EN ISO 6222/2004
o UFC/1 ml Fara modificari
B Nr. d‘e’ COlOl’ll} laA3_7,,C ] N p— 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LAB TOR,
Ing.chim.Sirbpletu Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Duty Florina

K COMPARIA DE APA /Tg}’—é‘—
\ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
=
Lokorstor Central Apd Potabild

Laborutor Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este /NT. 'ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-772
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07 .2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1585

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1628
Loc de prelevare: Bilciuresti, Primarie Data si ora prelevarii probei: 17.05.2023/13:05
Punct prelevare: robinet cisiriea Data si ora receptiei probei: 17.05.2023/15:10
Cod proba: 310
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim.Tadorache Claudia
zivua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 17.05.2023/15:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:17.05.2023/19:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela , Data si ora eliberarii rezultatului: 18.05.2023/13:00
Metode de prelevare:1SO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667- 1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
, L [ , determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 628 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,29 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mel FY R i 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. §0% din 95 7
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO) mg/l > Stoa,t;e;e’rteezewor - s Eff 2266777777:'22000(322@91 22006
Mangan o ng/l 50 s SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*', Fe3+) g/t 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezm Ggrr;ii . | - SR ISO 6059:2008
Indlce de permanganat mgOa/1 S ] - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
~Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori 51 fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO
Ing.chim.Sirbulett Bogdan

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

¢

CGMPANIA DE APA
w TARGOYISTE - DAMBOVITA S.A.
="Laborator Central Apii Potabild
Laborator Apii Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara dcceptul scris al labordtorului este INTERZISA!
Rezultarul andlizelor se réfera numai la proba prelevata si analizata,

Fx17:6/2 Exemplar nr. 3

Pagl/l



“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

~Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1485

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Bilciuresti, Primarie

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 310

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevit de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 1628

Data si ora prelevarii probei: 17.05.2023/13:05
Data si ora receptiei probei: 17.05.2023/15:10

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data siora efectuarii analizei: 17.05.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 20.05.2023/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.05.2023/09:30

Metode de prelév’are’;ISO 5667-5/2017;SR EN 1SO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o . determinata
P SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichiacoli HRC . | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
) PARAMET’RII' INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. L determinata
8 el ) SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii colifotme e 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
g 3 e UFC/1 mi Fara modificari
Nr de colonii }a 22 C. v ‘ ——— 0 SR EN ISO 6222/2004
e =5 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de ’colonn la37°C 7 dngiials 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuleth Bogdan COMPARIA DE APA Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

/

E E TARGOVISTE - BAMBOVITA S.A.
]
Laborater Central Apé Potabili

Lebarator Apd Potabild Targoviste

Reziliatul analizeélor se refera numai la proba prelevadta si analizata.

F-17-712
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

~ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

" BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1586

Solicitant; SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1629
Loc de prelevare: Bilciuresti, str. Dascalului, nr. 26, Ghita Gheorghe Data si ora prelevarii probei: 17.05.2023/13:20
Piinct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 17.05.2023/15:10
Cod proba: 311
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 17.05.2023/15:45
Volum proba: 1000 m] Data si ora finalizarii analizei: 17.05.2023/19:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela ; L , Data si ora eliberarii rezultatului: 18.05.2023/13:00
~ Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
: R P o ‘ ) determinata |
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH 6,5 - <95 7,6/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate v uS/cmla20°C 2500 639 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate - NTU 4) 0,31 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber | mg/ e 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % o 95 :
“Amoniu (NHs) mg/l , 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare "t - | 9] 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
‘Miros N - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - s 3 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) 1 mg/l , 50 - SR ISO 7890-3:2000
i s 2 S el s - SR EN 267772002/C91:2006
Mangan ) L ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?" Fe*") o pg/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu'si magneziu J G,Srr;iie - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat - mgOyl o 5 . | SRENISO 8467:2001
Cloruri (CI).  mg/l 250 , " | SR1S09297:2001
Sulfati N mg/l 250 . STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anorinale ; 4) Acceptabila peritru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub lithita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

Laborator Apé Potebild Targoviste o

SEF LABORATOR, - RESPONSABIL ANALIZA,
Ing:chim.Sirbuletp Bogdan _COMPANIA DE APA Chim Tudopache Claudia
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. ’f{i/
‘L =" aborutor Central Api Potabila ( , ’jf;

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultarul analizelor se refera nunai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonatita 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1486

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Bilciuresti, str.Dascalului, nr.26, Ghita

Gheorghe

Punct prelevare: robinet cishea

Cod proba: 311

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1
Produs analizat: apa potabila
Voliim proba: 500 ml

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 1629

Data si ora prelevarii probei: 17.05.2023/13:20
Data si ora receptiei probei: 17.05.2023/15:10

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 17.05.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 20.05.2023/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.05.2023/09:30

Metade de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA _ Valoare Metode de analiza
e determinata
R e SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichia coli wrelmm 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterocodi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII_INDICATORI -
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. e L determinata
e B s ; ) SR EN ISO 9308-1:2015
_ Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 0 SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
y . 'O UFC/1 ml Fara modificari .
7 Nri de colorym»la 22C T e 4 SR EN ISO 6222/2004
s 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colpnn la 37°C anormale 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirtbuletu Bogdan Biolog Dutu Florina

Reproducerea biletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COSMPARIA DE APA

[E 2 — TARGOVISTE - DAMBOVITA S.4.
'L ="ukoraisr Centrel Apa Poiehila

Lehorater Apii

Fotabild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistiat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1601

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1644
Loc de prelevare; Bilciuresti, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 18.05.2023/14:15
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 18.05.2023/15:25
Cod proba:300
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare, | Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 18.05.2023/20:15
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:19.05.2023/02:40
Prelevat de: Marisac Mioara ] ] ] Data si ora eliberarii rezultatului: 19.05.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
) IR , determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate B | pS/emla20°C 2500 681 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate o NTU 4) ‘ 0,11 SR EN ISO 7027-1:2016
Clorresidwalliber | mer |35 0T 047 | sevisomssian:
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidugil Iiber ] % @;’ﬁ?:ﬁ)a?m 94 -
Amoniu (NHs) . ‘mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare ol - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
“Miros 4 . - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust |- 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") o v mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (N 0y) - mg/l o sﬁtée;éifw B gg gl\? 2266777777::2200002%C91:2006
Mangan | gl 50 ., SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*' Fe’") | pe 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu‘sj magnezig GSrrr?liie , - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat ; mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI). o ) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati N mg/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fata modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consurmatori si fara modificari anormale.

*Notdtia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l

.SEF,.LAB.O OR_’ COMPANIA DE APA RE.SPONSABIL ANAL.IZA’
Ing.chim.Sirbyletu Bogdan w TARGOYISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tu‘}ora‘:he Claudia
="laborater Ceniral Apd Potabili I
Laborator Apé Potobild Targoviste 0’7\\7/7/

Reproducerea buletinilui de analiza fara acceptul scris al laboratorului este IN. TERZISA!
Rezultatil analizelor se Pefera niimai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/2 Exemplar nr. :(
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“"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonarita 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1501

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1644

Loc de prelevare: Bilciutesti, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 18.05.2023/14:15
Punct prelevare: fobinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 18.05.2023/15:25

Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 18.05.2023/16:00
Volum proba: 500 ml Data si ora finalizarii analizei: 21.05.2023/14:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatalui: 22.05.2023/10:00

Metbde derprelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN SO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

~ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
I o determinata
g ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli Ltaaiml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
R . determinata
o oo SR EN ISO 9308-1:2015
’Bactern crohformre ) UFC/IOOle 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
ik - UFC/1 ml Fara modificari
__,Nr' 4de colonii lg 22 .C - anormale 7 1 SR EN ISO 6222/2004
) P I UFC/1 ml Fara modificari
»Nr.»der coloml la 37 C ‘ sptila 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF L—A}; RATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbyletu Bogdan COMPANIA DE APA Biolog Dutu Florina
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. :
~="1aborater Centra! Anit Petabild

Laborator Ap# Petabild Targeviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F=17-7/2 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inrégistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1602

Sohcntant SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Bilciuresti, Primarie

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba:301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare,
ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 1645
Data si ora prelevarii probei: 18.05.2023/14:00
Data si ora receptiei probei: 18.05.2023/15:25

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 18.05.2023/20:15

Data si ora finalizarii analizei: 19.05.2023/02:40
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.05.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667- 1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
o T ) L determinata
Concentratia jonilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 723 SR EN ISO 27888:1997
) Turbiditate NTU } 4) 0,20 SR EN ISO 7027-1:2016
RPN >0,1 statie,rezervor .
Clor remdual llbgr mg/l 20,1 - <0.5 refea 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
‘ ‘ min, 80% din
Clor rezidual hber 7 - % earibi] 95 -
Amoniu (NH4 ) e  mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare ] _ e - ) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
‘Miros N - , 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust o . 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l | 50 - "SR ISO 7890-3:2000
— . ) 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti (NOz) Tg 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l , 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*, Fe3+) pg/l 200 . SR IS0 6332:1996/C91:2006
Grade 5
Suma de calciu si magnezm Germane 7 = SR ISO 6059:2008
Tndice de permanganat o mg0/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (Cl) . mg/l 250 = SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 s STAS 3069:1987

l)Acceptablla pentru consumatorl si i fara modlﬁcarl ariormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si

fara modificari anormiale ; 4) Acceptabila peritru consumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

COMPANIA DE APA
3 TARGOVISTE - DAMBOYITA $.A.
="TLaborator Central Apd Potabild
Laborator Apid Potabils Targoviste

Repioducerea buletinulii de andliza fara ncceptul scris al laboratorului este INTERZISA !
Rezultarul analizelor se refera mimai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tugdorache Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

"LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1502

Sollcltant SECTIA TARGOVISTE

Fisa prelevare nr: 1645

Loc de prelevare: Bilciuresti, Primatie
Punct prelevare: robinet cisimea

Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —
stocare, ziua.2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 il

Prelevat de: Marisac Mioara

dezinfectie rezervor

Data si ora prelevarii probei: 18.05.2023/14:00
Data si ora receptiei probei: 18.05.2023/15:25

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 18.05.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 21.05.2023/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.05.2023/10:00

Metode de preieva’re:lSO 5667;5/2017§SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. o . determinata
g . SR EN ISO 9308-1:2015
_ Eschetichiacoli sy 0 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
- PARAMETRII INDICATORI v
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
_ . , determinata ,
. i s SR EN ISO 9308-1:2015
__ Bacterii coliforme GRS 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
- ” UFC/1 ml Fara modificari :
‘ Nr. der colonii la 22 C , anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
s: o UFC/1 ml Fara modificari
7 Nr. de colonii la 37 C S 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

COMFANIA DE APA

TARGOVISTE -

DAMEROVITA S.A.

Ing.chim.SirBuletu Bogdan Kw A i
%/Lubo rater Central Apd Poiabili

Laboraior Api Potabili Tirgoviste

Reproduceréa buletinuly

de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

__BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1603

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1646
Loc de prelevare; Bilciuresti; str. Dascalului, nr. 26, Ghita Gheorghe Data si ora prelevarii probei: 18.05.2023/14:25
Punct prelevare: robinét cisinea Data si ora receptiei probei: 18.05.2023/15:25
Cod proba:302
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare, | Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 18.05.2023/20:15
Yolum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 19.05.2023/02:40
Prelevat de: Marisac Mioara ] ) ] , Data si ora eliberarii rezultatului: 19.05.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
. . determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH 6,5 - <9,5 7,8/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate - uS / cm 1a 20°C 2500 692 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate R NTU 4) 0,24 SR EN ISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mgn |35 SeIEeer 0,42 SR EN'ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
‘ Clor rezidual liber ' 7 % ml;'of(z.:/:a?m 95 -
Amoniu NHs") _ ‘mg/l 0,5 SLQ | SR ISO 7150-1:2001
Culoate o - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros. | - , 2) ) 2) SR EN 1622:2007
Gust L — - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) o mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
PTG ) I . B s - SR EN 267773002/C51:2006
Mangan , - pg/l , 50 s SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’") v g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Posendl - | SRIS06059:2008
Indice de permanganat g0/ 7 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) , o mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pcﬁtru cdnsufnatori si fara mo‘diﬁcari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1

SEF LABORATOR, _ RESPONSABIL ANALIZA,
e chim. S3 (OMPANIA DE APA Chim Tudotache Claudi
Ingseitin, Sibilem Bogan EEV TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. ! 0§_i PRl R
="Laborator Central Ap& Potabili (/ﬁ}{/

Laberator Apii Potabild Térgoviste

Reprodircerea buletimilui de analiza fara deceptil scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1503

Solicitant; SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Bilciuresti, str.Dascalului, nr.26, Ghita

Gheorghe

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Voluin proba: 500 ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 1646

Data si ora prelevarii probei: 18.05.2023/14:25
Data si ora receptiei probei: 18.05.2023/15:25

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 18.05.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 21.05.2023/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.05.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;8R EN ISVO 5667-1/20‘22;SR ENISO 5667-3/2018;SR EN iSO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. ,, , determinata ,
TR SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli LFCE i) 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI _
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
] . determinata
_ g SR ENISO 9308-1:2015
7 Bact¢r11 coliforme UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
A8 o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. -d‘e colonii la‘ 22 ,C . » anormale 1 SR EN ISO 6222/2004
) o o UFC/1 mi Fara modificari
) Nr. de cplonu la 37 C' anormale 0 SR ENISO 6222/2004
SEF LAB TOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbylgtu Bogdan Biolog Duty Florina

Reproducetea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

_COMPANIA DE APA
- TARGOW;TE-!“{"EJ‘MSW,TA SA.
Laboraior Cenirai Ay Potabil

Leborator Apd Foiabil Térgovisie

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-772
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Exemplar nr. 3




