COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2437

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2482

Loc de prelevare: Cobia, rezervor inmagazinare Data si ora prelevarii probei:03.08.2023/15:30

Punct prelevare: robinet rezervor inmagazinare Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/18:00

Cod proba: 27

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

inmagazinare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/19:00

Volum proba; 1000 ml Data si ora finalizarii analizei; 03.08.2023/22:50

Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 04.08.2023/13:00

Metode de prelevare;:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati oM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8/20,2°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/cm1a20°C 2500 334 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,22 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 g b 0,31 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,34 SR EN 1SO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % S 91 -

Amoniu (NH4") mg/1 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) D SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros = 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust S 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

T (H0y) me/! e - SR EN 267772002/C91:2006

Mangan g/l 50 . SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?* Fe’") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, - RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirb Bogdan _COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
~ ) JARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. #
o
Labarator Central Ap Potabild
Laborator Apd Potahili Térgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2326

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Cobia rezervor inmagazinare

Punct prelevare: robinet rezervor inmagazinare

Cod proba: 27

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare
operationala

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 2432
Data si ora prelevarii probei: 03.08.2023/15:30
Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/18:00

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/20:30

Data si ora finalizarii analizei: 06.08.2023/19:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
AFLr . SR EN ISO 9308-1:2015
Esghariehiz ool e “ 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v . SR ENISO 9308-1:2015
Barferit colifomme UFG/ Ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
- o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

_COMPARIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBGYITA S.A.

Biolog Dutu Florina

Laberator Ce
Laborator Aps

Ing.chim.Sirbulet()Bogdan tK

niral Apd Potabild 7
Potabild Targaviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2438

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2483

Loc de prelevare: Cobia, sat Frasin Deal, nr.57, Nedelcu Ilie Data si ora prelevarii probei:03.08.2023/15:45
Punct prelevare: robinet cismea ' Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/18:00
Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
inmagazinare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila » Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/19:00
Yolum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei; 03.08.2023/22:50
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 04.08.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
' determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/ecmla20°C | 2500 341 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,18 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l L e 026 | SRENIS07393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,29 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % M B 90 :

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3’) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Niwati (RO me/l s - SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe* Fe**) pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G(c}:;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg0-/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari- anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabll pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO OR, ) RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbufetu Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
=="Laborator Ceniral Apé Potabili C)
< Laborator Apd Potabild Targoviste ‘

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatid consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2327

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Cobia, sat.Frasin Deal, nr.57, Nedelcu Ilie

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 2483
Data si ora prelevarii probei: 03.08.2023/15:45
Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/18:00

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/20:30

Data si ora finalizarii analizei: 06.08.2023/19:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Egsherichis vall UFC/100m e . SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m} 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
% s . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii [a 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LAB TOR,

Ing.chim.Sirbujetu Bogdan

/

RESPOSABIL ANALIZA,

="Laborator Central Apd Patabila ?}é%;

_COMPANIA DE APA Biolog Dutu Florina
Q TARGOYISTE - DﬁMBOVI[A S.A

Laborator Apii

Potabild Targovigte

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2439

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2484

Loc de prelevare: Cobia, sat Frasin Deal, nr 48, Stancu Marin Data si ora prelevarii probei:03.08.2023/15:55
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/18:00
Cod proba: 303

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
inmagazinare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/19:00
Yolum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 03.08.2023/22:50
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 04.08.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 7,8/20,2°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 330 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,34 SR EN IS0 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 i et 0,25 SR EN 1SO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % ml;'of(zz)/;a?m 89 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3’) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Rimtn (NOs ) mg/l s - SR EN 26777-2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 = SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?*,Fe’) ng/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS::;; - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) , mg/l 250 = SR 1SO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari- anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO\P?KFOR, _ RESPONSABIL ANALIZA,
Tng.chim.Sirbulefu Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
- TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
="Laborator Central Apé Potabila O
\ Laborator Api Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

"LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2328

Cod proba: 303

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2484
Loc de prelevare: Cobia, sat.Frasin Deal, nr.48, Stancu Marian Data si ora prelevarii probei: 03.08.2023/15:55
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/18:00

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —dezinfectie rezervor, Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/20:30
Volum proba: 500 ml Data si ora finalizarii analizei: 06.08.2023/19:10
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. i SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
N o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormalc 0 SR EN ISO 6222/2004
s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C eismale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulefti Bogdan _ Biolog Dutu Florina
‘C'GMPANIAA DE APA X
~ TARGOVISTE - DAMBGVITA S.A.
~="Laborator Central Apd Potabila

Laborator Apé Potabilé Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2 Exemplar nr. g

Pag.1/1




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2440

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2485

Loc de prelevare: Cobia, sat Mislea, nr 202, Radoi Niculina Data si ora prelevarii probei:03.08.2023/16:10

Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/18:00

Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

inmagazinare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila | Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/19:00

Volum proba: 1000 m] ) Data si ora finalizarii analizei: 03.08.2023/22:50

Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 04.08.2023/13:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9/20,2°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 342 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,21 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber meg/l 2206,11 B ey 0,22 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mlé’l'(j?z’a?m 88 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Mitritf (NOG) mg/l ol - SR EN 26777:2000/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?* Fe’") pg/l 200 = SR IS0 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrrr?]iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/1 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru_consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari- anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO ] OR, RESPONSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbyletu Bogdan CO/MPANIA DE APA Chim Tudorachg Claudia
) TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4,
el

Laborator Central Apé Potabila
Laborator Apdi Potabils Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2329

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Cobia, sat.Mislea, nr.202, Radoi Niculina

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 2485

Data si ora prelevarii probei: 03.08.2023/16:10
Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/18:00

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/20:30
Data si ora finalizarii analizei: 06.08.2023/19:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
¥ e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o : SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
i 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 1 SR ENISO 6222/2004
ss o UFC/1 mi Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

<

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Ks/!.ubommr Central Apd Potabild

Laborator Apii Potabild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2

Pag.1/1

Biolog Dutu Florina

<.

Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2457

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2502

Loc de prelevare: Cobia, rezervor inmagazinare Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/11:55
Punct prelevare: robinet rezervor inmagazinare Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/13:05
Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
inmagazinare, zina 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/14:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 04.08.2023/17:50
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9/20,2°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 340 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,25 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 Ry 0,40 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % - ol o 93 .

Amoniu (NH4") mg/| 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001

Culoare - - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
N (NG me/l s - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe*",Fe’™") ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggéiiie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 # SR 1SO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO (?R, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulety/Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudorache £laudia
g TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. 1~
Laborator Central Api Potabilg
N Laborator Apa Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F=17-6/2 Exemplar nr. J

Pagl/1



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2347

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Cobia, rezervor inmagazinare
Punct prelevare: robinet rezervor inmagazinare
Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

inmagazinare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2502

Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/11:55
Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/13:05

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 07.08.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/12:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO §667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e - SR EN ISO 9308-1:2015
Eseheriolia ooli CpL/L00a d . SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
) determinata
.. s SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
ss o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbulefu Bogdan

<]

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

l K""l.ubommr Central Apil Potabild

Laborator Apd Potabild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2

Pag.1/1

Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. S




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

- LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2458

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2503
Loc de prelevare: Cobia, sat Frasin Deal, nr. 57, Nedelcu Ilie Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/12:25
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/13:05
Cod proba: 301
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
inmagazinare, ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/14:00
Yolum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 04.08.2023/17:50
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/13:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7.9/20,2°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 322 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,62 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l i 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mléll'of(z;/:a?m 91 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/1 50 - SR ISO 7890-3:2000
Natriti (NGI) g s - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe',Fe*") ng/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;(:;C - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/| 250 5 SR 1S0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO OR,

RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulgtu Bogdan COMPANIA DE APA
) TARGOVISTE - BAMBOVITA 5.4,

Chim Tudorache,Claudia

=
Laborator Central Apa Potabilg
Laborator Apii Potabild Térgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr, g

Pagl/i



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2348

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Cobia, sat.Frasin Deal, nr.57, Nedelcu Ilie

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2503
Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/12:25
Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/13:05

Receptionat/inregistrat: chim, Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 07.08.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/12:30

Metode de prelevare;:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.y . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
- o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C i 4 SR EN ISO 6222/2004
s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C sl 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbulety Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

K COMPANIA DE APA

3 TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

.

Laborator Central Apd Potabild
Laborator Apd Potabild Targoviste

R

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2459

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2504
Loc de prelevare: Cobia, sat Frasin Deal, nr. 48, Stancu Marian Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/12:10
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/13:05
Cod proba: 302
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
inmagazinare, ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/14:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 04.08.2023/17:50
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 334 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,78 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber g/l g e 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % | minS0%dn 91 -
Amoniu (NH4") mg/! 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros 3 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust 5 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 g SR ISO 7890-3:2000
i (NU5) mg/l e - SR EN 26777.2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe*") pg/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gg;iie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOy/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (Cl7). mg/l 250 2 SR IS0 9297:2001
Sulfati ‘mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORA ; _ RESPONSABIL ANALIZA,
Ing, chim Sirbulefa Bogdan K _COMPANIA DE APA Chim Tudorache Llaudja~
— TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. ;
a1

Laborator Centrol Apéi Potahila
Laborator Apdi Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3

Pagl/1



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2349

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Cobia, sat.Frasin Deal, nr.48, Stancu Marian

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2504
Data si ora prelevarii probei: 04,08.2023/12:10
Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/13:05

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 07.08.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/12:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
2 2% s SR EN ISO 9308-1:2015
et pal WGl . J SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.Y . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C y—— 1 SR EN ISO 6222/2004
‘s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C " 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA Biolog Dutu Florina

Laborator Apd Potabila Targoviste

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan
e TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
Loborator Centrel Apd Potabild

Reproducerea buletinului de/analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-712
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Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2460

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2505
Loc de prelevare: Cobia, sat Mislea, nr. 202, Radoi Niculina Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/11:45
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/13:05
Cod proba: 303
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
inmagazinare, ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/14:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 04.08.2023/17:50
Prelevat de: Chiran Antonia , Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 331 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,98 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 e = 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l ' 0,34 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber 7 % mlg'of(zg/:a?m 88 -
Amoniu (NH4") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO>) gt > Sat§e§erteezewor i gﬁ {381\(1322(56777777;52000()22/C91 2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?*,Fe’") pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu ngfr?iie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/1 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABO&GOR, RESPONSABIL ANALIZA,

Ing, chim, Sirbylefu Bogdan _COMPANIA DE APA Chim Tudorache Glaudia
- TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. o
="laborator Central Api Potahila

Laborator Apii Poiabila Térgoviste "

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

'BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2350

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Cobia, sat.Mislea, nr.202, Radoi Niculina

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 303

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2505
Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/11:45
Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/13:05

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 07.08.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/12:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 18O 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C . " SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
~ . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
:s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C e 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C - 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

COMPARIA DE APA Biolog Dutu Florina

Laborator Apé Potubili Targoviste
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. g




