COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatii consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3834

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3909

Loc de prelevare: Cojasca, iesire stalie Data si ora prelevarii probei: 21.11.2023/15:50
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 21.11.2023/17:35
Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2023/18:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora finalizarii analizei: 21.11.2023/20:30

Data si ora eliberarii rezultatului: 22.11.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 443 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU ”'5(&"[2%) 0,59 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 S_l""sleo",‘;‘:::;r 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min. 80% din 94 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
i mg/l 0,1 statie, Vrezervor . SRISO 2677?:2_[1_02 o
0,5 retea SR EN 26777:2002/C91;2006
Mangan g/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Ggf;‘iie - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/! 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 . STAS 3069:1987

1) Acceptahila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil peniru consumatori si
fara modificari anarmale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l;

. . A BT . ¥ : ATAC o
Ing.chim.Sirbylgtu Bogdan TiRGOVISTE- DAugovya 5.4,  Chim Tudorgehe Claudia

SEF LABO JrOR, K COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
=1

charalor Central And Potohild
Lobaratar Apdi Foiabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acdeptul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3635

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3909
Loc de prelevare: Cojasca, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 21.11.2023/15:50
Data si ora receptiei probei: 21.11.2023/17:35

Punct prelevare: robinet chiuveta statie
Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziual
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2023/18:10
Volum proba: 500ml Data si ora finalizarii analizei: 24.11.2023/12:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 24.11.2023/12:20

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN 18O 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. SR EN ISO 9308-1:2015
Bagterdi colifoene URCHio] ¢ i SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Fera modifican 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
. s UFC/1 ml Fara modificari )
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletti/Bogdan

Biolog Dutu Florina

COMPANIA DE APA % :
) TARGOVISTE- DAMBGVITA S.A.
="Taberator Central Apd Potabild
Laborator Api Potubild Térgoviste

Reproducerea buletinului de apaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitalii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3833

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3910
Loc de prelevare: Cojasca, str. Principala, nr. 680, Milescu Dan Data si ora prelevarii probei: 21.11.2023/16:00
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 21.11.2023/17:35
Cod proba: 701
Scopul analizei: verificarea calitatii apei —avarie electrica ziua 1 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2023/18:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora finalizarii analizei: 21.11,2023/20:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.11.2023/13:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH . Unitati pH >6,5 - <9.5 7,520,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 449 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU “S(g‘rfﬁzn)) 0,33 SR ENISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/ T 0,43 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR ENISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din . min. 80% din
clorul rezidual total A clor total 93 )
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
it mg/l 0,1 :lalie? TEeZETrvor . SR ISO 26777‘:2_6_02:_ .
0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan ug/l 50 « SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala e - SR IS 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 - SR ENISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceplahila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ;

#Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

3! _ A
SEF LABORATOR, w COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
=

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan TARGOVISTE - DAMBIVITA § A Chim Tudorache Claudia
Leboratar Cenivel Apd Polabilg /LF
O

Loboiator Apd Petobild Targaviste

Reproducerea buletinului de analiza fara greeptul scris al laboratorudui este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevoia si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinaté consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3636

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Cojasca, str. Principala, nr. 680, Milescu Dan

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziual

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de; Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 3910
Data si ora prelevarii probei: 21.11.2023/16:00
Data si ora receptiei probei: 21.11.2023/17:35

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2023/18:10

Data si ora finalizarii analizei: 24.11.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 24.11.2023/12:20

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o i SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
3 SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
.3 o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C P———y 0 SR EN IS0 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C WEC L m P mineeas: 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale

SEF LABO 'r;TOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

COMPANIA DE APA
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. %
="1chorator Central Apd Potahild
Laborater Api Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanitara a calitafii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3836

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3911

Loc de prelevare: Cojasca, sat Fantanele, str. Principala, nr. 370, Iordan | Data si ora prelevarii probei: 21.11.2023/16:10
Claudiu Solomon Data si ora receptiei probei: 21.11.2023/17:35
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziva 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2023/18:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 21.11.2023/20:30
Prelevat de: Eftimic Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 22.11.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,6/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate uS /emla20°C 2500 466 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU & tumar) 0,22 SR EN [SO 7027-1:2016
(rusal)

Clor rezidual liber mg/l 220(3,11 "‘geor:ir;‘;r 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN IS0 7393-1:2002

% clor rezidual liber din % min. 80% din 93 i

clorul rezidual total clor toal

Amoniu mg/l 0.5 SLQ SR IS0 7150-1:2001

Culoare wo- 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nittifi mgl 0,1 stalie, rezervor . SR ISO 26777:2_0_02‘ : N

0,5 relea SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan pe/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala GS::)iie . SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgOa/l 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru comsumalori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumator si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si

fara modificari anormale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a melodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbujetu Bogdan

TARCOWISTE -

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorgghe Claudia
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Reproducerea buletinului de analiza fara\acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Re=uliatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3637

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Cojasca, sat Fantanele, str. Principala, nr. 370,

lordan Claudiu Solomon

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziual
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 3911
Data si ora prelevarii probei: 21.11.2023/16:10

Data si ora receptiei probei: 21.11.2023/17:35

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2023/18:10
Data si ora finalizarii analizei: 24.11.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 24.11.2023/12:20

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
ey . SR EN IS0 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
“ . . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
ve UFC/1 ml Fara modificari i P
Nr. de colonii la 22°C S——— 0 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C UFC/ ml Faia mobilieali 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirb fetu Bogdan K\

Reproducerea buletinului {e analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laberator Centrol Apd Potabild

Loborator Apd Potabild Targovisie

ezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3837

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3912
Loc de prelevare: Cojasca, str. Spre Bilciuresti, nr. 211, Stoichita Marin | Data si ora prelevarii probei: 21.11.2023/16:20
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 21.11.2023/17:35
Cod proba: 703
Scopul analizei: verificarea calilatii apei — avarie electrica ziua 1 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2023/18:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora finalizarii analizei: 21.11.2023/20:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.11.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 6,5 - <95 7,0/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 459 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU ‘;((TUL::‘;)) 0,65 SR EN IS0 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 220{31]1 5_"“2“{?;’;‘;‘: 0,13 SR EN 1SO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,15 SR EN 180 7393-1:2002
9% clor rezidual liber din ” min, 80% din 87 )
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0.5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR IS0 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
g 0,1 stalie, rezervor SR IS0 26777:2002

Nitriti mg/! 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pgll 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Gf;i‘if}é - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/] 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anorimale; 3) Acceptabil pentru consumaltori si
fara modifican anormale |

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABO ﬁOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulgfu Bogdan Chim Tudorache Claudia
/

~  COMPANIA DE APA
) FARCOWSTE - ANDOVITA SA.

Reproducerea buletinului de analiza fara aiceptul scris al laboratorulul este INTERZISA!
Rezuliatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/4 Exemplar nr. 3



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3638

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Fisa prelevare nr: 3912

Loc de prelevare: Cojasca, str. Spre Bilciuresti, nr. 211, Stoichita
Marin

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 703

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziual
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Eftimie Gabricla

Data si ora prelevarii probei: 21.11.2023/16:20
Data si ora receptiei probei: 21.11.2023/17:35

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 21,11.2023/18:10
Data si ora finalizarii analizei: 24.11.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 24.11.2023/12:20

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. 5 SR EN [S0O 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UEC/ m) Fora ripdificeri 6 SR EN ISO 6222/2004
anormale
£ o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C Bty 1 SR EN IS0 6222/2004

SEF LABORATOR,

RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan K

COMPARIA DE APA
TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A.

Lehorater

Laborator 4

Caniral Apd Poiohil

5 Polebila Targoviste

Reproducerea buletinului

analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

ezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Biolog Dutu Florina
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Exemplar nr. g




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatca apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3840

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3915
Loc de prelevare: Cojasca, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 22.11.2023/13:45
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 22,11.2023/15:15
Cod proba: 700
Scopul analizei: verificarea calitalii apei — avarie electrica ziua 2 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2023/16:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora finalizarii analizei: 22.11.2023/18:50
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.11.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 6,5 - <93 7,6/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /cmla20°C 2500 542 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 45((‘;&‘ - 0,49 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber meg/| sl iy 0,53 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,56 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min, 80% din 95 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati mg/| 50 - SR 180 7890-3:2000
Niteiid mg/l 0.1 stalie, rezervor . SR ISO 26777:20_02 -
0.5 reica SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/ 50 - SR 180 6333:1997
Fier ng/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala GS . ade : SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 - SR ENISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consamaton si fara modificari anormale; 2) Acceplabil pentru consumalori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modifican anormale |

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATQR, < RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulefy Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
) JARGOVIZIE - DAVBOVITA S.A. y”
Lahorator Central i55 Polabil 0
Laborator Apd Polabili Targevis

Reproducerea buletinului de analiza fara ac d;vlu.’ scris al laboraiorulul esie INTERZISA!
Re=ultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3641

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Cojasca, iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua2
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 3915

Data si ora prelevarii probei: 22.11.2023/13:45
Data si ora receptiei probei: 22.11.2023/15:15

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 25.11.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.11.2023/08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;5R EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
a g . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
: SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Foramasificar ] SR EN SO 6222/2004
anorinale
Nr. de colonii la 37°C UFC/1ml Fyprrodifieert 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
SEF LAB TOR. RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbyletu Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPANIA DE APA
_‘) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
St 1

Lobarator Ceniral And Potabila
Laborator Apd Potahd Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,

F-17-7/4
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3841

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Cojasca, str. Principala, nr. 680, Milescu Dan
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Yolum proba: 1000 ml

Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 3916
Data si ora prelevarii probei: 22.11.2023/14:10
Data si ora receptiei probei: 22.11.2023/15:15

Receptionat/inregistrat: chim. Tudcrache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2023/18:00

Data si ora finalizarii analizei: 22.11.2023/20:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.11.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

pH Unitati pH >65 - <95 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/emla20°C 2500 395 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 45((”1; L:;‘)) 0,39 SR EN IS0 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2306,11 R 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002

% clor rezidual liber din % min. 80% din 94 i

clorul rezidual total clor total

Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007

Nitrati mg/l 50 “ SR ISO 7850-3:2000

Niteid g/ 0,1 slat_ie, rezervor ; SRISO 26777.’:2_0021 o
0.5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan ug/l 50 = SR IS0 6333:1997

Fier ugi 200 z SR ISO 6332:1996/C91:2006

Duritate totala Gfliiiie . SR ISO 6059:2008

Oxidabilitate mgQ02/1 5 = SR EN ISO 8467:2001

Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/| 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptahila pentru consumatori si fara modificari anommale; 2) Acceptabil pentru consumaton si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si

fara modificari anonmale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020

mg/l;

SEF LABORATOR,

RESPONSABIL ANALIZA,

COMPARIA DE APA

Chim Tudorache Claudia

Ing.chim.Sirbulgt { Bogdan ’K

Lebarater Apd Potahild Ta

Ta "L“lul‘r pdsso iTA SA
L.zuuui"-“ vral "‘JEF i ‘u il

visie

Reproducerea buletinului de analiza fara atcepiul scvis al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3642

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Cojasca, str. Principala, nr. 680, Milescu Dan

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 3916
Data si ora prelevarii probei: 22.11.2023/14:10
Data si ora receptiei probei: 22.11.2023/15:15

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 25.11.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.11.2023/08:15

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C o . _ SR EN IS0 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i o SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
= UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 2 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C e 1 SR EN IS0 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbu

Reproducerea buletinului dé/analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Bogdan
@

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPARIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.

Leborator Cenirel Apd Pololild

Laherator Apd Poiahild Targoviste

czultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calilatii apei potabile
LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/F ax0245631472
BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3842
Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3917
Loc de prelevare: Cojasca, sat Fantanele, str. Principala, nr. 370, Iordan | Data si ora prelevarii probei: 22.11.2023/14:00
Claudiu Solomon Data si ora receptiei probei: 22.11.2023/15:15
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 22.11,2023/16:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 22.11.2023/18:55
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 23.11.2023/13:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >65 - <95 7,6/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate S /emla200C 2500 388 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU i(mbj‘m) 0,10 SR EN ISO 7027-1:2016
(rural) i
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 sf“geéf';‘:;l‘;zr 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN IS0 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min. 80% din 94 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare 3 1) 1) SR 1SO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR IS0 7890-3:2000
Nitriti s 0,1 statie, re_zervo: . SR ISO 2677'7':2712{02‘ .
0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. Grade . n
Duritate totala Germane - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 = SR IS0 §297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumalori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumaton si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumatori si
fara modifican anormale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbulefy Bogdan

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

Lehoratar Apdl T

Repraducerea buletinudui de anoliza fara aceepiul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezwliatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizaio.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3643

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Cojasca, sat Fantanele, str. Principala, nr. 370,

lordan Claudiu Solomon
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml]
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 3917
Data si ora prelevarii probei: 22.11.2023/14:00
Data si ora receptiei probei: 22.11.2023/15:15

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 25.11.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.11.2023/08:15

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
L : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN 190 9308.1:2015/A1:2617
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e § SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UrCH il Farmodificar ) SR EN IS0 6222/2004
anormale
5 o UFC/1 ml Fara modificari ]
Nr. de colonii la 37°C anormale 2 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABQRATOR,
Ing.chim.Sirbaletu Bogdan

i

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

COMPANIA DE APA

E E w TARGOVISTE - DANBOVITA S.A. — =
~m— -

i ]
Lohoratar Cenirel And Potobild

Laborator Apd

Poiahild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3843

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3918
Loc de prelevare: Cojasca, str.Principala, Primarie Data si ora prelevarii probei: 22.11.2023/13:25
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 22.11.2023/15:15
Cod proba: 703
Scopul analizei: verificarea calitatii apei —avarie electrica ziua 2 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2023/16:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora finalizarii analizei: 22.11.2023/18:55
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.11.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 65 - <95 7,6/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 396 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU 45(1“@) 0,11 SR EN ISO 7027-1:2016
(rural)
Clor rezidual liber mg/] e e, 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN IS0 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min. $0% din 94 .
clorul rezidual total ' clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR IS0 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti mg/l 0,1 slalie, rezervor ; SR ISO 26777‘:20(22m‘ .
0,5 retea SR EN 26777;2002/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Gfrr[fli‘fle 2 SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgQ2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumalori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale |

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORAFOR,
Ing.chim.Sirbulgtt Bogdan

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

!

Reproducerea buletinului de analiza fura aceeptud scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezuliand analizelor se refera numai la proba prelevaia si anolizata,

F-17-6/4 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3644

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Cojasca, str.Principala, Primarie

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 703

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 3918

Data si ora prelevarii probei: 22,11.2023/13:25
Data si ora receptiei probei: 22.11.2023/15:15

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Clandia

Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 25.11.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.11.2023/08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
oy . y SR EN IS0 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN I1SO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C BEEH m Fam modifieat 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la37°Cc | UFC/1ml Fara modificari 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale

SEF LABORATOR,

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPARIA DE APA
TEPGOVISTE- DAMBOYITA S.A.

Ing.chim.Sirbulgty Bogdan
' = .
fahoruser Centra’ p Polebild
Lohoratar Agit Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de hnaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 3




