“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3429

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3494
Loc de prelevare: Costesti Vale, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 16.10.2023/13:35
: Data si ora receptiei probei: 16.10.2023/16:00
Punct prelevare: robinet rezervor stocare
Cod proba: 200 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare suplimentara
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 16.10.2023/16:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2023/23:30
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 17.10.2023/11:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cemla20°C 2500 355 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,20 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l P e g 0,72 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,74 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. 80% din 97 :
Amoniu (NH4*) mg/! 0,5 0,021 SR 18O 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 0,093 SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO2) mg/l ol Sﬁtée;eﬁimr SLQ gg g\? 2266777777:i2()00()22/C91 22006
Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe*") ug/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G(e};iiie 6,17 SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOy/1 5 0,70 SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/1 250 11,12 SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 15,36 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: nitriti<0,007mg/l; mangan<10pg/I; fier<20pug/l;

RESPONSARIL ANALIZA

COMPANIA DE APA
w TARGDVI,STE DMBOVITA S.A.

="Laborafor Central Apa Potabila
Laborator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti ~ Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3253

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Costesti Vale, iesire statie
Punct prelevare: robinet rezervor stocare
Cod proba: 200

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —monitorizare

suplimentara

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 3494
Data si ora prelevarii probei: 16.10.2023/13:35
Data si ora receptiei probei: 16.10.2023/16:00

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 16.10.2023/16:50
Data si ora finalizarii analizei: 19.10.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.10.2023/13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
— . SR EN ISO 9308-1:2015
Egaharicing ol UFC/100ml : 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. UFC/1 ml Fara modificari :
Nr. de colonii la 22°C " - 0 SR EN ISO 6222/2004 i
.s UFC/1 mi Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C " anormale 0 SR ENISO 6222/2004

[

SEF LABQRATOR,
Ing.chim.Sirb/Ptu Bogdan
\

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA

E z ‘) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
="TLaborator Central Apd Potabili

Laborator Apd Potabild Térgoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-7/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3430

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3495
Loc de prelevare: Costesti Vale, Primarie Data si ora prelevarii probei: 16.10.2023/13:45
Data si ora receptiei probei: 16.10.2023/16:00

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 201 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare suplimentara

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 16.10.2023/16:30

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2023/23:30

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 17.10.2023/11:00

Metode de prelevare;:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate S /eml1a20°C 2500 353 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU ' 4) 0,45 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/] ey e 0,39 SR EN 1SO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % min. 0% din 93 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitrid. (NI g s - SR EN 26777-2003/C51:2006

Mangan pg/l 50 11 SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?*, Fe’") pg/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/! 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; fier<20pg/l;

SEF LABQRATOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbyletu Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
‘) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
=""Laborator Central Api Potabili ]
Lobarator Apii Potabild Targoviste U

Reproducerea buletinului de anializa fara“acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti ~ Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3254

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3495

Loc de prelevare: Costesti Vale, Primarie Data si ora prelevarii probei: 16.10.2023/13:45
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 16.10.2023/16:00

Cod proba: 201

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
suplimentara

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 16.10.2023/16:50
Volum proba: 500ml Data si ora finalizarii analizei: 19.10.2023/13:00
Prelevat'de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 19.10.2023/13:15

Metode de prelevare:ISO $5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
' ¢ SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. : SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
- C/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C & n— 4 SR ENISO 6222/2004
& UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C " ——— 5 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABO TOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Loborator Centrol Apdi Potabild
Lahorator Apd Potabild Térgoviste

Ing.chim. Slrbu t Bogdan ) ) Biolog Dutu Florina
COMPANIA DE APA -
) TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. %

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3431

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3496
Loc de prelevare: Costesti Vale, sat Tomsani, Scoala Generala Data si ora prelevarii probei: 16.10.2023/13:55
Data si ora receptiei probei: 16.10.2023/16:00

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 202 7 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare suplimentara

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 16.10.2023/16:30

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2023/23:30

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 17.10.2023/11:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISQ 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Yaloare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/emla200C 2500 356 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,52 SR EN IS0 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 R 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mléll'of(z:ﬁa?m 86 -

Amoniu (NHg") mg/l 0,5 0,070 SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NOy) mg/l > Stoafée;erti?mr ‘ gi 51\? 2266777777:'22000022@91 22006

Mangan pg/l 50 24 SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?* Fe**) ug/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Gg;‘;ie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) , mg/l 250 = SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: fier<20pg/l;

SEF LABORATOR, = RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan l i‘/ Tﬁggah:g}r‘sﬂgdjuggy#: ':_ " Chim Tudorache Claudia
Nt ]

Laborator Central Apé Potabild
Laborator Apé Potabild Targoviste \ A

Reproducerea buletinului de analiza fard pcceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3255

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Costesti Vale, sat Tomsani, Scoala Generala

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 202

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare

suplimentara

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500m]
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 3496

Data si ora prelevarii probei: 16.10.2023/13:55
Data si ora receptiei probei: 16.10.2023/16:00

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 16.10.2023/16:50
Data si ora finalizarii analizei: 19.10.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.10.2023/13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e 4 SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . 'SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
e UFC/1 m! Fara modificari ’
Nr. de colonii la 220C Lis anormale 1 SR ENISO 6222/2004
= C/1 ml Fara modificari
Ne deeclonilla gren | reim e 1 SR EN ISO 6222/2004

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

o
]

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laborator Central Apd Potobild

Laborator Api Potebild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Biolog Dutu Florina
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3432

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3497
Loc de prelevare: Costesti Vale, sat Tomsani, str. Teiului, nr.15, Barbu Data si ora prelevarii probei: 16.10.2023/14:05
Maria Data si ora receptiei probei: 16.10.2023/16:00
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 203 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare suplimentara
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 16.10.2023/16:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2023/23:30
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 17.10.2023/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 358 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,54 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 e 0,13 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,16 SR EN ISO 7393-1:2002
’ Clor rezidual liber % ml;'of(g:a?m 81 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 0,063 SR ISO 7150-1:2001
Culoare 7 - 1 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust : 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitri (N0 ) mg/l  saen - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 23 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?* Fe’") g/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:riiie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) ] mg/l 250 = SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: fier<20pug/i;

SEF LABO \OR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletn Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudorache/Claudia
) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. '
~ ~="TLaborator Central Api Potabild ;

/ Laborator Apii Potabilis Targovigte

Reproducerea buletinului de analiza fara acSeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3256

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Costesti Vale, sat Tomsani, str.Teiului, nr.15,

Barbu Maria

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 203

Scopul analizei: verificarea calitatii apei ~monitorizare

suplimentara

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 3497

Data si ora prelevarii probei: 16.10.2023/14:05
Data si ora receptiei probei: 16.10.2023/16:00

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 16.10.2023/16:50
Data si ora finalizarii analizei: 19.10.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.10.2023/13:15

Metode de prelevare;ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
- UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C m anormale 0 SR EN IS0 6222/2004
. UFC/1 mi Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C o anormale 2 SR EN IS0 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan : "COMPANIA DE APA
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
=

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

Laborator Cenirel Apd Potabild

Laborator

Apii Potabild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-772
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3433

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3498

Loc de prelevare: Costesti Vale, sat Tomsani, str. Teiului, nr.43, Chivu Data si ora prelevarii probei; 16.10.2023/14:15

Vasile Data si ora receptiei probei: 16.10.2023/16:00

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 204 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare suplimentara

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 16.10.2023/16:30

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2023/23:30

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 17.10.2023/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate puS/emla20°C 2500 355 SR ENISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,53 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l i 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mlglbf(z:)/ga?m 92 -

Amoniu (NH") mg/l 0,5 0,059 SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

NIl (NO:) me/! S suen - SR EN 26777-2002/C91:2006

Mangan pg/l 50 44 SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe*") pg/l 200 SLQ SR IS0 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu ij:;‘iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg0>/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/! 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: fier<20pg/l;

SEF LABOR@JOR, COMPARIA i aPi )  RESPONSABIL ANALIZA,
Ing chim.Sirbyleu Bogdan 2 2 ) TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. Chim Tudoyache Claudia
=""Laborator Central Apé Potabila

Laborator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3

Pagi/l



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3257

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Costesti Vale, sat Tomsani, str.Teiului, nr.43,

Chivu Vasile

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 204

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —~monitorizare

suplimentara

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de; Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 3498

Data si ora prelevarii probei: 16.10.2023/14:15
Data si ora receptiei probei: 16.10.2023/16:00

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 16.10.2023/16:50
Data si ora finalizarii analizei: 19.10.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.10.2023/13:15

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. g p SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli G700} 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
o3 C/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22°C UFC/im p— 0 SR EN ISO 6222/2004
. UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C " — 0 SR EN IS0 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

R

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DﬁMBOVI}'A S.A
Ry
Laborator Central Apd Potabild

Laborator Apé Fotabila Térgoviste

Reproducerea buletinului de-analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2 Exemplar nr. 1
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3438

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3504
Loc de prelevare: Costesti Vale, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 17.10.2023/13:35
Data si ora receptiei probei: 17.10.2023/15:45

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 200 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare suplimentara

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 17.10.2023/16:00

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 17.10.2023/23:40

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 18.10.2023/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/cmla20°C 2500 374 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,21 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 BT 0,48 SR EN 1SO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % m}éll’of(zz’a?m 96 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare = ' 1) 1) - SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 SLQ SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NOy) mg/l s SLQ 0. 26 S CEE

Mangan pg/l 50 SLQ SR IS0 6333:1997

Fier (Fe*',Fe*") pg/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Gi}rr;c;ie 5,05 SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat ‘mgO/1 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 11,12 SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 17,28 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si .
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1; nitrati<0,079mg/}; nitriti<0,007mg/l; mangan<10upg/l; fier<20pg/l;
IMn<0,5mg0O-/1;

RESPONSARBIL ANALIZA,
COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia

E E TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. .
et
Laborater Central Apit Potabili N

Laborator Apé Potabila Targoviste

SEF LABO}QTOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr.g

Pagl/1



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3261

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3504

Loc de prelevare: Costesti Vale, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 17.10.2023/13:35
Punct prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 17.10.2023/15:45

Cod proba: 200

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —monitorizare Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
suplimentara

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 17.10.2023/16:00
Volum proba: 500ml Data si ora finalizarii analizei: 20.10.2023/13:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 20.10.2023/13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
T . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C m e 0 SR EN ISO 6222/2004
.. C/1 ml TFara modificari
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/m —— 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABQRATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

RGOYISTE - DAMBO!’ITA S.A

="Laborator Central Apii Potabild
Laborator Apé Potabila Tdrgoviste

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan K} COMPANIA DE Api | DBiolog Dutu Florina
TA

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.

F-17-772 Exemplar nr.j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3439

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3505
Loc de prelevare: Costesti Vale, Primarie Data si ora prelevarii probei: 17.10.2023/13:45

Data si ora receptiei probei: 17.10.2023/15:45
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 201 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare suplimentara

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 17.10.2023/16:00

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 17.10.2023/21:00

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 18.10.2023/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate S /cmla20°C 2500 398 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,57 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/] e 0,47 SR EN SO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mlﬁ'ﬁ%’ﬁm 96 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros ' - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NOs") mg/l 50 s SR ISO 7890-3:2000

Wit (R me/l T - SRLEN 26777:2000/C91:2006

Mangan g/l -~ 50 13 | SRISO 6333:1997

Fier (Fe*' Fe*") g/l 200 ’ SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GS:;‘:’]C - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg0y/l : 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 = SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; fier<20pg/l;

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudoraghe Claudia

SEF ‘LAB(&@}TOR, _COMPANIA DE APA
Ing.chim.Sir / 7tu Bogdan <) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

1
Laborator Centrol Ap@ Potabilg
V / Laborator Apé Potabil Térgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris dl laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr.j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatid consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3262

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Costesti Vale, Primarie
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 201

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare

suplimentara

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 3505
Data si ora prelevarii probei: 17.10.2023/13:45
Data si ora receptiei probei: 17.10.2023/15:45

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 17.10.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 20.10.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.10.2023/13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli HPG/HRm! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-12015/A1:2017
.. C Fara modificari
Wi, dis polow ta 2200 | o Led ki 10 SR EN ISO 6222/2004
s UFC/1 ml Fara modificari
Ne. e ssloriil 1a 379 G s 0 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbu %u Bogdan COMPANIA DE APA
‘) TARGOVISTE - DAMBOVYITA S.A.

Laborator Central Api Potakilz |

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Laborator Api Potabild Targoviste |

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3440

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3506
Loc de prelevare: Costesti Vale, sat Tomsani, Scoala Generala Data si ora prelevarii probei: 17.10.2023/13:55

Data si ora receptiei probei: 17.10.2023/15:45
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 202 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare suplimentara

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 17.10.2023/16:00

Volum proba: 1000 m] Data si ora finalizarii analizei: 17.10.2023/21:00

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 18.10.2023/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 372 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,52 SR EN IS0 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 g ol 0,35 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % m1:1. of(::fa(lim 94 -

Amoniu (NH4) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 = SR 1SO 7890-3:2000

Wiy, (NCk) mg/l e - SR EN 26777-2002/C91:2006

Mangan ug/l 50 16 SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?*,Fe*") ng/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrﬂi‘;ie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgQ»/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 1SO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru_consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1; fier<20pg/l;

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

)

.\.

. . /
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan ; .
g 3 ~ ) TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4,

]
Laberator Central Apd Potabilg
Laborator Apd Potabifd Targoviste

I
J _
SEF LABORATOR, K COMPANIA DE APA

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr, j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3263

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3506

Loc de prelevare: Costesti Vale, sat Tomsani, Scoala Generala | Data si ora prelevarii probei: 17.10.2023/13:55
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 17.10.2023/15:45

Cod proba: 202

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
suplimentara

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 17.10.2023/16:00
Volum proba: 500ml Data si ora finalizarii analizei: 20.10.2023/13:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 20.10.2023/13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Eselierichia sol UEC/100mi . D SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
- C/1 Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/L mi o 2 SR EN ISO 6222/2004
- /1 Fara modificari
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/Tml anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

i

1
Laborator Centra! Apd Potabild
Laborator Apii Potabild Targoviste

Ing.chim.Sirbulety Bogdan COMPANIA DE APK |
S TARGDVIﬁTE-D/fMBOVIIA S.A

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3441

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3507

Loc de prelevare: Costesti Vale, sat Tomsani, str.Teiului, nr.15, Barbu Data si ora prelevarii probei: 17.10.2023/14:05

Maria Data si ora receptiei probei: 17.10.2023/15:45

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 203 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare suplimentara

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 17.10.2023/16:00

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 17,10.2023/21:00

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 18,10.2023/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 370 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,63 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 e = 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,43 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mxg.(j(zg/;a?m 95 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR 1SO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NOj3) mg/l 50 N SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO7) mg/l o Sﬁtsler’e’éfm’r - s T

Mangan ng/l 50 32 SR IS0 6333:1997

Fier (Fe?* Fe’") pg/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 > SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru_consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; fier<20pg/l;

\
SEF LABO "17’OR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbujetu Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudoraghe Claudia
~ ) TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4, )
="Taborator Central Apii Potabila e

Laborator Apéi Potabila Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3264

Solicitant: SECTIA TITU
Loc de prelevare: Costesti Vale, sat Tomsani, str.Teiului, nr.15,
Barbu Maria
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 203
Scopul analizei: verificarea calitatii apei —~monitorizare
suplimentara

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de; Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 3507
Data si ora prelevarii probei: 17.10.2023/14:05
Data si ora receptiei probei: 17.10.2023/15:45

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 17.10.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 20.10.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.10.2023/13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
_— . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coll HFCH DO 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m! 0 0 SREN ISO 9308-1-2015/A1:2017
. UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C m ~normale 0 SR EN ISO 6222/2004
i UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C m — 4 SR ENISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbulety Bogdan

7

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

Laborator Ceniral Apé Potabila
Laborator Apéi Potabild Térgoviste

_COMPANIA DE APA
‘) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
et 1

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3442

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3508
Loc de prelevare: Costesti Vale, sat Tomsani, str. Teiului, nr.43, Chivu Data si ora prelevarii probei: 17.10.2023/14:15
Vasile Data si ora receptiei probei: 17.10.2023/15:45
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 204 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare suplimentara
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 17.10.2023/16:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 17.10.2023/21:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 18.10.2023/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 368 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,77 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 i 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'of(ig/ga?m 95 -
Amoniu (NH") , mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati NO5) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Niriti (NGz ) mg/l s - SR EN 267772002/C91:2006
Mangan pg/l 50 32 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe*) pg/t 200 21 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GSrrriiie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (Cl) mg/l 250 : SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru_consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABO
Ing.chim. erb

COMPANIA DE APA
Bogdan w TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4,

="Taborator Central Api Potabilg
Laborator Apé Potabils Tdrgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

Exemplar nr. z




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3265

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3508

Loc de prelevare: Costesti Vale, sat Tomsani, str.Teiului, nr.43, | Data si ora prelevarii probei: 17.10.2023/14:15
Chivu Vasile Data si ora receptiei probei: 17.10,2023/15:45
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 204 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei —monitorizare

suplimentara Data si ora efectuarii analizei: 17.10.2023/16:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 20.10.2023/13:00
Volum proba: 500ml Data si ora eliberarii rezultatului: 20.10.2023/13:15
Prelevat de: Chiran Antonia

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i g ; SR EN ISO 9308-1:2015
Bschetiehia sali UG L000] 0 g SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m! 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

SR EN ISO 9308-1:2015

Buetert coliforme HFCA %0 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
- 1ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22°C greilu el 0 SR EN ISO 6222/2004
o C 1 Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C PG i, 6 SR EN ISO 6222/2004
SEF L 1ORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbyiletu Bogdan COMPANIA DE AP Biolog Dutu Florina
) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. /ﬁm
="Laborator Ceniral Apd Potabila

Laborator Apii Potabild Térgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2 . Exemplar nr. 3
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