COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE 7

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
~ Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

~ BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1346

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1379
Loc de prelevare: Patroaia, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 03.05.2023/10:30
Punct prelevare: robinet, rézervor stocare Data si ora receptiei probei: 03.05.2023/14:40
Cod proba: 305
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 03.05.2023/18:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 04.05.2023/06:55
Prelevat de: Ehe Mariana B Data si ora eliberarii rezultatului: 04.05.2023/13:15
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
O , determinata
Concentratia jonilor de H |  Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate ) ~ pS/cmla20°C 2500 355 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate ] NTU 4) 0,44 SR EN ISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mgl 2206,1,1 s i 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber . | % ml;'of(i:ﬁa?m 86 -
‘Amoniu (NHs) , mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare N ey 1 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 4 2) 2) SR EN 1622:2007
‘Gust 1 . 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) , ] ‘mg/l 50 0,08 SR ISO 7890-3:2000
Niriti NO) | mgl > Stoa,t;e;ertzemr SLQ gg }ESI?2266777777:'22000022/C91:2006
Mangan , ng/l 50 p SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’") , g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu 4 GSrr;ii - 7,96 SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat |  mgOs/l 5 SLQ SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI), | o ‘ g/l , 250 6,25 SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 15,36 STAS 3069:1987

i)Acceptabila peritru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificati anormale ; 4) Acéeptabila pentra consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mgO/1;

SEF LABO RESPONSABIL ANALIZA,
I SEi'L S'Cl)a I E}}’ d COMPANIA DE APA Chim Tudéache Claudia
U, oguatl \ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. o)
< 17 i
L= Toborator Contral Apé Potabild 5{ Q
Lahorator Apd Potabili Térgoviste

Reprodicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
F-17-6/2 Exemplar nr. z

Pagl/l



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

"LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE |

Laborator inrégistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti

— Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1259

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Patroaia, iesire statie
Punct prelevare: robinet, rezervor stocare

Cod proba: 305

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —

stocare ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelévat de: Ene Mariana

dezinfectie rézervor

Fisa prelevare nr: 1379
Data si ora prelevarii probei: 03.05.2023/10:30
Data si ora receptiei probei: 03.05.2023/14:40

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 03.05.2023/15:30
Data si ora finalizarii analizei: 06.05.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.05.2023/08:15

“Mefode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. e ; determinata ,
N ) SR EN ISO 9308-1:2015
~ Escherichia coli Wik 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
- PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
R L ; determinata ]
- e . SR ENISO 9308-1:2015
_ Pegterficolifgmme | UFC/100m 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
s v e ey UFC/1 mi Fara modificari
7 Nr de cqlonn la22°C 7 anormale 0 SR ENISO 6222/2004
v ‘70 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 377 C S 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbulgtu Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F=17-7/2

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA
3 TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
=""Laborator Central Apé Potabila
Laborator Apa Potabila Targaviste

Pag.1/1

Biolog Dutu Florina

—

Exemplar nr. 3




"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Otdonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1347

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1380

Loc de prelevare: Patroaia Deal, str. Principala, ”Centrul de ingrijire Data si ora prelevarii probei: 03.05.2023/10:45
petsoane varstnice” Data si ora receptiei probei: 03.05.2023/14:40
Punct prelevare: tobinet, chiuveta bucatarie

Cod proba: 306 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificaréa calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare

ziua 1 ' Data si ora efectuarii analizei: 03.05.2023/18:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 03.05.2023/22:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 04.05.2023/13:15
Prelévat de: Ene Mariana o

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
] o e , . determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
_Conductivitate 1S /cmla20°C 2500 360 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,51 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l T 0,11 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % min. 0% din 92 :

Amoniu (NHs")_ “mg/l 0,5 SLQ SRISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3Y) mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO7) e e - SR EN 26777.2002/C51:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe*",Fe*") pgl 200 ] . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magrieziu GS;‘;; - | SRISO 6059:2008
_Indice de permanganat mgOy/1 5 . SR EN ISO 8467:2001

Cloturi (CI) __mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub litnita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1; fier<20ug/l;

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tud acher Claudia

SEF LABQE

BT : COMPANIA DE APA
Ing.chim.Sigbyletu Bogdan l iw TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A.
L_>="{chorator Central Apé Petabild

Lahoratar Apé Potebild Targovisie

Reproducerea buletinulii de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera humai la proba prelevdta si analizata,

F-17:6/2 Exemplar nr. 3
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministeril Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1260

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Patroaia Deal, str.Principala, Centrul de

Ingrijire Persoane Varstnice

Punct prelevare: robinét chiuveta bucatarie

Cod proba: 306

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
_Prelevat de: Ene Mariania

Fisa prelevare nr: 1380
Data si ora prelevarii probei: 03.05.2023/10:45
Data si ora receptiei probei: 03.05.2023/14:40

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 03.05.2023/15:30
Data si ora finalizarii analizei: 06.05.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.05.2023/08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/20]77;SR EN ISO 56767-1/2022;SR ENISO 5667-3/2018;SR ENISO 1945872007;SR ENISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. e . determinata
T = ; SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichia coli BFGA0mI 0 0 _ SRENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
~ PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
v 3 ] ] determinata
p— : ; SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. ‘de colonii la 22 C 7 7 —— 0 SR EN ISO 6222/2004
s .. o UFC/1 ml Fara modificari
A Nr. de colonii 1;1 377C —— 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulétu Bogdan Biolog Dutu Florina

Reproduicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatil analizelor se refera numdi la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMEGVITA S.A.

{Kzlubommr Centrel Aud Potabild

Laborator Apé Petahilg Targoviste

Pag.1/1
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_ _Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_ Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1348

Sollc1tant SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1381
Loc de prelevare: Patroaia Vale, str. Principala, Scoala Gimnaziala Data si ora prelevarii probei: 03.05.2023/11:30
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 03.05.2023/14:40
Cod proba: 307
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
ziua 1 :
Produs andlizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 03.05.2023/18:30
Volum proba; 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 03.05.2023/22:00
Prelevat de: Ene Mariana =~ Data si ora eliberarii rezultatului: 04.05.2023/13:15
Metode de prelevare ISO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667- 1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
, ] ) , determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/emla20°C 2500 368 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate ~ NTU 4) 0,50 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber myl | 3 e 0,11 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % it 85 :
Amoniu (NHs") o  mg/l 0,5 SLQ 'SR ISO 7150-1:2001
Culoare o , - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros R - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust ‘ , . 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3). . | mg/l ‘ 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti NO) ~ mg/l , o St()a,t;er,ertzzewor , } §§ g\? 2266777777;'22000022/'@1:2006
,Mangan I P - 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe.Fe) | ugl 200 - "SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezm Ggrr;iie 7 - SR ISO 6059:2008
,Indlce de permanganat L mg0y/1 5 . SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) | mg/l 250 5 SR ISO 9297:2001
Sulfati - , mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentiu consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABO ' RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirb Bogdan w ; Ag&“yg ?E”IDAM gg VIAT: '§ N Chim Tudoraghe Claudia
Lubormor Central Apd Potckild Cyé
Laborator Apii Potabilé Térgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara ackeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. ¢
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

'BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1261

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Patrodia Vale, sir. Principala, Scoala

Gimnaziala

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 307

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1381

Data si ora prelevarii probei: 03.05.2023/11:30
Data si ora receptiei probei: 03.05.2023/14:40

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 03.05.2023/15:30
Data si ora finalizarii analizei: 06.05.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.05.2023/08:15

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. L ] determinata ,
. & L v . SR EN ISO 9308-1:2015
__Esehetichia call UEG/100m 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI , ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. ) ) determinata
. " ) . SR ENISO 9308-1:2015
~ Bacterii coliforme RGO 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
) . i 5 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colong la ,7’227 C/ 7 anormale ‘0 SR EN ISO 6222/2004
o A i o UFC/1 ml Fara modificari
Nr.r de colonii la 737 ‘C . 4 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbulgtu Bogda

COMPANIA DE APA
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

="Loborator Centrol Apd Potobila
Laboretor Apd Petabild Targoviste

/

Rezultdatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-772

Pag.1/1

Biolog Dutu Florina

Exemplar nr.




'COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1349

Solicitant: SECTIA GAESTI
Balaria Maria

Cod proba: 308

ziua 1 7
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Ene Mariana _

Punct prelevare: robinét chiuveta grup sanitar

Loc de prelevare: Patroaia, sat Potlogeni Vale, str. Principala nr. 84,

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare

Fisa prelevare nr: 1382
Data si ora prelevarii probei: 03.05.2023/11:45
Data si ora receptiei probei: 03.05.2023/14:40

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 03.05.2023/18:30
Data si ora finalizarii analizei: 04.05.2023/02:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.05.2023/13:15

_Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
. S —— determinata
Concentratia ionilor de H ~ Unitati pH 6,5 - <9,5 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 380 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU , 4) 0,43 'SR EN ISO 7027-1:2016
o g 1 . > 0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber g/l >0.1 - <0.5 retea 0,12 'SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002
T , min. 80% din )

Clor r621dpal liber ) A) o tigtal 86

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) o mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

iy B 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002

Nitriti (NOy) mgl 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?",Fe’") pg/t 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;d;e " SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat g0/ 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9257:2001

Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila péﬁtm consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbul

| Bogdan

(
i -

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.4.

"Loborator Central Ap# Patabil
Loborator Apé Petabils Térgoviste

Reprodiicerea buletinulii de andliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba’prelevata si andlizata.

F-17-6/2

Pagl/1

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudoraghe Claudia

Exemplar nr. Z




"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Otdonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

_Laborator integistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1262

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelévare: Patroaia, sat Potlogeni Vale, str. Principala,
nr.84, Balaria Maria

Punct prelevare: robinét chiuveta bucatarie

Cod proba: 308

Scopul analizei: verificarea-calitatii apei — dezinfectie rezervor
stocare ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Voluin proba: 500ml

Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1382
Data si ora prelevarii probei: 03.05.2023/11:45
Data si ora receptiei probei: 03.05.2023/14:40

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 03.05.2023/15:30

Data si ora finalizarii analizei: 06.05.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.05.2023/08:15

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR ENISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
] v . determinata
LT . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichiacoli | UFC/100ml 0 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRI'I,INJDICATORI , , ) ]
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o | ; determinata
i o SR ENISO 9308-1:2015
_ Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 i SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
e o UFC/1 ml Fara modificari
’ Nr. de colonii la 22 ’C/ anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
o s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr.‘der coloml 1»a‘ 37°C — 1 SR ENISO 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuleth Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

COMPANIA DE APA |
w TARGOVISTE - DMBUVI,TA S.A "—‘j%»

="1aborator Central Api Potabild
Loborator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de afaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizélor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2

Exemplar nr. j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1350

Solicitant: SECTIA GAESTI » Fisa prelevare nr: 1383
Loc de prelevare: Patroaia Gara, sat Voia, str. Principala, Scoala Data si ora prelevarii probei: 03.05.2023/12:00
Gimnaziala Data si ora receptiei probei: 03.05.2023/14:40
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 309 ’ Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezirifectie rezervor stocare
zina 1 , Data si ora efectuarii analizei: 03.05.2023/18:30
Prodis analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 04.05.2023/02:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 04.05.2023/13:15
_Prelevat de: Ene Mariana
Metode de prelevare:ISO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
o et - . determinata
Concentratia ionilor de H Unitati_pH >6,5 - <9,5 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate 1S/cmla20°C 2500 375 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate , NTU Y 0,51 SR EN IS0 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 o i 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. 80% din 86 .
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - )] 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros ) - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
“Nitrati (NO5)_ mgl 50 - SR ISO 7890-3:2000
I (NGRS mgll > Stoa,t;er’ert:emr - S}; IESI\(I) 2266777777::220%022@91:2006
Mangan ug/t 50 - SR ISO 6333:1997
_Fier (Fe*, Fe3+) gl 200 % SR ISO 6332:1996/C91:2006
Grade y
7 Suma de calciu si magnezm Germane - ‘ SR 1SO 6059:2008
Indlce de permanganat mg03/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/1 250 - STAS 3069:1987

l)Acceptablla‘pentru consumaton si fara modificari anormale; 2) Acceptabil penitru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudordche Claudia

SEF LABOR/ATOR,
CO#PANIA DE APA

Ing.chim.Sirbulgtn Bogda ;
E 2 \ TARGOVISTE - DAMEOVITA S.A.
L X="{aborater Central &pi Potobild

Laborator Apé Petabilé Targoviste

Repioducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al labordtorulii este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17+6/2
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~ COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat [a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1263

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1383

Loc de prelevare: Patroaia Gara, sat Voia, str. Principala, Data si ora prelevarii probei: 03.05.2023/12:00
Scodla Githnaziala Data si ora receptiei probei: 03.05.2023/14:40
Piinict prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 309 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 03.05.2023/15:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 06.05.2023/13:00
Volum proba: 500ml Data si ora eliberarii rezultatului: 08.05.2023/08:15

Prelevat de: Ene Mariana

__Metode de prelevare:1SO 5667-5/20l7;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e . L determinata
T S : ; SR EN ISO 9308-1:2015
~ Escherichiacoli | UFC/100ml 0 0 " SRENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi ifitestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
- PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
i R determinata
: § B s SR EN ISO 9308-1:2015
__ Becterii colifotiie | UFC/100ml | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
w0 - UFC/1 ml Fara modificari
7 Nr. de polonu la 22 /C' A 0 SR EN ISO 6222/2004
R e o UFC/1 ml Fara modificari
; Nr. 4de ’crolon’u ,la, 37 vC< 7 p—, 5 SR EN ISO 6222/2004
SEF LAB TOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4,
o =

‘L ~="Taborator Central Apé Potabila
Laborator Api Potabili Térgovisie |

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan K COMPANIA DE APA

Reprodiicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera mimai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistiat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

" BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1380

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1414
Loc de prelevare: Patroaia, iesire statie Data si ora prélevarii probei: 04.05.2023/09:20
Punct prelevare: robinét rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 04.05.2023/14:30
Cod proba: 305
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare | Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
zina 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 04.05.2023/15:10
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 04.05.2023/17:30
Prelevat de: Ene Mariana ) Data si ora eliberarii rezultatului: 05.05.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
, e ——— . determinata
Concentratia ionilor de H ~ Unitati pH >6,5 - <9,5 8,3/20,0° C SR ISO 10523:2012
Conductivitate ) | uS/cmla20°C 2500 325 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,14 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 ey 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,21 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber | % mir. 80% din 86 .
Amoniu(NHsH) | mgl 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare o o B - D 1 SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros , v 1 - B 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust B B , - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) o - mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000
Ll e I 8 g > Sﬁtée;éifmr - = gl\? 2266777777:.22000022/C91 2006
‘Mangan o pg/l 50 . SR ISO 6333:1997 ,
Fier (Fe** Fe’) | gl , 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de caleiu si magneziu | Ggrr;‘;‘:le . SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat__ mg0y/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI). R mg/l 250 = SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila perntru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anorfnale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR,

, 3 RESPONSABIL ANALIZA,
Tng.chim.Sirbjijetu Bogdan EKW COMPANIA DE AP.

Chim Tudg?ache Claudia

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
=

ioborator Central Apd Potabili
Laborater Apé Potahilé Térgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor-se refera mimai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistiat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1291

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Patioaia, iesire statie
Punct prelevare: robinet, rezervor stocare

Cod proba: 305

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1414
Data si ora prelevarii probei: 04.05.2023/09:20
Data si ora receptiei probei: 04.05.2023/14:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 04.05.2023/15:30
Data si ora finalizarii analizei: 07.05.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.05.2023/09:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Metode dé analiza

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare
] . L L determinata
: I SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichiacoli | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
) PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. . . ] ) determinata
- v » SR EN ISO 9308-1:2015
_ Bacterii coliforme | UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
¥ 4 o UFC/1 ml Fara modificari :
‘Nr.’de colonii la 2% ;C 7 R 0 SR EN ISO 6222/2004
se o UFC/1 ml Fara modificari
VNr. de colonii la 37 C, j— 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbul

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este N7 ERZISA!

1 Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA
) TARGOVISTE - DAMEOVIJA S.A.

~="Lahorator Central Agé Potobils
Laborator Apd Petebilé Targoviste |

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1381

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1415

Loc de prelevare: Patroaia, Deal, str.Principala, *Centrul de ingrijire Data si ora prelevarii probei: 04.05.2023/09:30
persoane varstnice” Data si ora receptiei probei: 04.05.2023/14:30
Punct prelevare; robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 306 ‘ _ Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 04.05.2023/15:10
Produs analizat: dpa potabila Data si ora finalizarii analizei: 04.05.2023/17:30
Volum proba: 1000 ml » Data si ora eliberarii rezultatului: 05.05.2023/10:00
Prelevat de: Ene Mariana o

 Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

o e , determinata

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH 26,5 - <9,5 8,4/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate o | pS/emia20°C 2500 358 'SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate I NTU , 4) 0,30 SR EN ISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mel e e 0,15 | SREN1S0 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber B o i % ml(l;ll.oici)::)/:a(ljm 83 -

Amoniu (NHs) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare o - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros o - , 2 2) "SR EN 1622:2007

Gust ] b B ] 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati NO3) | mgl 50 = SR ISO 7890-3:2000
,Nitriti (NO[) T ———— mg/l o St()a,t;e;erteefiew_or ) gg }ESI\?22667?7777:.22000022/C91:2006
Mangan I 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?* Fe’y | Cpgl 200 , . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu | Ggéi(;ie | o - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat | mgO2/1 5 2 , SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI). e mg/l 250 B SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/1 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila p"entrﬂ consumator si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a thetodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORZQ)R, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulety Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudor/ che (;Iaudia
E@ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. %/
"L =" ohorator Canral Api Potabila v/ /
Laborater Apd Potabilé Térgoviste A

Reproducerea buletinulii de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera rumiai la proba prélevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inrégistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1292

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Patroaia Deal, str.Principala, Centrul de

Ingrijire Persoane Varsthice

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 306

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1415
Data si ora prelevarii probei: 04.05.2023/09:30
Data si ora receptiei probei: 04.05.2023/14:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 04.05.2023/15:30
Data si ora finalizarii analizei: 07.05.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.05.2023/09:30

Metode de prelevare:1ISO 566'7-5/2017;SR EN fSO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

- PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. . . determinata ) ]
g e 1w 5 SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichia coli | HRC/O 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
, PARAMETRII;INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o v v L determinata
= e NS SR ENISO 9308-1:2015
_ Bacterii coliforme ) UFC/100ml o 0 | SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
T e o UFC/1 ml Fara modificari
) ,Nri, de colng ,la 22 C B ‘ sy 0 7 SR EN ISO 6222/2004
T T = UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de cqlornn la 37” C’ N o 0 SR EN ISO 6222/2004
'SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sitbuletn Bogdan

Reprodiicerea buletinului dg analiza fara acceptul scris al laboratorului este /N7, ERZISA!

COMPANIA DE APA \

E 2 - TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
‘L ="T.ghorator Central Ap& Potabila J

Laborator Apd Potabilil Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.

F-17:7/2
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. g




" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1382

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1416
Loc de prelevare: Patroaia, Valg, str. Principala,Scoala Generala Data si ora prelevarii probei: 04.05.2023/08:40
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 04.05.2023/14:30
Cod proba: 307
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 04.05.2023/15:10
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 04.05.2023/17:30
Prelevat de: Ene Mariana N Data si ora eliberarii rezultatului: 05.05.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
R U SO _ determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH 26,5 - <95 8,3/20,0° C SR ISO 10523:2012
Conductivitate =~ | pS/eml1a20°C 2500 370 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate | NTU , 4) 0,27 SR EN ISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mg/ 2206,11 gy 0,15 | SREN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002
’Clor rezidual liber o % ‘ m];'of(z:i’a?m 83 -
Amoniu (NHs") ) mg/l , 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare ‘ o ‘ - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros o - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NOs) ~ mg/t 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitfiti (NOZ) . . . : mg/l . o St()a,t;er’ertzzewor - ) Slli }9?}?2266777777:.22000022@91:2006 )
Mangan B | g/l 50 . SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?",Fe*") v I g 200 ~ SR ISO 6332:1996/C91:2006

R Grade

Suma de calciu si magneziu Germanc - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat _ mgO2/1 5 c SR EN ISO 8467:2001
Cloruri(CI) | mgt 250 5 SR ISO 9297:2001
Sulfati g/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru con’su"mbatéri 51 fararmodiﬁrcari andnn‘ale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fata modificari anbrmale ; 4) Acceptabila penitru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuaritificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, T =1 RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuléty Bogdan ] E w ﬁggg’;#_i?m'zgvgj BN Chim Tudoraghe Claudia
' g/l.nbormer Central Ap& Poictild %%
= Laborctor Apé Potahild Térgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara aeceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numdi la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonarita 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1293

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Patioaia Vale, str. Principala, Scoala

Gimmnaziala

Punct prelevare: robiitet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 307

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1416

Data si ora prelevarii probei: 04.05.2023/08:40
Data si ora receptiei probei: 04.05.2023/14:30

Receptionat/inregistrat: chim, Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 04.05.2023/15:30
Data si ora finalizarii analizei: 07.05.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.05.2023/09:30

Métode de prelévare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

- PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e . . , determinata
e ada % S SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichiacoli URCANOm! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Yaloare CMA Valoare Metode de analiza
] ) , determinata
o K ) SR EN ISO 9308-1:2015
__ Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colqnu la 22 C —— 0 SR EN ISO 6222/2004
o5 =5 UFC/1 ml Fara modificari
4 Nr. de C0101’1<171>1a/ 3‘7 _C el 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbufefu Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA |
3 TARGOVISTE - DAMEOVITA S.A.
=

="TLaborator

Central Api Potabils

Laborator Apéi Potabilé Térgoviste

Rezultatul andlizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
~ Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

'BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1383

Solicitant: SECTIA GAESTI
Balaria Maria

Cod proba: 308

ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Ene Mariana__

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Loc de prelevare: Patroaia, Potlogeni Vale, str. Principala, nr. 84,

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare

Fisa prelevare nr: 1417
Data si ora prelevarii probei: 04.05.2023/08:20
Data si ora receptiei probei: 04.05.2023/14:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 04.05.2023/15:10

Data si ora finalizarii analizei: 04.05.2023/17:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 05.05.2023/10:00

"~ Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
R o L determinata

‘Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,3/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate uS/cml1a20°C 2500 366 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,30 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 g T 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,17 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % e 82 .

Amoniu (NHsY) ) mg/t 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare . 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
‘Miros . 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust o - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3?) mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000

Nititi (NOz) m | S - SR EN 267772002/C91:2006
Mangan _ pg/l 50 e SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?' Fe**) ug/l 200 « SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu | el - SRISO 6059:2008
Indice de permanganat | g0/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/! 250 - SR 1SO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificati anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub lithita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

Reproducerea buletiniuliii de analiza fara acceptul scris al laboratorului este IN TERZISA!

_COMPANIA GE 4PA ,

Q TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4.

‘L ~="Tchorator Central Apa Potakil; !
J

Laborator Apd Potabild Térge siste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

Exemplar nr. 3




" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

 Ordonarita 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului umarn

"LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

"BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1294

“Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Patroaia, sat Potlogeni Vale, str. Principala,

ni.84, Balaria Maria

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 308

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Ene Matidna

Fisa prelevare nr: 1417
Data si ora prelevarii probei: 04.05.2023/08:20
Data si ora receptiei probei: 04.05.2023/14:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 04.05.2023/15:30

Data si ora finalizarii analizei: 07.05.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.05.2023/09:30

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/1022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e , determinata ;
- ' i SR EN ISO 9308-1:2015
_Escherichia coli | bre/100ml 0 0 SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi initestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRI’I‘ ,INDICATORI ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
] e . , determinata
’ s qepn SR EN ISO 9308-1:2015
~ Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
s o UFC/1 ml Fara modificari
7 Nr.rde cqlonu la 22C 7 —— 2 ‘ SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C UFC/ ml e 0 SR EN ISO 6222/2004
L ST ) anormale -

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbule

Reproducerea buletinului de

Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,

.

COMPANIA DE AP ]
w TARGOVISTE - DAKEGVITA S.4.

Biolog Dutu Florina

B e

‘LT ahorator Central Api Fotokild
Laborator Apd Potebild Targoviste

aliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se referd numai la proba prelevata si analizata.

F-17-712

Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1384

Sohc1tant SECTIA GAESTI 7 Fisa prelevare nr: 1418
Loc¢ de prelevare: Patroaia Gara, str. Principala, Scoala Gimnaziala Data si ora prelevarii probei: 04.05.2023/08:50
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 04.05.2023/14:30
Cod proba: 309
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare | Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 04.05.2023/15:10
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 04.05.2023/17:30
Prelevat de: Ene Mariana Data si ora eliberarii rezultatului: 05.05.2023/10:00
Metode de prelevare 1SO 5667- 5/2017 SR EN 1SO 5667- 1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametru analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
- I | B e determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,3/20,0° C SR ISO 10523:2012
‘Conductivitate | wpS/cmla20°C | 2500 410 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate N NTU 4) 0,26 SR EN ISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mgl 2206,11 Ry g 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,16 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ' ml;'ofgﬁa?m 81 -
‘Amoniu (NH") ] mg/l 0,5 : SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare . - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros o - 2) 2) SR EN 1622:2007
‘Gust , e 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) 4 mg/1 50 - SR ISO 7890-3:2000
.Nitriti (NOVZ-)‘ » R ,mg/l o St()a,t;er’ertzzewor } gg %581\?2:26677'/'777:"22()00022/C91:2006
Mangan . g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier(Fe" Fe&) | gl 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezm Ggéiiie 7 - ’ SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat oy “ingOa/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) b mg/l ) 250 = SR IS0 9297:2001
Sulfati | , mg/l 250 - STAS 3069:1987

l)Acceptablla pentru consumaton si fara “modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anorinale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ =*sub lifnita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulet Bogdan COMPARIA DE APA ) Chim TudorachefClaudia
r.ékcowm DAMBOVITA S.A. , '
Laborotor Central Apd Potakila 1 /
Laborator Apii Patebilé Targoviste

Reproducerea buletinulti de drializa fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inrégistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1295

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Patroaia Gara, sat Voia, str. Principala,

Scoala Gimnaziala

Punct prelevare: robinét chitiveta grup sanitar

Cod proba: 309

Scopul analizei: vetificatea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml
_Prelevat de: Ene Mariaha

Fisa prelevare nr: 1418
Data si ora prelevarii probei: 04.05.2023/08:50
Data si ora receptiei probei: 04.05.2023/14:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 04.05.2023/15:30
Data si ora finalizarii analizei: 07.05.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.05.2023/09:30

Meétode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. o ] determinata
i B A o, SR EN ISO 9308-1:2015
_Escherichia coli | WP 1wl 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. . . . determinata
} - . . ; SR ENISO 9308-1:2015
7 Bacterii cohforme ‘ UFC/100ml 7 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 mi Faramodifieari 0 SR EN ISO 6222/2004
L . o ~ anormale
Nt. de colonii 1a 37°C BFLH. il Fera thiodiftedri 5 SR EN ISO 6222/2004
e . . . anormale
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbyletu Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

I

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

="Loborator Central Ap& Potabila
Laborator Apé Potabilé Targovigte j

Rezuliatul andlizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-712
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. g




