“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_ Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1276

Solxcntant SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1303
Loc de prelevare: Marcesti, iesite statie Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/12:40
Punct prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30

Cod proba: 306
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare | Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:27.04.2023/18:45

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:28.04.2023/05:40

Prelevat de: Ene Mariana ‘Data si ora eliberarii rezultatului: 28.04.2023/13:00
___Metode de prelevare ISO 5667 5/2017 SR EN 1SO 5667- 1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

e . . B determinata |

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH | 26,5 - <9,5 8,1/20,2°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate =~ | pS/emla20°C 2500 417 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate | NTU ) 0,45 SR EN ISO 7027-1:2016

Clot rezidual liber | mg/ T Ty 0,31 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual to‘tal tig/l 0,34 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual hber ] % ml&bﬁ?ﬁ’a‘gm 91 -

Amomu (NH4 ) ] | mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare ] - D 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros o - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati(NO3) |  mgl | 50 0,210 | SR ISO 7890-3:2000

Nititi NO) | mgl n o Stoa,t;er’ertzemr SLQ gg ;SI\(I) 2266777777:i2()00()22/C91:2006

Mangah o pgt 50 SLQ SR IS0 6333:1997

Fier (Fe?*, Fe3+) T 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magnezm ) GS:;(;?IG 9,98 SR ISO 6059:2008

, Indlce de permanganat | mgOot 5 SLQ SR EN IS0 8467:2001

Clomuri(Ch | mgl 250 9,73 SR ISO 9297:2001

Sulfati ‘  mg/l 250 24,96 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consurnatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anorthale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ= “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/1; mangan<10pg/l; fier<20pg/l; IMn<0,5mgO/1;

SEF LABO o RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbul Bogdan KH TARGOVISTE - DAMBOVITA SA. Chim Tudorache Claudia
~="1aborator Central Apii Potahila

Laborator Apd Potabild Térgoviste

Reprodicerea buletinuliii de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera viviinai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. g
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1197

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Marcesti, iesire statie
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 306

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Ene Mariana

dezinfectie rezervor

Fisa prelevare nr: 1303

Data si ora prelevarii probei: 27_.04.-2023/ 12:40
Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 27.04.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/09:00

" Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN 1SO 5667-1/2022;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii amalizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
| | determinata )
N o i . SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherighiacoli | UFC/100ml | 0 0 _ SREN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
, ,PARAMETRII,INDICATORI -
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e . . , determinata )
) SR ENISO 9308-1:2015
_ Bactii COhfome | e 0 0 SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
o UFC/1 ml Fara modificari )
o Nr de colonu Ia 22 C D i 0 »SREN ISO 6222/2004‘ ‘
. J o UFC/1 ml Fara modificari
) ‘Nr. de}co»lorbllu lg ?7 C W —r 1 SR ENISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Inig.chim. Slr?Bogdan

Reproducerea biletinului de ahaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPANIA DE APA
FARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
lubarﬁtar Centrel Apii Potchild

Loharator Apti Fotabild Targovisie

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__Otdonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1277

Sollc1tant SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1304

Loc de prelevare: Marcesti, str. Principala, nr. 232, Paun Gheorghe Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/12:50

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30

Cod proba: 307

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare | Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

zitia 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:27.04.2023/18:45

Voluim proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:28.04.2023/02:30

Prelevat de: Ene Mariana Data si ora eliberarii rezultatului: 28.04.2023/13:00

Metode de prelevare: ISO 5667 5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN I1SO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
o T . : determinata ,

Concentratia jonilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 - 8,1/20,1°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate =~ | pS/cmla20°C 2500 420 SR EN ISO 27888:1997

Tutbiditate |  NTU o 4) 0,53 SR EN ISO 7027-1:2016

Clorrezidual liber | mgl T P 0,30 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidUal total mg/l 0,33 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual hber s ml:mf?g/:afm 91 - ,

Amoniu (NH4 Yy |l mgn 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1 D SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros R - - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust e 3) , 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (N03) ] “mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO7) L me o Stoa,t;er’ertzewor - gg %381\(1)2266777777:.220%022/C91:2006

Mangan ] T ng/l 50 SLQ SR 1SO 6333:1997 ,

Fier (Fe*, Fe3+) ) 1| g ] 200 SLQ | SRISO 6332:1996/C91:2006

Surha de calciu si magnezm o GSrrr?li?l‘e - = SR IS0 6059:2008

kIndlce de permanganat ol mgOw1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri(ClI ) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati  mg/t 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumaton si fara modlﬁcan anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anoriale ; 4) Accéptabila pentiu consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub lithita de cuantificate a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10pg/l; fier<20ug/l;

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

{ COMPANIA_DE APA
W TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
="{aborator Central Api Potahild
Loborator Apd Potabils Targoviste

Reproducerea biletinuhii de andaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultarul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F=17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

. Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

; LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistiat [a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1198

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Marcesti, str. Principala, nr. 232, Paun

Gheorghe

Punét prelevare: robinet chiiiveta bucatarie

Cod proba: 307

Scopul analizei: verificarea calitafii apei — dezinfectie rézervor

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
_Prelévat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1304

Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/12:50
Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 27.04.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/09:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 1SO 5667-3/2018:SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

~ PARAMETRII MICROBIOLOGICT |

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e e ) ) determinata
T ; - SR EN ISO 9308-1:2015
 Lscherichiaeoli | UFC/100mI | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o iR B ! determinata ] i
S s ; ; SR ENISO 9308-1:2015
- Bacterii coliforme | UFC/100m! o ¢ SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
’ s T of UFC/1 ml Fara modificari .
) Nr crle‘ 091’0171‘101 1a22 C, v N "~ anorrils 0 SR EN ISO 6222/2004
ot 1a A0 UFC/1 mil Fara modificari
Nr. de cqlonn ,la 37 C ] stipriale 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABO \1T OR,

Ing.chim.Sirbu%?/ Bogdan

Reproduiceréa biiletiaului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

: COMPANIA DE APA
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
=

ahorater (e
Lehoraier Apd

ntrol Apii Potobild
Potchild Targovisie

Rezildtatul analizélor se réfera numai la proba prelevata si analizata.

F-17:7/2
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. z




" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati ¢consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1278

Sohcntant SECTiA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1305
Loc de prelevare: Matcesti, str. Principala, nr. 44, Mircea Sterea Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/12:30
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30

Cod proba: 308
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare | Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:27.04.2023/18:45

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:28.04.2023/02:30

Prelevat dé: Ene Mariana Data si ora éliberarii rezultatului: 28.04.2023/13:00

Metode de préelevare:1SO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667- 1/2022 SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN IS0 5667-14/2017
Parametrn analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
e . L , determinata

Concentratia ionilor de H | = Unitati pH 265 - <95 8,1/20,1°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate | pS/ecmla20°C | 2500 415 | SRENISO 27888:1997

Turbiditate | NTU ] 4) ) 0,40 SR EN ISO 7027-1:2016

Clorrezidual liber | men |3, WGF0ET | 032 | SRENISO 739312002

Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual 11berm 7 | % mlg'of(zz/:a?m 91 -

Amomu (NHH) ] “mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1)) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros | - ] 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust I 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (1\103) . mg ] 50 - , SR ISO 7890-3:2000

7N1tr1t’1 (NOz‘V)” L mg/l o,% sﬁtslefertzgewor s §§ }38;1)2266777777:'220%022/C91:2006

Mangan B I _ ] 50 SLQ SR ISO 6333:1997

Fier (Fe%, Fe3+) , ! g/l , 200 SLQ SR IS0 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magnezm Ggrrriiie | - SR ISO 6059:2008

Indlce de permanganat | = mgOyl 4 5 = SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) o mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati g/l , 250 “ STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumaton si i fara modlﬁcarl anormale 2) Acceptabll pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatorl si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita dé ¢uantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10pg/l; fier<20pg/l;

SEF LABORATY - . - RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulét Bogdan COMI’ANIA‘ DE APA Chim Tudorache Claudia
TJRGDVISTE DAMBOVITA S.A.
Luborutor Ceniral Apd Pofabild

Laberator Apti Potabild Térgoviste

Reproducerea buletinului de aniliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizélor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17:6/2 Exemplar nr. g
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inreégistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

' BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1199

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Marcesti, str. Principala, nr. 44, Mircea Sterea

Punct prelevare; robinet cismea
Cod proba: 308

Scopul analizei: vérificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 il
Prelévat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1305

Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/12:30
Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 27.04.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA 7 Valoare Metode de analiza
e L , determinata ,
e . . ) SR EN ISO 9308-1:2015
__ Bscherichiacoli | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intéstinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
) I determinata
b e SR ENISO 9308-1:2015
_ Bactetii coliforme | UFC/100m1 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
PNY U — UFC/1 mi Fara modificari 8
’ Nr de colomrl la»2-‘2’ C, ‘ storimdle 0 SR EN ISO 6222/2004
- e 1 o UFC/1 ml Fara modificari
) Nr.‘de coloml lg 37 ,C o ‘ . 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABOI}O\TOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulety Bogdan Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPANIA DE APA
\ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
="1aborator Central Api Potabild
Laborater Apé Potabild Térgoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F=17-772
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

___Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

__Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1289

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Marcesti, iesire statie
Punct prelevare: robinet rézervor stocare

Cod proba: §8

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — tonitorizare operationala
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 1316
Data si ora prelevarii probei: 28.04.2023/14:40
Data si ora receptiei probei: 28.04.2023/15:45

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei:28.04.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei:29.04.2023/19:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/13:00

“Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
i o T L determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 . SR ISO 10523:2012
Conductivitate ~ pS/emla20°C 2500 = SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 1 4) 0,20 SR EN ISO 7027-1:2016
. B ] >0,1 statie,rezervor i
Clor rezldual hb¢r B ,mg/l, 301 - <05 retea 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total g/l 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002
. L ' min. 80% din

Clor rezidual llber % , s el 96 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 - SR ISO 7150-1:2001
Culoare - D g SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) - SR EN 1622:2007

Gust s 3) = 'SR EN 1622:2007
Nitrati (NOy) ~ mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000

et y » 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002

Nitriti (NOy) gl 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan - pg/l 50 24 SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*",Fe’") pg/t 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Gfrﬂiiie - SR ISO 6059:2008
,'Indice‘ de permanganat _ mgO/l 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - "SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 . STAS 3069:1987

1) Acceptabila p‘en’tﬁ‘l Eoin‘s‘u‘niato‘r‘i‘ 51 fara modificari andrm’ale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentri consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub lirhita de cuantificare a metodei”; LQ: fier<20pg/l;

Reproducered buletinulii de analiza fava acceptl scris al laboratorului este INTERZISA!

SEF LABORATOR,

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVIJA S.A.

Ing.chim.Sirbuletu/Bogdan Kﬁ
; %;!_ubnrutor Central Apii Potabild

Laborator Apil Potabild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorac

Claudia

Exemplar nr. g




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistiat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.1208

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1316

Loc de prelevare: Marcesti iesire statie Data si ora prelevarii probei: 28.04.2023/14:40
Punct prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 28.04.2023/15:45

Cod proba: 88

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
operationala

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 28.04.2023/16:15
Volum proba: 500 ml Data si ora finalizarii analizei: 01.05.2023/14:00
Prelevat de: Plavie Constarita Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/10:00

" Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
T _ determinata
o s e % SR EN ISO 9308-1:2015
_ Dscherichiacoli | UFC/100m 0 0 | SRENTSO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi irtestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
~ PARAMETRII INDICATORT /
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. B determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
_ Bagterfi coliforine UFC/100ml | - R 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
—— o UFC/1 ml Fara modificari
. _Nr. de.colonu”la 22°C o — 0 SR EN ISO 6222/2004
) g Sy UFC/1 ml Fara modificari
‘ Nr vde cqlonu lia 37'. C 4 ) 7 ’ driiaE 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuleth Bogdan

- Biolog Dutu Florina
COMPARIA DE APA %
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. -
="1ahorator Central Apii Potabila
Laborator Apdi Potahild Targovisie

Reproducerea buletinulii de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatil analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__Ortdonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1295

Sohc1tant SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1322

Loc de prelévare: Matcesti, str. Principala, nr. 232, Paun Gheorghe Data si ora prelevarii probei: 28.04.2023/15:00
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 28.04.2023/15:45
Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei - dezinfectie rezervor stocare, | Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:28.04.2023/16:00
Voluim proba: 1000 tml Data si ora finalizarii analizei:29.04.2023/01:10
Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/13:00

___Metode de prelevare:1ISO 5667- 5/2017 SR EN 1SO 5667- 1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrn analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

B N SR . determinata o
_Concentratia_ionilor de M |  Unitati pH |  >6,5 - <9,5 18,3/20,1°C | SRISO 10523:2012
_Conductivitate | uS/cmla20°C 2500 483 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate | NTU 4) 0,24 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber | mel e 0,48 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezi‘dual to’tal g/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
Clorrezidual liber | % nélg})f(z:ﬁ’a?m 96 -

~Amoniu (NH4+) L men ‘ 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare 0 - ‘ 1) 1) SR IS0 7887:2012 — metodaC
Miros 1 - ) 2) 2) SR EN 1622:2007

‘Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati(NO3) | mgl , 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nig NO) | men | OTSp SR BN 26777:2002/C91:2006
Mangan__ e g/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997

Fier (FFe) | gl 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006

Grade

Suma de calciu si magnezm  Gemmane, 7 - SR ISO 6059:2008
”Indlce de permanganat o mgOdl 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloturi(Clh | ~ mgl | 250 - | SRISO 9297:2001

Sulfati N mg/l 250 - STAS 3069:1987

I)Acceptablla pcntru consumaton si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modlﬁcan anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anorinale ; 4) Acceptabila penitru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuaritificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10pg/l; fier<20pug/l;

SEF LABORA’ PR COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulety Bogdan ] E TARGOVISTE - DAMBOVITA SA. Chim Tudorache Claudia
%;Lubomicr Central Apd Potabild

Laboretor Apd Poiahild Targoviste

Reproducerea bulétinului de dndliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se referanumdi la proba prelevata si analizata.
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

~ BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1214

" Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1322
Loc de prelevare: Marcesti, str. Principala, nt. 232, Paun Data si ora prelevarii probei: 28.04.2023/15:00
Gheorghe Data si ora receptiei probei: 28.04.2023/15:45
Punct prélevare: robiniet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 300 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor
stocare, ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 28.04.2023/16:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 01.05.2023/14:00
Voluin proba: 500 ml Data si ora éliberarii rezultatului: 02.05.2023/10:00
Prelevat de: Plavie Constanta

_.. Metode de prele’va‘re‘:ISO5667-5/2017;SR ENISO >5667-1/2022;SR>,EN ISO 5667—3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

" PARAMETRIT MICROBIOLOGICT

Parametrii analizati UM Valoare CMA Vzrlloarer Metode de énaliza »
determinata

SR EN ISO 9308-1:2015

__ Escherichia coli || Gl 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRIIINDICATORI ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e o determinata
e ) SRENISO 9308-1:2015
_ Bactetii coliforie | UFC/100ml | 0 0 , SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C UEG/L il Far:nr:r‘;gﬁeca“ 1 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml F arzn‘ggﬁicaﬁ 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sitbuleti Bogdan Biolog Dutu Florina

K COMPANIA DE APA
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. T
=
; Laborator Central Apid Potabili

Laborater Apd Fotabild Targovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F<17-7/2 Exemplar nf. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1296

Sollc1tant SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1323
Loc de prelevare: Marcesti, str. Principala, ar. 44, Mircea Sterea Data si ora prelevarii probei: 28.04.2023/14:50
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 28.04.2023/15:45
Cod proba: 301
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare, Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:28.04.2023/16:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:29.04.2023/01:10
Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/13:00
Metode de prelevare:1SO 5667- 5/2017 SR EN IS0 5667- 1/2022; SR EN 180 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017
Parametrll analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
e . . v determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,0°C SR ISO 10523;2012
Conductivitate | uS/emla20°C_ 2500 412 'SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate ~ NTU 4) 0,12 SR EN ISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mg1 | 3] Selermener 046 | SRENIS07393-12002
Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'of(zz/;’a(lim 7 96 .
,Amomu (NH4 Yo b mgh e 0,5 - SLQ | SRISO 7150-1:2001
_Culoare T - 1) 1) _SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust N 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3 ) ] mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Hitrinl (NG5 ) - | dgl s - SR EN 26777500/C91:2006
Mangan o B pg/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*,Fe*HY | pgl | 200 ~ SLQ | SRISO 6332:1996/C91:2006
Grade .
4Suma de calciu si magnezm  geaname | 7 ’ - SR ISO 6059:2008
Tndice de permanganat | mgosl 5 N SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (ClI) . mgl 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati g/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatorl si fara modlﬁcarl anormale 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: antoniu<0,020mg/l; mangan<10pg/l; fier<20ug/l;

SEF LABOFK ’{ R, ) » _ RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbul¢th Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
TARGDVISTE DAMBOVITA S.A.
Luhomfor Central Anil Potabild

<

Loboraior Ap Potahild Targoviste

Reproduterea buletinulii de analiza fara acteptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul andlizelo? se refeéra vimai la proba prelevata si analizata.
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inrégistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti —-,Targoviste, Tel/fax.0245631472

'BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1215

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Marcesti, str. Principala, nr. 44, Mircea Sterea

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziiia 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 1323

Data si ora prelevarii probei: 28.04.2023/14:50
Data si ora receptiei probei: 28.04.2023/15:45

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 28.04.2023/16:15
Data si ora finalizarii analizei: 01.05.2023/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/10:00

~ Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
, e L determinata
T . SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichiacoli | UFC/1008 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
] ‘PARAME_T;RII,INDICATORI o ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
R e , determinata
N . SR EN ISO 9308-1:2015
_  Damteni colifofie | URC/IDOML | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
) 3§ scili® O UFC/1 ml Fara modificari .
- ANr. de colonii 1a722 ,C o 7 anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
: o UFC/1 ml Fara modificari
7 ,Nr', dg COIQHH,I?‘ 37°C _ iy 1 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORIATOR,
Ing.chim.Sirbulefu Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

- COMPANIA DE APA
w TARGOVISTE - BAMBOVITA S.A.
=

Laborater {en

sral Apd Potabild

Lehorator Apdi Potabilis Targoviste

Rezultdtul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina

T

Exemplar nr. 3




