COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 763

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 766
Loc de pelevare: Dragodana iesire statie Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022/12:35
Data si ora receptiei probei: 05.04.2022/14:40

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 300 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022/14:50

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei:06.04.2022/13:00

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 06.04.2022/13:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,1/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS /cmla20°C 2500 375 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,11 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206}1 Sfageéfng‘;zzr 0,44 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN IS0Q7393-1/2002

Clor rezidual liber % mlél}'of(’zz/:a?m 96 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ’ SR IS0 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR ENISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 SLQ SR 1SO7890-3/2000

Nitriti (NOy) mg/l & “0 5 remervor SLQ SR EN 26777/C91/2006

Mangan pgll 50 SLQ SR IS0 6333/1997

Fier (Fe",Fe’™) ug/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu ngf;gie Minim 5 9,98 SR ISO 605972008

Indice de permanganat mg021 5 SLQ SR EN IS0 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 5,56 SR ISO 9297/2001

Sulfati nig/l 250 23,04 STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu< 0,020mg/1;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezdtatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.

DEPARTAMENTUL MANAG

EMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat

nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.753

Solicitant: SECTIA GAESTI
Loc de prelevare: Dragodana iesire statie

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 300

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare -ziua 1
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 766
Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022 / 12:35
Data si ora receptiei probei: 05.04.2022 /14:40

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022 /16:00

Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.04.2022 /13:15

Metode de prelevare:ISO 3667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt. de colonii 1la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anorinaia
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 764

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 767

Loc de pelevare: Dragodana consumator: Matei [oana, str. Principala 3, | Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022/12:50

sat Burduea, com. Dragodana Data si ora receptiei probei: 05.04.2022/14:40

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 301 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022/14:50

1000 m! bine inchis Data si ora finalizarii analizei:06.04.2022/13:00

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 06.04.2022/13:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8.1/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS/emia20°C 2500 379 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,79 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/! k2t 0,41 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,44 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual liber % m'g@ffz?a?m 93 -

Amoniu (NH,") mg/t 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare 5 1) 1) SR ENISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

Nitriti (NOy") mg/! b ger;;i“mr - SR EN 26777/C91/2006

Mangan ug/t 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe** Fe'") ng/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Gfr’;i‘;e Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

al

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anor

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei’

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,

” LQ: amoniu< 0,020mg/l;

cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerca buletinului de analiza fara aucpul scris al laboratorului este INTERZISA!
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.754

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana consumator: Matei loana,
str.Principala 3, sat Burduca, com. Dragodana

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 301

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare -ziua 1
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 767
Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022 / 12:50
Data si ora receptiei probei: 05.04.2022 /14:40

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022 /16:00

Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezaltatului: 08.04.2022 /13:15

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 765

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 768

Loc de pelevare: Dragodana consumator: Rusu Ilie, str. Pe Vale 2, sat Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022/13:00

Cuparu, com. Dragodana Data si ora receptiei probei: 05.04.2022/14:40

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 302 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022/14:50

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei:06.04.2022/13:00

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 06.04.2022/13:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8.2/20,2°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate pS/cmla 20°C 2500 381 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,31 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 220(3,11 ‘t‘“sleor?f;gr 0,34 SR EN ISO7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,36 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual liber % fin. 80% din 94 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1/2001

Culoare - 1 1) SR EN ISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 162272007

Gust - 3) 3 SR EN 162272007

Nitrati (NO5) mg/l 50 s SR ISO7890-3/2000

Nitriti (NOy) mg/l Gl Si‘;“;;ifm“ - SR EN 26777/C91/2006

Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe*',Fe’) g/l 200 SLQ SR IS0 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggéiiie Minim 3 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 5 STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumaterilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu< 0,020mg/l;

OBSERVATTI:; Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara ac(éeptul scris al laboratorulul este INTERZISA!

Rezuliatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.755

Solicitant;: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana consumator: Rusu Ilie, str. Pe Vale,

nr. 2, sat Cuparu, com. Dragodana

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 302

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare -ziua 1
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 768

Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022 /13:00
Data si ora receptiei probei: 05.04.2022 /14:40

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022 /16:00
Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.04.2022 /13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 766

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 769

Loc de pelevare: Dragodana consumator: Bicher Nita, str. Moara Popii Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022/13:20

26, com. Dragodana Data si ora receptiei probei: 05.04.2022/14:40

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022/14:50

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei:06.04.2022/13:00

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 06.04.2022/13:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8.1/20,1°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate pS/cemla20°C 2500 375 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,15 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l FE O 0,33 SR EN ISO7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,36 SR EN 18S07393-1/2002

Clor rezidual liber % min, 8% din 92 :

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR ENISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust . 3) 3) SR EN 1622/200

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO7890-372000

Nitriti (NO,") mg/l %l il - SR EN 26777/C91/2006

Mangan : pg/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe*',Fe’) g/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggrrriiz-s Minim 5 ) SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormial

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu< 0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboraiorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizoa,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.756

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana consumator: Bicher Nita, str.

Moara Popii 26, com. Dragodana
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 303

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare-ziua 1
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 769

Data si ora prelevarii probei: 05.04,2022 / 13:20
Data si ora receptiei probei: 05.04.2022 /14:40

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022 /16:00
Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.04.2022 /13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anorimala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 767

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 770

Loc de pelevare: Dragoedana consumator: Iordache Constantin, str. Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022/13:30

Principala 100, sat Straosti, com. Dragodana Data si ora receptiei probei: 05.04.2022/14:40

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 304 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022/14:50

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei:06.04.2022/13:00

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 06.04.2022/13:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 56,5 - <95 8.2/20,2°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS / cmla 20°C 2500 385 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,12 SR EN ISQ7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 ‘“ienr‘gif‘;‘;‘;r 0,49 SR EN [S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual liber % mi&'of"fsza?m 98 -

Amoniu (NH4") mg/l 05 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare s D 1) SR EN ISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 162272007

Gust = 3) 3 SR EN 162272007

Nitrati (NOy") mg/l 50 . SR 1SO7890-3/2000

Nitriti (NOy") mg/l Al S‘g}f;;ifm’r - SR EN 26777/C91/2006

Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333/1957

Fier (Fe*",Fe’") g/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu GS;‘?’Z; Minim 5 } SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg0:/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISQ 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAccentabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Accepiabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Accepiabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Naotatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu< 0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.757

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de pelevare: Dragodana consumator: lordache Constantin,

str. Principala 100, sat Straosti, com. Dragodana
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 304

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare -ziua 1
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 770

Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022 / 13:30
Data si ora receptiei probei: 05.04.2022 /14:40

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022 /16:00
Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.04.2022 /13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 768

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 771

Loc de pelevare: Dragodana consumator: Magazin SRL Calin David, Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022/13:50

str. Scolii 1, sat Picior de Munte, com. Dragodana Data si ora receptiei probei: 05.04.2022/14:40

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 305 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziva 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022/14:50

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei:06.04.2022/13:00

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 06.04.2022/13:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8.2/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS / emla 20°C 2500 380 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,45 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2306,11 “ﬁtsleorglgé Zr 0.44 SR EN ISO7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN 1S0O7393-1/2002

Clor rezidual liber % e 88 -

Amoniu (NH4) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) D SR EN 1SO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust z 3) 3) SR EN 162272007

Nitrati (NO3") mg/l 50 2 SR 1SO7890-3/2000

Nitriti (NO2) mg/l O emerver - SR EN 26777/C9112006

Mangan pgl 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe*",Fe’™) g/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggéi‘f};e Minim 3 B SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mgO:/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 s STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatarilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

=

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; L.Q: amoniu< 0,020mg/;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerca buletinului de analiza fara accepiul seris al laboratoruhui este INTERZISA!
Repultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.758

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de pelevare: Dragodana consumator: Magazin SRL Calin
David, str. Scolii 1, sat Picior de Munte, com. Dragodana

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 305

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare -ziua |
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 771

Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022 /13:50
Data si ora receptiei probei: 05.04.2022 /14:40

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022 /16:00
Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.04.2022 /13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Broheriche ool UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de ealondi Ia 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 769

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 772

Loc de pelevare: Dragodana consumator: Serban Gheorghita, str. Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022/14:00

Principala 109, sat Bobocu, com. Dragodana Data si ora receptiei probei: 05.04.2022/14:40

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 306 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziva 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022/14:50

1040 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei:06.04.2022/13:00

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 06.04.2022/13:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8.1/20,2°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 © 384 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,45 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/! 2206,11 i 0,45 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/! 0,47 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual liber % min. §0% din 96 -

Amoniu (NH.") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - ) 1) SR EN ISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3) SR EN 162272007

Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

Nitriti (NOY) me/l 0l ‘g‘;‘r;f:m’ : SR EN 26777/C91/2006

Mangan ng/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe*",Fe’™) ng/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggéiiie Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/i 250 - SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatoriior si nicio modificare anormala 2)Aceeptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Accepiabil consumatoritor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu< 0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea budeiinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezulictul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.759

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de pelevare: Dragodana consumator: Serban Gheorghita, str.

Principala 109, sat Bobocu, com. Dragodana
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 306

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare-ziua 1
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 772

Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022 / 14:00
Data si ora receptiei probei: 05.04.2022 /14:40

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022 /16:00
Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.04.2022 /13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 4] 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterti coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt de colens 1o 220 UFC/T mi Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 770

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 773

Loc de prelevare: Dragodana consumator: Tanase Dumitru, str. Aleea Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022/14:15

Padurii 24, sat Padureni, com. Dragodana Data si ora reeeptiei probei: 05.04.2022/14:40

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 307 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022/14:50

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei:06.04.2022/13:00

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 06.04.2022/13:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 18O 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valearea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8.1/20,2°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 378 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,20 SR EN I1SO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 Smgeorgzrirgr 0,44 SR EN 1807393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN IS0O7393-1/2002

Clor rezidual liber % min. 80% din 88 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare = 1) 1) SR ENIS07887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NO3") mg/! 50 < SR ISO7890-3/2000

Nitriti (NOy) mg/l 0.1 Sg*f;er’er;fmr - SR EN 26777/C91/2006

Mangan ug/l 50 SLQ SR IS0 6333/1997

Fier (Fe’",Fe’") ug/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggrz“iie Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 84672001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor sinicie modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si nic

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; m

OBSERVATI: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din
cu modificarile si completarile ulterioare.

iun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

angan<13pg/l; fier<15ug/l;

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
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Reproducerea bulerimlul de analiza fara ac‘ eptud scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.760

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de pelevare: Dragodana consumator: Tanase Dumitru, str.

Aleea Padurii 24, sat Padureni, com. Dragodana
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 307

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare -ziua 1
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 773

Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022 / 14:15
Data si ora receptiei probei: 05.04.2022 /14:40

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022 /16:00
Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.04.2022 /13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 808

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 8§17
Loc de prelevare: Dragodana iesire statie Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022/13:20
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022/15:00

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 307 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022/15:30

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 07.04.2022/10:00

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2022/11:00

Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN IS0 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,0°C SR ENISO 1052372012

Conductivitate pS/emla20°C 2500 368 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,15 SR EN ISQ7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206}1 m;enrnggg 0,48 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,54 SR EN ISO7393-1/2002

Clor rezidual liber % min. §0% din 89 -

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR ENIS0O7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR 1S07890-3/2000

Nitriti (NOy) mg/l G.1s ‘gfsler’ e . SR EN 26777/C91/2006

Mangan ug/t 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe?' Fe’") ug/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Cf;;‘i’fw Minim 5 . SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio medificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SL.Q = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/l; fier<15pg/l;
OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezuliatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.791

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 817

Loc de prelevare: Dragodana iesire statie Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022 / 13:20
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022 /15:00
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 307

Scopul analizei: dezinfectie rezervor -ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022 /16:00
Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Enterococl intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforine UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 809

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 818
Loc de prelevare: Dragodana consumator: Matei loana, str. Principala 3, | Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022/13:40
sat Burduca, com. Dragodana Data si ora receptiei probei: 06.04.2022/15:00
Punct prelevare: robinet cisimea
Cod proba: 308 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 2
Produs analizat: apa clorinata recoitata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022/15:30
1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 07.04.2022/10:00
Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2022/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,0°C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 372 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,12 SR EN ISO7027-1/2016
; . > 0,1 statie,rezervor : ; e
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <0.5 retea 0,45 SR EN IS07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN IS07393-1/2002
- . i min. 80% din
Clor rezidual liber % clartoial 88 -
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR EN 1S07887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007
Nitrati (NO;3") mg/l 50 - SR IS0O7890-3/2000
Nitriti (NOy) mg P SR o - SR EN 26777/C91/2006
Mangan pg/l 50 SLQ SR IS0 6333/1997
Fier (Fe*',Fe*") pg/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006
S . Grade .. . -

Suma de calciu si magneziu  — Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgQa/l 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/l; fier<15pg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinudui de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.792

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana consumator: Matei loana,

str.Principala 3, sat Burduca, com. Dragodana

Punct prelevare: robinet cismea
Caod proba: 308

Scopul analizei: dezinfectie rezervor -ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 818
Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022 / 13:40
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022 /15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022 /16:00
Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100m} 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 810

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: §19

Loc de prelevare: Dragodana consumator: Rusu Ilie, str. Pe Vale 2, sat Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022/13:50

Cuparu, com. Dragodana Data si ora receptiei probei: 06.04.2022/15:00

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 309 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022/15:30

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 07.04.2022/10:00

Prelevat de; Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2022/11:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,2/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS /emla 20°C 2500 376 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,17 SR EN IS0Q7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206}1 Py ey 0,45 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual liber % i $0% din 93 .

Amoniu (NH4") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR EN ISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 162272007

Gust - 3) 3) SR EN 162272007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR 1SO7890-3/2000

Nitriti (NOy") mg/l e S?fi’ggm’r ; SR EN 26777/C91/2006

Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe* ,Fe’") g/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu GS;;‘;TM Minim 5 " SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mgQ-2/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (C) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio medificare anormala 2)Accepiabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Naotatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,02

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din
cu modificarile si completarile ulterioare.

Omg/l; mangan<13pg/l; fier<15pg/l;

Legea 45872002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorudui este INTERZISA!
Rezudtatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.793

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana consumator: Rusu Ilie, str. Pe Vale,

nr, 2, sat Cuparu, com. Dragodana
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 309

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare -ziua 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 819

Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022 / 13:50
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022 /15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Clandia

Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022 /16:00
Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 mi Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 4 SR EN IS0 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 811

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 820

Loc de prelevare: Dragodana consumator: Bicher Nita, str. Moara Popii | Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022/13:10

26, com. Dragodana Data si ora receptiei probei: 06.04.2022/15:00

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 310 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022/15:30

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 07.04.2022/10:00

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 378 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,13 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l % T 0,48 SR EN ISO7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual liber % nj];'ofliz;’aihn 96 -

Amoniu (NH") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - D 1) SR EN ISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NO5") mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

Nitriti (NOy) mg/l el e - SR EN 26777/C91/2006

Mangan ug/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe*",Fe’") g/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggéiiie Minim $ - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg02/] 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 < SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

Acceptabila consumatorilor si nicio modifivare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun mires anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/l; fier<15pg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinuiui de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezudtatul analizelor se refera numai la proba prefevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.794

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana consumator: Bicher Nita, str.

Moara Popii 26, com. Dragodana
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 310

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare-ziua 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 8§20

Data si ora prelevarii probei: 06,04.2022/13:10
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022 /15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022 /16:00
Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 812

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana consumator: Iordache Constantin, str,
Principala 100, sat Straosti, com. Dragodana

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 311

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de
1000 ml bine inchis

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 821
Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022/12:55
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022/15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022/15:30

Data si ora finalizarii analizei: 07.04.2022/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 8,1/20,0°C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate puS/emla20°C 2500 379 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,18 SR EN ISO7027-1/2016
. . > 0,1 statie;rezervor . 93-1/700
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <0,5 retea 0,44 SR EN ISO7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN IS07393-1/2002
: 5 , min. 80% din
Clor rezidual liber % clor total 90 -
Amoniu (NH") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) l) SR ENISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007
Nitrati (NO3) my/l 50 - SR 1S07890-3/2000
_ r 0,1 statie, rezervor 5SS T
Nitriti (NO2) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91/2006
Mangan pg/l 50 SLQ SR IS0 6333/1997
Fier (Fe*' Fe’") pg/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GS;;‘:E Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 % STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l, mangan<13pg/l; fier<15pug/;

OBSERVATI: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al labsratorului este INTERZISA!
Rezultarul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.795

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de pelevare: Dragodana consumator: Iordache Constantin,

str. Principala 100, sat Straosti, com. Dragodana
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 311

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare -ziua 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 821

Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022 / 12:55
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022 /15:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022 /16:00
Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anorimala
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR, 7= RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbyletu Bogd ( w rﬁggﬁmﬁfﬁ DE i7 Biolog Dutu Florina
7 fa ™ Labore s Contys! A g %
Loborator ipé Potabila Taryviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-7/1

Pag.1/1

Exemplar nr. o)




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 813

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana consumator: Magazin SRL Calin David,
str. Scolii 1, sat Picior de Munte, com. Dragodana

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 312

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare ~ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de
1000 ml bine inchis

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 8§22
Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022/12:00
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022/15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022/15:30

Data si ora finalizarii analizei: 07.04.2022/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Congcentratia ionilor de H Unitati pH 6,5 - <95 8,0/20,0°C SR ENISO 1052372012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 387 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,13 SR EN 1807027-172016
. - . >0,1 statie;rezervor : T
Clor rezidual liber mg/t SO - <0.5 fefea 0,45 SR EN IS07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN IS07393-1/2002
i 1 . 0/ min. 80% din )
Clor rezidual liber % o fstal 92
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) l) SR ENISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3 3 SR EN 1622/2007
Nitrati NO3") mg/l 50 - SR 1SO7890-3/2000
- 0,1 statie, rezervor S—
. i ’ : ] —
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 seto SR EN 26777/C91/2006
Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997
Fier (Fe’",Fe’") pg/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006
T o : Grade o - 7
Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anarmala 2)Acceptabil consumatorilor si nic

iun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13ug/l; fier<15pg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din
cu modificarile si completarile ultericare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratoruiui este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti —

Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.796

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de pelevare: Dragodana consumator: Magazin SRL Calin
David, str. Scolii 1, sat Picior de Munte, com. Dragodana

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 312

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare -zina 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 8§22

Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022 / 12:00
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022 /15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022 /16:00
Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /08:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio medificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 814

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana consumator: Serban Gheorghita, str.
Principala 109, sat Bobocu, com. Dragodana

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 313

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de
1000 ml bine inchis

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 8§23
Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022/12:30
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022/15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022/15:30

Data si ora finalizarii analizei: 07.04.2022/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2022/11:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO

5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,0/20,0°C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 379 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,13 SR EN [SO7027-1/2016
. . > 0,1 statie,rezervor i —
Clor rezidual liber mg/l 5 01 = 0,3 rete 0,46 SR EN 1807393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN 1807393-1/2002
: ; min. 80% di

Clor rezidual liber % olor fokdl 92 -
Amoniu (NHy") mg/l 05 SLQ SR 1SO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR EN1S07887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 P SR 1S07890-3/2000

. . 0,1 statie, rezervor O —
Nitriti (NO7) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91/2006
Mangan ug/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997
Fier (Fe’",Fe’") ug/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GS:;;; Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0:/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI') mg/l 250 = SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,02

Omg/l; m

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din
cu modificarile si completarile ulterioare.

angan<13pg/l; fier<l5ugf;
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezudtaryl analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti -

Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.797

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de pelevare: Dragodana consumator: Serban Gheorghita, str.

Principala 109, sat Bobocu, com. Dragodana
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 313

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare-ziua 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 823

Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022 /12:30
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022 /15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022 /16:00
Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de'anaiiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analiz
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 815

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 8§24

Loc de prelevare: Dragodana consumator: Tanase Dumitru, str. Aleea Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022/11:25

Padurii 24, sat Padureni, com. Dragodana Data si ora receptiei probei: 06.04.2022/15:00

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 314 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —zina 2

Produs analizat: apa clorinata recoliata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022/15:30

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 07.04.2022/10:00

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2022/11:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 6,5 - <95 8,1/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate pS/cemla20°C 2500 379 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,15 SR EN IS07027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 ““‘;‘enrngcz o 0,45 SR EN 1807393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual liber % min, 80% din 92 -

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR EN ISO7887/2012

Miros = 2) 2) SR EN 162272007

Gust - 3 3) SR EN 162272007

Nitrati (NO3") mg/l 50 = SR 1S07890-3/2000

Nitriti (NOy) mg/! 0t S‘g}f;g;?”‘" - SR EN 26777/C91/2006

Mangan g/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe*" Fe’™) g/l 200 SLQ SR IS0 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggr;iiie Minim 5 - SR ISO 605972008

Indice de permanganat mg02/1 5 = SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI") mg/l 250 . SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAceeptabila consumatoritor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anorinal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuaniificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/l; fier<15ug/l;

OBSERVATII; Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezuliarul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si comipletata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.798

Selicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 824

Loc de pelevare: Dragodana consumator: Tanase Dumitru, str. Data si ora prelevarii probei: 06,04.2022 / 11:25
Aleca Padurii 24, sat Padureni, com. Dragodana Data si ora receptiei probei: 06.04.2022 /15:00
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 314 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare -ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022 /16:00
polipropilena de 500 ml inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2022 /13:00
Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN IS0 6222/2004
anormaia

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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