"~ COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

‘Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

" BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1638

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1682

Loc de prelevare: Tatarani- Gheboieni, iesire statie Data si ora prelevarii probei:23.05.2023/14:05
Punct prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 23.05.2023/14:45
Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 23.05.2023/15:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:24.05.2023/01:10
Prelevat de: Chiran Antonia , ] Data si ora eliberarii rezultatului: 24.05.2023/13:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN I1SO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

o L ) determinata |

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate - pS/cmia20°C 2500 658 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU 4 0,27 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber g/l e 0,55 SR EN 1SO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,56 SR EN ISO 7393-1:2002

Clror rezidua} Iib‘¢r % ml;'of(z;/:a?m 98 -

“Amoniu (NHs") o  mgl 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - e 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros I - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust 3 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) A mg/l 50 3,886 SR ISO 7890-3:2000

Niwiti NO5) mg/ PSR | SLQ | RN asrraonicotans
Mangan ] pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe*") ugn 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suina de calciu si magneziu Ggrr;‘,j;l 5 20,19 SR IS0 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 0,64 SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI). mg/l 250 26,40 SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 96,0 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consurhatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si

fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ

o 1
SEF LABORATOR,

“sib lititd de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1; nitriti<0,007mg/1;

Ing.chim.Sirbyleth Bogdan i :
- TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
Laborater Centrol Apé Potahili

RESPONSABIL ANALIZA,
COMPANIA DE APA Chim Tudor/gche Claudia
i
7
Laborator Api Potabili Targoviste @/

Reéprodiicerea buletinului de arializa fara agceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul andlizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

~ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1537

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Tatarani - Gheboieni, iesire statie

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml
Prelevit de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 1682

Data si ora prelevarii probei: 23.05.2023/14:05
Data si ora receptiei probei: 23.05.2023/14:45

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 23.05.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 26.05.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.05.2023/13:15

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
R , determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
~ Escherichia coli ML 0m 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
P,ARAMETRII,INDICATORI , )
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
L L determinata
- £ SR EN ISO 9308-1:2015
»Bactern cohformev - UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
o sl UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii Iav22 C ‘ p— 1 SR EN ISO 6222/2004
. ¢ UFC/1 ml Fara modificari
_ Nr.; de rcqlonu la 377’ C» iy ’O SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

Reproducerea biiletinullii de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT. ERZISA!
efera numai la proba prelevata si analizata.

Rezultdtul analizelor s

F-17:7/2

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA

TARGOVISTE

- DAYBOVITA S.A.

KQ
Laborator Ceniral Asd Polabild

Laboraior Apti Potabili Targoviste
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul }Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1639

Sohcntant SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1683

Loc de prelevare: Tatarani-Gheboieni , str. Stadionului, nr. 27, Data si ora prelevarii probei:23.05.2023/14:15
Mateescu Elena Data si ora receptiei probei: 23.05.2023/14:45
Punct prélevare: robinet chiuveta buicatarie

Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 23.05.2023/15:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:23.05.2023/16:55
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 24.05.2023/13:00

Prelevat de: Chiran Antonia

Metode de prelevare: ISO;5667 5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM ‘Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
S L » _ determinata ,
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cemla20°C 2500 652 | SR ENISO 27888:1997
Turbiditate = ' NTU | 4 0,86 | SRENISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | me/l 2206,11 (e 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
»Clor rezidual liber - % ; 7 ml&'of(::;/:a?m 94 -
Amomu (NH4+) - mg/l ; 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare B - 58 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros o - , 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust , o - 4 3) 3) | SREN 1622:2007
Nitrati (NO;) o 1 mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
HIE (NOZ) | mel o Stoa,t;er’erteezemr - glli g\? 2266777777-'22000022@91:2006
Mangan | gl 50 . | SRIS0 6333:1997
_Fier (Fe”, Fe3+) o gl ] 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezlu GSrr;iie = SR ISO 6059:2008 |
Indice de permanganat L mgOdt ‘ 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CIYy L mgh v 250 z SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

I)Acceptablla pentru consumatorl si fara modlﬁcan anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Accéptabil pentru consumatori si
fara modificari arorfiiale ; 4) Acceptabila pentro consumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABO ‘TOR, [ UF- COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan | TARSOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudprache Claudia
e =
=" Luborator Central Apii Potahild %/
Labarator Apéi Potahild Targoviste O
Reproducerea buletinului de analiza fara accepiul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
F-17-6/2 Exemplar nir. j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonarita 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1538

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1683

Loc de prelevare: Tatarani - Gheboieni, str.Stadionului, nr.27, Data si ora prelevarii probei: 23.05.2023/14:15
Mateescu Elena Data si ora réceptiei probei: 23.05.2023/14:45
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 23.05.2023/16:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 26.05.2023/13:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 26.05.2023/13:15
Prelevat de: Chiran Antonia

Metode de prelevare:ISO 5667—5/2017;SR EN ISC 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
i . o determinata
e 2 SR EN ISO 9308-1:2015
Eschierichiacoli | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0o - SR EN ISO 7899-2/2002
~ PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM VYaloare CMA Valoare Metode de analiza
R L determinata
e S o SR EN ISO 9308-1:2015
__ Bacterii coliforme el o 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C WFG/ ol Farmiodifikad 0 SR EN ISO 6222/2004
. anormale
. o UFC/1 m! Fara modificari
er. de colonii la 3‘7 C — 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim. Sibuiletu Bogdar Biolog Dutu Florina

COMPANIA DE APA
\ TARGOVISTE - BAMBOVITA S.A.
="1sborator Ceniral Apéi Potabild

o s

Labarator Apd Potebilil Térgoviste

Reprodiicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inrégistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1640

Sohcxtant SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1684

Loc de prelevare: Tatarani-Gheboieni , str. Principala, nr. 481, Safta Data si ora prelevarii probei:23.05.2023/14:25
Maria Data si ora receptiei probei: 23.05.2023/14:45
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 304 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 23.05.2023/15:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:23.05.2023/16:55
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 24.05.2023/13:00

Prelevat de: Chiran Antonia

Metode de prelevare: ISVO'5667 5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
ST 1 determinata
Concentratia _ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,8/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate = | puS/cmla20°C 2500 663 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate = L NTU , 4) 3,44 SR EN ISO 7027-1:2016
o e >0,1 statie,rezervor ’
; Clor remdualAhber - | mg/l >0.1 - <0,5 retea 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
et (Fe min. 80% din

Clor rezidual liber 7 ; % " clerola] 91 -
Amoniu(NHs) | mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare B L - ) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros o - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust , , 1 - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NOy) o mg/l , 50 5 | SRISO 7890-3:2000

 poiigs ; 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Niritt NO) | mpL 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan o ug/l 50 = SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe*H |  pgl 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu orade - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) o mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati ) mg/l 250 - STAS 3069:1987

l)Acccptabﬂa pentru consumaton si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabilapentri consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sitbyletu Bogdan COMPAKIA DE APA Chim Tudorache Claudia
TAR RGOVISTE - DAffBGWTA S.A
lanormor Coniral Api Potabild hoil Potabila / 7’;}"/

Laborator Apit I‘nmb:la Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara adgeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si anglizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. z
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1539

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Tatarani - Gheboieni, str.Principala, nr.481,
Safta Maria

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 304

Scopul analizei: verificatea calitatii apei —
stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Chiran Anitonia

dezinfectie rezervor

Fisa prelevare nr: 1684
Data si ora prelevarii probei: 23.05.2023/14:25
Data si ora receptiei probei: 23.05.2023/14:45

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 23.05.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 26.05.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezuitatului: 26.05.2023/13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. ] determinata
§ad § oeni N SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichia coli UL L00m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. L ] ] determinata ,
e L = o SR EN ISO 9308-1:2015
- kkBactern coliforme ’ UFC/100mml1 , ’O 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
) s o UEC/1 ml Fara modificari ;
Nr. de colonuﬁ la 22 C iy 0 SR EN ISO 6222/2004
= i UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de ;:olonll la 37. ;C » s 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sj

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOYITA S.A.

Biolog Dutu Florina

fbuletu Bogdan K\

Lohorotor Api

Lahorator Centrol Apd Potabili

Faﬁabx‘u Targovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT. ‘ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-7/2
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Exemplar nr. :Z




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1649

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1693
Loc de prelevare: Tatarani - Gheboieni, iesire statie Data si ora prelevarii probei:24.05.2023/12:10
Purct prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 24.05.2023/13:55
Cod proba: 300
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 24.05.2023/14:15
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:24.05.2023/15:30
Prelevat de: Chiran Antonia ; Data si ora eliberarii rezultatului: 25.05.2023/13:00
‘Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
- . , . , determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,5/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate |  pS/cmla20°C 2500 623 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate v ] NTU 4) ' 0,21 SR EN ISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mgl T 0,32 SR EN SO 7393-1:2002
Clor rezidual total g/l 0,34 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidualrliber’ 7 ; % mﬁ:ﬁ%ﬁm 94 -
Amoniu (NHsY), o mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare ) | - v 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros , ) N - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust o = 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3Y) o mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
il (NG} R ™ Stoa,t;er’ertzewor i , g}% g\? 2266777777:i2()00022/c91:2006
‘Mangan - o pg/l 50 ; SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?* Fe*") pg/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si maghezju 7 GSrr;iie | - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat ~ mgOl 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI7) B mg/l , 250 _ SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/1 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru coﬂsumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fata modificati anormale ; 4) Acceptabila penttu consumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, - RESPONSABIL ANALIZA,
COHMPANIA DE APA

, T / ik Chim Tudorache Claudia
Ing.chim.Sitbulety Bogdan ) TARGOYISTE - DAMBOVITA 5.A. m wporacie A
o T
Lohorator Centrel Apd Potahild Yz
Lsborator Apd Poiabili Targoviste '

Reproducerea biletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. {
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inrégistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 662/25.07.2022 Str.Gaesti —}Targ‘ovist‘e, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1548

Sblicitaﬁt: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Tatarani - Gheboieni, iesire statie

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 300

Scopul analizei: vetificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 1693

Data si ora prelevarii probei: 24.05.2023/12:10
Data si ora receptiei probei: 24.05.2023/13:55

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 24.05.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 27.05.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.05.2023/08:30

Metode de prelevére:fSO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

- PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. ) determinata )
) PR 5 SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UECrIo0m! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
, PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. . . v . determinata
B s : SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-12015/A1:2017
- 5 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colqnu la 22 C< B o —— 0 SR EN ISO 6222/2004
. G - " UFC/1 ml Fara modificari .
Nr. de colonii la‘37 C —— 10 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ihg.chim.Sirbulgtu Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este INTERZISA!

K COMPANIA DE APA
W TARGOVISTE - DAN2OVITA 5.4.
= ’

Laborator Central Apd Poichila

Laborater Apd

Paiabila Targeviste

Reziltatul andlizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Biolog Dutu Florina
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1650

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1694

Loc de prelevare: Tatarani-Gheboieni, str. Stadionului, nr. 27, Mateescu | Data si ora prelevarii probei:24.05.2023/12:20
Elena Data si ora receptiei probei: 24.05.2023/13:55
Punct prelévare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 301 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 24.05.2023/14:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:24.05.2023/15:30
Volum proba: 1000 mi Data si ora eliberarii rezultatului: 25.05.2023/13:00

Prelevat de: Chiran Aritohia

__Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017 SR EN ISO 5667- 1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametnl analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
; . L determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 7,5/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate B uS /emla20°C 2500 651 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate - NTU 4) 0,24 SR EN ISO 7027-1:2016
L : >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber - ,mg/l >0.1 - <0.5 retea 0,36 7 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/! 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002
. ."“ ' min. 80% din
Clor rezidual liber ' ; % STor o] 95 -
Amoniu (NH4") mg/l 0.5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare , B - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros e, - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust B . - , 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) R mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
T ; 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti (NOy) , ol 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ) pg/l , 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’") , pg/l , 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de cal¢iu si magneZIu Gfrr;iie - SR ISO 6059:2008
,,Indlce de perrnanganat o - mg0y/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) e mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati B g/l 250 . STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub liniita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABO
Ing.chim.Sirb

RESPONSABIL ANALIZA,

Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tydorache Claudia
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. /

le

="Tchorator Central Api Potahild W

Lehorater Apd Petabild Torgoviste

Reprodiicerea buletinului de andliza fara aceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se reféra numai la proba prelevata si analizata.
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

~ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inrégistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1549

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Tatarani - Gheboieni, str.Stadionului, nr.27,

Mateescu Elena

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba; 301

Scopul analizei: vetificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziuia 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 1694

Data si ora prelevarii probei: 24.05.2023/12:20
Data si ora receptiei probei: 24.05.2023/13:55

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 24.05.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 27.05.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.05.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

- PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
B L determinata
) e ! SR EN ISO 9308-1:2015
~ Escherichia coli DEGALQythl 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. o , . determinata
Ny : SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 . SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
o UEC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la722 C‘ | anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
I o UFC/1 ml Fara modificari
V‘Nr. de colonii la 37 C 7 anormale 2 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABQRATOR,

Ing.chim.SirBuletu Bogdan | iw

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este /NT. ERZISA!

COMPARIA DE APA
TARGOYISTE- DAMBOVITA S.A.

Lohorator Central And Petabild

Lahorator Apdl Poiabild Targovisie

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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RESPOSABIL ANALIZA,
Bioclog Dutu Florina

ca
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

~ Otdonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministeral Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1651

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1695
Loc de prelevare: Gheboieni, str. Principala, nr. 481, Safta Maria Data si ora prelevarii probei:24.05.2023/12:30
Punct prelevare: fobinet chiuiveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 24.05.2023/13:55
Cod proba: 302 '
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 24.05.2023/14:15
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:24.05.2023/15:30
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 25.05.2023/13:00
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
. . . ] , determinata
Concentratia ionilor de H | = Unitati pH >6,5 - <9,5 7,5/20,00C | SRISO 10523:2012
Conductivitate ~ uS/cmla20°C 2500 647 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,26 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber g/l i g i 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,34 SR EN ISO 7393-1:2002
C‘lorrrebzi‘dual liber % ml;'(f?;/:a?m 94 -
“Amoniu (NH4") v mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare , - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros o ; - 2) 2) SR EN 1622:2007
‘Gust B ’ 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000
Tkt (NG me/l e - SR DN 26777 20021C91:2006
Mangan o pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe*") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu | Ggrr;ii . - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOy/1 ‘ 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI) ‘mg/! 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 . STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;
SEF LABORATOR, "
Ing.chim.Sirbaletu Bogdan COMPANIA DE APA
g TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
et =
Loberator Central And Potabili

Labeiutor Apd Potabild Targoviste

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorf'iache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fard acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul anializelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1550

“Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Tatarani - Gheboieni, str.Principala, nr.481,

Safta Maria
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat'de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 1695

Data si ora prelevarii probei: 24.05.2023/12:30
Data si ora receptiei probei: 24.05.2023/13:55

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 24.05.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 27.05.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.05.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017§SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. . e determinata
PR T SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichiacoli | UFC/100mI 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o e . | determinata
) 5 — SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii cohforme B UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
] o o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colopl; kla 22 ,C —— 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de COlOIllI‘ la 37°C 7 s 1 SR ENISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulefu Bogdan

Reproducerea buletinului de dnaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

K COMPAKIA DE APA
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
=

Leharaior Centrol Andl Potabild
Laborator Apd Polcbils Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. 3




