COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2473

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 3207

Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie repompare Laculete Data si ora prelevarii probei: 21.12.2023/13:20
Punct de prelevare: robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 21.12.2023/13:45

Cod proba: 60 Receptionat/inregistrat de; Oprea E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 21.12.2023/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 21.12.2023/17:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 22.12.2023/10:00
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati M Valoare CMA d;::rl:]?il::ta Metode de analiza
pH Unitati pH >6,5 - <9.5 7,8(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ki 2500 230 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU i(ﬁlﬁ)} 0,83 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/! 23061, 15112e0r;=:z$:r 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN IS0 7393-1:2002
% clor re;idual liber din o min.80% din clor 9
clorul rezidual total total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros = 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566;2001
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti mg/l 0,1 sht_ie,rezervor _ SR EN 26777':20(:72 L

0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier g/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Ggrmd;e e SR SO 6039:2008
Oxidabilitate mgOy/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 = SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/1 250 - STAS 3069:1987

1)Acceplabila pentru consumatori si fara modiflicari anormale;2)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l COMPANIA DE AP
SEF LABORATOR E—, TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A. RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Cléudia Laborator Central Apé Potobils Ch. Dimian Claudia

Luborator Apii Potabild Pucionsa

Cod F-17-6/4
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2434

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie repompare Laculete
Punct de prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 60

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 3207

Data si ora prelevarii probei: 21.12.2023/13:20
Data si ora receptiei probei: 21.12.2023/13:45
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 21.12.2023/16:30
Data si ora finalizarii analizei: 24.12.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.12.2023/
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2473

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

(Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

5763, . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

. SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. : di i
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m) | Faremodificar 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
s Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml ara moditcatt 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR COMPANIA TE aFiTi  RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Clandia E E ‘)TJHGDWHE - DAMBOYITA S.A, Biolog Manoiu Mirabela
‘ —="Taborator Central Apa Potabild

Lakorator Api Potabild Purinasg

Cod F-17-7/4

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Lahorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2474

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 3208
Loc de prelevare: Glodeni Deal- Laculete, nr.87, fam.Saitan Nicolae Data si ora prelevarii probei: 21.12.2023/13:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 21.12.2023/13:45
Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 21.12.2023/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 21.12.2023/17:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 22.12.2023/10:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
o . loarea ;
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va re Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <9.5 7,8(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “Szfoﬁrg ta 2500 227 SR EN 27888:1997
L 4 (urban) o -
Turbiditate NTU 5 frutal) 0,63 SR EN ISO 7027-1:2016
S : > 0,1 statie,rezervor P —

Clor rezidual liber mg/1 5 0,1 - 20,5 refea 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din - min.80% din clor 90
clorul rezidual total 7 total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/| 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti mo/l 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002

KT & 0,5 retea 3 SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 = SR ISO 6333:1997
Fier pe/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006

; Grade R

Duritate totala e ——— - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgQ,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acc eplabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anarmale,
*Notalia SLQ="sub limila de cuantificare a metodei”
*LQ: amoniu <0,019 mg/l

COMPANIA DE APA

SEF LABORATOR < ) TARGOVISTE - Dimsoviza s.4.

Ch. Dirian Claydia lebmm Ce.nrrul Api Potahilg
< —.-000rator Apéi Potabild Pucioasq

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/4
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2435

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal- Laculete, nr.87, fam.Saitan Nicolae
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 61

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 3208

Data si ora prelevarii probei: 21.12.2023/13:30
Data si ora receptiei probei: 21.12.2023/13:45
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 21.12.2023/16:30
Data si ora finalizarii analizei: 24.12.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.12.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2474

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s 3 . SR EN IS0 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. : SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml | Faramodificari 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UEC L1 | FAramoditicar 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR COMPANIA DE APA | RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia ) TARGOVISTE - DAKEOVITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela
s .

Loborator Centrcl Apd Potchild
| Laborator Apd Potobild Fucionsa |

Cod F-17-7/4
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Lahorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2476

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 3212

Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie repompare Laculete Data si ora prelevarii probei: 22.12.2023/09:15
Punct de prelevare: robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 22.12.2023/09:50

Cod proba: 60 Receptionat/inregistrat de: Pirvu C.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 22.12.2023/10:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 22.12.2023/11:55
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 27.12.2023/10:00
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. T Valoarea :
Parametrii analizati UM Valoare CMA a ; Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,3(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate it gl 2500 229 SR EN 27888:1997
20°C
Turbiditate NTU 4:(puttian) 0.71 SR EN ISO 7027-1:2016
5 (rural) !
. 5 > 0,1 statie,rezervor Y,
Clor rezidual liber mg/l 5 0.1-<0.5 retea 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN 80 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min.80% din clor 96
clorul rezidual total total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust w 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti o/l 0,1 stalie,rezervor SR EN 26777:2002
1k ot 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 & SR ISO 6333:1997
Fier g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Cittile 5 SR ISO 6059:2008
Germane
Oxidabilitate mg0,/l 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Accepiahila pentru consumatori si fara modificari annrmale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale,
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/! COMPANIA DE APA
- TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
SEF LABORATO} ~="|.aborator Central Apd Potahili RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claydi [ Lahorator Apé Potabild Pucioaso Ch. Dimian Clandia

Cod F-17-6/4
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

L
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2437

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie repompare Laculete
Punct de prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 60

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 3212

Data si ora prelevarii probei: 22.12.2023/09:15
Data si ora receptiei probei: 22.12.2023/09:50
Receptionat/inregistrat de: Pirvu C.

Data si ora efectuarii analizei: 22.12.2023/12:30
Data si ora finalizarii analizei: 25.12.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.12.2023/10:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2476

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C TS Gy, | PRI ) SR EN SO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml | Faremodificari ) SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017 |
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

Cod F-17-7/4

Ch. Dimian Claugdia

-\ COMPANIA DE APA
-....) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

T

Loborator Central Apa Potebild

Loborator Apd Potchild Pucionsa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!

Rezuliatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1
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Biolog Manoiu Mirabela



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2477

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 3213

Loc de prelevare: Glodeni Deal- Laculete, nr.87, fam.Saitan Nicolae Data si ora prelevarii probei: 22.12.2023/09:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 22.12.2023/09:50

Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Pirvu C.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 22.12.2023/10:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 22.12.2023/11:55
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 27.12.2023/10:00
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d::;l"[::i]::ta Metode de analiza
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,3(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52’02‘2 8 2500 230 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU t;((lﬂg)) 0,82 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/] 23061, 1‘“2%";’1‘:;2‘ 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min.80% din clor 96
clorul rezidual total total
Amoniu mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare . 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros N 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/| 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti mg/l 0.] statisrcacovar _ SREN 267772002

0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 = SR ISO 6333:1997
Fier ng/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Ggrrrfifw » SR 1SO 6059:2008
Oxidabilitate mgO./1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 5 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1Acceplabila pentru consumalori si fara modificari anormale;2)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anorimale.
#Nolatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1.Q: amoniu <0,019 mg/l COMPANIA DE APA
e TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
SEF LABORATOR == Laborator Central Apd Potabild RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claydia Lchorator Apé Potabild Pucionsa Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/4
Reproducerea buletinului de ahaliza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1 Exemplar nr. (3



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatalii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2438

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 3213

Loc de prelevare: Glodeni Deal- Laculete, nr.87, fam.Saitan Nicolae Data si ora prelevarii probei: 22.12.2023/09:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 22.12.2023/09:50

Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Pirvu C.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 22.12.2023/12:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.12.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 27.12.2023/10:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2477

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

.o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

- . SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. g dificari
N, de coloniila 229C UFC/ 1ml | Faramodilicarl 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
. ; dificari
Nr. de colonii la 37°C TRy Tyl | FRADIGAICHD 2 SR EN SO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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