COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Labarator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului ar.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 153

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 217
Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie Repompare Malu Mierii Data si ora prelevarii probei: 01.02.2023/12:25
Punct de prelevare: robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 01.02.2023/15:30
Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G,
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea Data si ora efectuarii analizei: 01.02.2023/15:40
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 01.02.2023/23:25
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 02.02.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.r cea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”82/0‘5”5 fa 2500 1391 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,54 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor R
Clor rezidual liber mg/l >01-<0.5 retea 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
% clor rezidual liber din A Min.80 90

clorul rezidual total
Amoniu (NH4+) mg/] 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NOy) mg/l ol Sg??féizemr - gﬁ II:%]I:II 32%5883/@1 2006
Mangan ug/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe’) ug/l 200 SLQ SR 1SO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;‘;; Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgOy/1 5 - SR EN 1SO 8467:2001
Cloruri (CI') mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*,Q: amoniu <0,019 mg/l, fier < 38,09 pg/l, mangan <13,10 HEl  enen
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Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.145

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie Repompare Malu Mierii
Punct de prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 61

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 217

Data si ora prelevarii probei: 01.02.2023/12:25
Data si ora receptiei probei: 01.02.2023/15:30
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 01.02.2023/17:00
Data si ora finalizarii analizei; 04.02.2023//10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.02.2023/10:10
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 153

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

.o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata ]

. . SR EN 1SO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C URC/ 1m1 | Nieio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004

anormala
Nr. de colonii la 37°C UFCy 1mi | Nieio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
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Cod F-17-7/2 i
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 154

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 62

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie Repompare Gusoiu
Punct de prelevare: robinet statie repompare

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea

Fisa prelevare nr: 218

Data si ora prelevarii probei: 01.02.2023/12:35
Data si ora receptiei probei: 01.02.2023/15:30
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei:
Data si ora finalizarii analizei:

01.02.2023/15:40
01.02.2023/23:25

Data si ora eliberarii rezultatului: 02.02.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:i:tl'(r)r?i‘::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,9(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate WS omle 2500 1502 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,43 SR EN I1SO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l S 8} _Stiag’egrf;ecgor 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
o esidual ot % Min 30 o
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - D 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
N (NO:) T :
Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’") ug/l 200 sLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gfﬁiie Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/! 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anorma
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu <0,019 mg/l, fier < 38,09 pg/l, mangan <13,10 1
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al 1aboratorulu1 este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr,1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBICLOGICE NR.146

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie Repompare Gusoiu
Punct de prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 62

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 218

Data si ora prelevarii probei: 01.02.2023/12:35
Data si ora receptiei probei: 01.02.2023/15:30
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 01.02.2023/17:00
Data si ora finalizarii analizei: 04.02.2023//10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.02.2023/10:10
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 154

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

.oy . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

.. . SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. Nici di
Nr. de colonii 1a 22°C URC/ 1m1 | Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
.. Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
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Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nir. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 155

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 219
Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie Repompare Schela Data si ora prelevarii probei: 01.02.2023/12:50
Punct de prelevare: robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 01.02.2023/15:30
Cod proba: 63 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea Data si ora efectuarii analizei: 01.02.2023/15:40
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 01.02.2023/23:25
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 02.02.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN IS0 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “52/0?2 la 2500 509 SR EN 27888:1997
Turbiditate ' NTU <3 2,11 SR ENISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/! >0.1-<0.5 retea 0,42 SR ENISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
N . . .
% clor rezidual liber din % Min.80 91

clorul rezidual total

Amoniu (NH,") mg/! 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - D 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ngl 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mgl . 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nisiti(NO2) mo | T -
Mangan ug/l 50 sSLQ SR ISO 6333:1997

Fier (Fe**,Fe’) ng/l 200 77,79 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;‘lie Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/t 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) © mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l, mangan <13,10 pg/l
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Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinuiui de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr,1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.147

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie Repompare Schela

Punct de prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 63

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 219

Data si ora prelevarii probei: 01.02.2023/12:50
Data si ora receptiei probei: 01.02.2023/15:30
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 01.02.2023/17:00
Data si ora finalizarii analizei; 04.02.2023//10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.02.2023/10:10
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 155

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C 1 . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 | 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Nelo modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24,10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 165

Solicitant: Sectia Pucioasa ' Fisa prelevare nr: 231
Loc de prelevare: Glodeni Deal-Static Repompare Malu Mierii Data si ora prelevarii probei: 02.02.2023/08:45
Punct de prelevare: robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 02.02.2023/09:50
Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea Data si ora efectuarii analizei: 02.02.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 02.02.2023/15:30
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 03.02.2023/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa}' ca Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”Sz/oﬁrg la 2500 245 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,98 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002

% clor rezidual liber din
clorul rezidual total

Amoniu (NH;") mg/l 0.5 sLQ SR ISO 7150-1:2001

% Min.80 92

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NOs") mg/1 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO>) mg/ e - SR BN 567772002/C91:2006
Mangan g/l 50 sSLQ SR ISO 6333:1997

Fier (Fe**,Fe’) pg/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu | ores Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabi! consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l, fier < 38,09 pg/l mangan <13,10 pg/l . cowme
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Reproducerea buletinului de dnaliza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. |

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat ar. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.157

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie Repompare Malu Mierii
Punct de prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 61

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 231

Data si ora prelevarii probei: 02.02.2023/08:45
Data si ora receptiei probei: 02.02.2023/09:50
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 02.02.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 05.02.2023//08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 06.02.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 165

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN I1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
.. Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C UFC/ Iml ! 12 SR EN ISO 6222/2004
anormala
. o Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml 4 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
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Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 5§92/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 166

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 232
Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie Repompare Gusoiu Data si ora prelevarii probei: 02.02.2023/09:00
Punct de prelevare: robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 02.02.2023/09:50
Cod proba: 62 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea Data si ora efectuarii analizei: 02.02.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 02.02.2023/15:30
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 03.02.2023/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “32/0?.“3 la 2500 1465 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 3,55 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 retea 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002

% clor rezidual liber din
clorul rezidual total

Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001

% Min.80 92

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NOs") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO;) mg/! e - SR PN 26777.2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 sSLQ SR ISO 6333:1997

Fier (Fe**,Fe™) ug/l 200 sSLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/1 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l, fier < 38,09 pg/l, mangan <13,10 pg/l
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.158

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie Repompare Gusoiu
Punct de prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 62

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 232

Data si ora prelevarii probei: 02.02.2023/09:00
Data si ora receptiei probei: 02.02.2023/09:50
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 02.02.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei; 05.02.2023//08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 06.02.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 166

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o 1e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
.. ici di
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Niclo modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA
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Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE F1ZICO — CHIMICE NR. 167

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 233
Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie Repompare Schela Data si ora prelevarii probei: 02.02.2023/09:20
Punct de prelevare: robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 02.02.2023/09:50
Cod proba: 63 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea Data si ora efectuarii analizei: 02.02.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 02.02.2023/15:30
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 03.02.2023/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. e Vv
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate K omie 2500 501 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,45 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor = -

Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 retea 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
% clor regldual liber din % Min 80 91
clorul rezidual total
Amoniu (NH,) mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

e - : 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 SiQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’) ng/l 200 56,18 SR 1SO 6332:1996/C91:2006

.. . Grade e .

Suma de calciu si magneziu | oo Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificarc a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l, mangan <13,10 pg/l
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.159

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie Repompare Schela

Punct de prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 63

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 233

Data si ora prelevarii probei: 02.02.2023/09:20
Data si ora receptiei probei: 02.02.2023/09:50
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 02.02.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 05.02.2023//08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 06.02.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 167

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

.. . SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. ici odificare
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml | TVicio modifi 15 SR EN SO 6222/2004
anormala
.. Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml 1610 MOodl 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
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Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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