COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 816

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 825
Loc de prelevare: Lucieni iesire statie Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022/15:10
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022/16:30

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: avarie electrica —ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022/19:10

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 07.04.2022/10:00

Prelevat de: Raula Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2022/11:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
' determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 7,5/20,0°C SR ENISO 105232012

Conductivitate pS/emia20°C 2500 657 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,12 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/ E A Py 0,27 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,30 SR EN [SO7393-1/2002

Clor rezidual liber % ml;‘of(‘iz?a?m 90 -

Amoniu (NHy") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1 1) SR ENISO7887/2012

Miros . - 2) 2) SR EN 162272007

Gust - 3) 3) SR EN 162272007

Nitrati (NO;3) mg/l 50 - SR 1S07890-3/2000

Nitriti (NOy) mg/l OIS peervor - SR EN 26777/C91/2006

Mangan pg/t 50 - SR ISO 6333/1997

Fier (Fe”" Fe’™) g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggéi:'le Minim 3 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mgQ2/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI') mg/l 250 - SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consurnatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Aceeptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara ackgptul scris al laboratorului este IN. TERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 799

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Lucieni iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 700

Scopul analizei: avarie electrica — ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 825
Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022 / 15:10
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022 /16:30

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022 /23:00
Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2022 /20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 817

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 8§26

Loc de prelevare: Lucieni consumator; Primarie, sat Raciu, com.Raciu Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022/15:20
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022/16:30
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Scopul analizei: avarie electrica —ziua 1
Produs analizat: apa clorinata recaltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022/19:10
1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 07.04.2022/10:00
Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2022/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,4/20,0°C SR ENISO 10523/2612
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 658 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,12 SR EN ISO7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor ’ B
Clor rezidual liber mg/l S 0,1 - <0.5 retea 0,36 SR EN IS07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,39 SR EN IS0Q7393-1/2002
: . o min. 80% din - B
Clor rezidual liber % sler total 92
Amoniu (NHy") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR EN ISQ7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust = 3) 3) SR EN 1622/2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 & SR 1SO7890-3/2000
e = 0,1 statie, rezervor e
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 seton - SR EN 26777/C91/2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*" Fe’) pg/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
) " . Grade - = o
, , - SO 6059/2008
Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgQ:2/1 5 = SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anorimala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceplabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Rezultaiul analizelor se refera numai la proba prelevatu si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 800

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Lucieni consumator: Primarie Raciu

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 701

Scopul analizei: avarie electrica — ziva 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 826
Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022 / 15:20
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022 /16:30

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022 /23:00
Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2022 /20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /09:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100m} 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 mi Nicio modificare 2 SR EN ISO 62222004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 m! Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 818

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 8§27

Loc de prelevare: Lucieni consumator: Primarie, sat Lucieni, com. Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022/15:35

Lucieni Data si ora receptiei probei: 06.04.2022/16:30

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: avarie electrica —ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022/19:10

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 07.04.2022/10:00

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2022/11:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,7/20,1°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate pS/cmla20°C 2500 488 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 1,18 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber g/l s 0,43 SR EN ISO7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual liber % ml;'of(i;i’a?m 95 -

Amoniu (NHy") mg/] 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR ENISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust & 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NO53") mg/l 50 - SR 1S07890-3/2000

Nitriti (NOy) stigy} 0¥ S"(';‘";e‘r’;é;‘”““ - SR EN 26777/C91/2006

Mangan ug/l 50 - SR SO 6333/1997

Fier (Fe*',Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggéiize Minim § - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 929772001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAccepiabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Recultarul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 801

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 827

Loc de prelevare: Lucieni consummator: Primarie Lucieni Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022 / 15:35
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022 /16:30
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Scopul analizei: avarie electrica — ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022 /23:00
Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2022 /20:00
Data si ora eliberarii rezultatului; 11.04.2022 /09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN IS0 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISQ 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii Ia 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/1 mi Nicio medificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este INT: ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 857

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 866
Loc de prelevare: Lucieni iesire statie Data si ora prelevarii probei: 07.04.2022/14:05
Data si ora receptiei probei: 07.04.2022/16:05

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod preoba: 700 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: avarie electrica —ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 07.04.2022/19:05

1000 m! bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2022/02:00

Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 08.04.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5/20,1°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 742 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,12 SR EN IS07027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l b 0,20 SR EN ISO7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,24 SR EN ISQ7393-1/2002

Clor rezidual liber % i e 83 .

Amoniu (NH4") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - D ) SR EN ISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3) SR EN 162272007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

Nitriti (NO?) mg/l Gl St&gi’;&é?mr . SR EN 26777/C91/2006

Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997

Fier (Fe** Fe’") g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Gféiiie Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg0:/1 5 - SR EN 1SO 8467/2001

Cloruri (CIN) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatoritor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Accepiabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

OBSERVATII; Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinulyi de analiza fara acceptul seris al laboratorului este IN. TERZISA!
Rezudtatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 840

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 866
Loc de prelevare: Lucieni iesire statie Data si ora prelevarii probei: 07.04.2022 / 14:05
Data si ora receptiei probei: 07.04.2022 /16:05

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: avarie electrica — ziua 2 . . o

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de Data si ora efectuarii analizei: 07.04.2022 /16:40
Data si ora finalizarii analizei: 10.04.2022 /13:00

polipropilena de 500 ml inchis ermetic
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /10:15

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100m} 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 858

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 867

Loc de prelevare: Lucieni consumator: Primarie, sat Raciu, com.Raciu Data si ora prelevarii probei: (07.04.2022/14:20
Data si ora receptiei probei: 07.04.2022/16:05
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Scopul analizei: avarie electrica —ziua 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 07.04.2022/19:05
1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2022/02:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 08.04.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5/20,0°C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 753 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,15 SR EN ISO7027-1/2016
s . N > 0,1 statie,rezervor ; AR
Clor rezidual liber mg/l 50,1 - <05 reten 0,20 SR EN 1S07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,22 SR EN IS07393-1/2002
; ; ; min. 80% din
Clor rezidual liber % e bkl 91 -
Amoniu (NH/") mg/l 0,3 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR ENIS07887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 162272007
Nitrati (NO3) mg/l 50 " SR 1S07890-3/2000
_ = 0,1 statie, rezervor ; N
Nitriti (NO;") mg/l 0.5 retss - SR EN 26777/C91/2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*" Fe’™) ng/l 200 . SR ISO 6332/C91/2006
v s s Grade - e
& . = 59/200
Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 SR ISO 605972008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Suifati mg/l 250 . STAS 3066/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio madificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorifor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parameirii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara zf’cc?ptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatud analizelor se refera numai la proba prelevata si analizara,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 841

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Lucieni consummator: Primarie Raciu

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 701
Scopul analizei; avarie electrica — ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 867
Data si ora prelevarii probei: 07.04.2022 / 14:20
Data si ora receptiei probei: 07.04.2022 /16:05

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 07.04.2022 /16:40

Data si ora finalizarii analizei: 10.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /10:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/1 mi Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 859

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 868

Loc de prelevare: Lucieni consumator: Primarie, sat Lucieni, com. Data si ora prelevarii probei: 07.04.2022/14:35

Lucieni Data si ora receptiei probei: 07.04.2022/16:05

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: avarie electrica ~ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 07.04.2022/19:05

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2022/02:00

Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 08.04.2022/10:00

Metode de prelevare;I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 7,5/20,1°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate pS/emla20°C 2500 749 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,12 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2306,11 e S 0,21 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,23 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual liber % ml:l.ot:iia?m 91 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1 1) SR EN ISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3) SR EN 162272007

Nitrati NO;3") mg/l 50 . SR ISO7890-3/2000

Nitriti (NO,) mgl 0l v e ; SR EN 26777/C91/2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997

Fier (Fe*" Fe*") g/l 200 = SR IS0 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu GS:;iie Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Accepiabil consumatorilar si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l,

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acteptul scris al laboratorului este INT. ‘ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 842

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Fisa prelevare nr: 868

Loc de prelevare: Lucieni consummator: Primarie Lucieni Data si ora prelevarii probei: 07.04.2022 / 14:35

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 702
Scopul analizei: avarie electrica — ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Data si ora receptiei probei: 07.04.2022 /16:05
Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 07.04.2022 /16:40

Data si ora finalizarii analizei: 10.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /10:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C UFC/1 ml Nicio medificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 622272004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 819

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 828
Loc de prelevare: Viisoara iesire statie Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022/15:40
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022/16:30

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 703 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: avarie electrica ~ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022/19:10

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 07.04.2022/10:00

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 65 - <95 7,7/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS /cmla 20°C 2500 488 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,11 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber nig/l 2206’11 mf&gig:r 0,23 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/] 0,25 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual liber % mi:l.of %Z;ﬁa(lim 92 -

Amoniu (NHs) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare & 1 1) SR ENISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 16222007

Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

Nitriti (NOy) me/! 0.1 "(‘]“;er;‘zzﬁm‘ - SR EN 26777/C91/2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997

Fier (Fe**,Fe’) g/l 200 ‘ SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu GS;;ZE Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mgO02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 1SO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatoritor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezuliondd analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 802

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Viisoara iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 703

Scopul analizei: avarie electrica — ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: §28
Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022 / 15:40
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022 /16:30

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022 /23:00
Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2022 /20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-maodificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. §67/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 820

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 8§29

Loc de prelevare: Viisoara consumator: Bratu Cristian, str.Principala, Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022/16:00

nr.202, sat Dumbrava, com.Ulmi Data si ora receptiei probei: 06.04.2022/16:30

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 704 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: avarie electrica —ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022/19:10

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 07.04.2022/10:00

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2022/11:00

Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,8/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate pS/emla20°C 2500 485 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,15 SR EN 1S07027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l i T prowy 0,19 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,21 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual liber % ml:li‘:;t;m 91 -

Amoniu (NHy") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR EN 1S07887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 162272007

Gust - 3) 3) SR EN 162272007

Nitrati (NO5") mg/l 50 - SR 1S07890-3/2000

Nitriti (NOy") mg/l B ‘g“ger;i’;mm - SR EN 26777/C91/2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997

Fier (Fe’",Fe’") g/l 200 - SR IS0 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu GS:;iie Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mgQ2/1 5 . SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR SO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile uiterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara aceptul scris al luboratorului este INTERZISA!

Rezuliatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 803

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Viisoara consumator: Bratu Cristian,
str.Principala 202, sat. Dumbrava
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 704

Scopul analizei: avarie electrica — ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 829
Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022 / 16:00
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022 /16:30

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022 /23:00
Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2022 /20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1t ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 622272004
anormala

OBSERVATTII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 821

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 830

Loc de prelevare: Viisoara consumator: Stoica Ovidiu, str.Principala, Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022/16:25

nr.55, sat Udresti, com.Ulmi Data si ora receptiei probei: 06.04.2022/16:30

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 705 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: avarie electrica —ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022/19:10

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 07.04.2022/10:00

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2022/11:00

Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 7,8/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 489 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,11 SR EN I1S07027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206}1 S_iaieérjzgézr 0,25 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,27 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual liber % min, 80% din 93 -

Amoniu (NHs") mg/l 0.5 SLQ SR 1SO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR ENIS07887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust . ) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 . SR 1S0O7890-3/2000

Nitriti (NO>') mg/l o T e - SR EN 26777/C91/2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997

Fier (Fe*" Fe*") pg/l 200 . SR IS0 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggéiize Minim 5 = SR IS0 6059/2008

Indice de permanganat mgQO2/1 5 @ SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 e SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Aceeptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-madificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 804

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Viisoara consumator: Stoica Ovidiu,

str.Principala 55, sat.Udresti

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 705

Scopul analizei: avarie electrica — ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 830
Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022 / 16:25
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022 /16:30

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022 /23:00
Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2022 /20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 mi Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 822

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 831

Loc de prelevare: Viisoara consumator: Suican Gheorghe, str.Principala, | Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022/16:15

nr.150, sat Colanu, com.Ulmi Data si ora receptiei probei: 06.04.2022/16:30

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 706 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: avarie electrica —ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022/19:10

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 07.04.2022/10:00

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate pS/cmla 20°C 2500 487 SR EN 27888/1597

Turbiditate NTU <5 0,14 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber /! e b Avates 0,20 SR EN ISO7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,22 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual liber % min. 0% din 91 :

Amoniu (NHs) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - D 1) SR ENI1S07887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust 5 3) 3 SR EN 1622/2007

Nitrati (NO5") mg/l 50 5 SR 1S07890-3/2000

Nitriti (NOy) mg/l 0l Sg“fs‘er’;;?mr - SR EN 26777/C91/2006

Mangan g/l 50 < SR 18O 6333/1997

Fier (Fe** Fe') pg/l 200 . SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;gie Minim 5 - SR IS0 6059/2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAccepiabila consumatorilor si nicio modificare anormata 2)Accepiabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 805

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Viisoara consumator: Suican Gheorghe,

str.Principala, nr.150, sat Colanu, com.Ulmi

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 706

Scopul analizei: avarie electrica — ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 831
Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022 / 16:15
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022 /16:30

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022 /23:00
Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2022 /20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 mi Nicio modificare 0 SR EN ISO 622272004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 860

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 869

Loc de prelevare: Viisoara iesire statie Data si ora prelevarii probei: 07.04.2022/14:55
Data si ora receptiei probei: 07.04.2022/16:05
Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 703 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Scopul analizei: avarie electrica —ziua 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 07.04.2022/19:05
1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2022/02:00
Prelevat de: Eftimie Gabricla Data si ora eliberarii rezultatului: 08.04.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 7,8/20,0°C SR ENISO 1052372012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 542 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,11 SR EN ISO7027-1/2016
. : >0,1 statie,rezervor e
>0, : 172002
Clor rezidual liber mg/l S B - 5 0.5 retes 0,15 SR EN 1S07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,16 SR EN 1S07393-1/2002
s . ; min. 80% din
Clor rezidual liber % o tt] 94 -
Amoniu (NH") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - ) l) SR ENISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust . 3) 3) SR EN 1622/2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR IS0O7890-372000
res . 0,1 statie, rezervor ] SOTAN0
Nitriti (NO7) mg/l B %t - SR EN 26777/C91/2006
Mangan pg/t 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe’") pg/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
- . Grade .. . -
. - SO 6059/200
Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 P SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun mires anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboraterului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 843

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 869
Loc de prelevare: Viisoara iesire statie Data si ora prelevarii probei: 07.04.2022 / 14:55
Data si ora receptiei probei: 07.04.2022 /16:05

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 703 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: avarie electrica — ziua 2 . . o

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de Data si ora efectuarii analizei: 07.04.2022 /16:40
polipropilena de 500 ml inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 10.04.2022 /13:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /10:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM VYaloare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 861

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 870

Loc de prelevare: Viisoara consumator: Bratu Cristian, str.Principala, Data si ora prelevarii probei: 07.04.2022/15:05

nr.202, sat Dumbrava, com.Ulmi Data si ora receptiei probei: 07.04.2022/16:05

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 704 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: avarie electrica —ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 07.04.2022/19:10

1000 m! bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2022/02:00

Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 08.04.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,8/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate S /emla 200C 2500 513 SR EN 27828/1997

Turbiditate NTU <5 0,12 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 “““Sleo”;l:er{z o 0,16 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,18 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual liber % mlgl‘gffz:afm 89 -

Amoniu (NH4") mg/l 05 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR ENIS07887/2012

Miros s 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR 1S07890-3/2000

Nitriti (NOy) mg/l Bl Stoafsmr’;;f” o - SR EN 26777/C91/2006

Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997

Fier (Fe’*,Fe*") ug/ 200 . SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu GS:faeﬁe Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg02/1 5 = SR EN 1SO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 5 STAS 3069/1987

DAceeptabila consumatorifor si nicio madificars anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

LR ¥ ]
CORPANIE De
e N JRCL S p ey
{ Bl LS S ey
! Eabon..q s 1

L'\‘A_um’;_,.
araiator Apd Potalil

Oi

SEF LABO ZI‘ OR,
Ing.chim.Sir 7/etu Bogdan

/

Reproducerea buletinudui de analiza fara acceptul scris al laboratorului esie IN. TERZISA!
Resultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.

RESPONSABIL ANALIZA,
chim.Tudorache Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti —

Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 844

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Viisoara consumator; Bratu Cristian,

str.Principala 202, sat.Dumbrava

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 704

Scopul analizei: avarie electrica — ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 870
Data si ora prelevarii probei: 07.04.2022 / 15:05
Data si ora receptiei probei: 07.04.2022 /16:05

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 07.04.2022 /16:40
Data si ora finalizarii analizei: 10.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /10:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr' de COIODii la 220C UFC/1 ml Nicio modificare O SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul

Bogdan ”C‘f’ \

ComP
TARCY

Lnb-m af Lenfud Ape il

&

api A

11
I

Lcs'mamer Apil Fotabild turgovis'e;

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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scris al laboratorului este INTERZISA!
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 862

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Viisoara consumator: Stoica Ovidiu, str.Principala,
nr.55, sat Udresti, com.Ulmi

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 705

Scopul analizei: avarie electrica —ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de
1000 ml bine inchis

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 871
Data si ora prelevarii probei: 07.04,2022/15:20
Data si ora receptiei probei: 07.04.2022/16:05

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 07.04.2022/19:05

Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2022/02:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.04.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO

5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 7,8/20,0°C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate uS / emla 20°C 2500 511 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,14 SR EN ISO7027-1/2016
. - > 0,1 statie,rezervor 5
Clor rezidual liber mg/l 5000 - <0.5 rews 0,19 SR EN IS07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,21 SR EN IS07393-1/2002
: : min. 80% din

Clor rezidual liber % clor total 90 -
Amoniu (NHy) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1)) 1) SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007
Nitrati (NO3') mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

o . 0,1 statie, rezervor P
Nitriti (NOy") mg/l s s SR EN 26777/C91/2006
Mangan ng/l 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe’",Fe’) ng/l 200 5 SR SO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu rade Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 = SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3065/1987

DaAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anorm al 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din
cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
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Reproducersa bulerinulyi de analiza fara acceptul scris al laboratorului este IN TERZISA!
Rezudtatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 845

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Viisoara consumator; Stoica Ovidiu,

str.Principala 55, sat.Udresti

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 705

Scopul analizei: avarie electrica — ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de S00 ml inchis ermetic

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 871
Data si ora prelevarii probei: 07.04.2022 / 15:20
Data si ora receptiei probei: 07.04.2022 /16:05

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 07.04.2022 /16:40
Data si ora finalizarii analizei: 10.04.2022 /13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /10:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 mli Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 622272004
anormala

OBSERVATI: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 863

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 8§72

Loc de prelevare: Viisoara consumator: Suican Gheorghe, str.Principala, | Data si ora prelevarii probei: 07.04.2022/15:10

nr.150, sat Colanu, com.Ulmi Data si ora receptiei probei: 07.04.2022/16:05

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 706 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: avarie electrica —ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 07.04.2022/19:05

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2022/02:00

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 08.04.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,8/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate pS /cmla200C 2500 509 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,11 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 “dlsleorzzre;lzr 0,20 SR EN 1SO7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,22 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual liber % n"ﬁ'ﬁi;’,ﬁm 91 -

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1 1) SR ENISO7887/2012

Miros - 2) 2y SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3) SR EN 162272007

Nitrati (NOs") mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

Nitriti (NO) mg/l Bl Stoaf;e; Lozerver " SR EN 26777/C91/2006

Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333/1997

Fier (Fe** Fe*) ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggéiie Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Aceeptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de anoliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 846

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 872

Loc de prelevare: Viisoara consumator; Suican Gheorghe, Data si ora prelevarii probei: 07.04.2022 / 15:10
str.Principala, nr.150, sat Colanu, com.Ulmi Data si ora receptiei probei: 07.04.2022 /16:05
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 706 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: avarie electrica — ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de Data si ora efectuarii analizei: 07.04.2022 /16:40
polipropilena de 500 ml inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 10.04.2022 /13:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /10:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 mi Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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