COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei polabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR.3127

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3176
Loc de prelevare: Lunguletu iesire statie Data si ora prelevarii probei: 10.10.2022/17:00
Punct prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 10.10.2022/18:30
Cod proba: 302
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
ziua | Data si ora efectuarii analizei: 10.10.2022/19:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 11.10.2022/04:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 11.10.2022/10:00
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2617; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN I1SO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH »65 - <95 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate 1S /cmla 20°C 2500 493 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,33 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 gy 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mlg":?‘;i?a?m 90 -
Amoniu (NHy") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare = 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 5,180 SR ISO 7890-3:2000
tati TV S 2002

Nitriti (NO2) g/ N e SLQ SR BN 267712002C91:2006
Mangan pg/l 50 42 SR 1SO 6333:1997
Fier (Fe?",Fe’™) g/ 200 89 SR 1SO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu ngii‘iie Minim 5 13,24 SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0:/1 5 0,70 SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI') mg/l 250 11,12 SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/! 250 30,72 STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicie modificare anormala 2JAcceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatoritor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,009mg/l;
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2998

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3176

Loc de prelevare: Lunguletu iesire statie Data si ora prelevarii probei: 10.10.2022/ 17:00
Data si ora receptiei probei: 10.10.2022/18:30
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 302 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1 : Data si ora efectuarii analizei: 10.10.2022/20:50
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2022/15:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2022/15:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2022;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN ISO 19438/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
A . . SR EN ISO 6308-1:2015
Escherichia coli UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- ; s SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C URCHL wl Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormaia
Nr. de colonti la 37°C UFC/1 ml ija mfjdl‘ﬁcafe 0 SR EN ISO 6222/2004
anormaa
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR.3128

Selicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3177
Loc de prelevare: Lunguletu, str.Biruintei, nr.21A, Radescu Ion Data si ora prelevarii probei: 10.10.2022/17:20
Punect prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 10.10.2022/18:30
Cod proba: 303
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 10.10.2022/19:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 10.10.2022/23:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 11.10.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metoede de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 8,0/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /emla20°C 2500 498 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,57 SR EN ISQ 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l o 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,54 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mlg@?i;?ﬁ‘n 91 -
Amoniu (NHy) mg/l 03 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culecare - D 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3') mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

. statie, rezerv. SO 267772002
Nitriti (NOz) mg/l " C0sreten - S o L T
Mangan ng/l 50 43 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?",Fe’") g/l 200 100 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gfxf;i;c Minim § - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat g0/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anarmala 2)Acceptabil consumatorilar si niciun mires anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anarmal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metoder”; LQ: amoniu<0,020mg/l;
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2999

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3177

Loc de prelevare: Lunguletu, str.Biruintei, nr.21A, Radescu Data si ora prelevarii probei: 10.10.2022/ 17:20

Ion Data si ora receptiei probei: 10.10.2022/18:30
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 10.10.2022/20:50
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2022/15:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2022/15:15

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
A e g " SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100m} 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o : . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de coloniila22oc | UFC/Iml | Nicio modificare 0 SR EN IS0 6222/2004
airorniaia
Nr. de colonii la 37°C ol o Nielo modificare 0 SR EN SO 6222/2004
SEF LABO ’?TOR, RESPOSABIL ANALIZA,
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Reproducerea buletinului de'analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR.3129

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Lunguletu, str.Bisericii, nr.14, Stan Marian
Punct prelevare: robinet cismea

Ceod proba: 304

Scopul analizei: verificarca calitatii ap
ziva 1

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Eftimie Gabriela

ei — dezinfectie rezervor stocare

Fisa prelevare nr: 3178
Data si ora prelevarii probei: 10.10.2022/17:40
Data si ora receptiei probei: 10.10.2022/18:30

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 10.10.2022/19:00
Data si ora finalizarii analizei: 10.10.2022/23:00
Data si ora eliberarii rezultatului; 11.10.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9/20,0""(1 SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /emla 20°C 2500 492 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,58 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 20,1 sme st 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
>0,1 - <05 retea g
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
: : in. 80% di
Clor rezidual liber % m “‘A : ‘dm 92 -
clor total

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 33 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NOs3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

_— ; . 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NOy) mgl 0,5 reica - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 46 SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’") ng/l 200 84 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr:iie Minim $ . SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (Cl') mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3{169:1987

ANA -
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DAcceptabila consumaorilor si nicio modificare anormata

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

]
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eptabil consumatorilor si miciun miros anormal 3) Acceptahil consumatorilor si niciun gust anormal
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3000

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3178
Loc de prelevare: Lunguletu, str.Bisericii, nr.14, Stan Marian Data si ora prelevarii probei: 10.10.2022/ 17:40
Data si ora receptiei probei: 10.10.2022/18:30

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 304 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 10.10.2022/20:50
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2022/15:00
Prelevat de: Eftimie Gabricla Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2022/15:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN 180 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19438/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

SR EN ISO 9308-1:2015

Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme i 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UELAL wni B mgd{mm‘re 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C LB i Niclo medificee 1 SR EN ISO 6222/2004
anormaia
SEF LABO ATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbul tu Bogdan Biolog Dutu Florina
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR.3155

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3201
Loc de prelevare: Lunguletu iesire statie Data si ora prelevarii probei: 11.10.2022/17:20
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 11.10.2022/19:20
Cod proba: 307
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 11.10.2022/19:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 12.10.2022/02:00
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 12.10.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN I1SO 5§667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata ;
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,0/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS /emla 20°C 2500 473 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,53 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 “S‘enrng;z:‘ 0,27 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,29 SR EN ISQ 7393-1:2002
Clor rezidual liber % e 93 :
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1) SR ISO 7887:2012 ~ meioda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;3") mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000
ati ZETVO SO 26777:2002
Nitriti (NO2) mg/l ! 05 reten - SR % STy eSS S
Mangan pg/l 50 36 SRISO 6333:1997
Fier (Fe*' Fe’*) gt 200 126 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu CS;SL Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0z1 5 - SR ENISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9257:2001
Sulifati mg/l 250 - STAS 3069:1987
DAceeptabila consumatoritor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anarmal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anonmal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3021

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Lunguletu iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 307

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 3201
Data si ora prelevarii probei: 11.10.2022/17:20
Data si ora receptiei probei: 11.10.2022/19:20

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 11.10.2022/23:00

Data si ora finalizarii analizei: 14.10.2022/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.10.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. e " SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C LR il Wil modiftenre 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C DECH ml Hisial sstifice 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbul?tlu Bogdan
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Reproducerea buletinului d{é analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-madificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR.3156

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3202
Loc de prelevare: Lunguletu, str.Biruintei, nr.21A, Radescu lon Data si ora prelevarii probei: 11.10.2022/17:35
Punct prelevare: robinet cisinea Data si ora receptiei probei: 11.10.2022/19:20
Cod proba: 308
Scopul analizei: verificarca calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 11.10.2022/19:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 12.10.2022/02:00
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 12.10.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,0/20,D°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla26°C 2500 472 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,55 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/! 2206,11 e 0,29 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % I1]1éz'ofli;j?a?ln 90 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare z 1) 1) SR ISOQ 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NOs") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
statie, rezervi 0 26777:2002
Nitriti (NO2") mg/! il g};i’;{:—frmr i gg 11551\(1) 266777777:253):;@1 22006
Mangan ng/t 50 3 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?",Fe’") ngfl 200 127 SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gg;iii: Minim 5 . SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat 1021 5 s SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987
DAcceptabila consamatoriior si nicio modificare anormala 2)Accepiabil consumatorilor si niciun mires anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/,
SEF LABOR&%OR RESPONSABIL ANALIZA
Ing.chim.Sirbu/;éiu Bogdan K‘y rjggngng‘mﬁyﬁﬁ i Chim Tudorache Claudia
/,/ ="oborator Central Api Potabila C

< ;/ {____ Loborator Apd Potabila Targoviste f’;k
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti —

Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3022

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Lunguletu, str.Biruintei, nr.21A, Radescu

Ton

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 308

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 3202
Data si ora prelevarii probei: 11.10.2022/17:35
Data si ora receptiei probei: 11.10.2022/19:20

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 11.10.2022/23:00
Data si ora finalizarii analizei: 14.10.2022/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.10.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- T o SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e ] - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
N . 5 UFC/1 ml Nicio modificare i o
Nr. de colonii la 22°C anormala 1 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C HEC/ Nisio modifiegre 3 SR EN ISO 6222/2004
anormas:a
SEF LABOR;ATOR RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbul tp Bogdan -
COMPANIA DE APA
w TARGOVISTE - DAMBOYITA S.A.

L
Reproducerea buletinului de’analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2

="Laborator Central Apa Potabila
Laborator Api Potabild Targoviste
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Biolog Dutu Florina
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR.3157

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3203

Loe de prelevare: Lunguletu, str.Bisericii, nr.14, Stan Marian Data si ora prelevarii probei: 11.10.2022/17:45

Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 11.10.2022/19:20

Cod proba: 309

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 11.10.2022/19:30

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 12.10.2022/02:00

Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 12.10.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 8,0/20,0°C SR ISD 10523:2012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 463 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,54 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206}] \:“;nr;iil‘: 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,22 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % m';;;(r D/;’a(]im 90 .

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust & 3) 3 SR EN 1622:2007

Nitrati (NO5") mg/! 50 . SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NOy) mg/l o bi(;,t;e{;ijwm - . P15 0 O

Mangan ug/t 50 31 SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?",Fe’") g/l 200 134 SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Cgrr;;j;ﬁ Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISD 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcooniahila consuniatorilor si nicio modificare anormata 2)Acceptabil conswmatorilor si niciun mivos anormal 3) Acceptabil consumaiorilor si niciun gust anormal
i3 ’ F i &

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/;

SEF LABORASOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuldty Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudaraghe Claudia
f ‘) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. g
! 1 T 7
/ Loberator Central Apd Potabild
'ﬂ / Laharator Apa Potabila Targoviste
)

/ 11k

!
srodicerea buletinului de anoliza fara aggepiud scris al il

ruelui este INTERZISA!
Rezwliatul analizelor se refera numai la proba prelevata st analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3023

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3203
Loc de prelevare: Lunguletu, str.Bisericii, nr.14, Stan Marian Data si ora prelevarii probei: 11.10.2022/17:45
Data si ora receptiei probei: 11.10.2022/19:20

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 309

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor
stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 11.10.2022/23:00
Data si ora finalizarii analizei: 14.10.2022/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.10.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
L. . o SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISQ 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA VYaloare Metode de analiza
determinata
. o - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C S L G Mgl mokfvs 3 SR EN ISO 62222004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UrCA wl NlLfnfzid',f:"m 6 SR EN ISO 6222/2004
OFTidic
SEF LABO "’;ATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulétu Bogdan p Biolog Dutu Florina
/ (S5 COMPANIA DE APA 3
1/ 2 ‘) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A, ;
i T
P !’/ L'ubomfor Central Apd Potahilg
\ L Lanoratar Apdi Potabili Térgoviste
Reproducerea buletinului dZanaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

ezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-7/2 Exemplar nr. 3
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