COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

. Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1446

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1484
Loc de prelevare: Poroinica, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 09.05.2023/12:20
Data si ora receptiei probei: 09.05.2023/13:55

Punct prelevare: robinet rézervor stocare

Cod proba: 155 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare operationala

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 09.05.2023/19:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 10.05.2023/06:55
Prelevat de: Ene Mariana o Data si ora eliberarii rezultatului: 10.05,2023/13:00

_Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
: e . determinata

Concentratia ionilor deH |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate ; uS/cmla20°C 2500 355 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate o NTU 4) 0,34 SR EN IS0 7027-1:2016

Clor rezidual liber | mg1 |3 Selerener 0,27 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,31 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidualylib'err . i %» ml;'ofgz/sa?m 87 -

Amoniu (NHsY) 1 mgl ; 0,5 SLQ | SR ISO 7150-1:2001

Culoare | - , 1 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros ey - , 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust , 1} . 3) 3 . SR EN 1622:2007

Nitrati (INO3) o “mg/l , 50 0,148 SR ISO 7890-3:2000

Nitriti NOx) | ome e | SLQ | sREnasmraomaicorans
Mangan e o ougl 50 . SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe*) | g 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu | conade N 8,53 SR IS0 6059:2008

Indice de permanganat a mgO/1 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) ‘ mg/l 250 7,64 SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 17,28 STAS 3069:1987

i)Acceptabila peittru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita dé cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1; nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mg02/1;

SEF LABORA PR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ir’]‘g.,chim,Sirbul Bogdan ‘CUMPAHIA DE APA Chim Tudﬁrache Claudia
) TARGOVISTE - DAMBOVIJA S.A, I
=="TLaborator Central Apa Potabila @’L’fﬂ)ﬁ/
Laborator Apd Potabil Targoviste b

Reproducerea buletinuliii de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor sé refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-672 Exemplar nr. ?
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
. Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.1352

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Poroinica iesire statie

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 155

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare

operationala
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 14384
Data si ora prelevarii probei: 09.05.2023/12:20
Data si ora receptiei probei: 09,05,2023/13:55

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 09.05.2023/15:30

Data si ora finalizarii analizei: 12.05.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.05.2023/12:30

. Metode de prel'eVaf'e:ISO,5667—5/2617;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
L ; . ] determinata o
e . . SR EN ISO 9308-1:2015
__ Escherichia coli A 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. ) determinata ,
. N SR EN ISO 9308-1:2015
__ Bacterii coliforme. | UFC/100ml |~ 0 . SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
y g o UFC/1 ml Nicio modificare ; ’
Nr. ,d,e, colonn 1a 22 C B ) ) iy 0 ] SR ENISO 6222/2004
~ s 70 UFC/1 ml Nicio modificare ]
7 Nr.”de coloml _1a 37°C Py 1 SR EN ISO 6222/2004

Ing.chim.Sirbule

SEF LA7[OR,

ogdan

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

_COMPANIA DE APA
~ ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

== Laborator Central Apii Potabild
Laborator Apii Potabild Targoviste

Reproduicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F=17-7/2

Exemplar nr. Z
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

‘Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 St}r.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472'

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1447

Solxcxtant SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1485
Loc¢ de prelevare: Poroinica, str. Principala, nr. 50, Velea Gheorghe Data si ora prelevarii probei: 09.05.2023/12:35
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 09.05.2023/13:55
Cod proba: 303
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat; chim Tudorache Claudia
ziua 1
Produs analizat: dpa potabila Data si ora efectuarii analizei: 09.05.2023/19:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:10.05.2023/01:15
Prelevat de: Ene Mariana Data si ora eliberarii rezultatului: 10.05.2023/13:00
Metode de prelevare:1ISO 5667- 5/2017 SR EN IS0 5667- 1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
e , determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cml1a20°C 2500 353 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,73 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber ~ mgl 220011 g sy 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,17 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber » ‘% m‘;’(ﬁ?ﬁa?m 82 -
Amomu (NH4 b mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) D SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust . 3) 3) SR EN 1622:2007
N1trat1 (NO3 ) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO7) gl ™ e - SK N 36 i £ ins
Mangan ng/l 50 - 'SRISO 6333:1997
Fier (Fe*, Fe3+)  pg/l 200 < SR IS0 6332:1996/C91:2006
Sumia de calciu si rnagneZlu GS:;‘;; - SR ISO 6059:2008
Indlce de permanganat B - mg0y/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/1 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumator: si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ =*“sub lirnita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbujetu Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
w TARGOVISTE - DAMBO VITA S.A. P,
(A
="Laborator Central Apd Potabild f{_, 1
Laborator Apd Potebild Térgoviste A
Reproducerea biletinului dé analiza fara acceptil scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera mimai la proba prelevata si analizata.
F-17-6/2 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

"LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti

= Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.1354

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Poroinica, str. Principala, nr. 50, Velea Gheorghe
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 303

Scopul analizei: vetificarea calitatii apei —

stocare ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat dé: Ene Mariana

dezinfectie rezervor

Fisa prelevare nr: 1485
Data si ora prelevarii probei: 09.05.2023/12:35
Data si ora receptiei probei: 09.05.2023/13:55

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 09.05.2023/15:30
Data si ora finalizarii analizei: 12.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.04.2023/12:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;5R EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. "y _determinata v
- B W s Y 5 SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichia coli TG T 0 0 'SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
, PARAMETRII INDICATORI )
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
v . . determinata
: ) SR EN ISO 9308-1:2015
‘7 Bactern cohforme N UFC/lOOml 4 i 0 0 SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
o UFC/1 ml Fara modificari
‘Nr de colonii la 22°C _ e 0 SR EN ISO 6222/2004
; o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonn”la.3r7‘ C“ S—ey 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim. Sirbulefu/Bogdan

Reproducerea buletirnului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este INTERZISA!

COMPANIA DE APA
Q TARGUVISTE DAMBOVITA S.A

="Laborafor Central Api Potobild
Laborator Apd Potabili Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-772
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. g




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1448

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1486

Loc de prelevare: Poroinica, sat Tetcoiu, Gradinita Data si ora prelevarii probei: 09.05.2023/12:45

Punct prelevare: robinet chitiveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 09.05.2023/13:55

Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

ziua 1

Produs analizat: apa potabila " | Data si ora efectuarii analizei: 09.05.2023/19:00

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 10.05.2023/01:15

Prelevat de: Ene Mariana =~ B ) » Data si ora eliberarii rezultatului: 10.05.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

o . s v , determinata _

Concentratia ionilor deH |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate =~ | pS/cmla20°C 2500 360 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate o NTU 4) - 0,56 SR EN ISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mgl 2206,11 s 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,16 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidqal liber o | % ml&‘(}f(z:)/;’a(liln ; 781 =
Amoniu (NHsY) | men 0,5 - S1LQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare ) ] , - 1) 1) 'SR IS0 7887:2012 — metoda C
Miros ] - 2) 2) SR EN 1622:2007

_Gust R : 3) 3) SR EN 1622:2007

NitratiNO) | mgl 50 - SR ISO 7890-3:2000
Wi NGy _ el e - SR EN 26777:3002/C91:2006
Mangan , pg/l , 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?*,Fe?*) . . ug/l v 200 ) - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;‘Z‘;E | - SR SO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 N 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri(Clh) g/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati_ mg/l 1250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SL.Q = “sub limita de cuartificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR, T W RESPONSABIL ANALIZA,
Ing:chim.Sirbyiletu Bogdan l E w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorache Claudia
~="Laborator Central Apé Potobild CZ;L/{;:’

Laborater Apd Potabild Targoviste

Reprodicerea buletinului de-avaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. g
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'COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

'BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.1354

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Poroinica, sat Tetcoiu, Gradinita

Purict prelevare: robinét chiuveta giup sanitar

Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
_Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1486
Data si ora prelevarii probei: 09.05.2023/12:45
Data si ora receptiei probei: 09.05.2023/13:55

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 09.05.2023/15:30
Data si ora finalizarii analizei: 12.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.04.2023/12:30

Metode de prelevare:1ISO 5667—5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;5R EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR ENISO 5667—14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e ; ] ~ determinata ; ]
ot e smeanE : SR EN ISO 9308-1:2015
__‘Escherighia soll | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Erterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
~ PARAMETRII INDICATORI o
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
- . . . determinata ) ,
_ o ; SR ENISO 9308-1:2015
__ Bacterii colifotthe . | UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
) o A UFC/1 ml Fara modificari :
. Nr.“ de colonii la 22‘ C v ‘ ——— 0 SR EN ISO 6222/2004
) s & UFC/1 mi Fara modificari
VNr, de coloml la 37 C areremsile 0 SR EN IS0 6222/2004

SEF L
Ing.chim.S

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.

F=17-7/2

irbul

A;%ITOR,

Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.4.

IK‘Tubomtor Ceniral Apd Potabild

Labarator Apé Potabild Targoviste

Pag.1/1

Biolog Dutu Florina

).
/

Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

__ BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1449

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1487
Loc de prelevare: Poroinica, sat Putu cu Salcia, str. Principala, nr. 242, | Data si ora prelevarii probei: 09.05.2023/13:00
Vaduva Mihai Data si ora receptiei probei: 09.05.2023/13:55
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 304 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare
ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 09.05.2023/19:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:10.05.2023/01:15
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 10.05.2023/13:00
_Prelevat de: Ene Mariana B
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
. ) ] determinata |
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,1°C SR ISO 10523:2012
‘Conductivitate pS/cmia20°C 2500 351 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,49 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l TR 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,17 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. $0% din 82 . |
Amoniu (NHs) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros i - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
N (N0:) I el B - 7%
Mangan _ ng/l 50 - SR ISO 6333:1997 _
Fier (Fe*",Fe’") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu e | - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumafofi 51 fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub lirhita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

iR
SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbyletu Bogdan

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim T udoﬁache Claudia

_COMPANIA DE APA
‘) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
=""Laborator Central Api Potabila
Laborator Apd Potabila Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scéis al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera nuinai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar or. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.1355

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Poroinica, sat Putu cu Salcia, str. Principala,

nr. 242, Vaduva Mihai

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 305

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1487
Data si ora prelevarii probei: 09.05.2023/13:00
Data si ora receptiei probei: 09.05.2023/13:55

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 09.05.2023/15:30
Data si ora finalizarii analizei: 12.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.04.2023/12:30

Méetode de prelevare;ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
- . ] determinata
) T . 3 SR EN ISO 9308-1:2015
~ Escherichia coli WECH Ol 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intéstinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
~ PARAMETRII INDICATORI B ] B
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
I e c el : determinata
s . SR EN ISO 9308-1:2015
B Bactgrn coliforme 7 'UFC/IOOmlb 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
s '~ UFC/1 ml Fara modificari
A Nr. de cqlonn la 22°C ‘ » anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de Qolonu Jla 3?. C —— 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL, ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan COMPANIA DF APA
) TARGOYISTE - DAMBOVITA S.A.

'L "Tahorator Central Apd Potabild
Laborator Apii Potabili Térgoviste

Reprodiucerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se véfera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2 Exemplar nr. §
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

= _ ___ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1468

So]mtant SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1506
Loc de prelevare: Poroinica, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 10.05.2023/07:40
Punct prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 10.05.2023/10:30
Cod proba: 300
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare, | Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
zina 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2023/14:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:10.05.2023/17:00
Prelevat de: Ene Matiana Data si ora eliberarii rezultatului: 11.05.2023/13:00
Metode de prelevare: 1SO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
v _ I e o determinata
Concentratia ionilor de H_ Unitati pH >6,5 - <9,5 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Corductivitate uS/cmla20°C 2500 358 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4 0,43 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber - mg/l 2206,11 e iy 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total g/l 0,16 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. 80% din 87 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) - 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) , 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO5Y) “mg/l 50 = SR IS0 7890-3:2000
NI NO gl e - SR EN 26777:2002/C91:2006
,Mangan . pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
“Fier (Fe? F&o*) ug/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezlu Ggrr;iie ‘ - SR ISO 6059:2008
VInd1ce de permanganat mgO/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI)_  mig/l 250 = SR IS0 9297:2001
_Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumaton si fara modlﬁcan anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de ciantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1

SEF LABO
Ing.chim. Slrblf Bogdan

Réproducerea buletinulii de analiza fara acceptul scris al laboratorului este IN' TERZISA!
Rezultatul analizelor se refera viumai la proba prelevdta si analizata.

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudg,rache Claudia

oy
iy
i\

N

CDMPANIA DE APA
TARGOVI,STE DAMBOVITA 5.4,

Luborutor Central Apd Potobilg
Laborator Apii Potabils Targovists

F=17:6/2 Exemplar nr. 5

Pagl/1



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

_ BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.1374

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Poroinica, iesire statie

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor
stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat-de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1506
Data si ora prelevarii probei: 10.05.2023/07:40
Data si ora receptiei probei: 10.05.2023/10:30

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2023/11:00

Data si ora finalizarii analizei: 13.05.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezaltatului: 15.05.2023/08:15

“Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
) o o e ] determinata )
) i o SR EN ISO 9308-1:2015
Eschetichiacoli | UFC/100mI 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
. PARAMETRII INDICATORI o ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e . . . determinata ]
e T . SR ENISO 9308-1:2015
__ Bacterii colifortfie UG 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
) T ‘~D UFC/1 ml Fara modificari
r Nr. de<c’07107m/1 1a 22 C ‘ o 7 anpwale 7 0 SR ENISO 6222/2004
i 6 UFC/1 ml Fara modificari ;
Nr. kde colonll la 3»7- C ‘ — 1 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

RESPOSABIL ANALIZA,

.

_COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Biolog Dutu Florina

Ing:chim.Sirbulgtu/Bogdan K

Laborator

Central Api Potabili

Laborator Apd Potabild Targoviste

0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2

Exemplar nr. g
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inrégistrat la Ministerul San’atatii - Certificat nr.662/25.07 .2:022,Str.Ga"esti - Targoviste, Tel[Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1469

Sohcntant SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1507

Lop de prelevare: Poroinica, str. Principala, nr. 50, Velea Gheorghe Data si ora prelevarii probei: 10.05.2023/07:50
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 10.05.2023/10:30
Cod proba: 301

Scopul analizei: verificaréa calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare, | Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
ziua 2

Prodis analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2023/14:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 10.05.2023/17:00
_Prelevat de: Ene Marjana Data si ora eliberarii rezultatului: 11.05.2023/13:00

Metode de prelevare: ISO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667- 1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

e B , L , , _determinata |

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH | 65 - <95 8,3/20,0°C SR 1SO 10523:2012
Conductivitate | uS/emla20°C 2500 358 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate | NTU 4) 0,48 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber | mg/ ) 2206,11 e 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber | % 7 m‘ﬁ;,f?;/{’a?m 86 .

Amoniu (NH4*) o mgh ) 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare T D 1) "SR ISO 7887:2012 — metoda C
‘Miros e L - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust ] - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NOs) . | mgl 50 = | SRISO 7890-3:2000

Nitriti (NO) | mgl | e Stoa,tsler’ertzemr - gg ?1\? 2266777777:22000()22/C91:2006
‘Mangan | pgt 50 ; - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*', Fe3+) L pet 200 « SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezlu ‘ | Ggrr;iie | o - SRISO 6059:2008
,Indxce de permanganat ) mgO2/1 5 - , SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CIy | mgn 250 . SR ISO 9297:2001

Sulfati _mg/l 250 - STAS 3069:1987

I)Acceptablla pentru consumatori i fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara- modificari anorihale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita-de cuiantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l

SEF LABO TOR, K) COMPANIA DE APA
A

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tud]é;r‘ache Claudia

N

Ing.chim.Sirby et Bogdan RGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

="1aborator Central Apd Potabila
Laborater Apé Potabils Targoviste

Reprodiicerea buletinuhii de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul andlizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17:6/2 Exemplar nr. §
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministeral Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.1375

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1507

Loc de prelevare: Poroinica, str. Principala, nr. 50, Velea Data si ora prelevarii probei: 10.05.2023/07:50
Gheorghe Data si ora receptiei probei: 10.05.2023/10:30
Punc¢t prelévare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 301 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2023/11:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.05.2023/10:00
Volum proba: 500ml Data si ora eliberarii rezultatului: 15.05.2023/08:15
Prelevat dée: Ene Mariana

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR7EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. L . ) determinata
o A el . ; SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichiacoli ) UFC/100ml | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Eriterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRIIINDICATORI ‘ , )
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e . determinata
- o il B . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
; o o UFC/1 ml Fara modificari
7 Nr. de colonur la 22°C ’ P 0 SR EN ISO 6222/2004
D . UFC/1 ml Fara modificari
) Nr. dg Aqolo’nu‘ la 37 C‘ v o  dtiprmae 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbufétu Bogdan _COMPANIA DE APA Biolog But Florina
~— TARGOVISTE -DAKBOVITA S.A. 3
2 e

Laborator Central Apd Potahila
Laborator Apé Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F:17-7/2 Exemplar nr. §
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(0245631472

__ BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1470

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1508
Loc de prelevare: Poroinica, sat Tetcoiu, Gradinita Data si ora prelevarii probei: 10.05.2023/08:00
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 10.05.2023/10:30
Cod proba: 302
Scopul analizei: vetificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare, | Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2023/14:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:10.05.2023/17:00
Prelevat de: Ene Mariana v Data si ora eliberarii rezultatului: 11.05.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
v NPT : _ determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | hiS/eml1a20°C 2500 360 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate |  NTU , 4 0,45 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber | me/ ’ 2206,11 s v, 0,16 | SREN SO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002
Clorrezidual liber | % i Soeed 86 -
_Amoniu (NHy) o . mgl 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare o - ® ) 1) 1 SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros D - 2) ) SR EN 1622:2007
GQust =~ L R i - , ‘ 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NOs) | mg/ , 50 .- SR ISO 7890-3:2000
RN AN T, .. M s - SR EN 267772002/C91:2006
Mangan D ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’") , g 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gflfliiie - SR ISO 6059:2008
_Indice de permanganat ~ mg0u/i 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) o ~ myg/l 250 - , SR 1S0 9297:2001
Sulfati A mg/l 250 . STAS 3069:1987

i)Ac‘ceptab‘ila pehtru consurhatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fafa modificati anormidle ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub lirhita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1

SEF LABORATOR, s COMPARTA " RESPONSABIL ANALIZA,
ng.chim.Sir DE APA Chim Tudorache Claudia
Tigphim.Alrn gt Bogdan E 2 ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. h
‘L~ aborater Central Apd Potabilg ( / /’?
Laborator Apii Potabili Targoviste ]

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera nvinai la proba prelevata si analizata.
F-17-6/2 Exemplar nr. §
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.1376

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelévare: Poroinica, sat Tetcoiu, Gradinita

Punct prelevare: robinét chiuveta giup sanitar
Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1508
Data si ora prelevarii probei: 10.05.2023/08:00
Data si ora receptiei probei: 10.05.2023/10:30

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2023/11:00

Data si ora finalizarii analizei: 13.05.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 15.05.2023/08:15

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;5R EN ISO 5667-1/2022;5R EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
] ] o ] 1. determinata -
P : SR EN ISO 9308-1:2015
_ Bechiipfiiwpoli. ~  § DFC/0a | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e ; ) determinata
. ) SR EN ISO 9308-1:2015
_ Bacterii coliforme | UPC/100m 0 0 SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
) A & UFC/1 ml Fara modificari
‘ Nr dg colgnu la 2-2 C 7  iorimle 0 SREN ISO 6222/2004
0 UFC/1 mi Fara modificari . 4
7Nri dre‘c‘:q_lomkl Ia 37 C, : 7 Avinroicle 0 SRENISO 6222/200

SEF LABORATOR,
étll Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA

Biolog Dutu Florina

E Z w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
et

="TLaborafor Central Apd Potabila
Laborator Apd Potabild Targoviste

Reprodicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera nuimai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2

Exemplar nr. j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1471

Sohcntant SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1509
Loc de prelevare: Poroinica, sat Putu cu Salcia, str. Principala, nr. 45, Data si ora prelevarii probei: 10.05.2023/08:15
Cristea Rodica Data si ora receptiei probei: 10.05.2023/10:30
Punct prelevare: robinet chinveta bucatarie
Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare,
ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2023/14:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:10.05.2023/17:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 11.05.2023/13:00
_Prelevat de; Ene Mariana ,
] Metode de prelevare: ISO 5667 5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea ‘ Metode de analiza
, e o ol . determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmia20°C 2500 356 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU | 4) 0,49 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber g/l 2206,11 T P 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual tOtal mg/1 0,21 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual hber - % ml;'of(:ﬁ’a?m 86 -
“Amoniu (NH/" ) N mg/l , 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare L A - - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros ‘ - iy 2) SR EN 1622:2007
Gust . N BE 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000
Nuioon | ee | g | [meoxmmm
Mangan ) . Cpgll 50 - SR ISO 6333:1997
“Fier (Fe' ,Fe) pg/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu 1 GS:;&TW o ERIS0-6082:2008
Indice de permanganat mgOy/l 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) g/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

I)Acceptablla bentﬁi consumatorl si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabilapentra consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”" L.Q: amoniu<0,020mg/1

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tth_dora‘che Claudia

J

SEF LABORAT( R,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
Luborotur Central Apd Potabili

Laborator Apéi Potabild Targoviste

Reproducerea buletinulii de analiza fara acteptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul andlizelor se réfera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-672 Exémplar nr. g
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.1377

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1509

Loc de prelevare: Poroinica, sat Putu cu Salcia, str. Principala, | Data si ora prelevarii probei: 10.05.2023/08:15

nr. 45, Cristea Rodica Data si ora receptiei probei: 10.05.2023/10:30
Punct prelévare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocate ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2023/11:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.05.2023/10:00
Volum proba: 500ml Data si ora eliberarii rezaltatului; 15.05.2023/08:15
Prelevat de: Ene Mariana

. Meétode de prelevare:1ISO 5667—5/2017;SR EN ISO,5667-1/2022;SR ENISO 5667-3/2018;SR EN ISO,19458/2007;SR,EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o L . determinata
e ) " _ SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichia coli UPC/T00:] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
 PARAMETRII INDICATORI , , ]
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
T —— ; _ determinata ) _ ]
G e dE SR ENISO 9308-1:2015
_ Baoterii coliforfe el . 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
:s 0 UFC/1 ml Fara modificari : ]
Nr, de colonii 1;1_22 ,,C ) aniormale 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. d¢ color‘mdla 37°C | ahiorinils 0 SR EN ISO 6222/2004
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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