COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2466

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Matasaru iesire statie
Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 704

Scopul analizei: verificarea calitatii apei

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Lixandru Gabriela

—avarie electrica ziua 1

Fisa prelevare nr: 2500

Data si ora prelevarii probei: 24.08.2022/15:40
Data si ora receptiei probei: 24.08.2022/19:00
Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Data si ora efectuarii analizei: 24.08.2022/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 25.08.2022/23:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,8/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /emla20°C 2500 905 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,20 SR EN ISO 7027-1:2016
. . N > 0,1 statierezervor : i o &
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <0.5 retea 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
3 : o min. 80% din )
Clor rezidual liber % slor fistal 89
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1)) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/] 50 - SR 1SO 7890-3:2000
__— - 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO2) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?',Fe’") pg/l 200 ~ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gf;;ific Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0:/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 “ SRISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun mivos anormal 3) Aceeptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”;

LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind Lalitatea apei potabile,
cu modificarile si Lomplelan]e ulterioare.
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizaia,

F-17-6/2

Pagl/1

/fi’;
éSPONSABI{E/ANALIZA,

/Chim Tudorache Claudia

Exemplar nr. g




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2378

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Matasaru iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 704

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 2500

Data si ora prelevarii probei: 24.08.2022/15:40
Data si ora receptiei probei: 24.08.2022/19:00

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Data si ora efectuarii analizei: 24.08.2022/21:30
Data si ora finalizarii analizei: 27.08.2022/16:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
ny . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m] 0 0 SR EN 1SO 9308-1.2015/A1:2017
\f v 9, UFC/T ml Nicio modificare . a0
Nr. de colonii la 22°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C HECH Wishy modifieam 1 SR EN ISO 6222/2004
anormaa

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2467

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Matasaru, str. Principala, nr. 127, Dumitru Paulina
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 705

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 2501

Data si ora prelevarii probei: 24.08.2022/15:45
Data si ora receptiei probei: 24,08.2022/19:00
Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Data si ora efectuarii analizei: 24.08.2022/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 25.08.2022/23:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <9,5 7,8/20,1°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 897 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,22 SR EN ISO 7027-1:2016
. . # >(),1 statierezervor . T
Clor rezidual liber 1 ST = <05 relga 0,22 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
: : o min. 80% din )
Clor rezidual liber % el e 88
Amoniu (NHy") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare = 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros . 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO53") mg/l 50 5 SR ISO 7890-3:2000
S . 0,1 statie, rezervor SR 1SO 26777:2002
Nitriti (NO>) ik 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’") ug/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gfr‘r;ifw Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgQ:/1 5 % SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatarilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadrezaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de anoliza fara acbeptul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-

modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti —

Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2379

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Matasaru, str.Principala, nr.127, Dumitru
Paulina

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 705

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 2501
Data si ora prelevarii probei: 24.08.2022/15:45
Data si ora receptiei probei: 24.08.2022/19:00

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Data si ora efectuarii analizei: 24.08.2022/21:30

Data si ora finalizarii analizei: 27.08.2022/16:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- P q . o SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
% o UFC/1 mi Nicio modificare " i
Nr. de colonii la 22°C syl 0 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C R il Nicto:moificars ) SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2468

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2502

Loc de prelevare: Matasaru, sat Cretulesti, str. Principala, nr. 109, Ion Data si ora prelevarii probei: 24.08.2022/16:00
Mihai Data si ora receptiei probei: 24.08.2022/19:00
Punct prelevare: robinet cismea Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Cod proba: 706 Data si ora efectuarii analizei: 24.08.2022/20:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1 Data si ora finalizarii analizei: 25.08.2022/23:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 25.08.2022/10:00

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 6,5 - <95 7,7/20,2°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /emla20°C 2500 900 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,19 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statierezervor oo
-7 i S -1:2002
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <0.5retea 0,17 SR EN ISO 7393-1:200
Clor rezidual total mg/l 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
. . 0 min. 80% din )
Clor rezidual liber % e te] 85
Amoniu (NH") mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metada C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
i . 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO>) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*' Fe*") pg/l 200 . SR 1SO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gce}riiijie Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/] 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 . SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile uiterioare.
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Reproducerea buleiinului de analiza fara acceptul scris al laboraiorulud este INTERZISA!
Recultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2380

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Matasaru, sat Cretulesti, str.Principala, nr.109,

Ion Mihai
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 706

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 2502

Data si ora prelevarii probei: 24.08.2022/16:00
Data si ora receptiei probei: 24.08.2022/19:00

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Data si ora efectuarii analizei: 24.08.2022/21:30
Data si ora finalizarii analizei: 27.08.2022/16:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli i 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
% @ - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFCH mt Nicio modificare 0 SR EN [SO 6222/2004
anormala
ve o UFC/1 ml Nicio modificare -
Nr. de colonii la 37°C anormala 2 SR EN ISO 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FI1ZICO — CHIMICA NR. 2469

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Matasaru, sat Odaia Turcului, str. Principala, nr.357,
Bucur M. lon

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 707

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 2503

Data si ora prelevarii probei: 24.08.2022/16:15
Data si ora receptiei probei: 24.08.2022/19:00
Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Data si ora efectuarii analizei: 24.08.2022/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 25.08.2022/23:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.08.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cemla20°C 2500 903 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,21 SR EN ISO 7027-1:2016

. . >0,1 statierezervor ; - —
Clor rezidual liber mg/l >0.1 - <0.5 retea 0,19 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,21 SR EN ISO 7393-1:2002

3 ; . min. 80% din
Clor rezidual liber % it 90 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare = ) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;y) mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000
— . 0,1 statie, rezervor SR ISQ 26777:2002

Nitriti (NOy) g 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe*") g/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrﬁifw Minim 5 = SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR ENISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatarilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ; amoniu<0,020mg/l

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadrezza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare. «
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Reproducerea buletinului de analiza fara acéepiul scvis al laboraterului este INTERZISA!
Rezultatul analizélor se refera numai la proba prelevata si analizata
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2381

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Matasaru, sat Odaia Turcului, str.Principala,
nr.357, Bucur M.lon

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 707

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 2503
Data si ora prelevarii probei: 24.08.2022/16:15
Data si ora receptiei probei: 24.08.2022/19:00

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Data si ora efectuarii analizei: 24.08.2022/21:30

Data si ora finalizarii analizei: 27.08.2022/16:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.08.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
5T ; o SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/160m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
V. . _ SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m! 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C Lty Nielo medifizars 0 SR EN ISO 6222/2004
anormaia
Nr. de colonii la 37°C UFC/ ml Hisio mdifigare 8 SR EN ISO 6222/2004
anormaia

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultarul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2499

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2533
Loc de prelevare: Matasaru iesire statie Data si ora prelevarii probei: 25.08.2022/11:35
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 25.08.2022/13:40
Cod proba: 704 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie elecirica ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 25.08.2022/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.08.2022/21:50
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 26.08.2022/10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS /emla 20°C 2500 799 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,88 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2306,11 “dls‘eorglrzzzr 0,24 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml?;lffz?a?m 96 -
Amoniu (NH;") mg/l 05 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1 1 SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/] 50 - SR ISO 7890-3:2000

. statie, rezervi :200
Nitriti (NO;) me/! o iy - S By S iR S
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’™) Lg/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS::i;e Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/] 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Accepiabil consumatorilor si niciun mires anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadrezza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara aceepiul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si anulizata,
F-17-6/2 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2411

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Matasaru iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 704

Scopul analizei: verificarca calitatii apei — avarie electrica ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2533
Data si ora prelevarii probei: 25.08.2022/11:35
Data si ora receptiei probei: 25.08.2022/13:40

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 25.08.2022/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 28.08.2022/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.08.2022/10:00

Metode de prelevare;:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 194582007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- s 1 . - SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli Laliad 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
% i - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
NI. de colonii la22ec | UFG/tml | Niclo modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormaia
= s S UFC/1 ml Nicio modificare =
Nr. de colonii la 37°C anormala 1 SR EN IS0 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,

R.}ZéPOSABIL ALIZA,

Ing.chim.SirbulefyyBogdan [ g CONPANIA DE APL * Biolog DuglyFlorina
|y \.rikoawsrs-némsavm 'y R,
fl © 57 labowtr Central ApG F 57 3 '

i Luborator Apd

“otabila T 3

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2500

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Matasaru, str. Principala, nr. 127, Dumitru Paulina
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 705

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2534

Data si ora prelevarii probei: 25.08.2022/11:40
Data si ora receptiei probei: 25.08.2022/13:40
Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 25.08.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei; 25.08.2022/21:50
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 796 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,56 SR EN IS0 7027-1:2016
. . > Lb,« z — - -
Clor rezidual liber mg/! —zo’,ll _“';]eéfngezzr 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002
: : min. 80% din
Clor rezidual liber % sl il 87 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO5") mg/} 50 - SR ISO 7890-3:2000
ot y 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO>) g 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pe/l 50 4 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’") pg/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gggii s Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgQa/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 . SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2JAcceptabil consamatoriior si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara accewtul scris al laboratoruiui este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevota si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2412

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Matasaru, str.Principala, nr.127, Dumitru

Paulina

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 705

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2534
Data si ora prelevarii probei: 25.08.2022/11:40
Data si ora receptiei probei: 25.08.2022/13:40

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 25.08.2022/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 28.08.2022/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e : SR EN ISO 9308-1:2015
Exehenieing aolt LECAA 0 ¢ SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- i ~ SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la22ec | UFC¢/tml | Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormasa
R .. = UFC/1 ml Nicio modificare Q A.,
Nr. de colonii la 37°C anormala 7 SR EN IS0 6222/2004

OBSERVATII; Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 2501

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Matasaru, sat Cretulesti, str. Principala, nr. 109, Ion
Mihai

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 706

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2535

Data si ora prelevarii probei: 25.08.2022/11:50
Data si ora receptiei probei: 25.08.2022/13:40
Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 25.08.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 25.08.2022/21:50
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 6,5 - <95 7,9/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 922 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,54 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statierezervor _— -
>0, ; 21200
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <0.5 retea 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,21 SR EN ISO 7393-1:2002
e . R min. 80% din ]
Clor rezidual liber % r— 95
Amoniu (NH") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR ISO 7887:2012 —metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
o . 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO2') mg/] 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;Z@E@ Minim 5 . SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat nig0:/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 p SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

D Acceptahila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consuimatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metoder”; L.Q: amoniu<0,020mg/l

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.
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Repruducerea buletinului de analiza fara acéﬁtul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezudtardd analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2413

Solicitant; SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2535

Loc de prelevare: Matasaru, sat Cretulesti, str.Principala, nr.109, | Data si ora prelevarii probei: 25.08.2022/11:50

Ion Mihai Data si ora receptiei probei: 25.08.2022/13:40

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 706 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 25.08.2022/14:00

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora finalizarii analizei: 28.08.2022/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

SR EN ISO 9308-1:2015

Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m} 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o5 ‘ oo SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C WFE mi S, TR 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
5 = o UFC/1 ml Nicio modificare q q o
Nr, de colonii la 37°C anormala 2 SR EN IS0 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR, J0SABIL ANALIZA,
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2502

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2536

Loc de prelevare: Matasaru, sat Odaia Turcului, str. Principala, nr. 357, Data si ora prelevarii probei: 25.08.2022/12:00
Bucur M lon Data si ora receptiei probei: 25.08.2022/13:40
Punct prelevare: robinet cismea Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Cod proba: 707 Data si ora efectuarii analizei: 25.08,2022/14:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2 Data si ora finalizarii analizei: 25.08.2022/21:50
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 26.08.2022/10:00

Prelevat de: Marisac Mioara

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,0/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /cmla 20°C 2500 726 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,58 SR EN ISO 7027-1:2016
o ; >0,1 statie,rezervor S
Clor rezidual liber mg/l S 0.1 - <0.5 retea 0,11 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,13 SR ENISO 7393-1:2002
. S é min, 80% din B
Clor rezidual liber % olar tois] 85
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare . 1) 1 SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros 5 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NOy) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
T E n 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO>) me! 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/t 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?',Fe’") peit 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
o . Grade ;s - .
y i : - SR ISO 6059:200
Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 R ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgQa/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 = SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 . STAS 3069:1987

DAceeptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Aceeptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Natatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de anoliza fara acteptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezudtatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2414

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Matasaru, sat Odaia Turcului, str.Principala,

nr.357, Bucur M.Ion
Punct prelevare: robinet cisimea
Cod proba: 707

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2536
Data si ora prelevarii probei: 25.08.2022/12:00
Data si ora receptiei probei: 25.08.2022/13:40

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 25.08.2022/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 28.08.2022/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v . o SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
¥ i o SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100mi 0 0 SR EN 1SO 9308-1.2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C GFG/L ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
= - o UFC/1 ml Nicio modificare - )
Nr. de colonii la 37°C anormala 4 SR EN ISO 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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