COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2035

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr; 2082
Loc de prelevare: Poroinica, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 27.06.2023/17:30

Data si ora receptiei probei: 27.06.2023/19:30
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 27.06.2023/20:00

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 27.06.2023/23:00

Prelevat de: Marisac Mioara ) Data si ora eliberarii rezultatului: 28.06.2023/12:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
] determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate ) pS/cemla20°C 2500 458 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,30 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber | me/! [ TR 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mléll'o f(z:)/;’a?m 93 -

Amoniu (NH4) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust ] - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3’) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

N (NO1) | Rl D

Mangan ] ug/l 50 = SR 1SO 6333:1997

Fier (Fe**,Fe*") ng/l 200 » SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati v mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru: consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabild pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;
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Reproducerea buletinului de analiza fara acgeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1930

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Poroinica, iesire statie

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2082

Data si ora prelevarii probei: 27.06.2023/17:30
Data si ora receptiei probei: 27.06.2023/19:30

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 27.06.2023/20:30
Data si ora finalizarii analizei: 30.06.2023/18:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.07.2023/08:15

Metode de prelevare:ISO 5667—5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o e . SR EN ISO 9308-1:2015
Haslieriaina cou UFC/100ml R . SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i ‘ SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
. 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C ————" 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LAB(Zﬁ,RATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirb 1?-’tu Bogdan lr

Reproduceérea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2036

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2083
Loc de prelevare: Poroinica, str.Principala, nr.50, Velea Gheorghe Data si ora prelevarii probei: 27.06.2023/17:40
Data si ora receptiei probei: 27.06,2023/19:30

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 27.06.2023/20:00

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 27.06.2023/23:00

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 28.06.2023/12:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/cmla20°C 2500 368 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 1,41 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l L e 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mléll'(j(z:ﬁ’a?m 93 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Niriti (NO7) mg/l > st - -

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe*") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg0y/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; L.Q: amoniu<0,020mg/1;
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatad consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistiat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1931

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2083

Loc de prelevare: Poroinica, str.Principala, nr.50, Velea Data si ora prelevarii probei: 27.06.2023/17:40
Gheorghe Data si ora receptiei probei: 27.06.2023/19:30
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 27.06.2023/20:30
Volum proba: 500ml Data si ora finalizarii analizei: 30.06.2023/18:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 03.07.2023/08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 S BN TE0 D08 180 S AT
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare. CMA Valoare Metode de analiza
. determinata
.. . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C ‘ s 10 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C — 0 SR ENISO 6222/2004
SEF LABORATOR, . RESPOSABIL ANALIZA,
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1
Reproducerea buletinului deanaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2037

Solicitant: SECTIA GAESTI
Vaduva Mihai

Cod proba: 702

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Loc de prelevare: Poroinica, sat Putu cu Salcia, str.Principala, nr.242,

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1

Fisa prelevare nr: 2084

Data si ora prelevarii probei: 27.06.2023/18:00
Data si ora receptiei probei: 27.06.2023/19:30

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei; 27.06.2023/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 27.06.2023/23:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.06.2023/12:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
. ) determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 367 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,29 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor ey
Clor rezidual liber mg/] >0.1 - <0.5 retea 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,23 SR EN ISO 7393-1:2002
. . min. 80% din

Clor rezidual liber % clor total 86 - 7
Amoniu (NHs") mg/! 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

e } 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NOy) g 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe**) pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;;‘;; : SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 < STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si

fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABOFTK’EOR,
Ing.chim.Sirbui e

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targo’viste,‘ Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1932

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Poroinica, sat Putu cu Salcia, str.Principala,
nr.242, Vaduva Mihai

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2084
Data si ora prelevarii probei: 27.06.2023/18:00
Data si ora receptiei probei: 27.06.2023/19:30

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 27.06.2023/20:30

Data si ora finalizarii analizei: 30.06.2023/18:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.07.2023/08:15

Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
; determinata
. . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
; ] determinata
- < SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
o o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22°C anormile 2 SR EN ISO 6222/2004
o o UFC/1 ml Fara modificari
7 Nr. de colonii la 37°C anormale 6 SR EN ISO 6222/2004

RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina
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Reproducerea buletinului

ijana]iza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2038

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2085

Loc de prelevare: Poroinica, sat Tetcoiu, str.Principala, nr.84, Cristea Data si ora prelevarii probei: 27.06.2023/17:50

Rodica Data si ora receptiei probei: 27.06.2023/19:30

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 703 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei; 27.06.2023/20:00

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 27.06.2023/23:00

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 28.06.2023/12:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
] determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate - pS/emla20°C 2500 367 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 1,29 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber | mg/l 2206,11 S 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,23 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % min. 80% din 86 :

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare , v - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati INO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Mitrin-(NOs ) , g ol - SR EN 26777-2002/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*",Fe*") ug/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9257:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera viumai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1933

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Poroinica, sat Tetcoiu, str.Principala, nr.84,

Cristea Rodica

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 703

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2085

Data si ora prelevarii probei:'27.06.2023/17:50
Data si ora receptiei probei: 27.06.2023/19:30

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 27.06.2023/20:30
Data si ora finalizarii analizei: 30.06.2023/18:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.07.2023/08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
, ‘ determinata
5 3 . SR ENISO 9308-1:2015
st i v 4 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
’ Bacterii cohfprme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
i 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22°C pus— 0 SR EN ISO 6222/2004
:: o UFC/1 mi Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C o 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbul }étBogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

A~ COMPARIS DE APK
| PARGOVISTE- DAMBOYITA 5.4,

Ty I3 "
Laborator Central £pd Potabila

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina
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Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2050

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2097
Loc de prelevare: Poroinica, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 28.06.2023/13:35
Data si ora receptiei probei: 28.06.2023/15:20

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 28.06.2023/15:30

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 28.06.2023/17:45

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 29.06.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 6,5 - <9,5 8,2/20,1°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate puS/cmla20°C 2500 373 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,25 SR ENISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2 e 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/] 0,23 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber 7 % mléll'of(zg/za?m 87 -

Amoniu (NH;") mg/l 0,5 0,034 SR IS0 7150-1:2001

Culoare - D 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros , “ 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust 2 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3?) , mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO) mg/l > Sﬁtée;eiiiemr . Sg 11381\? 2266777777:i2000()22/C91 2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe**,Fe*") g/l 200 2 SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Gggiie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) i mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

]

N /
SEF LABORATOR, RESPONS/(BIL ALIZA,
Ing.chim.Sirbylefu Bogdan COMPARIA BE APK Chim Tudorache/Glaudia
) TARGOVISTE - BAMBOVITA 5.4, £
e = f

Laborator Central And Potubiig
Leborator Api Poighily Thrgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara a!;’peptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 ; Exemplar nr. (g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

'BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1945

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Poroinica, iesire statie

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2097

Data si ora prelevarii probei: 28.06.2023/13:35
Data si ora receptiei probei: 28.06.2023/15:20

Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan

Data si ora efectuarii analizei: 28.06.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 01.07.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.07.2023/08:30

Metode dé prelevareiISO 5667-5/2017;SR EN 150 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 * SRENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UREAom! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22 C, anormale 0 SRENISO 62%2/2004
. o UFC/1 mi Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbul t}!l Bogdan

Reproducetea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

ey

P _ COMPANIA BE APA
) FARCOVISTE - DAMEOVITA S.A.

: Lehorator Cenlrl And Poiabili

L Laborator Al Potabild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2051

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2058
Loc de prelevare: Poroinica, str.Principala, nr.50, Velea Gheorghe Data si ora prelevarii probei: 28.06.2023/13:45
Data si ora receptiei probei: 28.06.2023/15:20

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 28.06.2023/15:30

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 28.06.2023/17:45

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 29.06.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 369 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,28 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 e 0,11 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/1 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % min. §0% din 85 -

Amoniu (NH") , mg/l 0,5 0,024 SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (INO3Y) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Wittt (NO5'3 g s - SR EN 26777.002/C51:2006

Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?*,Fe*") ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrrriiie - SR IS0 6059:2008

Indice de permanganat mg0O2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (Cl) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

/]

SEF LABOBJCTOR, ]i COMPARIA DE éa"é RESPONS ABH_/ANALIZA

Ing.chim. Slrbfuletu Bogdan TARGOVISTE - DAMBOVITA S Chim Tudorache Claudia

="Loborator Contral Apa ?utfmxis < / /

Lehorator Ani Potabili Targovists é
Reproducerea buletinului de analiza fara acteptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1946

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Poroinica, str.Principala, nr.50, Velea

Gheorghe
Punct prelevare: robinet cisimea
Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2098

Data si ora prelevarii probei: 28.06.2023/13:45
Data si ora receptiei probei: 28.06.2023/15:20

Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan

Data si ora efectuarii analizei: 28.06.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 01.07.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.07.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
» determinata
o 4% 5 SR EN ISO 9308-1:2015
Escher1ch1ar coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
"PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. e SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0 SR ENISO 9308-1-2015/A1:2017
s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 2 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C —— 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABQﬁATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

T

Ing.chim.Sirbyletu Bogdan
/ ~\ _COMPAMIA BOF APA
/ ) JARGOVISTE - DANBOVITA 5.4.
. e = x
nd Po
i[‘ labarotoer Apd Poichils Targaviste

Reproducerea buletinului (ﬁe analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2052

[ Solicitant: SECTIA GAESTI
Loc de prelevare: Poroinica, sat Putu cu Salcia, str.Principala, nr.242,

Vaduva Mihai

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei - avarie electrica ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2099
Data si ora prelevarii probei: 28.06.2023/13:50
Data si ora receptiei probei: 28.06.2023/15:20

Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan
Data si ora efectuarii analizei: 28.06.2023/15:30

Data si ora finalizarii analizei: 28.06.2023/17:45
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.06.2023/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,1°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 380 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,31 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206}1 Sfage(’)fngert‘ézr 0,10 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. 80% din 83 :
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 0,030 SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 9) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000
Raterti NG me/ s reen - SR EN 267772002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gggriiie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOo/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 : SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 z STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

SEF LABOR?(I?OR,
C

Ing.chim.Sirbu

p

N

i
L

tu Bogdan

7

/

[“‘7”-\ COMPARIA DE APA
) TARGOVISTE- DAHBOVITA S.A.

el
Lehoraior Cantrel Ap3 Poichili
Labsrator Azl Potahilé Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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RESPONSABII/ANALIZA,
Chim Tudgrache Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Otdonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1947

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2099

Loc de prelevare: Poroinica, sat Putu cu Salcia, str.Principala, Data si ora prelevarii probei: 28.06.2023/13:50
nr.242, Vaduva Mihai Data si ora receptiei probei: 28.06.2023/15:20
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 28.06.2023/16:00
Yolum proba: 500ml Data si ora finalizarii analizei: 01.07.2023/12:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 03.07.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/20185SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
G ! SR EN ISO 9308-1:2015
Bseherleua eolt bdaakaan ¢ 9 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
» determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml ’ 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
- o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22 C p———y 0 SR EN ISO 6222/2004
;e o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C I 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim. Slrbule[tu Bogdan

[
e
[/
{

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

*—?\ COMPARIA DE APA Biolog Dutu Florina
) JAREOVISTE- DAKBOVITA 5.A. :

Leberaiar Ceniral Apd Potabild
Leboraior Apd Fotabili Targoviste

{
|
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25,07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2053

Solicitant: SECTIA GAESTI
Rodica

Cod proba: 703

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 mi
Prelevat de: Chiran Antonia

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Loc de prelevare: Poroinica, sat Tetcoiu, str.Principala, nr.84, Cristea

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2

Fisa prelevare nr: 2100
Data si ora prelevarii probei: 28.06.2023/13:25
Data si ora receptiei probei: 28.06.2023/15:20

Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan
Data si ora efectuarii analizei: 28.06.2023/15:30

Data si ora finalizarii analizei: 28.06.2023/17:45
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.06.2023/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9.5 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 365 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,43 SR EN ISO 7027-1:2016

. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <0,5 retea 0,11 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002
. . min. 80% din

Clor rezidual liber % Ao fofal 92 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 0,031 SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

ST . 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002

Nitriti (NOy) g 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan ug/i 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?*,Fe*") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GSrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgOy/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 1SO 9297:2001

Sulfati mg/t 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

/1

SEF LABORATOR,

Ing.chim. SlrbuY?fu Bogdan

!
Reproducerea buletinului de analiza fara acLéptul scris al laboratorului este INTERZISA!

@

COMPARIA BE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

RESPON ABI NALIZA
Chim Tudorache Claudia

Loborater Ceniral Apl Poinbili
Laborator Apd Potobili Targoviste

Rezultatul analizelor se refera viumai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste,kTel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1948

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2100

Loc de prelevare: Poroinica, sat Tetcoiu, str.Principala, nr.84, Data si ora prelevarii probei: 28.06.2023/13:25
Cristea Rodica Data si ora receptiei probei: 28.06.2023/15:20
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 703 Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 28.06.2023/16:00
Volum proba: 500ml Data si ora finalizarii analizei: 01.07.2023/12:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 03.07.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
— : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
] determinata
. 5 SR ENISO 9308-1:2015
Bagteril eoliftiiie MECHIEn o 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22 ‘C ——e 1 SR EN ISO 6222/2004
. 0 UFC/1 mi Fara modificari
Nr. de colonii la 37 C, anormale 10 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABO {TOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbule7 uf/Bogdan N5 COMPANIA DE APA Biolog Dutu Florina
{7 P ( TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
< !j/ , ="Taborator Central g5 Potabils T’ﬁ"ii\
/ Targovisie

1/ Lehorator Apfi Potabild
\_‘

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizélor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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