COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarca normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2256

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2915
Loc de prelevare: Rezervor inmagazinare Bana, Moreni Data si ora prelevarii probei: 15.11.2023/09:20
Punct de prelevare: robinet rezervor inmagazinare Data si ora receptiei probei: 15.11.2023/11:30
Cod proba: 60 Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 15.11.2023/12:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 15.11.2023/23:05
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 16.11.2023/10:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
- iy Val o
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 26,5 - <95 7,6(20°C) SR EN IS0 10523:2012
Conductivitate ”SJO?'E‘ la 2500 365 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 45(;;{3-3]11)) 0,71 SR EN SO 7027-1:2016
s . > 0,1 statie.rezervor .
Clor rezidual liber mg/1 5 0.1-<0.5 retea 0,63 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/| 0,67 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din B min.80% din clor 94
clorul rezidual total 70 total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 sLQ SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR IS0 7890-3:2000
Nitrit; - 0.1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
i = 0.5 retea i SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C51:2006
Duritate totala G(_}"ﬁde . SR SO 6059:2008
crmanc
Oxidabilitate mgO./1 3 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptahila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceplabil pentru consumat: i si fara modificari anormale;
3)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”

* LQ: amoniu < 0,019 mg/lLaluminiu < 35,35 pg/l.

COMPANIA DE APA
SEF LABORATOF ~ | JARGOVISTE - DAMBOYITA 5.4, RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claydia Laborator Cantral Apé Potabild Ch. Dimian Claudja
Laborator Apd Potabild Pucioasa
Cod F-17-6/34 ‘ Va

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2218

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Rezervor inmagazinare Bana, Moreni

Punct de prelevare: robinet rezervor inmagazinare

Cod proba: 60

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2915

Data si ora prelevarii probei: 15.11.2023/09:20
Data si ora receptiei probei: 15.11.2023/11:30
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 15.11.2023/17:45
Data si ora finalizarii analizei: 18.11.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.11.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2256

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
: SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UBC 1) | Faramodiican 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C (FC [l | Focemoddican 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

COMPAMIA DE APA | RESPONSABIL ANALIZA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S5.A.

SEF LABORATOR W
Ch. Dimian Claudia - Biolog Manoiu Mirabela
V Laborator Centrol Apd Potabild
A

Laborator Apd Potabild Pucioasa 3/
Cod F-17-7/4

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2257

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2916
Loc de prelevare: Moreni, str.Eroilor-Magazin LLMITREA Data si ora prelevarii probei: 15.11.2023/09:40
GABRIELA Data si ora receptiei probei: 15.11.2023/11:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Cod proba: 61 Data si ora efectuarii analizei: 15.11.2023/12:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 15.11.2023/23:05
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 16.11.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-1 4/2017
.. o Vi ‘ea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa-t 5 Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 26,5 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52’05‘2 fa 2500 364 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 45(&%;‘)) 0,56 SR EN ISO 7027-1:2016
. ; - > 0,1 statie,rezervor . T
Clor rezidual liber mg/l > 0.1-<0.5 refea 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o/ min.80% din clor 94
: 0 4

clorul rezidual total ’ total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 SLQ SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

5 0.1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Wit mg/! 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala G(f"ade . SR ISO 6059:2008

crmanc

Oxidabilitate mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/| 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/! 250 - STAS 3069:1987

1)Acceplabila pentru consumatari si lara madificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3yAcceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

* 1.Q: amoniu < 0,019 mg/l,aluminiu < 35,35 pg/l.

\ COMPANIA DE APA
SEF LABORATOR - TARGDWSTE-DMBOW}'A S.A RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia Loborator Central Apdi Potabild Ch. Dimian Claudia
Laborater Apd Potabild Pucioasa

Cod F-17-6/4
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizala.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2219

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str.Eroilor-Magazin LLMITREA GABRIELA
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 61

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2916

Data si ora prelevarii probei: 15.11.2023/09:40
Data si ora receptiei probei: 15.11.2023/11:30
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 15.11.2023/17:45
Data si ora finalizarii analizei: 18.11.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.11.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2257

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
_r . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UBey 1) | Foramodificar 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
o Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml ra 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Clatdia g TARGOVISTE - DAMBOVYITA 5.A. Biolog Manoiu Mirabela
Laborator Central Apd Potehild g

| 3 Laborotor Apd Potabild Pucingso |

\

Cod F-17-7/4

v

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 5§92/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2258

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2917
Loc de prelevare: Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr.19-piata Data si ora prelevarii probei: 15.11.2023/10:00
agroalimentara Data si ora receptiei probei: 15.11.2023/11:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta piata Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Cod proba: 62 Data si ora efectuarii analizei: 15.11.2023/12:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 15.11.2023/23:05
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 16.11.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-1 4/2017
” oy Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA ke Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “S,’:.J‘S‘g la 2500 364 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 45(("{3 ':_i‘ll)) 0,63 SR EN 1SO 7027-1:2016
. . = 0,1 statie,rezervor
Ul . o, ﬂr‘}
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 retea 0,44 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din i " min.80% din clor 92
. 0 n
clorul rezidual total ’ total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 36,53 SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/1 50 - SR ISO 7890-3:2000
Witrifi 1] 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
M e 0,5 retea ' SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 30 - SR ISO 6333:1997
Fier g/l 200 2 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala GG"ade . SR ISO 6059:2008
crimanc
Oxidabilitate mg0,/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri mg/l 230 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale:2)Azceptabil pentru consumatori si fara madificari anormale;
I Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

* LQ: amoniu < 0,019 mg/l COMPANIA D T
£ AP,
TARG! <
SEF LABORATOR @h el e LUK RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudj4 aborator Central Apé Potabila Ch. Dimian Claudia

! Laborator Apd Potabili Puciaase

Cod F-17-6/4
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2220

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str. Cpt. Pantea Ton, nr.19-piata agroalimentara
Punct de prelevare: robinet chiuveta piata

Cod proba: 62

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2917

Data si ora prelevarii probei: 15.11.2023/10:00
Data si ora receptiei probei: 15.11.2023/11:30
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 15.11.2023/17:45
Data si ora finalizarii analizei: 18.11.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.11.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2258

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
SO, B : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
N, de: colonii T 220C UFC/ 1mi | Faramodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1] | Faramodificar 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claudia Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/ V/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA
~ ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
"VL

aborator Ceniral Apid Potobild
Lobarater Api Potahild Pucioose
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregisirat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2259

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str.Schela Mare-Magazin S.C.SIGMA SRL
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 63

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2918

Data si ora prelevarii probei: 15.11.2023/10:30
Data si ora receptiei probei: 15.11.2023/11:30
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 15.11.2023/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 15.11.2023/23:05
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.11.2023/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d;::'{::il;le:ta Metode de analiza
pH Unitati pH >6,5 - <9.5 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “Szg‘é‘g la 2500 364 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU ";((L:_L L:‘:l’l‘)) 0,42 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 320,51: llngﬁ‘lzf 0,48 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min.80% din clor 94
clorul rezidual total total
Amoniu mg/| 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - D SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) SR EN 1622:2007
Gust . 3) SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 SLQ SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR IS0 7890-3:2000
Nitriti mg/l 0,1 statie,rezervor _ SREN 267772002

0.5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier ug/l 200 " SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Gg';i‘;fw . SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

1JAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

* LQ: amoniu < 0,019 mg/laluminiu < 35,35 pg/l. K

COMPANIA DE APA

TARGOVISTE -
SEF LABORATOR = STE- DAMBOVITA 5.A.
Laboraior Central Apé Potabil

L Laborator Apd Potabild Pucioasa

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

i %

Exemplar nr. J

Ch. Dimian Claudja

Cod F-17-6/4
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezullalele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2221

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2918

Loc de prelevare: Moreni, str.Schela Mare-Magazin S.C.SIGMA SRL Data si ora prelevarii probei: 15.11.2023/10:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Data si ora receptiei probei: 15.11.2023/11:30

Cod proba: 63 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 15.11.2023/17:45
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 18.11.2023/10:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 20.11.2023/09:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2259

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
I ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN IS0 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nir. de colonii1a’22°C UFC/ 1ml | Tara modificari 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFej 1m| | Faramodificar 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

COMPANIA DE APA | RESPONSABIL ANALIZA
\TARGDWSTE- DAMBOVITA S.A

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudja - - Biolog Manoiu Mirabela
/}’/ Loborator Central Apdi Potabild

’

Laborator Apd Potabild Puciossa J

Cod F-17-7/
Repraducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.

Pag.1/1
Exemplar nr. ﬁ




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Labhorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2262

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Rezervor inmagazinare Bana, Moreni
Punct de prelevare: robinet rezervor inmagazinare

Cod proba: 60

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2925

Data si ora prelevarii probei: 16.11.2023/08:30
Data si ora receptiei probei: 16.11.2023/09:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei; 16.11.2023/10:00
Data si ora finalizarii analizei: 16.11.2023/16:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.11.2023/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2023; SR EN I1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA dzsl(:i]::ta Metode de analiza
pH Unitati pH >6,5 - <9.5 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52/05‘2 ta 2500 365 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU ‘;((‘;L‘:;B) 0,48 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 3200]1‘2%?2[3;“ 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min.80% din clor 92
clorul rezidual total total
Amoniu mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 91,61 SR IS0 10566:2001
Nitrati mg/1 50 = SR ISO 7890-3:2000
Fiieei mg/l 0.1 sleilie,re%crvor ) SR EN 2677752("].2-

0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pe/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Ggfif]e - SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mig/] 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

1)Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale,
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

* LQ: amoniu < 0,019 mg/l

COMPANIA DE APA
s TARGOVISTE - DAMBOVITA S.4.

Laborator Central Ap# Potahila
Laborator Apd Potabild Pucinesg

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimjan Claudia

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claudia / L
Cod F-17-6/34 V

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisal
Rezuliatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1 Exemplar nr. 4



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatalii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2224

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Rezervor inmagazinare Bana, Moreni
Punct de prelevare: robinet rezervor inmagazinare

Cod proba: 60

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2925

Data si ora prelevarii probei: 16.11.2023/08:30
Data si ora receptiei probei: 16.11.2023/09:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 16.11.2023/13:00
Data si ora finalizarii analizei: 19.11.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.11.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2262

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
— . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Kt ds celeniila 229 UFC/ 1m1 | Faramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 11 | Fare modificar 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

COMPANIA DE APA

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

SEF LABORATOR | ]
Ch. Dimian Claudia - TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.

="1aborator Central Ap& Potohila

Cod F-17-7/4

Loborator Apii Potobild Puciansa (

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata

Pag.1/1
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laharator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2263

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2926

Loc de prelevare: Moreni, str.Eroilor-Magazin LLMITREA Data si ora prelevarii probei: 16.11.2023/08:45
GABRIELA Data si ora receptiei probei: 16.11.2023/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Cod proba: 61 Data si ora efectuarii analizei: 16.11.2023/10:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 16.11.2023/16:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 17.11.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

is .. Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata

pH Unitati pH >6,5 - <9.5 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “82’0%‘2 B 2500 363 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU “5(5;&?“; 0,33 SR EN ISO 7027-1:2016

; ; : >0,1 statie,rezervor P
Clor rezidual liber mg/l 5 0.1-<0.5 relea 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min 80% din clor 92

s /0 4
clorul rezidual total total
Amoniu mg/| 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros = 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 93,79 SR IS0 10566:2001
Nitrati mg/! 50 - SR ISO 7890-3:2000
Mitriti ma/l 0,1 statie,rezervor _ SR EN 26777:2002
11 & 0.5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Grade - SR ISO 6059:2008
Germane

Oxidabilitate mgO,/1 3 n SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 = SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/] 250 = STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale:2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”

* LQ: amoniu < 0,019 mg/l K COMPANIA DE APA

~ ) TARGOYISIE - DAMBOYITA S.A.
SEF LABORATOR =1 aborator Central Apd Potabila RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claud} i Leharator Apd Potabili Pucioasa Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/4
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2225

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str.Eroilor-Magazin .LMITREA GABRIELA
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 61

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2926

Data si ora prelevarii probei: 16.11.2023/08:45
Data si ora receptiei probei: 16.11.2023/09:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 16.11,2023/13:00
Data si ora finalizarii analizei: 19.11.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.11.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2263

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023:SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.o . SR EN ISO 9308-1:2015

Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza

determinata
. SR EN 1SO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017

.. ificari .
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m] | Taramodificari 2 SR EN ISO 6222/2004

anormale

i ; ificari .

Nr. de colonii la 37°C URC) Iy | FRtRmadiiican 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
COMPANIA DE APA
SEF LABORATOR w TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4, RESPONSABIL ANALIZA
i Z"" Biolog Manoiu Mirabela

Ch. Dimian Claudia =" Laborator Central Ap& Potobila
Laborator Apd Potabild Pucioasa

Cod F-17-7/4

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregisiral la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2264

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2927
Loc de prelevare: Moreni, str. Cpt. Pantea lon, nr.19-piata Data si ora prelevarii probei: 16.11.2023/09:00
agroalimentara Data si ora receptiei probei: 16.11.2023/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta piata Receptionat/inregistrat de: Vasile C.
Cod proba: 62 Data si ora efectuarii analizei: 16.11.2023/10:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 16.11.2023/16:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 17.11.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
.. L Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a oa'rea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 265 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate % 2500 364 SR EN 27888:1997
s 4 (urban) i
Turbiditate NTU 5 (rural) 0,44 SR EN ISO 7027-1:2016
. e > 0,1 statie,rezervor . 1900
Clor rezidual liber mg/l > 0.1-<0.5 retea 0,44 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o/ min 80% din clor 92
clorul rezidual total " total
Amoniu mg/l 0,3 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 99,24 SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nt (o] 0,1 statie,rezervor _ SR EN 26777:2002
ane me 0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala GG_"“‘dF . SR ISO 6039:2008
crmanc
Oxidabilitate mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil peniru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale,
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

* LQ: amoniu < 0,019 mg/l

SEF LABORATOR

Ch. Dimian WA
Cod F-17-6/4

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

COMPAMIA DE APA

E E ~ ) TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4.

S
Laborator Central Apd Potchild
Laborator Apd Potabilii Pucisasa

Pag.1/1

RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

v
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Labarator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr, | -Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2226

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str. Cpt. Pantea lon, nr.19-piata agroalimentara
Punct de prelevare: robinet chiuveta piata

Cod proba: 62

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2927

Data si ora prelevarii probei: 16.11.2023/09:00
Data si ora receptiei probei: 16.11.2023/09:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 16.11.2023/13:00
Data si ora finalizarii analizei: 19.11.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.11.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2264

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s ] SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN I1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- ; SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
- ; ificari
Nr. de colonii la 22°C B ), | Ponadlitan 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC) 1o | Feremodifican 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR COMPANIA DE APA
Ch. Dimian Claudia ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

="Taborator Central Api Potabild
Laborator Apd Potahild Puciessn |

Cod F-17-7/4

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1
Exemplar nr. b



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apel potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certifical nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2265

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2928
Loc de prelevare: Moreni, str.Schela Mare-Magazin S.C.SIGMA SRL | Data si ora prelevarii probei: 16.11.2023/09:20
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Data si ora receptiei probei: 16.11.2023/09:50
Cod proba: 63 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 16.11.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 16.11.2023/16:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 17.11.2023/10:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017
” T Va : N
Parametrii analizati UM Valoare CMA loa.rea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate uszgglg fa 2500 365 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4 (urban) 0,31 SR EN ISO 7027-1:2016
5 (rural) !
. . > 0,1 statie,rezervor ;
Clor rezidual liber mg/l > 0,1-<0.5 retea 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din 0/ min.80% din clor 92
clorul rezidual total 7 total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros = 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 103,086 SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/| 50 = SR ISO 7890-3:2000
Nititd - 0,1 statie rezervor _ SR EN 26777:2002
triti & 0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala GG['adc - SR IS0 6059:2008
ermane
Oxidabilitate mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

* LQ: amoniu < 0,019 mg/l COMPANIA DE APA
__) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

RESPONSABIL ANALIZA

SEF LABORATOR Laborator Central Apd Potabild s A
Ch. Dimian Claugdia

Ch. Dimian CW Lahorator Apd Potehild Pucionsa
Cod F-17-6/4

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2227

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str.Schela Mare-Magazin S.C.SIGMA SRL
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 63

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2928

Data si ora prelevarii probei: 16.11.2023/09:20
Data si ora receptiei probei: 16.11.2023/09:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 16.11.2023/13:00
Data si ora finalizarii analizei:
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.11.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2265

19.11.2023/08:00

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFQ) 1, | FAeamadificar 8 SR EN SO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C URC) ) | 2SR mEdIca 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA §.A.

Luhnrutor Central Apd Potahild
Lehorator Apd Potabild Putionsa

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claud:a

Cod F-17-7/4
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.

Pag.1/1
Exemplar nr. ‘3

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

y




