COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1562

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2035
Loc de prelevare: Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr.19-piata Data si ora prelevarii probei: 17.08.2023/13:40
agroalimentara Data si ora receptiei probei: 17.08.2023/16:15
Punct de prelevare: robinet chiuveta piata Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Cod proba: 53 Data si ora efectuarii analizei: 17.08.2023/16:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 17.08.2023/18:55
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 18.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Manoiu M.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. . 1 .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va oarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate WS gmte 2500 378 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 3,76 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,31 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,33 SR EN ISO 7393-1:2002
0 . . -
% clor rez.ldual liber din o Min.80 94
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/t 200 179,41 SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
S . 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) me/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/t 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
.. . Grade .
Suma de calciu si magneziu Germane - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) ' mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/! 250 - STAS 3069:1987

)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

SEF LABORATOR l E COMPANIA DE AFA RESPONSABIL ANALIZA

) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. L .
Ch. Dimian Claudia = = — Ch. Dimian Claudia
) Laborator Central Apd Potabild I

Cod F-17-6/2 f” Laborator Apd Potahild Pucionsa / /

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1528

Solicitant; Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2035

Loc de prelevare: Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr.19-piata agroalimentara Data si ora prelevarii probei: 17.08.2023/13:40
Punct de prelevare: robinet chiuveta piata Data si ora receptiei probei: 17.08.2023/16:15

Cod proba: 53 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 17.08.2023/17:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 20.08.2023/10:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/11:00
Prelevat de: Manoiu M. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1562

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati ’ UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | Faramodificari 6 SR EN ISO 6222/2004
anormale ,
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m | Faramodificari 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

Sz

COMPANIA DE APA
SEF LABORATOR W TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A.1  RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia ~="1aborator Central Apf Potabild Biolog Manoiu Mirabela
[ Laborator Apé Potabild Pucioosa

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptu! scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1563

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2036
Loc de prelevare: Moreni, str. Ana Ipatescu, Bl. A4/C, parter-sediu Data si ora prelevarii probei: 17.08.2023/13:55
CATD Data si ora receptiei probei: 17.08.2023/16:15
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Cod proba: 52 Data si ora efectuarii analizei: '17.08.2023/16:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 17.08.2023/18:55
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 18.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Manoiu M.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. .o 1 .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va oarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”Sz/oﬁ'g la 2500 380 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,28 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor R
Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0,18 SR EN 1SO 7393-1:2002
o . . .
% clor rez'ldual liber din 9 Min.80 83
clorul rezidual total
Amoniu (NH,) mg/l 0,5 SLQ SRISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 149,96 SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
o . 0,1 statie,rezetvor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*' Fe’") ng/l 200 - SRISO 6332:1996/C91:2006
. . Grade .
Suma de calciu si magneziu Germane - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
e e
COMPANIA DE APA
é E W'T;‘TRGOVI,STE-DAMBOVITA S.A.
TARGOVLIE - Bl e

*LQ: amoniu <0,019 mg/l
e

= 7ol Apd Potabild
SEF LABORATOR fé’ﬁ’;ﬁlﬁ'ﬁ;‘ Petabid Puciousa RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

Ch. Dimian Claudia d/
Cod F-17-6/2 } £ /d/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera humai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1529

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2036

Loc de prelevare: Moreni, str. Ana Ipatescu, Bl. A4/C, parter-sediu CATD Data si ora prelevarii probei: 17.08.2023/13:55
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 17.08.2023/16:15

Cod proba: 52 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 17.08.2023/17:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 20.08.2023/10:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/11:00
Prelevat de: Manoiu M. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1563

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

Coq . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

.. . SR EN IS0 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Ta mo 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
.. Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ Iml d 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia COMPANIA DE APA Biolog Manoiu Mirabela
; - TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. }
O/ ="Laborator Central Apd Potabila /

Lehorator Apé Potohild Pusioasa

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1564

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2037
Loc de prelevare: Moreni, str, Petrolului,nr.25, Salon LF. FELIE Data si ora prelevarii probei: 17.08.2023/14:10
MARIA MAGDALENA Data si ora receptiei probei: 17.08.2023/16:15
Punct de prelevare: robinet chiuveta salon Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Cod proba: 54 Data si ora efectuarii analizei: 17.08.2023/16:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 17.08.2023/18:55
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 18.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Manoiu M.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”Sz/oﬁr(“: la 2500 378 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,43 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/1 S 01-<0.5 retea 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
% clor regldual liber din % Min.80 87
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 106,34 SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

s - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO) mg/l 0,5 retea i SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*' Fe’™) ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGrade - SR ISO 6059:2008

ermane

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l

LD COMPANIA DE AFA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

o - =
Ch. Dimian Claudie, / Laborator Apt Potabild Pucionsa Ch. Dimian cm;y
/
Cod F-17-6/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1530

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str, Petrolului,nr.25, Salon L.F. FELIE MARIA
MAGDALENA

Punct de prelevare: robinet chiuveta salon

Cod proba: 54

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Manoiu M.

Fisa prelevare nr: 2037

Data si ora prelevarii probei: 17.08.2023/14:10
Data si ora receptiei probei: 17.08.2023/16:15
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei:
Data si ora finalizarii analizei:

17.08.2023/17:30
20.08.2023/10:00

Data si ora eliberarii rezaltatului: 21.08.2023/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1564

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. g . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m) | Faramodificari 15 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Faramodificari 10 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudla

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE DA'MBOVITA S.A

iabcruror Central Apii Poiabilg

Laborator Apé Potabils Pucioasg

Cod F-17-7/2

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

=

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1565

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2038
Loc de prelevare: Moreni, str. Saturn, bl.17, sc.A,.ap.2-fam.Diaconu Data si ora prelevarii probei: 17.08.2023/14:20
Gheorghe Data si ora receptiei probei: 17.08.2023/16:15
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Cod proba: 55 Data si ora efectuarii analizei: 17.08.2023/16:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 17.08.2023/18:55
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 18.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Manoiu M.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1ISO 5667-14/2017
o o Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate ”Sz/oﬁrg fa 2500 380 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,56 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor 1.
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 retea 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
% clor regldual liber din % Min.80 93
clorul rezidual total
Amoniu (NH;) mg/l 0,5 0,022 SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 121,06 SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
g - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe*") ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. . Grade .
Suma de calciu si magneziu Germane - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/] 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

0 e
SEF LABORATOR - STE- DAMBOVITA S.A. RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia . l Laborotor Central Apa Potobilz Ch. Dimian Claudia

; / Lahorator Apd Potabils Pucioasa Y, '
Cod F-17-6/2 !

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr,1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1531

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str. Saturn, bl.17, sc.A,.ap.2-fam.Diaconu

Gheorghe

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 55

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Manoiu M.

Fisa prelevare nr: 2038

Data si ora prelevarii probei: 17.08.2023/14:20
Data si ora receptiei probei: 17.08.2023/16:15
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 17.08.2023/17:30
Data si ora finalizarii analizei: 20.08.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1565

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Yaloare Metode de analiza
determinata
Co . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | Fara modificari 7 SR EN ISO 6222/2004
anormale
.. ificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | Faramodificari 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 14189/2017
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

Cod F-17-7/2

Ch. Dimian Claudia.

e

COMPANIA DE APA
- TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
L

aborator Central Apd Potabila
Laberator Apd Potabili Pucioasa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FI1ZICO — CHIMICE NR. 1566

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2039
Loc de prelevare: Moreni, str. Jupiter, nr.11, bLE, et.1,.ap.7- Data si ora prelevarii probei: 17.08.2023/14:30
fam.Stefanescu Elena Data si ora receptiei probei: 17.08.2023/16:15
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Cod proba: 56 Data si ora efectuarii analizei: 17.08.2023/16:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 17.08.2023/18:55
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 18.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Manoiu M.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
" o 1 .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va oarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”82/032 la 2500 377 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,37 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor ,
Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,26 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,29 SR EN ISO 7393-1:2002
N - . .
% clor rez'ldual liber din % Min.80 90
clorul rezidual total
Amoniu (NH4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 140,69 SR ISO 10566:2001
Nitrati(INO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
e . 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SRISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe*) pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. . Grade .
Suma de calciu si magneziu | oo - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/] 250 - SR 1SO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l

w COMPARIA DF AP
= ) ARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
SEF LABORATOR Laborotor Central Aps Potabilz RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia : / Lahorator Apd Potabilg Puciousu_J Ch. Dimian Claudia
/

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, sir.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1332

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str. Jupiter, nr.11, bL.E, et.1,.ap.7-fam.Stefanescu
Elena

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 56

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Manoiu M.

Fisa prelevare nr: 2039

Data si ora prelevarii probei: 17.08.2023/14:30
Data si ora receptiei probei: 17.08.2023/16:15
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 17.08.2023/17:30
Data si ora finalizarii analizei: 20.08.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 1566

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v ] SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | Faramodificari 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m | Faramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

COMPANIA DE APA

. s E z QT&RGOVI,STE-DKMBDVI,TA s.A.}
\ d/ ="Laborator Central Apd Poiabild

Laborator Apd Potabild Pucioasu J

Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1577

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2052
Loc de prelevare: Moreni, str. Ana Ipatescu, Bl. A4/C, parter-sediu Data si ora prelevarii probei: 18.08.2023/11:00
CATD Data si ora receptiei probei: 18.08.2023/14:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Cod proba: 52 Data si ora efectuarii analizei: 18.08.2023/14:15
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 18.08.2023/23:55
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/10:00
-Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Manoiu M.
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.r ca Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “Sz/oﬁné fa 2500 380 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,29 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o
. Min.80

clorul rezidual total /o " 95
Amoniu (NH4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 121,06 SR IS0 10566:2001
Nitrati(NO;") mg/! 50 - SR ISO 7890-3:2000

I - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’) ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGrade - SR 180 6059:2008

€rmanc

Indice de permanganat mgOy/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9267:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/]

e — et
CGMPANIA DE APA |
‘;,Cw TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.}

SEF LABORATOR v L ghorator Central Ap3 Fo&qbiﬂ RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia / W‘m Ch. Dimian Claudia_
Cod F-17-6/2 :

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE |
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1543

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2052

Loc de prelevare: Moreni, str. Ana Ipatescu, Bl. A4/C, parter-sediu CATD Data si ora prelevarii probei: 18.08.2023/11:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 18.08.2023/14:00

Cod proba: 52 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 18.08.2023/15:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 21.08.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/11:00
Prelevat de: Manoiu M. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1577

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
. ificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m | Faramodificari 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C | UFc/1m | Faramodificari 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

Ch. Dimian Claudia ) TARGOVISTE - DAHBOVITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela

et
Lahorotor Central Apd Fotabild
/ j/ L Laharator Apd Potubild Puciogsn J//

SEF LABORATOR K COMPAMIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1578

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2053
Loc de prelevare: Moreni, str. Petrolului,nr.25, Salon L.F. FELIE Data si ora prelevarii probei: 18.08.2023/11:15
MARIA MAGDALENA Data si ora receptiei probei: 18.08.2023/14:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta salon Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Cod proba: 54 Data si ora efectuarii analizei: 18.08.2023/14:15
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 18.08.2023/23:55
Produs analizat; apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Manoiu M.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 18O 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. o 1 .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va oarea Metode de analiza
determinata
Concentratia tonilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate HS T om la 2500 380 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 2,72 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.3 retea 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0,22 SR EN ISO 7393-1:2002
o - . .
% clor rez'ldual liber din o, N80 82
clorul rezidual total
Amoniu (NH4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 116,70 SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
e - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*' Fe’™) g/t 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. . Grade .
Suma de calciu si magneziu Germane - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOy/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentra consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
{ COMPANIA DE APA
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
e —

*1,Q: amoniu <0,019 mg/l
SEF LABORATOR LLcé'bun;torACe:nE‘rul ﬁ{aﬁ Puiqbilﬁ RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia P aborator Apd Potabild Puciogsa Ch. Dimian Claudia

! B}
Cod F-17-6/2 e Ty

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1544

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str. Petrolului,nr.25, Salon LF. FELIE MARIA
MAGDALENA

Punct de prelevare: robinet chiuveta salon

Cod proba: 54

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Manoiu M.

Fisa prelevare nr: 2053

Data si ora prelevarii probei: 18.08.2023/11:15
Data si ora receptiei probei: 18.08.2023/14:00
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei:
Data si ora finalizarii analizei:

18.08.2023/15:00
21.08.2023/08:00

Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 1578

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.o . ‘ SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m | Faramodificari 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m | Faramodificari 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
RESPONSABIL ANALIZA

meawsrf ARGOVISTE - DAsBOVITA s,

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudla j Z

COMPANIA DE AP 7
A

Luborulor Central Api Potahils

Lahorator Apd Potabild Pucigss

Cod F-17-7/2

Biolog Manoiu Mirabela

7

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al faboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1579

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2054
Loc de prelevare: Moreni, str. Saturn, bl.17, et. 1, sc.A,.ap.6-fam. Data si ora prelevarii probei: 18.08.2023/11:30
Staicu Gheorghe Data si ora receptiei probei: 18.08.2023/14:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Cod proba: 55 Data si ora efectuarii analizei: 18.08.2023/14:15
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 18.08.2023/23:55
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Manoiu M.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. .o A\ ' .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “52/0?8 la 2500 382 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,60 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor 1.
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 refea 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
o . - .
% clor rezvldual liber din % Min.80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 114,52 SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
e . 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*' Fe’) g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
.. . Grade .
Suma de calciu si magneziu Germane - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DYAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”

*L.Q: amoniu <0,019 mg/l

COMPANIA DE APA
. | TARGOVISTE - BAMBOVITA S.A.

SEF LABORATOR = horatar Contral Aps Potcbls | RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia / / laborator Apé Potubild Pucicuse } Ch. Dimian Cle;udla
Cod F-17-6/2 /

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1 Exemplar nr.



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.I-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1545

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str. Saturn, bl.17, et. 1, sc.A,.ap.6-fam. Staicu

Gheorghe

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 55

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Manoiu M.

Fisa prelevare nr: 2054

Data si ora prelevarii probei: 18.08.2023/11:30
Data si ora receptiei probei: 18.08.2023/14:00
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 18.08.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 21.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1579

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-12015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | Faramodificar 8 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Faramodificar 6 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR S owPANIA DEAPK |  RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia 2 w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela
\ 52" Lahorator Central Api Potcbild

y

tabarator Apd Potabili Pucioasa

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1580

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2055
Loc de prelevare: Moreni, str. Jupiter, nr.11, bLE, et.1,.ap.7- Data si ora prelevarii probei: 18.08.2023/11:45
fam.Stefanescu Elena Data si ora receptiei probei: 18.08.2023/14:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Cod proba: 56 Data si ora efectuarii analizei: 18.08.2023/14:15
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 18.08.2023/23:55
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatalui: 21.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Manoiu M.
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
.. L. v .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,8(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”82/0378 fa 2500 382 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,63 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0,5 retea 0,34 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
% clor rez'ldual liber din o Min.80 89
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 3] 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 114,52 SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
o - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’™) pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
.. . Grade .
Suma de calciu si magneziu | oo - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CID mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
COMPANIA DE APA
TARGOVISTE DAMBOVITA 5, TIROOVISTE - DAMBOYITA S.4.

*L.Q: amoniu <0,019 mg/1
SEF LABORATOR Labormor Central Apé Potabilg RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia Laborator Apd Potabild Puciogs Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2 } d/ I d/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA '
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1546

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str. Jupiter, nr.11, bLE, et.1,.ap.7-fam.Stefanescu
Elena

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 56

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Manoiu M,

Fisa prelevare nr: 2055

Data si ora prelevarii probei: 18.08.2023/11:45
Data si ora receptiei probei: 18.08.2023/14:00
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 18.08.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 21.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1580

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . . SR EN ISQ 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. ificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m| | Faramodificar: 8 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | Faramodificari 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR

AT
it

(75 cOMPANIA DE APA
Ch. Dimian Claudia \ \ TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A.

7/’ ‘

 ghorator Central Apd Potabild
Lekerator Apd Potabild Pucioasa

Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1581

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2056

Loc de prelevare: Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr.19-piata Data si ora prelevarii probei: 18.08.2023/12:05
agroalimentara Data si ora receptiei probei: 18.08.2023/14:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta piata Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Cod proba: 53 Data si ora efectuarii analizei: 18.08.2023/14:15
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 18.08.2023/23:55
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml '

Prelevat de: Manoiu M.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA de\:::'(:;lil::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H | Unitati pH 26,5 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52/0‘5‘2 la 2500 379 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 2,50 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mgl |2 8; _ng,es’rf;‘g‘” 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,33 SR EN ISO 7393-1:2002
thoratvoridual toal % Min 50 o1
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 170,14 SR 1SO 10566:2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000
Nitriti (NOy) mg/l O e - SR N 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR 1SO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’™) ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;(;ie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

SEF LABORATOR LUW RESPONSABIL ANALIZA
. s f ¥ .. .
Ch. Dimian Claudia lﬂboratar Apu P;ub?iir PZ?;J'G 14 Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2 v ve

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

COMPANIA D AR} )

) TARGOVISTE - Dimsoviy 5.4, |
i

i
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1547

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2056

Loc de prelevare: Moreni, str. Cpt. Pantea lon, nr.19-piata agroalimentara Data si ora prelevarii probei: 18.08.2023/12:05
Punct de prelevare: robinet chiuveta piata Data si ora receptiei probei: 18.08.2023/14:00

Cod proba: 53 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 18.08.2023/15:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 21.08.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/11:00
Prelevat de: Manoiu M. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1581

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. odificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m] | Faramodific 6 SR EN ISO 6222/2004
anormale :
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | Faramodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR T ? COMPANIA DE AP% RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia E ( ) iesovisTE- piwsova s, 10108 Manoiu Mirabela
h =="1aborator Central Apii Potabila
Laborator Apd Potahild Pucioasa

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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