COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 621

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 872
Loc de prelevare: Moreni, Bd-ul Republicii-Magazin piese auto Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/11:15
Enache I. Gheorghe Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Cod proba: 60
Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/14:30
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2022/18:45
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate ”Sz/o‘érg la 2500 398 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 410 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor

Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,39 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/| 0,42 SR EN ISO 7393-1/2002
o . . .
% clor repdual liber din % Min 80 93
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN IS0O7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/l 200 141,23 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000

el j 0,1 statie,rezervor R
Nitriti (NO;) mg/l 0.5 reten - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe*") ug/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006

. . Grade .

Suma de calciu si magneziu | 5o - Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1,Q: amoniu<0,019 mg/!

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR

{57~ Compar:a DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

i . DABBOVITA S.A. AL ‘
< -"‘""'"""""::f MT:‘: :pi”wubii Ch. Dimian.Claudia
<" Laborater Cenirel kpa rok
Cod F-17-6/1 Laborator Apé Petebili Pucieasa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.598

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, Bd-ul Republicii-Magazin piese

auto Enache 1. Gheorghe

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 60
Scopul analizei: avarie

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: §72
Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/11:15
Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/14:20
Data si ora finalizarii analizei: 02.05.2022/11:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 621

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN I1SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii [ 22°C | UFC/iml | Ticio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C | UFC/1ml | TVicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml- 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

COMPANIA DE AP )
YARGOVISTE - DABBOUITA SA.
T e e e
= Luborster Contral Apd Petabild
Laborator Apd Patabilé Pucions
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 622

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 873
Loc de prelevare: Moreni, str. Petrolului, nr.3-Scoala Generala nr.4 Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/11:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00
Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Scopul analizei: avarie
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/14:30
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2022/18:45
Prelevat de; Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
" .o I .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va oarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate ”SZ/OSYE fa 2500 391 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,58 SR EN ISO 7027-1/2016
. . > 0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/1 S 0.1-<0.5 retea 0,40 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,43 SR EN ISO 7393-1/2002
N . . .
% clor rez.1dual liber din 9% Min.80 93
clorul rezidual total
Amoniu (NH4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pgfl 200 86,16 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
. . 0,1 statie,rezervor
Nitriti NO,") mg/l oS raten - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*',Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
. . Grade -

Suma de calciu si magneziu | 5 - - Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SL.Q="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu<0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

(1 - .
SEF LABORATOR Q "\ (UMPAN & DE AP

L. y _TARGOVISTE - DABOYITA S.A.
Ch. Dimian Claudia B

\o- 7 Laborator Central Apd Potebild
Laborator Apd Petabilé Puciossa

1

Cod F-17-6/1 -
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.599

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str. Petrolului, nr.3-Scoala

Generalanr.4

Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 61
Scopul analizei: avarie

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 873
Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/11:30
Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/13:00
Data si ora finalizarii analizei: 02.05.2022/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 622

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium '
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.

SEF LABORATOR

Ch. Dimialég(laa“dia
Cod F-17-7/1 j

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul Sciis al [aboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

COMPAHIA DE APA
) _ritceviste . DABBOVITA SA.

= .’”———_—ﬂ'—
o= Laberator Central Apé Potabild
Laboreter And Petabild Pudicasq
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 623

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 8§74
Loc de prelevare: Moreni, str. 22 Decembrie, nr.16-Colegiul 1.L. Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/11:45
Caragiale Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Cod proba: 62
Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/14:30
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2022/18:45
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa'rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,4(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate “82/0?3 la 2500 394 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,69 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l > 0.1-<0.3 retea 0,43 SR ENISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,47 SR EN ISO 7393-1/2002
o . . .
% clor re771dua1 liber din v Min. 80 91
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 9) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 93,25 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") ‘ mg/! 50 v - SR SO 7890-3/2000
e j 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (F&*,Fe’™) ug/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
. . Grade -

Suma de calciu si magneziu | ..o0o Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
#Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu<0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR f \ COMPAN 4 DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia — TIRGDUISTE DAEBOVHA S.A Ch. D]n'uan Cl ud]a
ﬂ?‘ i ’ Labmnor Ceniral Aps Pohbﬂa
Cod F-17-6/1 b Laborgtor Apd Patabila Pucicase

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. $92/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.600

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: §74

Loc de prelevare: Moreni, str. 22 Decembrie, nr.16-Colegiul Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/11:45

I.L. Caragiale Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Cod proba: 62

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/14:20
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 02.05.2022/11:20
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 623

Metode de prelevare :1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati ™ Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
| Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN I1SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1222°C | UFC/1m1 | Nieio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a37°C | UFC/1m | Nieio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORATOR COMPANIA DE APA | RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Cldudia ) JArconsTe DABBSITA 3L | Riolog Manoiu Mirabela
=" Laborater Contral kpé :o{obﬂa
Cod F-17-7/1 {Loborotor Apd Porbs Pocorss )/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZI1CO — CHIMICA NR. 624

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 8§75
Loc de prelevare: Moreni, str. Cricov, nr.7A-fam.Mandoiu Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/12:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00
Cod proba: 63 Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Scopul analizei: avarie
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/14:30
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2022/18:45
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.r ca Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,0(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate ”SZ’O‘.?% fa 2500 396 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,76 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,42 SR EN IS0 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1/2002
o . . .
% clor rez'ldual liber din % Min.80 93
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sLQ SR 1SO 7150-1/2001
Culoare - 1) SR EN1S07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/l 200 97,61 SR 1SO 10566/2001
Nitrati{NO3") mg/1 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO,) meg/l 0.1 statie,rezervor - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe2+,Fe3+) ug/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
. . Grade .

Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 1SO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”
*LQ: amoniu<0,019 mg/!

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Ch. Dimian Claudia

SEF LABORATOR Tt.‘

Cod F-17-6/1 » !
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris &
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.601

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 875

Loc de prelevare: Moreni, str. Cricov, nr.7A-fam.Mandoiu Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/12:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00

Cod proba: 63 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/14:20
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 02.05.2022/11:20
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 624

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C | UFC/1ml | Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium '
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORA}‘OR (T COMPAMIG DE APA | RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian €laudia l o .lw Biolog Manoiu Mirabela
* Laborator Central Apé Potabild /
Laborater Apd Potabilé Pucivase}
Cod F-17-7/1 i

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 625

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 876
Loc de prelevare: Moreni, str. Capitan Pantea-Floraria Orhideea Data si ora prelevarii probei: 29.04,2022/12:15
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00
Cod proba: 64 Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Scopul analizei: avarie
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/14:30
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2022/18:45
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
" o Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate ”52/082 la 2500 398 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,55 SR EN ISO 7027-1/2016
. . > 0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l > 0.1-<0.5 retea 0,44 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN ISO 7393-1/2002
o . . .
% clor rez‘ldual liber din % Min.80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/] 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - D 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/l 200 96,52 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/1 50 - SR ISO 7890-3/2000
e - 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe**,Fe*") ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
. . Grade L

Suma de calciu si magneziu | - o Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CIN) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu<0,019 mg/l
OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile cu modiﬁcarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR / Q} uggngﬂ“ DE APA RESPONSABILJANALIZA
Ch. Dimian Claudia PRETUSTE - DARBOYIIA SA. Ch. Dimian/Claudia
Laborator Contral Apd Apa Petabili
Cod F-17-6/1 hbom'or Apii Petabila Pucionsa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr. 1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.602

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str. Capitan Pantea-Floraria

Orhideea

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 64

Scopul analizei: avarie

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient

steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 876

Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/12:15
Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/14:20
Data si ora finalizarii analizei: 02.05.2022/11:20

ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00

Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 625

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt. de colonii 1 22°C | UFC/ 1ml | €O modificare 8 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claydia
Cod F-17-7/1 %Z

COMPAN . DE APA
..} JARGOVISTE - DAMBOYITA S.4,

S Labosator Ceniral Apd Potabila
Loborator Apd Poiabild Pucioasn

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZI1CO - CHIMICA NR. 626

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 8§77
Loc de prelevare: Moreni, str. Schela Mare-Magazin Sigma SRL Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/12:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00
Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Scopul analizei: avarie
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/14:30
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2022/18:45
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa'rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH 26,5 - <95 7,5(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate ”32’032 fa 2500 399 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,69 SR EN ISO 7027-1/2016
R . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.3 retea 0,38 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,41 SR EN ISO 7393-1/2002
o . . .
% clor rez.ldual liber din % Min.80 93
clorul rezidual total
Amoniu (NH,;") mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN 1SO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/t 200 106,33 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
. . 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NO;") mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pgl 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe**,Fe*") g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
. . Grade .

Suma de calciu si magneziu | ;- Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu<0,019 mg/]

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR 1 “(‘ COMPAF i DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Clagdia AD Tdzgonste . niusovmA 54 Ch. Dimian Claudia
= Laborator Central Apd Potsbild

Cod F-17-6/1 . Laborator Apd Patabils Puciossu) (S(

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10,2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.603

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: §77

Loc de prelevare: Moreni, str. Schela Mare-Magazin Sigma Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/12:30
SRL Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Cod proba: 65

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/14:20
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 02.05.2022/11:20
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 626

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C | UFC/1m] | Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii [ 37°C | UFC/ 1mil | Ticio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORATOR. R D e | RESPONSABIL ANALIZA
o ) ), Yincouisre- pAESONIIA SA ; i
Ch. Dimian Claudia 2 e Contral Agd Potabil Biolog Manoiu Mirabgla
¢ ! Leborator Apd Petabild Putioaso)
Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris-al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str,.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZI1CO — CHIMICA NR. 627

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 878
Loc de prelevare: Moreni, Statie Epurare Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/12:45
Punct de prelevare: robinet chiuveta laborator Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00
Cod proba: 66 Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Scopul analizei: avarie
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/14:30
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 29,04.2022/18:45
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
. o L. Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate “82/08“5 la 2500 397 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,38 SR EN ISO 7027-1/2016
. . > 0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l > 01-<0.5 retea 0,43 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,47 SR EN ISO 7393-1/2002
o . . .
% clor regldual liber din o Min.80 91
clorul rezidual total
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - D 1 SR EN 1S07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/l 200 187,04 SR ISO 10566/2001
Nitrati(INO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
e, . 0,1 statie,rezervor .
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retoa - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*,Fe®) ug/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
.. . Grade .
Suma de calciu si magneziu | . Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0y/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"”
*L.Q: amoniu<0,019 mg/1

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

-~

(st 1. DE APA
SEF LABORATOR Lumpar . DF APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia =2 ﬁ@mmi Ch. Dimian Clgudia

“Laborator Apd Petabilé Pudieosa)
Cod F-17-6/1 . ;

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.604

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: §78

Loc de prelevare: Moreni, Statie Epurare Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/12:45
Punct de prelevare: robinet chiuveta laborator Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00

Cod proba: 66 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 29.04,2022/14:20
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 02.05,2022/11:20
steril din polipropilena/sticla de S00 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 627

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
N de colonii 12 229C | UFC/1ml | Muicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C | UFC/1mi | Nieio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORATOR COMPRI'4 DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian C audla YARGOWS!E MEIOVHA S.A nglog Manoiu Mirabela
L btuhnmr Central Apé Potabila
Cod F-17-7/1 ratar Asé Potabile Puciesso) /
Reproducerea buletinului de anahza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa! 7

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23,10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 628

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 879
Loc de prelevare: Moreni, str. Teis, nr.4-fam.Diaconu Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/13:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00
Cod proba: 67 Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Scopul analizei: avarie
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/14:30
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2022/18:45
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
" o . Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 8,2(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate ”52/0‘8“8 fa 2500 398 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 3,27 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,40 SR ENISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/] 0,43 SR EN ISO 7393-1/2002
o . . .
% clor rezldual liber din % Min.80 93
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/l 200 185,40 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
T - 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 rotea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe** Fe’) ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
.. . Grade L.

Suma de calciu si magneziu | oo Minim 3 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0y/l | 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu<0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

COMPAN « DE APA
SEF LABORATQR Y‘RGDVISIE DA‘BOVIY.I S.A. RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claugdia Ch, Dimian C]Iaudla
Luboruior Central Apd Potabila
Cod F-17-6/1 N i Luborutor Apl Peiabilé Pucioasg y

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr, 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.605

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 8§79

Loc de prelevare: Moreni, str. Teis, nr.4-fam.Diaconu Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/13:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00

Cod proba: 67 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/14:20
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 02.05.2022/11:20
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 628

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt. de colonii la 22°C | UFC/1mi | icio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 12 37°C | UFC/1ml | Ticio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare.

SEF LABORATOR  {qwid COMPAN:i DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia ) _TARGOVISTE - DABBOVITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela

<.~ Laboretor Conrel Apé Patabila
Cod F-17-7/1 Laborater Apd Petabilé Putivuse

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al {aboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. §92/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO —

CHIMICA NR. 629

Solicitant: Sectia Moreni

Cod proba: 68
Scopul analizei: avarie

Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Moreni, str. Cerbului, nr.3A-fam.Cioroba
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Fisa prelevare nr: 830

Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/13: 15
Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/14:30
Data si ora finalizarii analizei; 29.04.2022/18:45
Data si ora eliberarii rezultatului; 02,05.2022/12:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

.. .. 1 )
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va oa'rea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2(20°C) SR EN ISO 10523/2012

Conductivitate ”52/082 la 2500 397 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 3,20 SR EN ISO 7027-1/2016

. . ‘ >0,]1 statie,rezervor '

Clor rezidual liber mg/l S0.1-<0.5 retea 0,45 SR EN ISO 7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN ISO 7393-1/2002

0 : . .

% clor regldual liber din % Min80 92

clorul rezidual total

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012

Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007

Aluminiu ng/l 200 163,05 SR ISO 10566/2001

Nitrati(NO{) mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
s - 0,1 statie,rezervor R

Nitriti (NO,) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006

Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333/1997

Fier (Fe** Fe’") ng/l 200 - SR 1SO 6332/C91/2006

.. . Grade ..

Suma de calciu si magneziu | o oo Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (Cl-) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu<0,019 mg/!

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modlﬁcarlle si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Cldudia
Cod F-17-6/1 ?XZ

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

MEGOVISIE D‘HKGWTA S.A

" Laborator Central Apd Petabil Central Apa Patabili
Loborator Apd Potabilé Putioase

} E CUMPAN & DE APA

Pag.1/1

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian/Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.606

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 830

Loc de prelevare: Moreni, str. Cerbului, nr.3A-fam.Cioroba Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/13:15
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00

Cod proba: 68 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/14:20
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 02.05.2022/11:20
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 629

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1222°C | UFC/ 1m1 | Tielo modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare.

SEF LABORATOR ‘3 ugggg‘rﬁs’l;nggwﬂfi RESPONSABIL ANALIZA
Ch. D1m1 n flaudla Labordter G e Contral A Porabila Biolog Manoiu Mirabela

‘ 1 Laborater Agd Petabils Putiouse
Cod F-17-7/1 '

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO ~ CHIMICA NR. 630

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 881
Loc de prelevare: Moreni, Bd-ul Republicii-Magazin Papuceii lui Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/13:30
Razin Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Cod proba: 69
Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/14:30
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2022/18:45
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM - Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate ”82/082 fa 2500 398 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,64 SR EN ISO 7027-1/2016
. . > 0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0,53 retea 0,48 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1/2002
% clor rezidual liber din o .
. Min.80
clorul rezidual total % " 92
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 100,88 SR 1SO 10566/2001
Nitrati(NOs") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
o . 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NGy) mg/l 0.5 rotea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR 1SO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe’™") ug/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
L. . Grade L

Suma de calciu si magneziu | o - Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgOy/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu<0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

COM ;
SEF LABORATOR i?_f ' ,.,Qo,f:ﬁ" ccont pissorr fA RESPONSABIL/ANALIZA
‘ Ch. Dimian Claydia *"Laborator Central Apd Potabil Central Apii Potabild Ch. Dimiayf Claudia
Laborator Apd Petabild Pucicasa
Cod F-17-6/1 ~

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.607

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, Bd-ul Republicii-Magazin Papuceii

lui Razin

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 69
Scopul analizei: avarie

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 881
Data si ora prelevarii probei: 29.04.2022/13:30
Data si ora receptiei probei: 29.04.2022/14:00
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 29.04.2022/14:20
Data si ora finalizarii analizei: 02.05.2022/11:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 630

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati ™M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 2 22°C | UFC/1ml | TVicio modificare 7 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.

SEF LABORATOR

Ch. Dimian ?ﬁ’dia
Cod F-17-7/1 |

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

if’,

COMPAR i DE APA
SARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

<> Laborator Central & Potabild

Laborator Apd Peiabild Putioasy
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 632

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 885
Loc de prelevare: Moreni, Bd-ul Republicii-Magazin piese auto Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/15:20
Enache 1. Gheorghe Data si ora receptiei probei: 30.04.2022/17:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Cod proba: 60
Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 30.04.2022/18:15
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei; 30.04.2022/24:00
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Prelevat de: Virlan G,
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate ”SZ/OS‘E la 2500 394 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,10 SR ENISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0,3 retea 0,45 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1/2002
% clor rezidual liber din o .
. Min.80
clorul rezidual total /o " 90
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1 SR EN IS0O7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/l 200 94,34 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO,) mg/l 0.1 Sff?f;gzewor - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe’™) ug/! 200 - SR SO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR ISO 6059/2008
crmanc

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CID) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - 'STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu<0,019 mg/!

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

[ == COMPAN 4 DE APA
'\ 7ARGOVISIE - DAMBOVITA S.A.

' e
& Laborator Central Apd Potabild
Leborator Apé Poiabild Puciousa

SEF LABORATOR

Ch. Dimia(ré\zlaudia
Cod F-17-6/1 v

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dif{7'tlaudia

Exemplar nr. 5

Pag.1/1



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10,2020, str, Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.609

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, Bd-ul Republicii-Magazin piese

auto Enache 1. Gheorghe

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 60
Scopul analizei: avarie

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 885
Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/15:20
Data si ora receptiei probei: 30.04.2022/17:30
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 30.04.2022/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 03.05.2022/17:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.05.2022/09:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 632

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C | UFC/1ml | Nucio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002- (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.

SEF LABORATpR
Ch. Dimian Claiidia

Cod F-17-7/1

) YARGowisTE . DAMBOVITA S.A.
< * Labasator Central Apd

Potabila

Lghorator Apd Potabila Puciensaf

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 633

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr; 886
Loc de prelevare: Moreni, str. Petrolului, nr.3-Scoala Generala nr.4 Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/15:35
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 30.04,2022/17:30
Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: avarie
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 30.04.2022/18:15
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2022/24:00
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa'rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,0(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate “Sz/oﬁrg fa 2500 394 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 1,93 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor

Clor rezidual liber mg/l S 01-<0,3 retea 0,48 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR ENISO 7393-1/2002
o . . .
% clor regldual liber din 9 Min.80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN IS07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 93,25 SR ISO 10566/2001
NitratiNO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000

et - 0,1 statie,rezervor _
Nitriti (NO5") mg/l 0.5 roten - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe** Fe’) ug/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006

o . Grade .

Suma de calciu si magneziu | - Minim 35 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu<0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

COMPAN 1 DE APA
( \\ maomrc DAMBOVITA S.A. RESPONSABIL ANALIZA

SEF LABORATQR 3
Ch. Dimian Claydia E mom., Central Apé Potabild Ch. Dimfjan Claudia
i Laborator Apd- Potabils Puciousa ,
Cod F-17-6/1 ) . \

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str, Debarcaderului nr.l-PucioasaTel/F ax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.610

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: §86

Loc de prelevare: Moreni, str. Petrolului, nr.3-Scoala Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/15:35
Generala nr.4 Data si ora receptiei probei: 30.04.2022/17:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Cod proba: 61

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 30.04.2022/20:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in remplent Data si ora finalizarii analizei: 03.05.2022/17:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 04.05.2022/09:30
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 633

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare. Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1222°C | UFC/1ml | Tielo modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
7. [Ny
SEF LABORATOR 5 - w COMPAN ' DF APA | RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia ) JARGOVSIE  Dimsov s.a. Biolog Manoiu Mirabela
. 5 hbﬁ?:;':":’ Central Api Potabila
Cod F-17-7/1 ‘ - 23 Potobild Pucioasaj

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderufui nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 634

Solicitant: Sectia Moreni
Caragiale
Cod proba: 62

Scopul analizei: avarie

Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Moreni, str. 22 Decembrie, nr.16-Colegiul L.L.

Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Fisa prelevare nr: 887

Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/15:50
Data si ora receptiei probei: 30.04,.2022/17:30
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N,

Data si ora efectuarii analizei: 30.04.2022/18:15
Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2022/24:00

Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN IS0 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa'rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate ”Sz/ogrg fa 2500 395 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 1,24 SR ENISO 7027-1/2016
. . : >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l 2 0.1-<0.3 retea 0,43 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,47 SR EN ISO 7393-1/2002
. . ; .
% clor rez.ldual liber din % Min. &0 91
clorul rezidual total
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) SR EN IS07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu e/l 200 94,34 SR IS0 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
e - 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NO;) mg/l 0.5 retga - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ng/t 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe’*,Fe’™") ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR ISO 6059/2008
ermane
Indice de permanganat mgQ,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1.Q: amoniu<0,019 mg/1

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claudia
Cod F-17-6/1 N

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

CUMPAY » DE APA
'} TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str, Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.611

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str. 22 Decembrie, nr.16-Colegiul

LL. Caragiale

Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 62
Scopul analizei: avarie

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: §37
Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/15:50
Data si ora receptiei probei: 30.04.2022/17:30
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 30.04.2022/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 03.05.2022/17:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.05.2022/09:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 634

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii [a 22°C | UFC/ 1ml | icio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
.. ici ifi
Nr. de colonii la 37°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claydia
Cod F-17-7/1 %[ -

o D ——— et

(/ ) TARGOVISIE . DAMBOVITA S.A.

<> Laborator Central Api Potabila
Laborator Apd Poiabili Pucieasa)

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCICASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 635

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 888
Loc de prelevare: Moreni, str. Cricov, nr.7A-fam . Mandoiu Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/16:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 30.04,.2022/17:30
Cod proba: 63 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: avarie
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 30.04.2022/18:15
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2022/24:00
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate ”Sz/oﬁré fa 2500 395 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,16 SR EN ISO 7027-1/2016
. . > 0,1 statie,rezervor }
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,42 SR ENISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1/2002
N . . .
Yo clor regldual liber din % Min.80 91
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR ENIS0O7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu g/l 200 94 34 SR ISO 10566/2001
Nitra’[i(NO{) fng/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
R . 0,1 statie,rezervor K
Nitriti (NO;) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ngll 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe**,Fe*) ug/l 200 - SR 1SO 6332/C91/2006
. . Grade -
Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu<0,019 mg/l
OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR s CUMPAF«i DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia o, J JARGOVISTE . DAKBOVITA S.A. Ch. Dimian Claudia
/ } ?_g:.‘ Laborator Central Mm&
Cod F-17-6/1 M i Luborator Apd Poiabilé Putiodsa
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr. I-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.612

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str. Cricov, nr.7A-fam.Mandoiu

Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 63
Scopul analizei: avarie

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: §88
Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/16:00
Data si ora receptiei probei: 30.04.2022/17:30
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectunarii analizei: 30.04.2022/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 03.05.2022/17:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04,.05.2022/09:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 635

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C | UFC/ 1ml | 1\icio modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 12 37°C | UFC/ 1m] | Tueio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Cldudia

Cod F-17-711

Reproducerea buletinului de a

g ..'(s‘;‘\ COMPAY » DE APA
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i Laborator Apd Poiahild Putieasf

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str,Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 636

Solicitant: Sectia Moreni

Cod proba: 64
Scopul analizei: avarie

Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Moreni, str. Capitan Pantea-Floraria Orhideea
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Fisa prelevare nr: 889

Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/16:15
Data si ora receptiei probei: 30.04.2022/17:30
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N,

Data si ora efectuarii analizei: 30.04.2022/18:15
Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2022/24:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:;::'(r)r?il;f:ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,0(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate ”52/082 la 2500 394 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,29 SR EN ISO 7027-1/2016
Clor rezidual liber myl | 2oy Sopereenor 0,44 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN ISO 7393-1/2002
. . ) .
clorl resicunt total % Min g0 2
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu g/l 200 95,97 SR IS0 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO;) mg/l 0.1 S}fgifézzew‘“ - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe**,Fe’) pg/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Gfrﬁiifw Minim § - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu<0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1

»' ""’“7}-\ CUMPAK i DE AP;;SA
ARGOVISTE « DAMBOYITA S-A.
) Jingoviste: DiMaoyT S
o Libosator Central Apd P'oi.ubllu‘
1 Laborator Apé Potabild Pudoase

Y,

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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RESPONSABIL AI;‘TALIZA
Ch. Dimian glzudia

Exemplar nr. 3



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str, Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.613

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str. Capitan Pantea-Floraria

Orhideea

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 64
Scopul analizei: avarie

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr; 889

Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/16:15
Data si ora receptiei probei: 30.04.2022/17:30
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 30.04.2022/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 03.05.2022/17:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.05.2022/09:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 636

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C | UFC/1ml | hucio modificare 4 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.

SEF LABORATOR

Ch. Dimianﬁﬁ[audia
Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

I &

COMPA®  DE APA
JARGOvISTE - auwovm 1T S.A.

Labosator Central Apd Central Ap3. Potabili
Laborator Apd Polabild Putioasa

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 45 8/2002(républicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 637

Solicitant: Sectia Moreni

Cod proba: 65
Scopul analizei: avarie

Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Moreni, str. Schela Mare-Magazin Sigma SRL
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Fisa prelevare nr: §90

Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/16:25
Data si ora receptiei probei: 30.04.2022/17:30
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 30.04.2022/18:15
Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2022/24:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA de‘;::'(::ir::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate ”82/0‘5‘8 a 2500 395 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,02 SR EN ISO 7027-1/2016
Clor rezidual liber mg/1 S 8} Sg‘g‘;rf:g"r 0,40 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1/2002
sl vl dn [y, | o
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - D 1 SR EN 1S07887/2012
Miros - 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ng/l 200 98,15 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO,) mg/l 0.1 S}f?f;zzew‘“ ; SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe*",Fe’") g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Ggrrrzi?\e Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu<0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.
COMPAM'A DE APA

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudi

Cod F-17-6/1

-
7N\ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

l PR L S "t
1 S Lahorator Central Apé Potubild
Lahstator Apd Potabild Pusioasq

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

P
.
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RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dirnia;?zﬁldia

Exemplar nr. 3



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOCASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr. 1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.614

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 8§90

Loc de prelevare: Moreni, str. Schela Mare-Magazin Sigma Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/16:25
SRL Data si ora receptiei probei: 30.04.2022/17:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Cod proba: 65

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 30.04.2022/20:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 03.05.2022/17:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 04.05.2022/09:30
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 637

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt. de colonii [a 22°C | UFC/1mi | Ticio modificare 3 SR EN 1SO 62222004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 62222004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORAT®R Y CUMPA® . DE APA ] RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claadia ) --ARGOvISTE- DAMsOVITA SA | Biolog Manoiu Mirabela
<~ Loborater Central Apé Potubitd
Cod F-17-7/1 i, Laborator Api Poiabila Pucioas)

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 638

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 891
Loc de prelevare: Moreni, Statie Epurare Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/16:40
Punct de prelevare: robinet chiuveta laborator Data si ora receptiei probei: 30.04.2022/17:30
Cod proba: 66 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N,
Scopul analizei: avarie
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 30.04.2022/18:15
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2022/24:00
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate " Sz/ogné la 2500 396 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,71 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l > 0.1-<0.5 retea 0,40 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1/2002
o . - .
% clor regldual liber din % Min.80 89
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 9) 1 SR EN IS07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ng/l 200 164,14 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR IS0 7890-3/2000
N j 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NO5") mg/l 0.5 roten - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/t 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe** Fe’™") ug/t 200 - SR ISO 6332/C91/2006
. . Grade .

Suma de calciu si magneziu | ;o Minim 5 - SR IS0 6059/2008
Indice de permanganat mgQ,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI') mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu<0,019 mg/!
OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

’* COMPAP i+ DE APA
SEF LABORATOR YARGOVISTE m‘tmevm SA RESPONS'A]'SIL ;ANA'LIZA
Ch. Dimian Claudia Ch. DimianClaudia

Labomtor Cen!rul Apd Pohbdu
Laborator Apd Poiabild Pucionsa

Cod F-17-6/1
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.615

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: §91

Loc de prelevare: Moreni, Statie Epurare Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/16:40
Punct de prelevare: robinet chiuveta laborator Data si ora receptiei probei: 30.04.2022/17:30

Cod proba: 66 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 30.04.2022/20:00
Produs analizat; apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 03.05.2022/17:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 04.05.2022/09:30
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 638

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt. de colonii [a 22°C | UFC/1ml | icio modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii [a 37°C | UFC/1ml | Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
CIOSt.rldlum UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare.

~'~ CuMPA* . DE APA | RESPONSABIL ANALIZA
TARGOVISTE - DARSOVIT S.A. . A
) el Biolog Manoiu Mirabela
“" Laborator Central Apd Potabild)
Laborator Apa Potabilé Pucionsa)

SEF LABORATQR
Ch. Dimian Clafidia

Cod F-17-711 A
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 639

Solicitant: Sectia Moreni

Cod proba: 67
Scopul analizei: avarie

Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Moreni, str. Teis, nr.4-fam.Diaconu
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Fisa prelevare nr: 892

Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/16:50
Data si ora receptiei probei: 30.04.2022/17:30
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei:
Data si ora finalizarii analizei:
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00

30.04.2022/18:15
30.04.2022/24.00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

. .. Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a oa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,0(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate “Szloﬁrg fa 2500 396 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 3,21 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l > 0.1-<0.5 retea 0,48 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1/2002
. : . .
% clor regldual liber din o Min.80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH4) mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1/2001
Culoare - 1 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 159,23 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NOs3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
g - 0,1 statie,rezervor

Nitriti (NOy) mg/l 0.5 rotee - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ng/l 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe**,Fe’) ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006

.. . Grade ..
Suma de calciu si magneziu | 5o~ Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatonlor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu<0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Cldudia

Cod F-17-6/1

& [y :_,:';

d ST

i ~" i.abomior Central Apd Potubi

COMPAF .« DE APA
‘Q} HRGDVISTE DAM?OVITA $.A.
In

Laborotor Apd Poichila Pucioost)

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimia}_:i Claudia

Y

Exemplar nr. 5



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.616

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str. Teis, nr.4-fam.Diaconu

Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 67

Scopul analizei: avarie

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: §92

Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/16:50
Data si ora receptiei probei: 30.04.2022/17:30
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 30.04.2022/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 03.05.2022/17:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.05.2022/09:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 639

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii [a22°C | UFC/1mi | Ticio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nt. de colonii [a 37°C | UFC/1ml | icio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATIIL: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare.

ITA S.A.

SEF LABORATOR fyms ‘
. ) Jiegouste: panaoy pinson Biolog Manoiu Mirabela
«.." " Lahsroter Central Apd Potabild

Ch. Dimiavudia ‘ gw
Cod F-17-7/1 b

" Laborator Apd Peiabild Pucioosaj
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCICASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 640

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 893
Loc de prelevare: Moreni, str. Cerbului, nr.3A-fam.Cioroba Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/17:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 30.04,2022/17:30
Cod proba: 68 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: avarie
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 30.04,2022/18:15
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2022/24:00
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va]oa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH 26,5 - <95 8,0(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate hSgmie 2500 398 SR EN 278881997
Turbiditate NTU <5 2,61 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,45 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/| 0,50 SR EN ISO 7393-1/2002
o . . .
%o clor regldual liber din % Min.80 90
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN IS07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 166,32 SR 180 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
et - 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*,Fe’™) ng/l 200 - SR 1SO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR 1SO 6059/2008
crmane

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu<0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR } uggﬂ,';ff x;:nggv#: 2 RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claydia !.abomlor Central Apc?ombllu Ch. Dimian 91aud1a

Luhorutor Apé Poitabild Puciousa)

Cod F-17-6/1 .
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax (0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.617

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: §93

Loc de prelevare: Moreni, str. Cerbului, nr.3A-fam.Cioroba Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/17:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 30.04.2022/17:30

Cod proba: 68 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 30.04.2022/20:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 03.05.2022/17:00
steril din polipropilena/sticla de S00 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 04.05.2022/09:30
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 640

Metode de prelevare :1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C | UFC/1ml | Ticio modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 4 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clost.rldlum UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare.

Ch. Dimian Clgudia .} Hrsovste - pisgovim sa. | Biolog Manoiu Mirabela
" Lluborator Cemtral Apd Potabils
Laborator Apé Poiabila Pucicasa

SEF LABORATOR ! rz “~\ CUMPA*x DE APA | RESPONSABIL ANALIZA

Cod F-17-711
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1 -Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 641

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr; 894
Loc de prelevare: Moreni, Bd-ul Republicii-Magazin Papuceii lui Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/17:10
Razin Data si ora receptiei probei: 30.04,2022/17:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Cod proba: 69
Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 30.04.2022/18:15
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2022/24:00
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2022/12:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
. . Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <9.5 7,9(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate K gm 2500 395 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 3,10 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.3 retea 0,45 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/1 0,50 SR EN ISO 7393-1/2002
o . . .
% clor rez.ldual liber din 9% Min.80 90
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/! 0,5 SLQ SR IS0 7150-1/2001
Culoare - 1) SR ENISO7887/2012
Miros - 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) SR EN 1622/2007
Aluminiu ng/l 200 96,52 SR IS0 10566/2001
Nitrati(NO;3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
g - 0,1 statie,rezervor }
Nitriti (NOy) mg/lt 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe** Fe’") ug/l 200 . SR ISO 6332/C91/2006
.. . Grade -
Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CID) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu<0,019 mg/!

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarlle ulterioare.

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Clavidia

Cod F-17-6/1

/" COMP4Y ' DE APA )
YARGDVISTE DAHBOWTA S.A.

Lubomtor Central Apé Potcbila

chomtor Api Petabild Pucieasa)

Reproducerea buletinului de arf}éa fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr. 1 -PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.618

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, Bd-ul Republicii-Magazin Papuceii

lui Razin

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 69
Scopul analizei: avarie

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: §94

Data si ora prelevarii probei: 30.04.2022/17:10
Data si ora receptiei probei: 30.04.2022/17:30
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 30.04.2022/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 03.05.2022/17:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.05.2022/09:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 641

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii a 22°C | UFC/ 1ml | TVicio modificare 6 SR EN ISO 6222/2004
v anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATIL: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.

SEF LABORATQR
Ch. Dimian Claydia

Cod F-17-7/1
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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