COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 998

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1375
Loc de prelevare: Moreni-Schela Mare, str.Targovistei,nr.44, Magazin | Data si ora prelevarii probei: 28.06.2022/14:55
L.1.Duta Maria Data si ora receptiei probei: 28.06.2022/16:40
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Tita E.
.| Cod proba: 66
Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 28.06.2022/17:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 28.06.2022/22:25
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 29.06.2022/10:00
Prelevat de: Matei C. :
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.r ea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,0(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate ”52/02‘3 la 2500 374 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,50 SR EN ISO 7027-1/2016
. . > 0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l >01-<0,5 retea 0,20 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,23 SR EN 1SO 7393-1/2002
o . . .
% clor rez'1dua1 liber din 9% Min.80 87
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1 1 SR EN 1SO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 109,06 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
e . 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe**,Fe’) g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
. . Grade .

Suma de calciu si magneziu | 5o oo Minim 5 - SR ISO 6059/2008.
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 . - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/1

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

‘;’ P . 5 -
SEF LABORATOR | | a (LUMPA: «. DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Clapdia dbg{;”mm& Ch. Dimian Claudia
Cod F-17-6/1 N L Leaborater Apé Peiabilié Pucieasa X/
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr, 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.968

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1375

Loc de prelevare: Moreni-Schela Mare, str.Targovistei,nr.44, | Data si ora prelevarii probei: 28.06,2022/14:55
Magazin [.I.Duta Maria Data si ora receptiei probei: 28.06.2022/16:40
Punct de prelevare; robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Cod proba: 66 Data si ora efectuarii analizei: 28.06.2022/18:00
Scopul analizei: avarie Data si ora finalizarii analizei: 01.07.2022/15:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora eliberarii rezultatului: 01.07.2022/15:10
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 998
Prelevat de: Matei C.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORATOR / \ COMPA? ' DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia e "“i”."’i___"‘"“"" SA. Biolog Manoiu Mirabela
X - Lubomlor Central Apt Potabili
Cod F-17-7/1 1 Lobortor Apd Potabild Pucioaso)

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 999

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1376

Loc de prelevare: Moreni-str.Flacara,nr.9, Magazin Data si ora prelevarii probei: 28.06.2022/15:15
S.C. GEZROMAG SRL Data si ora receptiei probei: 28.06.2022/16:40
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Cod proba: 68

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 28.06.2022/17:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 28.06.2022/22:25
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 29.06.2022/10:00
Prelevat de: Matei C. :

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:;::'(:r?il::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <9,5 8,0(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate hgmie 2500 373 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,30 SR EN ISO 7027-1/2016
Clor rezidual liber mgl |3 gi _S;ag;’rf:gor 0,33 SR EN IS0 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,36 SR EN ISO 7393-1/2002
Chonat o ol % | wng 02
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 109,06 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO,) mg/l 0.1 s}f?f;:zew"’ . SR EN 26777/C91-2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe**,Fe’") g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GS;;‘;ZC Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/t

OBSERVATI: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile ¢) carile si completarile ulterioare.

‘ / “\ COMPL® & DE APA
"RRGOVISTE DAﬂaJWM S.A.

lubomior Central Apé Potabild
Laborator Apii Poiahild Pucioasa

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claudia
Cod F-17-6/1 (B/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dj)ym Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.969

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1376

Loc de prelevare: Moreni-str.Flacara,nr.9, Magazin Data si ora prelevarii probei: 28.06.2022/15:15

S.C. GEZROMAG SRL Data si ora receptiei probei: 28.06.2022/16:40
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Cod proba: 68

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 28.06.2022/18:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 01.07.2022/15:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 01.07.2022/15:10
Prelevat de: Matei C. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 999

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 379C | UFC/1ml | Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
, anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATIL: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
S\ (UMPis 4 DE APA
SEF LAB,ORATOR zr ( i \ ]A‘ecowsrs-uzmawm S.A, RES.PONSABHT AN.ALIZA
Ch. Dimian Claudia T S e—— Biolog Manoiu Mirabela
l Laboiator Ceniral Apd Patabild o
: Laborator Apd Potabila Pucioase
Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1000

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1377
Loc de prelevare: Moreni-Schela Mare, str.Targovistei, Magazin Data si ora prelevarii probei: 28.06.2022/15:40
S.C.SIMA SRL Data si ora receptiei probei: 28.06.2022/16:40
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Cod proba: 67
Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 28.06.2022/17:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 28.06.2022/22:25
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 29.06.2022/10:00
Prelevat de: Matei C.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
" o Valoare .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa‘ a Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH =65 - <95 8,0(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate ”32/08% la 2500 380 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 492 SR EN ISO 7027-1/2016
. . > 0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,20 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/] 0,23 SR EN ISO 7393-1/2002
N - . .
% clor rez'ldual liber din % Min.80 87
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0.5 sLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN IS07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 108,51 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NOs") mg/l - 50 - SR ISO 7890-3/2000
et - 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe**,Fe*") ug/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
s . Grade ..

Suma de calciu si magneziu | 5. oo Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile ¢ ificarile si completarile ulterioare.

\ CUMPL: 5 DE APA
SEF LABORATOR 'm;owsrs mswwu 5.4, RESPONSABIL)ANALIZA
Ch. Dimian Claudia lubo.nhr(emrulhpv?ohblln Ch. Dimiap/Claudia
Cod F-17-6/1 Y

Labomlor Apd Porabild Pucioasn

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal '
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat {a Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.970

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1377

Loc de prelevare: Moreni-Schela Mare, str. Targovistei, Data si ora prelevarii probei: 28.06.2022/15:40
Magazin S.C.SIMA SRL Data si ora receptiei probei: 28.06.2022/16:40
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Cod proba: 67

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 28.06.2022/18:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 01.07.2022/15:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 01.07.2022/15:10
Prelevat de: Matei C. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1000

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C | UFC/1m1 | Nicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 12 379C | UFC/1m1 | Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 m! 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORATOR ( ( ~\ ,[UMPa* . DE APA | RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claydia . j Jdeouste-pimeym sA | Rio100 Manoiu Mirabela
' l - Labo.uior Centsal Apé Potabild 4
¢ 1 Loborator Apd Potabild Pucicasa)
Cod F-17-71

Reproducerea buletinului de anallza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1015

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1394
Loc de prelevare: Moreni-str.Flacara,nr.9, Magazin Data si ora prelevarii probei: 29.06.2022/15:20
S.C. GEZROMAG SRL Data si ora receptiei probei: 29.06.2022/16:35
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Hategan E.
Cod proba: 68
Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 29.06.2022/17:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 29.06.2022/23:20
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 30.06.2022/10:00
Prelevat de: Matei C.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
.. Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <9,5 7,8(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate ”52/08% la 2500 378 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 1,67 SR EN ISO 7027-1/2016
. . > 0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/1 > 0.1-<0.5 retea 0,37 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,41 SR ENISO 7393-1/2002
o . . .
% clor rez‘ldual liber din % Min.80 90
clorul rezidual total
Amoniu (NH;) mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ng/l 200 109,06 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/| 50 ' - SR ISO 7890-3/2000
s - 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe**,Fe*") ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR ISO 6059/2008
ermane

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CID) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L.Q: amoniu <0,019 mg/]

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

RESPONSABIL ANALIZA
Ch, Dimiyrdia
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(\- >~ CoMPir « DE APA

SEF LABORATOR / \ 'ARGOVISTE nuuvm S.A,
- Lobo ator Eemml Apé Paluhllu

Lnbormor Apé Potchild Puciouso

Cod F-17-6/1
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.985

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1394

Loc de prelevare: Moreni-str.Flacara,nr.9, Magazin Data si ora prelevarii probei: 29.06.2022/15:20
S.C. GEZROMAG SRL Data si ora receptiei probei: 29.06.2022/16:35
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Cod proba: 68

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 29.06.2022/18:15
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 02.07.2022/15:15
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 04.07.2022/09:30
Prelevat de: Matei C. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 1015

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt de colonii 12 22°C | UFC/1m1 | Nicio modificare 10 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nt de colonii 1a 37°C | UFC/ 1ml | Nicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare.

(=

-3 COMPL* » DE APA
SEF LABORATOR ( ) esonste. pimsgun s RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia Laborater Contral Apé Potabili Biolog Manoiu Mirabela
L Laborater Apd Poiahilé Pudiossa :
Cod F-17-711

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/23. 10.2020, str.Debarcaderului nr,1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1016

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1395

Loc de prelevare: Moreni-Schela Mare, str.Targovistei,nr.44, Magazin | Data si ora prelevarii probei: 29.06.2022/15:35
[.1.Duta Maria Data si ora receptiei probei: 29.06.2022/16:35
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Cod proba: 66

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 29.06.2022/17:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 29.06.2022/23:20
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 30.06.2022/10:00
Prelevat de: Matei C.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018

. . . loar .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va a. €a Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H | Unitati pH 26,5 - <95 7.8(20°C) SR ENISO 10523/2012

Conductivitate b e la 2500 369 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,52 SR EN ISO 7027-1/2016
. . > 0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/l > 01-<0.5 retea 0,21 SR EN ISO 7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,24 SR EN ISO 7393-1/2002

5 ; : )

% clor rez'ldual liber din o Min.80 88

clorul rezidual total

Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1 SR EN 1S07887/2012

Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007

Aluminiu g/l 200 103,61 SR ISO 10566/2001

Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000

Nitriti (NO;) me/l 0.1 statierezervor - SR EN 26777/C91-2006

Mangan pg/l 50 - SR 1SO 6333/1997

Fier (Fe** Fe*") ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Grade Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Germane

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

(I S -
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Ch. Dimian Claidia S Wiy i Ch. Dimian Claudia
Laborater Apd Potubild Pucioasa )
Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.986

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni-Schela Mare, str.Targovistei,nr.44,

Magazin 1.1.Duta Maria

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 66
Scopul analizei: avarie

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic

Prelevat de: Matei C.

Fisa prelevare nr: 1395

Data si ora prelevarii probei: 29.06.2022/15:35
Data si ora receptiei probei: 29.06.2022/16:35
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 29.06.2022/18:15
Data si ora finalizarii analizei: 02.07.2022/15:15
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.07.2022/09:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1016

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a22°C | UFC/1m1 | Tcio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 12 37°C | UFC/ 1m1 | Nielo modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.

SEF LABORATOR

Ch. Dimian

Cod F-17-7/1
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1
Exemplar nr.g

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1017

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1396
Loc de prelevare: Moreni-Schela Mare, str. Targovistei, Magazin Data si ora prelevarii probei: 29.06.2022/15:55
S.C.SIMA SRL Data si ora receptiei probei: 29.06.2022/16:35
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Hategan E.
Cod proba: 67 _
Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 29.06.2022/17:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 29.06.2022/23:20
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 30.06.2022/10:00
Prelevat de: Matei C.
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate hSTomle 2500 376 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,99 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,26 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/1 0,30 SR EN ISO 7393-1/2002
N : . .
Yo clor re;xdual liber din o Min.80 87
clorul rezidual total
Amoniu (NH,) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 111,79 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NOs") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
e - 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*',Fe™) g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR ISO 6059/2008
crmane

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/]

OBSERVATII: Valorile parametnlor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr,1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.987

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni-Schela Mare, str. Targovistei,

Magazin S.C.SIMA SRL

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 67
Scopul analizei: avarie

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic

Prelevat de: Matei C.

Fisa prelevare nr: 1396

Data si ora prelevarii probei: 29.06,.2022/15:55
Data si ora receptiei probei: 29.06.2022/16:35
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 29.06.2022/18:15
Data si ora finalizarii analizei: 02.07.2022/15:15
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.07.2022/09:30

Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1017

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1222°C | UFC/imi | Tielo modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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