COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2680

Solicitant: SECTIA GAESTI
Loc de prelevare: Morteni iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 308

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare
ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2716
Data si ora prelevarii probei: 12.09.2022/ 18:30
Data si ora receptiei probei: 12.09.2022/20:10

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Data si ora efectuarii analizei: 12.09.2022/20:30

Data si ora finalizarii analizei: 13.09.2022/09:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.09.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,2°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 442 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,46 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l Z>0611 S_‘aieérgzgg 0,23 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,27 SR ENISO 7393-1:2002
. . > min. 80% din

Clor rezidual liber % riipints 85 -
Amoniu (NH4) mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 0,356 SR ISO 7890-3:2000

Vgt g 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO>) ik 0,5 retea SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/t 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’) ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggé?if‘e Minim 5 11,11 SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CID) mg/l 250 9,03 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 15,36 STAS 3069:1987

DAgcepiabila consumaiorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,009mg/l; IMn<0,5mg0-2/1;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buleiinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului esie INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata.
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2587

Solicitant;: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Morteni iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 308

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2716
Data si ora prelevarii probei: 12.09.2022/ 18:30
Data si ora receptiei probei: 12.09.2022/20:10

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Data si ora efectuarii analizei: 12.09.2022/22:00

Data si ora finalizarii analizei: 15.09.2022/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.09.2022/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
T gt A . - SR EN ISO 9308-1:2015
Boohepishin ol UFC/T00m g g SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . I SR EN ISO 9308-1:2015
Rz, calitomue HFCA 0l i Y SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Nicio modificare " s BT
Nr. de colonii la 22°C —— 1 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C WEG/L mi S 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completala cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2681

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2717
Loc de prelevare: Morteni, Primarie Data si ora prelevarii probei: 12.09.2022/ 18:40
Data si ora receptiei probei: 12.09.2022/20:10
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 309 Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare
ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 12.09.2022/20:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.09.2022/04:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 13.09.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,2/20,2°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 438 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,38 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2205}1 taf{g‘gﬁ‘: 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,24 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber o nn;.@falsz’za?ln 83 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare - D 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust % 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
SE—— 3 T

Niirl (R0 gl Yy e - SR EN 26777:2002/C51:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*" ,Fe*") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gg;i‘gfm Minim 5 - SR SO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 = SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea bulerinului de analiza fara aceeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezuitatul analizelor se refera numai la proba preélevara si anolizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2588

Solicitant; SECTIA GAESTI
Loc de prelevare: Morteni, Primarie

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 309

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor
stocare ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2717
Data si ora prelevarii probei: 12.09.2022/ 18:40
Data si ora receptiei probei: 12.09.2022/20:10

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Data si ora efectuarii analizei: 12.09.2022/22:00

Data si ora finalizarii analizei: 15.09.2022/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.09.2022/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
¢ &8 " . SR EN ISO 9308-1:2015
hnenichu. G i @ ¢ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . o SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
- o UFC/1 ml Nicio modificare o -
Nr. de colonii la 22°C ambrimile 0 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C WL, Nisio qmaifieae 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calilatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25,07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2682

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2718
Loc de prelevare: Morteni, Scoala Generala Data si ora prelevarii probei: 12.09.2022/ 18:45
Data si ora receptiei probei: 12.09,2022/20:10
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 310 Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare
ziua 1 Data si ora efectuarii analizei; 12.09.2022/20:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.09.2022/04:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 13.09.2022/10:00
Metode de prelevare; ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 450 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,36 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/ FE T 0,20 SR EN SO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,24 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mlguff;f a‘ljm 83 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3’) mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000

. stati 2ETV0 3 0 26777.2002
Nitriti (NO)) gl o prree - SR EN 267717-200/CO1:2008
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe** Fe’") g/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G(e:‘;iie Minim 5 < SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormaia 2)Accepiabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ultericare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezidtatul analizelor se refera mumai la proba prelevaia si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2589

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2718

Loc de prelevare: Morteni, Scoala Generala Data si ora prelevarii probei: 12.09.2022/ 18:45
Data si ora receptiei probei: 12.09.2022/20:10
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 310 Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 12.09.2022/22:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 15.09.2022/20:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 16.09.2022/09:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
g s . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coll VR d g SR EN [SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . } SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C HFGH mil Nioio-madieas 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
5 o 0 UFC/1 ml Nicio modificare SO €272/70
Nr. de colonii la 37°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului dl‘aliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 2711

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2744

Loc de prelevare: Morteni iesire statie Data si ora prelevarii probei: 13.09.2022/ 14:15
Data si ora receptiei probei: 13.09.2022/16:05
Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 309 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 13.09.2022/16:10

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.09.2022/18:00

Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 14.09.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 265 - <95 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 489 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,29 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 q'“ts‘en"gzsxzr 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % min, 80% din 95 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare < 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR IS0 7890-3:2000

Nitriti (NO>) mg/l o btgfge{;@zﬁmr - &= LZSI? 2266777777:'2253122,.@91 2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*",Fe’") pg/l 200 , SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Gféii; Minim 5 . SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg02/] 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcoeptabila consumatoritor si nicio modificare anormala 2)Acceplabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laborarorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se vefera numai la proba prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2617

Solicitant: SECTIA GAESTI]

Loc de prelevare: Morteni iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 309

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 2744
Data si ora prelevarii probei: 13.09.2022/14:15
Data si ora receptiei probei: 13.09.2022/16:05

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 13.09.2022/20:30
Data si ora finalizarii analizei: 16.09.2022/15:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.09.2022/15:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. ; _ SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli WFCA N0 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. — SR EN ISO 9308-1:2015
Bateril galiforme U [l O . SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C D ol Hisin e Baerg 0 SR EN ISO 6222/2004
anormasaia
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Micie oxadiinge 0 SR EN ISO 6222/2004
anoriiala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbulet/Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/2

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

5.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZIC

O — CHIMICA NR. 2712

Solicitant: SECTIA GAESTI
Loc de prelevare: Morteni, Primarie

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 310

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare
ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de; Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 2745
Data si ora prelevarii probei: 13.09.2022/ 14:25
Data si ora receptiei probei: 13.09.2022/16:05

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Data si ora efectuarii analizei: 13.09.2022/16:10

Data si ora finalizarii analizei: 13.09.2022/18:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 14.09.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate 1S/ cm la 26°C 2500 427 SR EN I80 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,59 SR EN ISO 7027-1:2016
; i > 0,1 statie,rezervor y .
Clor rezidual liber mg/l > 0,1 - €05 retea 0,27 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,29 SR EN ISQ 7393-1:2002
: : ol min. §0% din - )

Clor rezidual liber % clor total 93 ,
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 ~ metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust s 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NOs") mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000

Gy . i 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO2) et 0,5 retea ) SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’") pe/t 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006

S . Grade - -
¥ '\ . i .
Suma de calciu si magneziu P Minim 5 SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0:/! 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 = SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987
DAcceptabila consumatorilor si nicio madificare anormala 2)Accepiabil consumatoritor si niciun mires anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ = “sub limiia de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABO 7{(%}{,
Ing.chim‘SirbulftL/iBogdan
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tugdorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acTeptul scris al laboratoruiui este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2618

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Morteni, Primarie

Punct prelevare; robinet cismea
Cod proba: 310

Scopul analizei: verificarea calitatii apei - dezinfectie rezervor

stocare ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 2745
Data si ora prelevarii probei: 13.09.2022/14:25
Data si ora receptiei probei: 13.09.2022/16:05

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 13.09.2022/20:30
Data si ora finalizarii analizei: 16.09.2022/15:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.09.2022/15:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
aalkaniak . A SR EN ISO 9308-1:2015
Eseneriahia eall R ? . SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
24 s SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. . o UFC/1 ml Nicio modificare - 200
Nr. de colonii la 22°C anpili 2 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la37°C s iteie Riodliianse 0 SR EN ISO 6222/2004
anorma:a

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABO
Ing.chim.Sirbule

TOR,
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Bogdan
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2713

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2746
Loc de prelevare: Morteni, Scoala Generala Data si ora prelevarii probei: 13.09.2022/ 14:35
Data si ora receptiei probei; 13.09.2022/16:05

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 311 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: verificarea calilatii apei — dezinfectie rezervor stocare

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 13.09.2022/16:10

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.09.2022/18:00

Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 14.09.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/emla20°C 2500 433 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,38 SR ENISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber me/l 2206,11 S“‘;eorg’fe’é‘: 0,23 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mléli'j‘i/f;!n 92 -

Amoniu (NH4) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — meteda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3 SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

ML (NOT) mg/ e, - SR EN 267772002/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe?",Fe’) g/l 200 s SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggéiiie Minim 35 - SR IS0 60359:2008

Indice de permanganat nig02/1 5 - SR EN 1SO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 P STAS 3069:1987

1YAccepiabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

1‘13:
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Reproducerea buletinului de analiza fara at(‘ffeplul scris al laboratorudui este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2619

Solicitant: SECTIA GAESTI
Loc de prelevare: Morteni, Scoala Generala

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 311

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —
stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Plavie Constanta

dezinfectie rezervor

Fisa prelevare nr: 2746
Data si ora prelevarii probei: 13.09.2022/14:35
Data si ora receptiei probei: 13.09.2022/16:05

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Data si ora efectuarii analizei: 13.09.2022/20:30

Data si ora finalizarii analizei: 16.09.2022/15:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.09.2022/15:15

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO §667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
& X . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . ; SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme WECA DB 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
. .. 4 UFC/1 ml Nicio modificare SO 62 e
Nr. de colonii la 22°C —— 1 SR EN ISO 6222/2004
i . =~ UFC/1 ml Nicio modificare 3 p—
Nr, de colonii la 37°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR

Ing.chim. Slrbulet,{i Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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