COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZ1CO — CHIMICA NR. 3173

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3220
Loc de prelevare: Poiana iesire statie Data si ora prelevarii probei: 12.10.2022/11:50
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 12.10.2022/13:20
Cod proba: 304
Scopul analizei: verificarca calitatii apei ~ dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2022/13:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 12.10.2022/04:20
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,3/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate uS /emla20°C 2500 433 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,13 SR EN IS0 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2306,11 S‘;Or?::; o 0,67 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,69 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min §0% din 97 .
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;3) mg/l 50 SLQ SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NOy) g o qr‘)ﬁ;er;zmur SLQ SR T S NS 00
Mangan pe/l 50 . 48 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?",Fe’") ug/t 200 140 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Cgrfiiie Minim 3 8,86 SR ISO 6(59:2008
Indice de permanganat mgOa/l 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 6,95 SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 32,64 STAS 3069:1987
DAcseptabila consumatorilor si nicio madificare anormala 2)Accepiabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitrati<0,034mg/l; nitriti<0,009mg/l; IMn<0,5mg0:/1;
SEF LABORA/'{;OR, COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbul ‘.?‘J Bogdan Kj TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudgrache Claudia
if / =" Lehorater Centrol Api Petabild
< / [ Labsrator Apé Perabild Targoviste
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3034

Solicitant: SECTIA TITU
Loc de prelevare: Poiana iesire statie

Fisa prelevare nr: 3220

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Caod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor
stocare ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Marisac Mioara

Data si ora prelevarii probei: 12.10.2022/11:50
Data si ora receptiei probei: 12.10.2022/13:20

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2022/13:40

Data si ora finalizarii analizei: 15.10.2022/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.10.2022/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;8R EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
5 3 i P SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFEC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . o SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio nmdf,ﬁcam 0 SR EN ISO 6222/2004
anoriaia
Nr. de colonii la 37°C LE-L e N‘C‘;gl‘,‘ndii“ 0 SR EN ISO 6222/2004

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbul¢ {? Bogda

| _COMPANIA DE APA %
/ ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. A
i ; e S
<-; / Laborator Central Apé Potabild
G Laborator Apii Potabili Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 3174

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Poiana, str. Principala, nr. 130 Burcea George

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 305

Scopul analizei: verificarea
ziua 1

Produs analizat: apa poiabila
Prelevat de: Marisac Mioara

calitatii apei

- dezinfectie rezervor

stocare

Fisa prelevare nr: 3221
Data si ora prelevarii probei: 12.10.2022/12:00
Data si ora receptiei probei: 12.10.2022/13:20

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2022/13:30
Data si ora finalizarii analizei: 12.10.2022/23:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <9,5 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla200C 2500 430 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,12 SR EN IS0 7027-1:2016
. . > 0,1 statigrezervor -
. . >0, ! Q -
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <05 retea 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002
P . . min. 80% din - ;
Clor rezidual liber % clor-total 93
Amoniu (NHsH) mg/l 0,5 SLQ SR ISQ 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3') mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
o ; ey 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NOy) mg] 0,5 refea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 46 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’") Lgl 200 129 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gmfje N Minim 5 = SR ISO 6059:2008
= Germiane
Indice de permanganat mg02/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 5 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 i STAS 3069:1987
DAccepiabila consumatorilor si nicio modificare anvrmala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Accepiabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metoder’

SEF LABORATOR

Ing.chim. qlrbulctu Bogdan
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3035

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3221

Loc de prelevare: Poiana, str.Principala, nr.130, Burcea Data si ora prelevarii probei: 12.10.2022/12:00
George Data si ora receptiei probei: 12.10.2022/13:20
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 305 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2022/13:40
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 15.10.2022/11:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 17.10.2022/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

SR EN ISO 9308-1:2015

Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

I — o SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017

Nr. de colonii la 22°C Lt ] Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormdiad
Nr. de colonii la 37°C £ Tpie SEdiloasy 0 SR EN ISO 6222/2004
anorimala
SEF LABO%ATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chxm.Slrbul/e‘?u Bogdan "COMPANIA DE AFZ Biolog Dgtu Florina
I ) JARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4,
] avorator Central Apg Potubils :
i‘; Laborator Apd Potabils Targoviste |
&
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
F-17-7/2 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 3173

Selicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3222
Loc de prelevare: Poiana, str. Principala, nr. 129, Bordeanu lon Data si ora prelevarii probei: 12.10.2022/12:10
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 12.10.2022/13:20
Cod proba: 306
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
ziva 1 Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2022/13:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 12.10.2022/23:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2022/10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,3/20,0""C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 431 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,18 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206’11 EEEE(,R;Z:;ZF 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min 80% din 93 .
Amoniu (NHs") mg/l 0,3 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
it ez SO 26 00

it (NG mel m o,t St - SR EN 26777-2002/C91.2006
Mangan pg/t 50 48 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe’,Fe’") ug/l 200 122 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gfrr;i;e Minim 5 - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 . SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI') mg/l 250 . SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcoeptabila consumatorilor si nicio madificare anormiada 2)Acceptabil consumatorilor si niciun mires 2 riorimal 3) Acceptabil consumatortlor si niciun gust anonma

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORAIdR
Ing.chim. Qu‘bun:tu !Bnb

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia
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um;owsrf DAMBOVITA S.A.
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Laborator Apd Potabild Targoviste
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3036

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3222
Loc de prelevare: Poiana, str.Principala, nr.129, Bordeanu Ion | Data si ora prelevarii probei: 12.10.2022/12:10
Data si ora receptiei probei: 12.10.2022/13:20

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 306 Receptionat/inregistrat: chim,Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2022/13:40
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 15.10.2022/11:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatutui: 17.10.2022/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
O o SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . o SR EN [SO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m] 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C R ik N‘“Z’nﬁ;‘i‘fﬁ‘m 1 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C LR ml DL ROt 2 SR EN IS0 6222/2004
anorimaia
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbu}‘éiiu Bogdan Biolog Dutu Florina
F

[ _COMPANIA DE APA ;

Iy ¢ () TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4 =
<!!// ="TLaborator Central Apd Potabils |
/! Laborator Api Potabild Targoviste |

Reproducerea buletinului dé analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-7/2 Exemplar nr. ’«;’
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordeonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 3189

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3236

Loc de prelevare: Poiana icsire statie Data si ora prelevarii probei: 13.10.2022/10:45

Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 13.10.2022/13:30

Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2022/13:45

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei; 14,10.2022/23:55

Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 14.10.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH =65 - <95 8,2/20,0°C | SR18O 10523:2012

Conductivitate pS/emla20°C 2500 420 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,96 SR ENISO 7027-1:2016

e 4 e ) > 0,1 statierezervor " " —
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <0.5 refea 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % m’;ﬁ't;:”;m 88 .

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO77) mg/ al Qlénsler;cid " - Zi gl\? 2266777777:"22(%‘2%691:2006
Mangan ug/t 50 48 SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*",Fe’") g/l 200 178 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gfrr;ifm Minim 3 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987
DyAccepiabila consumatorilor si nicio madificare anarmala 2)Acceptabil consumatoritor si niciun mires anormal 13) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cusntificare a nn todei™; LQ: amoniu<0 020mg/l;

SEF LABORA?LOR RESPONSABIL ANALIZA,

(OM : :
Ing.chim. S1rhu|efu Bogdan 7i RGOW’;;"E”{)AAyggy#: ?A Chim Tudorache Claudia

Laboralor Central Apd Potabilg
\‘ Laborator Apd Potabil Tadrgoviste

F-17-6/2 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3050

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Poiana iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 3236
Data si ora prelevarii probei: 13.10.2022/10:45
Data si ora receptiei probei: 13.10.2022/13:30

Receptionat/inregistrat: chim,Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2022/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.10.2022/09:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
P " SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100m! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. Wi . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFGH i Mﬁlgff;i‘“e 0 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C Urtdiml N]Gm,modl,lmre 0 SR EN ISQ 6222/2004
anormaia

SEF LABORATOR,

RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

Ing.chim.Sirbufgtu Bogdan
/] _COMPANIA DE APA
/] () TARGOVISTE - DAmaOVITA 5.4. %
/ Loborator Central Agé Potabila i
/ Loborator Apé Potabils Térgoviste |

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se vefera mamai la proba prelevata si analizata.,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 3190

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Poiana, str. Principala, nr. 130 Burcea George
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 305

Scopul analizei: verificarea calitatii apel ~ Dezinfectie rezervor stocare
ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 3237
Data si ora prelevarii probei: 13.10.2022/11:00
Data si ora receptiei probei: 13.10.2022/13:30

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2022/13:45
Data si ora finalizarii analizei: 14.10.2022/23:55
Data si ora eliberarii rezultatului: 14.10.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /emla20°C 2500 416 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,95 SR EN SO 7027-1:2016
- : . > 0,1 statie rezervor . .
Clor rezidual liber mg/l 0.1 - <0.5 retea 0,27 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002
5 o " min. 80% din
Clor rezidual liber 0% Fper 84 -
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) l) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR IS0 7890-3:2000
4 _ 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 reiea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/t 50 44 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe',Fe’™) g/l 200 162 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrlliiie Minim 35 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SRISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2jAcceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Ageeptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORA OR -
Ing.chim.Sirbu e;u Bogda COMPANIA DE APA
\ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
j =="Lohorator Central Apd Potabils

Laborator Apé Potabild Targoviste

inului de analiza fara adcepiul s
lor se refera mumai la proba prele

eprodiscerca bule

P ceultatul analized

F-17-6/2

Pagl/1

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache ;.mudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti —

Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3051

Solicitant: SECTIA TITU
Loc de prelevare: Poiana, str.Principala, nr.130, Burcea George

Fisa prelevare nr: 3237

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 305

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —
stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Eftimie Gabriela

dezinfectie rezervor

Data si ora prelevarii probei: 13.10.2022/11:00
Data si ora receptiei probei: 13.10.2022/13:30

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2022/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2022/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.10.2022/09:00

Meitode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli LRty 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
x . - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFEC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C HEC/ Hicto mzdifiears 1 SR EN ISO 6222/2004
anorimaa
Nr. de colonii la 37°C LFGTE il Nic‘qujﬁfgcm 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORA \TOR,
Ing.chim. S1rbuletu Bogdan

ACOMPANIA DE APA
TAxGowm DAMBOVITA S.A.

Luhormr Central Apd Potobila
\ Laborator Apd Potabili Targoviste

Repl oducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
ezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 3191

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Poiana, str. Principala, nr. 129 Bordeanu Ion
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 306

Scopul analizei: verificarca
ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Eftimie Gabriela

calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare

Fisa prelevare nr: 3238
Data si ora prelevarii probei: 13.10.2022/11:10
Data si ora receptiei probei: 13.10.2022/13:30

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2022/13:45
Data si ora finalizarii analizei: 14.10.2022/23:55
Data si ora eliberarii rezultatului: 14.10.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS /emla 20°C 2500 412 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,88 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie;rezervor ,_ —_—
Clor rezidual liber mg/l S 0.1 - <0.5 retea 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
i her 0 min. 80%% din i

Clor rezidual liber % clor total 93
Amoniu (NH;") mg/| 05 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1 1) SR 1SO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NOy) mg/l 50 : SR ISO 7890-3:2000

e B 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO2) ] 05 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 49 SR IS0 6333:1997
Fier (Fe** Fe’") ug/l 200 165 SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrrlfi;e Minim 3 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgQ2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 2350 . STAS 3069:1987

ANA

DAcceptabila consumatoritor si nicio modifi
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amaoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR

ificare anormala 2)Acceptabil conswmatorilor si niciun mires anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

Ing.chim. erbmptu Bogda

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

COMPANIA DE APA
\ TARGDVISTE DAMBOWTA SA
="Laborator Central Apii Potabhils
Laborator Apd Potabila Targoviste
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3052

Solicitant: SECTIATITU

Loc de prelevare: Poiana, str.Principala, nr.129, Bordeanu Ion

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 306

Scopul analizei: verificarca calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 3238
Data si ora prelevarii probei: 13.10.2022/11:10
Data si ora receptiei probei: 13.10.2022/13:30

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2022/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.10.2022/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19438/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . N SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UEC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- : . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
3 . Vici odificar I
Nr. de colonii la 22°C UFGI] mt N‘“ﬁ_l:;iff;;“ e 0 SR EN TSO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C UG Tl 0 SR EN SO 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogda
;7

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

i/

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA )

g 2 ‘) TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4,

S
Laborator Central A Petabila
Laborator Api Pstabili Targoviste i

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.,
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Biolog Dutu Florina
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Exemplar nr. 2




