COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3794

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3870

Loc de prelevare: Potlogi, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 16.11.2023/16:30
Data si ora receptiei probei: 16.11.2023/18:10
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba; 300 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor, ziua |
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 16.11.2023/18:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 17.11.2023/06:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 17.11.2023/13:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 6,5 - <95 7,6/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /cmla20°C 2500 581 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU 4 (urban) 0,67 SR EN ISO 7027-1:2016
5 (rural) s
Clor rezidual liber mg/ 1 T e 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,27 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min. 80% din 93 i
clorul rezidual total " clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR 1SO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 0,211 SR ISO 7890-3:2000
i ¢ 0 S -2002

Nitriti meg/l ! S'S,[;er’;:fmr SLQ gg gr? 2266777777:521:&:{%91:2006
Mangan pg/l 50 s SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Gféfliie 14,70 SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg0a/l 5 SLQ SR EN [SO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 61,15 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/] 250 30,72 STAS 3069:1987

1) Acceptahila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Accepiabil peniru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumalori si
fara modificari anormale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/1; IMn<0,5mg0/]

COMPARIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulgt Bogdan E E w TERGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorache Claudia
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Reproducerea buletinului de analiza fara aceeptul scris al laboratoruluf este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizaia.

F-17-6/4 Exemplar nr. 3

Pagl/1



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3595

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Potlogi, iesire statie
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua |

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 3870
Data si ora prelevarii probei: 16.11.2023/16:30
Data si ora receptiei probei: 16.11.2023/18:10

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 16.11,.2023/18:30

Data si ora finalizarii analizei: 19.11.2023/15:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.11.2023/08:15

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. D : SR EN IS0 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
= o UFC/1 ml Fara modificari ‘
Nr. de colonii la 22°C P 2 SR EN ISO 6222/2004
i o UFC/1 ml Fara modificari "
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN IS0 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbufetu Bogdan K
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3795

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3871

Loc de prelevare: Potlogi, str. Targului, Palatul Brancovenesc Data si ora prelevarii probei: 16.11.2023/17:00
Data si ora receptiei probei: 16.11.2023/18:10
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 301 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor, ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 16.11.2023/18:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 17.11.2023/00:10
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 17.11.2023/13:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH =65 - <95 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /emla20°C 2500 593 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU ‘45(;‘::2‘1‘)) 1,40 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2306,11 sy 0,10 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,12 SR EN IS0 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min. 80% din 83 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0.5 SLQ SR 180 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nt m/l 0,1 statie, rezervor _ SR ISO 26777.':2202,- L
0.5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier g/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala paR - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 3 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/| 250 - STAS 3069:1987

1) Accepiabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificar anormale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;
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Reproducerea buleiinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este INTERZISA!
Rezultaiul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3596

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Potlogi, str. Targului, Palatul Brancovenesc
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor
stocare ziua |

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 3871
Data si ora prelevarii probei: 16.11.2023/17:00
Data si ora receptiei probei: 16.11.2023/18:10

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 16.11.2023/18:30

Data si ora finalizarii analizei: 19.11.2023/15:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.11.2023/08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e , SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- ; SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
i UFC/1 ml Fara modificari _
Nr. de colonii la 22°C - 9 SR EN IS0 6222/2004
I N UFC/1 ml Fara modificari Q .
Nr. de colonii la 37°C —— 10 SR EN ISO 6222/2004
SEF LAB TOR, RESPOSABIL ANALIZA,
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3796

Solicitant: SECTIA TITU
Loc de prelevare: Potlogi, str. Targului, nr.1, Magazin "ANNABELLA”

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor, ziua 1
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Eftimie Gabricla

Fisa prelevare nr: 3872
Data si ora prelevarii probei: 16.11.2023/16:50
Data si ora receptiei probei: 16.11.2023/18:10

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 16.11.2023/18:20

Data si ora finalizarii analizei: 17.11.2023/00:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.11.2023/13:00

Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH =65 - <95 7,6/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 598 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU 45(('?:};2‘]’)} 0,39 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 220{‘)’]1 Sfat;eér;iizr 0,10 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min. 80% din 23 i
clorul rezidual total " clor total 9
Amoniu mg/! 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 78%0-3:2000
Witsiti mg/l 0,1 statie, rezervor B SR ISO 26777.:270702’ _
0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala B i - SR 1SO 6059:2008
Oxidabilitate mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 = SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceplabila pentru consumalor si fara modificari anormale; 2) Acceplabil pentru consumaltori si fara madificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si

fara modificari anormale |

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO '!TOR,
Ing.chim.Sirbllgtu Bogdan

COMPAMIA DE AFA
w TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.
=

Leborater Central Apd Potobild
Laborator Apd Polabild Targeviste

Reproducerea buletinului de analiza fara atceptul scris al lahoratorului este INTERZISA!

Re=ultaiul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3597

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3872

Loc de prelevare: Potlogi, str. Targului, nr.1, Magazin Data si ora prelevarii probei: 16.11.2023/16:50
"ANNABELLA” Data si ora receptiei probei: 16.11.2023/18:10
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 302 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziva 1 Data si ora efectuarii analizei: 16.11.2023/18:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 19.11.2023/15:10
Volum proba: 500ml] Data si ora eliberarii rezultatului: 20.11.2023/08:15
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN 1SO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Lo . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN I1SO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI _
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UHCA Ll Faremodifie:! 9 SR EN ISO 6222/2004
anormale
. o UFC/1 ml Fara modificari ]
Nr. de colonii la 37°C S 3 SR EN ISO 6222/2004 J
SEF LABGRATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare i inspectie sanitara a calitatii apei polabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3797

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Patlogi, sat Odobesti, str. Principala, nr.172, Neculae
Cristian

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 303

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Eftimie Gabriela

dezinfectie rezervor, ziua 1

Fisa prelevare nr: 3873
Data si ora prelevarii probei: 16.11.2023/17:10
Data si ora receptiei probei: 16.11.2023/18:10

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 16.11.2023/18:20

Data si ora finalizarii analizei: 17.11.2023/00:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.11.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 6,5 - <95 7.6/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS / cmla 20°C 2500 586 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU ’g((ﬁ:%) 0,55 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 220631 thslenrizr':l‘:;' 0,11 SR EN I1SO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,13 SR EN 18O 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min. §0% din g4 i
clorul rezidual total ’ clor total
Amoniu mg/l 0.5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 5 SR ISO 7890-3:2000
Nitriti mg/l 0,1 statie, rezervor ) SR ISO 26777}2}]_02 L o
0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier ug/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Foiingelt - SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mg0-/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 = SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/1 250 = STAS 3069:1987

1) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anommale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumatori si

fara modificar anomale ;
&

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l;
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peptul scris al laboraiorului este INTERZISA!
zultaiul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,
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Reproducerea buletinului de analiza fara
Re:
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3598

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Potlogi, sat Odobesti, str. Principala, nr.172,

Neculae Cristian

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 303

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 3873
Data si ora prelevarii probei: 16.11.2023/17:10
Data si ora receptiei probei: 16.11.2023/18:10

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 16.11.2023/18:30
Data si ora finalizarii analizei: 19.11.2023/15:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.11.2023/08:15

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
wr . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli VRGO 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
5 " SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml ¢ 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C HES Peden meidifioan 0 SR EN 180 6222/2004
’ anormale
.. o UFC/1 ml Fara modificari g 222/2004
Nr. de colonii la 37°C s 9 R EN IS0 6222/200

Ing.chim.Sirbujetu Bogdan

SEF LABC,)éJiATOR,
/

Reproducerea buletinului d€ analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

i Polahila

Loboiator Api Peichild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/
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Exemplar nr. g




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3815

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3890

Loc de prelevare: Potlogi, str. Targului, Palatul Brancovenese Data si ora prelevarii probei: 17.11.2023/09:40
Data si ora receptiei probei: 17.11.2023/16:00
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 300 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 17.11.2023/19:05
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 17.11.2023/22:50
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului:20.11.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 180 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 566 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 45((“;}:;‘)) 0,42 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 Sf"‘;‘eér;z;zgr 0,10 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min. 80% din 33 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR IS0 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust # 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti gl 0.1 statie, rgzcwor } SR ISO 26777:2.!3{12 A
0,5 1etea SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala GSr];?ifm - SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Accepiabila pentru consumatori si fara modificari anommale; 2) Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumalori si
fara modificar anommale ;

*Notatia SLQ = “sub limila de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LAB TOR, == . RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirpuletu Bogdan l i w COMPANIA DE APA Chim Tudoracjfe Claudia
TARGOVISTE- DAVISDVITA S.A.
e =
Laborater Ceniral Apd Patabily

< Leborator Apd Peiahili Targayiste /

Reproducerea buletinului de analiza farg acceptul seris al laboratorulud este INTERZISA!
Rezultutul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/4 Exemplar nr. 3

Pagl/l



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3616

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Potlogi, str. Targului, Palatul Brancovenesc

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 3890
Data si ora prelevarii probei: 17.11.2023/09:40
Data si ora receptiei probei: 17.11.2023/16:00

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 17.11.2023/18:00

Data si ora finalizarii analizei: 20.11.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.11.2023/12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
L. . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1-2015/A1:2017
s UFC/1 ml Fara modificari o
Nr. de colonii la 22°C e 0 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C HEG bl Fara modificari 0 SR EN IS0 6222/2004
anormale
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbi]etu Bogdan

Reproducerea buletinului

F-17-7/4

Biolog Dutu Florina

COMPANIA DE APA 1 —#\
TARCOVISTE- BA 4 SA '
= = v i1 i

analiza fara acceptul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Exemplar nr.g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3816

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3891
Loc de prelevare: Potlogi, str. Targului, nr.1, Magazin “Annabella” Data si ora prelevarii probei: 17.11.2023/09:50

i iei i: 17.11.20 -
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin Dita si oxaveceptiel probei: 17.11.202516:00

Cod proba: 301

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 17.11.2023/19:05
Data si ora finalizarii analizei: 17.11.2023/22:50
Data si ora eliberarii rezultatului:20,11.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /emla20°C 2500 8§84 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 45(83;;1]‘)) 0,72 SR ENISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2306,11 S_tageéf porsuny 0,11 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,13 SR ENISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min. 80% din 83 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 0,027 SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti mg/l 0,1 slatie,_rezcrvor } SR ISO 26777:2_002 o
0,5 refea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier png/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Gfr‘]fi‘;e - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 = SR EN IS0 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR ISO 92§7:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptahila pentru consumator si fara modificari anormale; 2) Acceptabil peniru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumatori i
fara modificari anormale ;

*Noltatia SLQ = *sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

Ing.chim.Sirpu/etu Bogdan TARCOYISTE- DAMAGVITA S.A Chim Tudora?fﬁc Claudia

aborater Coniral Aud Poia @jf ”

Labosator Apd Peiabild Taiac

SEF LABORATOR, CONFANIA DE APK RESPONSABIL ANALIZA,
=

(&3

Reproducerea buletinului de analiza fardncceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/4 Exemplar nr. *
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3617

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3891

Loc de prelevare: Potlogi, str. Targului, nr.1, Magazin Data si ora prelevarii probei: 17.11.2023/09:50

" Annabella” Data si ora receptiei probei: 17.11.2023/16:00
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 301 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 17.11.2023/18:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 20.11.2023/12:00
Volum proba: 500ml Data si ora eliberarii rezultatului: 20.11.2023/12:15
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023:SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
g . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN IS0 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s p SR EN ISQ 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de Colonii Ia 220(: UFC/1 ml Fara modificari 8 SR EN ISO 6222/2004
anormale
i 0 UFC/1 ml Fara modificari o
Nr. de colonii la 37°C — 10 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulefu/Bogdan Biolog Dutu Florina

COMPANIA DE APA
< ) FARCCVISTE- DANSOWITA S.A.

—

=1 ity — 2 B oafa wma -
Loborator Apd Pulobild Targeviste

Reproducerea buletinului de naliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/4 Exemplar nr.
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Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, moni

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

destinatd consumului uman
torizare §i inspectie sanitara a calilalii apei potabile

Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/2

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

5.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3817

Solicitant: SECTIA TITU
Loc de prelevare: Potlogi, iesire statie

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 302

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 3892
Data si ora prelevarii probei: 17.11.2023/10:05
Data si ora receptiei probei: 17.11.2023/16:00

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 17.11.2023/19:05

Data si ora finalizarii analizei: 17.11.2023/22:50
Data si ora eliberarii rezultatului:20.11.2023/10:00

Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >65 - <95 7,6/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 600 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 45(&32‘1’}) 0,61 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/! —r- S e 0,36 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min. 80% din 95 )
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti saal 0,1 statie,_rezervor ) SR ISO 2677'{:20}2’} o
0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Gfrrr‘;‘iie - SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mgQOa/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/] 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si

fara maodificari anormale ;

*Nolatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO

[OR,

RESPONSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbjlgtu Bogdan

Chim Tudorache Claudia

P\ COMPAIIA PE APA
w TARGOVISTE - DAMESVITA S.4.
= =
Labarator Centra i

Lohorator Apd Potslild

{ Apl P

Reproducerea buletinului de analiza fura a ir.i'l'ﬂl' scris al laboratorului este INTERZISA!
exnliatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata,

F-17-6/4
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3618

Solicitant: SECTIATITU

Loc de prelevare: Potlogi, iesire statie
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziva 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 3892
Data si ora prelevarii probei: 17.11.2023/10:05
Data si ora receptiei probei: 17.11.2023/16:00

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 17.11.2023/18:00

Data si ora finalizarii analizei: 20.11.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.11.2023/12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
2% 5 SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
14 o UFC/1 ml Fara modificari ]
Nr. de colonii la 22°C e— 3 SR EN IS0 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Rasamdiican 0 SR EN IS0 6222/2004
anormale
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirb {letu Bogdan

Biolog Dutu Florina

CCIAPAINA DE APA

ToR—

l Lehas

l - T igTE- {ROVITA 5.4.]
~ Tabaraiar {antral £ni l‘t?ﬁbiléj

| O 7 (ol et
afor Aph Foicoild [irgevisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/4
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinali consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3818

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3893
Loc de prelevare: Potlogi, sat Odobesti, str. Principala, nr.172, Neculae | Data si ora prelevarii probei: 17.11.2023/10:20
Cristian Data si ora receptiei probei: 17.11.2023/16:00
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare ziva2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 17.11.2023/19:05
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 17.11.2023/22:50
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului:20.11.2023/10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN IS0 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH =65 - <95 7,7/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 584 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU i((ﬁ?il)) 0,82 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2306,11 ey 0,23 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min. §0% din 9 )
. 70

clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 0,021 SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

e el 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti mgl 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier g/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Yl - SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mg0/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Accepiabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumalori si
fara modificari anommale |

*Notatia SLQ = “sub limila de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/1;
SEF LABO ]TOR, COMPANIA
Ing.chim.Sirjuletu Bogdan w TARGOVISTE- DEYB VT
= :

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudor??he Claudia
/
)

Lebersior C: !
Leboratar Apd Petalil

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboraiorului este INTERZISA!
Rezuliaiul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizara,

F-17-6/4 Exemplar or. ']
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare gi inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3619

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Potlogi, sat Odobesti, str. Principala, nr.172,
Neculae Cristian

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 303

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor
stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 3893
Data si ora prelevarii probei: 17.11.2023/10:20
Data si ora receptiei probei: 17.11.2023/16:00

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 17.11.2023/18:00

Data si ora finalizarii analizei: 20.11.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.11.2023/12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Co . . SR EN ISO 9308-1:2015
Bagheriohia:cal s 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
&% . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
i UFC/1 ml Fara modificari . .
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
L o, UFC/1 ml Fara modificari )
Nr. de colonii la 37°C PR 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulgtu Bogdan K

Biolog Dutu Florina
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