“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1134

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1149

Loc de prelevare: Produlésti, str. Vale, iit. 139, Nitescu Ionut Data si ora prelevarii probei: 19.04,2023/16:00
Puinict prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei:19.04.2023/17:10
Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 19.04.2023/17:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 19. 04.2023/19:05
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 20.04.2023/10:00
Prelevat de: Plavie Constanta ; ,

__Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN I1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

o N ; determinata

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/cmla20°C 2500 732 SR EN ISO 27888:1997
‘Turbiditate | NTU ‘ <5 0,87 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber | mgf ,2206,11 o Py 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002
Clorrezidual liber | % | ™5 A 96 -
“Amoniu (NHs") o mgn 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare o N - ] 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros o ) - 2) ) 2) ] SR EN 1622:2007

Gust - - | 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati NOs) . mgl 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO2) ol o Sﬁtsle;éeezfmr - T -
Mangan 1 pg/l 50 . SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?* Fe’Y) | g/l 200 h 'SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gféfl‘;ie Minim 5 | - SR ISO 6059:200’8

Indice de permanganat g0l , 5 - | SRENISO 8467:2001
Cloruri¢cth |~ mgl 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati o mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub lithita de cudritificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

- RESPONSABIL ANALIZA,
Itig.chim.Sirbulefu Bogdan COMPARIA DF APA Chim Tudorf}phe Claudia
TARGOVISTE - BAMBOVITA S.A. o~
~< 2 2 P
=" Poighils / %
HHH i\, A
Laborator Apii Posabild 'i'%rgcﬂsej ’
Reproducerea buletinulii de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatil arializelor se refera miimdi la proba prelevata si analizata.
F-=17-6/2 Exemplar nr. Z
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"~ COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
) La’b‘o’ra’t,or‘,il‘il"egist‘rat,l‘ab Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1068

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Produlesti, str. Vale, nr.139, Nitescu Tonut

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelévat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 1149

Data si ora prelevarii probei: 19.04.2023/16:00
Data si ora receptiei probei: 19.04.2023/17:10

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 19.04.2023/18:10
Data si ora finalizarii analizei: 22.04.2023/15:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 24.04.2023/08:30

“Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;:SR EN ISO 5667-14/2017

_PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
_ o , : v determinata ‘
- o ; SR EN ISO 9308-1:2015
Eschetichiacoli | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. e ) determinata
- 154 s s SR ENISO 9308-1:2015
~ Bacterii pollfoﬁne | OO 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. L o o UFC/1 ml Fara modificari
| ’Nr.”d/er cqlorrvul‘rla‘Z‘Z Cu = ) ——ry 1 SR EN ISO 6222/2004
) e G UFC/1 ml Fara modificari
/Nr.rdkekcoloml lg 377 (b ey 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABO R,
Ing.chim.Sirbuletu/Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
=

Loborator Central Apd Potabild

Lahorator

Api Potabild Trgoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

_BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1135

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1150

Loc de prelevare: Produlesti, str. Soseaua Targoviste, nr. 334, Matei Vali | Data si ora prelevarii probei: 19.04.2023/16:10
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei:19.04.2023/17:10
Coad proba: 303

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei; 19.04.2023/17:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:19. 04.2023/19:05
VYolum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 20.04.2023/10:00
Prelevat deé: Plavie Constanta B , ] _

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
L R B , determinata

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH 26,5 - <95 8,0/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate =~ | uS/cmla20°C , 2500 737 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate -1  NTu <5 1,20 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber |  mgl 2206,11 e p oy 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total g/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
Amoniu (NHs) . mght |1 05 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - ) 1) "SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros o R - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust _ ] - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) mgl | 50 y SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NOy) ngl o St()alt;eﬁerteezewor - SR EN 26777 5002/C1:2006
Mangan pgll 50 w "SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*' Fe*") ug/t 200 ‘ - "SR ISO 6332:1996/C91:2006
Sunia de calciu si magneziu _Ggrr;iie, Minim 5 » - | SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati , mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumato‘rildr 51 nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

¥Notatia SLQ = “sub lirita de cuantificare a metodei”; L.Q: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABO OR,

Ing.chim.Sirbulgtu Bogdan COMPANIA DE AP4
%) TARGOVISTE- DEMEOVITA 5.4,

Laborator Cenircl Apd Potabila
Laberatar Apd Posahily Hirgovisie

Reprodiicerea buletinului de analiza fara acceptil scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul andlizelor se vefera numai la proba prelevata si analizatin

F-17-6/2
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorgche Claudia

Exemplar nr. 2




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

. Ordonarnita 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Cértificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1069

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1150

Loc de prelevare: Produlesti, stt. Soseaua Targoviste, nr. 334, Data si ora prelevarii probei: 19.04.2023/16:10
Matei Vali Data si ora receptiei probei: 19.04.2023/17:10
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: verificatea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 19.04.2023/18:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 22.04.2023/15:00
Volum proba: 500ml Data si ora eliberarii rezultatului: 24.04.2023/08:30
Prelevat de: Plavie Constanta

. Metode de prelévare:ISO 5667-5/2017;SR EN.ISO 5667*1/2022;SR ENISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN I1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
R I | determinata
i T ; ’ SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichiacoli | UFC/100ml | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Eiiterococi intestinali UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
~ PARAMETRII INDICATORI , ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
T e determinata
g S e A : SR ENISO 9308-1:2015
_ Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
i 0 UFC/1 ml Fara modificari .
Nr ;de pplqnu la‘2»72“ C B o 7 aromale 0 SR EN ISO 6222/2004
r e o e & UFC/1 ml Fara modificari
. NI‘. d? GOlom},,l,a, 37 C - 7 ) —— 0 SR ENISO 6222/2004
SEF LABO OR, RESPOSABIL ANALIZA,

j COMPANIA DE APA Biolog Dutu Florina

Ing.chim.Sirbuletu/Bogdan
E 2 TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. %
=
Loberater Central Apd Potabild

Laborater Api Potabila Targoviste

Reproducerea biiletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F=17-7/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

‘Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1136

Sohcxtant SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1151

Loc de prelevare: Produlesti, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 19.04.2023/16:20
Punct prelevare: robinet chitiveta grup safiitar Data si ora receptiei probei:19.04.2023/17:10

Cod proba: 303 7

Scopul analizei: verificarea calitatii apei - dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 19.04.2023/17:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:20. 04.2023/05:05
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 20.04.2023/10:00

_Prelevat de: Plavie Constanta

__Metode de prelevare:ISO 5667 5/2017 SR EN ISO 5667- 1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
. . o N ) determinata

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/cmla20°C 2500 740 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate | NTU =5 0,77 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l by g e 0,56 SR EN IS0 7393-1:2002
ClOr rezidual to‘tal mg/l 0,58 SR EN ISO 7393-1:2002
' - T min. 80% din '
i Clor rezidual 11ber e %’ | dor ol 96 -
AAmomu(NH4) | “mg/l / 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare | - 1) 1y SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros 4. 2) 2) SR EN 1622:2007
‘Gust - 3) 3) 'SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 7,077 SR ISO 7890-3:2000

: - . 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Niriti NO) | mgl 0,5 retea SLQ | SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan | ) o ugh 50 = SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe*) o gl 1 200 » SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suina de calciu si magnezm Gfrr;iie Minim 5 20,98 SR ISO 6059:2008
:Indlce de permanganat ] mgOl , 5 - SLQ SR EN ISO 8467:2001
Clorur] (Cl,)_, o mg/1 ) 250 119,52 SR IS0 9297:2001

Sulfati A “mg/l 250 30,72  STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatonlor si nicio modlﬁcare anormala 2)Acceptabil consumatorllor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1; nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mgO/1;

SEF LABO OR, ] ’ RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuleth Bogdan ~ COMPARIA DE APA Chim Tudorache Claudia
o TARS SOVISTE - DAKBOY T4 S.A - E’!.
~="Taborater Contrad Al Potohils é’jﬁf

Laborator Api Potabilii Targoviste

Reprodicerea buletinulii dé analiza fara acceptul scris al laboFatorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera humai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministeril Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

”Sollc1tant SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1151
Loc de prelevare: Produlesti, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 19.04.2023/16:20
Punct prelevare: tobinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 19.04.2023/17:10

Cod proba: 304 ‘
Scopul analizei: vetificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor | Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
stocare, ziua 1

Produs ahalizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 19.04.2023/18:10
Volum proba: 500mil Data si ora finalizarii analizei: 22.04.2023/15:00

Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 24.04.2023/08:30

" Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e L ) ) determinata
e s i SR EN ISO 9308-1:2015
_ Eschetitiiacoli | HECAMT) O 0 | SRENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi ifitestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
_ PARAMETRII INDICATORI . -
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
P ] determinata
- SR EN ISO 9308-1:2015
_ Bacterii COhforme e 0 . B SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
o UFC/1 mi Fara modificari
0 Nr de colonn la 22 C T L amigls 0 SR EN ISO 6222/2004 |
= A 0 UFC/1 ml Fara modificari . ]
7 Nr.‘dg 00101’1‘1.1”13 37 C ; " 0 SR EN ISO 6222/2004

RGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Luberumr Central Apd Potabilg
Laborator Apd Potahils Targoviste

w ICOMPANIA DE APA

SEF LABORA RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sitbuletu gdan Biolog Dutu Florina

Reprodiicerea buletinului de andliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Reziultatul analizelor se refera numdai la proba prelevata si analizata.

F=17-7/2 Exemplar nr. z
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

‘Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1150

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1167

Loc de prelevare: Produlesti, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 20.04.2023/12:55
Puiict prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei:20.04.2023/15:45
Cod proba: 300

Scopul anilizei: verificaréa califatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
ziua 2 ‘ » Data si ora efectuarii analizei: 20.04.2023/16:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:20. 04.2023/18:50
Yolum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 21.04.2023/10:00
Prelevat de: Ceérnatescu Gheorghita , ,

_ Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

B T S , determinata

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,0/20,2°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/emla20°C 2500 798 | SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate - NTU <5 0,24 SR EN ISO 7027-1:2016

Clot rezidual liber | mel 2206,11 - 0,58 | SRENISO7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,61 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor;ezidual»liber‘ o % ml;'of?:)/;’a?m 95 -

Amoniu NHsY) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare o 1) 1) "SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros T - ) 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust _ e 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati NO3) | mg/l , 50 - | SRISO 7890-3:2000

R N . > oS - R B S eiIa0s
Mangan_ | pgl ] 50 - SR ISO 6333:1997

'Fier (Fe**,Fe*") 1 g/t 200 , , SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magheziu | Gféiiie Minim 5 - | SR150 6059:2008
Indice de permanganat ~ mg0/l 5 — SR EN ISO 8467:2001
Cloruri(CH) | mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio thodificare anorimala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

* *Notatia SLQ = “sub limitade cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l;'

SEF LABORATOR, | - RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sitbylgtu Bogdan | TOMPANIA DF APA Chim Tudorachg¢ Claudia
W TARGOVISTE - BAMBOYITA 5.4 &
- ( T4 S.A. Fy
Leberator Central Apd Potabild (’%

Laborotor Apt Petshild Targoviste

Reproducerea buletinulii de analiza fara acceptul scris al laboratorului este IN. TERZISA!
Rezultatul analizélor se refera niai la proba prelévata si dnalizata,

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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"~ COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

__Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului iman

| LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator invegistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1082

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelévare: Produlesti, iesire statie
Punct prelevare: robinet chiuveta giup sanitar
Cod proba:-300
Scopul analizei:
stocare, ziua 2
Produs analizat: dpa potabila
Volum proba: 500ml

Prelevat de: Cernatescu Gheorghiita

VErl

ficatea calitatii apei — dezinfectie rezervor

Fisa prelevare nr: 1167
Data si ora prelevarii probei: 20.04.2023/12:55
Data si ora receptiei probei: 20.04.2023/15:45

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 20.04.2023/16:30

Data si ora finalizarii analizei: 23.04.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 24.04.2023/09:00

" Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;5R EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Yaloare Metode de analiza
e e AL , determinata ] ‘
N o . SR EN ISO 9308-1:2015
_ Bschetichia coli UBCAR0mL g 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017_
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
, PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e . determinata ;
N . SR EN ISO 9308-1:2015
_ Bacterii coliforme | UFC/100ml |~ 0 0 'SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
e e g UFC/1 ml Fara modificari o
, Nr de colonu la‘2-72‘ C. e N 0 SR ENISO 6222/2004
) e o UFC/1 ml Fara modificari
Nr de °°‘°T“,1 La 37 »C» il 1 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ting.chim.Sirbulgtu Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

COMPANIA DF APA

e

? Z 3 TARGOVISTE - DAMBOVITA S.4,
—
Leborator Central Apg Potabila

Laberator Apé

Potabild Térgoviste

Reprodiicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezudtatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F=17-7/2

Exemplar nr. ‘2
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1151

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1168

Loc de prelevare: Produlesti; stf. Soseaua Targoviste, nr. 334, Matei Vali | Data si ora prelevarii probei: 20.04.2023/13:10
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei:20.04.2023/15:45
Cod proba: 301 ‘

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
zita 2 Data si ora efectuarii analizei: 20.04.2023/16:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:20. 04.2023/18:50
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 21.04,2023/10:00
_Prelevat de: Cernatescu Gheorghita _

__ Metode de prelevare:1SO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667- 1/2022 SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrn analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

N e , determinata

‘Concentratia ionilor deH |  Unitati pH >6,5 - <95 8,0/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/cml1a20°C 2500 804 | SR EN1S0 27888:1997
Turbiditate e NTU . <5 0,39 SR EN IS0 7027-1:2016

Clor rezidual liber mgl 2206,11 e 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber | % | ™5 AW 94 -

Amoniu (NHs") ] mgl | 05 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare o - 1)) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros .- i 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust , N P o 3) ' 3) SR EN 1622:2007

Nitrai (NOs) | mgl 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nimti NO) | mgll o Sﬁtée;;i?mr - , e S
Mangan g 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?*, Fe3+) T - 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezm ‘ G'(e}rrric;ie - Minim 75 - i SR IS0 6059:2008
»Indlce de permanganat o mgOl 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri(Cty | = mgl 250 2 SR IS0 9297:2001

Sulfati mig/l 250 = STAS 3069:1987

l)Acceptablla consumatorllor si nicio modlﬁcare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub litiita de caantificare a metodei”; LQ: amioniu<0,020mg/l;

SEF LAB ORA:% VIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Tng.chim.Sitbulety Bogdan K\ ﬁ.g?fjgf; D iy .4 Chim Tudoraghe Claudia
) &GV Jits] £ -H. /
1 aborator Conirnl Apd Potabild

Lahorator Apé Poiabili Thrgoviste

Reproduceren buletiniuliii de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezaltatul avidlizelor se refera rumai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 2
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

~_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

"LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

_Laborator inrégistiat 1a Ministeril Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1083

Sollmtant SECTIA TITU

Loc de prelévare: Produlesti, str. Soseaua Targoviste, nr. 334,
Matei Vali

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —
stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

dezinfectie rezervor

Fisa prelevare nr: 1168
Data si ora prelevarii probei: 20.04.2023/13:10
Data si ora receptiei probei: 20.04.2023/15:45

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 20.04.2023/16:30

Data si ora finalizarii analizei: 23.04.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 24.04.2023/09:00

_Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007 SR EN ISO 5667-14/2017

~ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
- . ) B determinata
. SR EN ISO 9308-1:2015
B Escherlchla coh - UFC/100ml 0 7 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enteroc:001 mtestmah UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
) "PARAMETRII,,,INDICATORI‘ , ] ]
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
I — . determinata
. B e SR EN ISO 9308-1:2015
- Bacterii coliforme | UFC/100ml o 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
) it 5 UFC/1 ml Fara modificari . .
Nr de ,C,Olo,n,l,lml,% 22C o ’ srits 3 SR EN ISO 6222/2004
! T e UFC/1 ml Fara modificari ;
,Nr', Qe pplopll 1",1_ 37 C ) . 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABOR
Ing.chim.Sirbulet ogdan

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

COMPANIA DE APA
3 TARGOVISTE - DAMBOYITA 5.4,

’%

Lubormr Central Apé Potabila

Labarator

Api Potabili Térgoviste

Reproducerea buletinului de

naliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultarul andlizélor se referanumai la proba prelevdta si analizata.

F-17-7/2

Exemplar nr. j
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_ Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1152

Sollc1tant SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1169
Loe¢ de prelevare: Produlesti, str. Vale, nr. 139, Nitescu Tonut Data si ora prelevarii probei: 20.04.2023/13:20
Punct prelevare: robinet chitiveta bucatarie Data si ora receptiei probei:20.04.2023/15:45
Cod proba: 302
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
zila 2 Data si ora efectuarii analizei: 20.04.2023/16:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:20. 04.2023/18:50
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 21.04.2023/10:00
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita
Metode de prelevare:ISO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017 _
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
N, NN . ‘ _determinata ;

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH 26,5 - <9,5 7,9/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/cmla20°C 2500 796 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate =~ | NTU <5 0,26 | SRENISO 7027-1:2016
Clot rezidual liber | mgl ,,2206,11 e e 0,46 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual hberr L % ml&'of(z;/:a?m 90 7 -
Amomu ™NHSH mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001 :
Culoare = , y ) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros | - - 2) 2) "SR EN 1622:2007
Gust | D - 3) 3) "SR EN 1622:2007
Nitrati NOs) | mgl 50 . SR ISO 7890-3:2000
Niiti NO) | mgl i Stoztt;er’erteeimor - ,SE }asrx? 2266777777:'22000022/(:91:2006
_Mangan . o 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*, Fe3+) , L gt 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006

) Suma de calciu si magnezm GS:riiie | Minim 35 - SR ISO 6059:2008
AInd1ce de permanganat | mgOsl , 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) | mgh 250 - - SR IS0 9297:2001
Sulfati ] mg/l 250 = STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorllor si niicio 0 modificare anormala 2)Acceptab11 consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuartificare a nmetodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

(= = REVSPONSAB"IL ANALIZA,
LGIRPANIA DE APA Chim Tudorgehe Claudia
TARGOVISTE - BAMEOYITA S.A. /2
wl z Y s
~="Tohorator Centrat Ap Potchila C(\ f/
Laborator Apd Potabili T arga"ésieJ ’
Reproducered buletinihii dé analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizélor se vefera numai ld proba prelevata si analizata,
F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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~ COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

 Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

~ BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1084

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Produlesti, str:Vale, nr.139, Nitescu Ionut

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare; ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 1169
Data si ora prelevarii probei: 20.04.2023/13:20
Data si ora receptiei probei: 20.04.2023/15:45

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 20.04.2023/16:30
Data si ora finalizarii analizei: 23.04.2023/13:00
Data si-ora eliberarii rezultatului: 24.04.2023/09:00

Metode de prelovare. 150 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;5R EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 150 5667-14/2017

~ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. e . determinata
T SR EN ISO 9308-1:2015
~ Escherichiacoli | UFC/100m! d 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intéstinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
~ PARAMETRII INDICATORI _ , ) , ‘
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e L determinata
. % - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. _— UFC/1 ml Fara modificari ;
er. de qqlqnll 1a 22C U anormale 7 0 SR EN ISO 6222/2004
) o UFC/1 ml Fara modificari
- Nrde cplqnll 1?1 37 C 4 o anormale. 0 SR EN 1SO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbulety Bogdan
E z - TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A.

Lahorator Central Apéd Pofabild
Lahorator Api Potabilé Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA

Rezultatul analizelor se refera humai la proba prelevata si analizata.

F=17-772
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Biolog Dutu Florina

s

Exemplar nr. z




