COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 2474

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2508
Loc de prelevare: Produlesti iesire statie Data si ora prelevarii probei: 24.08.2022/17:10
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 24.08.2022/19:00
Cod proba: 712 Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — lucrare programata ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 24.08.2022/20:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 24.08,2022/23:10
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 25.08.2022/10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 6,5 - <95 7,8/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 890 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,33 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2205}1 s e, 0,75 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,80 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min, §0%% din 94 «
Amoniu (NH,) mg/l 03 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) D SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2 2) SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
ati TV SO 12002

Nitriti (NO>) mg/l ™ Bhoas .. - 5 N S ST
Mangan wg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’") g/l 200 5 SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gceirrjxw Minim 5 - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mgQ2/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CID) mg/l 250 - SR 180 9297:2001
Sulfati 4 mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatoritor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare. ]
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Reproducerea buletinului de analiza fara accgptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultorul analizelor se refera numai la probu prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2386

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Produlesti iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 712

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — lucrare programata

ziua 1
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de; Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 2508

Data si ora prelevarii probei: 24.08.2022/17:10
Data si ora receptiei probei: 24.08.2022/19:00

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Data si ora efectuarii analizei: 24.08.2022/21:30
Data si ora finalizarii analizei: 27.08.2022/16:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o A : — SR EN ISO 9308-1:2015
Eeslzmivatmons WrSAN 0 ¢ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . S SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m} 0 0 SR EN 1SO 9308-1.2015/A1:2017
s s 0 UFC/1 ml Nicio modificare ~ q
Nr. de colonii la 22°C anormala 0 SR EN IS0 6222/2004
X o UFC/1 ml Nicio modificare . -
Nr. de colonii la 37°C szl 0 SR EN IS0 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2475

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2509

Loc de prelevare: Produlesti, Primarie Data si ora prelevarii probei: 24.08.2022/17:20

Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei prebei: 24,08.2022/19:00

Cod preba: 713 Receptionat/inregistrat: Cernatescu Ghearghita

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — lucrare programata ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 24.08.2022/20:00

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 24.08.2022/23:10

Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 25.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,8/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/cmla20°C 2500 886 SR EN ISOQ 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,38 SR EN ISQ 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206}1 qa;enrgérzlzr 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7363-1:2002

Clor rezidual liber % ml;‘ﬁf‘:;a?m 94 .

Amoniu (NH¢) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare % 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros . 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust © 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO>) mg/l > Stg,tslefe.rzee;emr - R

Mangan ugfl 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe*',Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu | GS;?;Z;E Minim 5 . SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatoritor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumaterilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buleiinului de analiza fara fceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la pyoba prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25,07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2387

Solicitant: SECTIA TITU
Loc de prelevare: Produlesti, Primarie

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 713

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — lucrare programata
ziva 1

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 2509
Data si ora prelevarii probei: 24.08.2022/17:20
Data si ora receptiei probei: 24.08.2022/19:00

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Data si ora efectuarii analizei: 24.08.2022/21:30

Data si ora finalizarii analizei: 27.08.2022/16:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO $667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. ' s . o SR EN ISO 9308-1:2015
Wsalerichin o] UFC/100m! . 2 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- : SR EN 1SO 9308-1;2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
" . o UFC/1 ml Nicio modificare S 200
Nr. de colonii la 22°C piie 0 SR EN IS0 6222/2004
52 5 UFC/1 ml Nicio modificare . i
Nr. de colonii la 37°C N 1 SR EN ISO 6222/2004

"OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 2476

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2510
Loc de prelevare: Produlesti, str. Vale, nr. 139, Nitescu lonut Data si ora prelevarii probei: 24.08.2022/17:30
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 24.08.2022/19:00
Cod proba: 714 : Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — lucrare programata ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 24.08.2022/20:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 24.08.2022/23:10
Prelevat de; Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului; 25.08.2022/10;00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7.8/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 881 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,26 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/! 2306,11 “tagecrngél‘; 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,53 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % d il 92 :
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare % 1) 1) SR ISO 7887:2012 — meteda C
Mirps - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3) SR EN 1622:2G07
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
stati /0 SO 12002

R (NQg mg/ e - SR EN 26777 2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’") ug/l 200 # SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;(;; Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgQ2/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/i

OBSERVATII: Parameirii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ultericare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata,

F-17-6/2 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2388

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2510
Loc de prelevare: Produlesti, str.Vale, nr.139, Nitescu lonut Data si ora prelevarii probei; 24.08.2022/17:30
Data si ora receptiei probei: 24.08.2022/19:00

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 714 Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — lucrare programata

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 24.08.2022/21:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 27.08.2022/16:00
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 29.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . _ SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la22e¢ | UFC/tml | Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anorimaila
24 o UFC/1 ml Nicio modificare i T
Nr. de colonii la 37°C B 0 SR EN ISO 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

- LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2496

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2530

Loc de prelevare: Produlesti iesire statie Data si ora prelevarii probei: 25.08.2022/12:10

Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 25.08.2022/13:40

Cod proba: 712 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — lucrare programata ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 25.08.2022/14:00

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.08.2022/21:00

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 26.08.2022/10:00

Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <93 8,0/20,1°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS /emla20°C 2500 850 SR ENISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,16 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg! I 0,61 SR EN SO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,64 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % min. §0% din 95 .

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR 1SO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO;7) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO2) gl > Stozttsmr’ertzfamor - T I

Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?",Fe’") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggéiize Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/l 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ultericare. /]
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Reproducerea buletinului de analiza fara aceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2408

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2530
Loc de prelevare: Produlesti iesire statie Data si ora prelevarii probei: 25.08.2022/12:10
Data si ora receptiei probei: 25.08.2022/13:40

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 712 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — lucrare programata

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 25.08.2022/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 28.08.2022/11:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 29.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

SR EN ISO 9308-1:2015

Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza

. determinata
S . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017

Nr. de colonii la 22°C URCA ml Nigto:mogdificurs 3 SR EN 1SO 6222/2004
anormala

Nr. de colonii la 37°C UG/l ml Riciormssdificars 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2497

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2531

Loc de prelevare: Produlesti, Primarie Data si ora prelevarii probei: 25.08.2022/12:15

Punct prelevare: robinst cismea Data si ora receptiei probei: 25.08.2022/13:40

Cod proba: 713 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — lucrare programata ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 25.08.2022/14:00

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.08.2022/21:00

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 26.08.2022/10:00

Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,0/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 854 SR EN IS0 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,27 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 Y s 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual liber % min. $0% din 96 .

Amoniu (NH;") mg/l 05 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO2) mgfh o “sreten - SR Y 26077 S00/CIL2005

Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe*',Fe’™) pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GS;;iZe Minim 5 - SR 1SO 6059:2008

Indice de permanganat mgQ2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 g STAS 3069:1987

DAceeptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Accepiabil consumatorilor si niciun mires anormal 3) Acceplabil consamatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<(,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ultericare.
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Reproducersa buletinului de anatiza fara acé'éplul seris al laboratorudud este INTERZISA!
Rezultarud analizelor se refera numai la proba prelevara si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2409

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Produlesti, Primarie

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 713

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — lucrare programata

ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2531

Data si ora prelevarii probei: 25.08.2022/12:15
Data si ora receptiei probei: 25.08.2022/13:40

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 25.08.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 28.08.2022/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.08.2022/10:00

Metode de prelevare;:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i s ; i SR EN ISQO 9308-1:2015
Escheriohia cols ki i Y SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i " o SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN I1SO 9308-1-2015/A1:2017
" = o UFC/1 ml Nicio modificare - i
Nr. de colonii la 22°C N 2 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C LA 1 Nigiomaeifigns 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calilatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2498

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Produlesti, str. Vale, nr.139, Nitescu Tonut
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 714

Scopul analizei: verificarea calitatii apei -
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Marisac Mioara

lucrare programata ziua 2

Fisa prelevare nr: 2532

Data si ora prelevarii probei: 25.08.2022/12:25
Data si ora receptiei probei: 25.08.2022/13:40
Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 25.08.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 25.08.2022/21:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,0/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate uS /cmta 20°C 2500 857 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,29 SR EN ISO 7027-1:2016
; . 7 >0,1 statie,rezervor =
Clor rezidual liber mg/! > 0.1 - <0.5 refea 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/] 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
ot : min. 80% din

Clor rezidual liber % - 94 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) D SR ISO 7887:2012 —~ metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO5) mg/l 50 = SR 1SO 7890-3:2000

i i § i} 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO,)) g 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’") g/l 200 @ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrrriiie Minim 5 = SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR ENISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Accepiabila consumatoritor si nicio modificare anormala 2jAcceptabil consumatorilor si niciun mires anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ultericare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara a({ptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultarul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti —

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2410

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 714

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — lucrare programata
ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Marisac Mioara

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2532
Loc de prelevare: Produlesti, str.Vale, nr.139, Nitescu Ionut Data si ora prelevarii probei: 25.08.2022/12:25

Data si ora receptiei probei: 25.08.2022/13:40

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 25.08.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 28.08.2022/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISQ 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli HEG/1060] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . _ SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
+2 o UFC/1 mi Nicio modificare o
Nr. de colonii 1la 22°C anormala 2 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nisio modifiears 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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