COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr,1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1279

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 60
Scopul analizei: avarie

Prelevat de: Iliescu G.

Loc de prelevare: Pucioasa —Str.Republicii, nr.24, fam.Voicu Catalin
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Fisa prelevare nr: 1734

Data si ora prelevarii probei: 05.08.2022/12:20
Data si ora receptiei probei: 05.08.2022/13:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2022/13:30
Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2022/17:55
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:‘i::l'(r):i;e:ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate ”82/03% la 2500 209 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 3,64 SR EN ISO 7027-1/2016
Clor rezidual liber myl | Zo) Sparener 0,14 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,17 SR EN ISO 7393-1/2002
cloral el ol % Min 80 82
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sLQ SR 1SO 7150-1/2001
Culoare - 1)) SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/l 200 88,80 SR 1SO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NOy) mg/l 0.1 S}g‘zzzemr - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe*") ug/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Ggr;i:’]e Minim 5 - SR I1SO 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L.Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR

Ch. DimianYﬁdia
Ei
Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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) vizcoviste . Dis
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr. 1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1247

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1734

Loc de prelevare: Pucioasa —Str.Republicii, nr.24, fam.Voicu | Data si ora prelevarii probei: 05.08.2022/12:20
Catalin Data si ora receptiei probei: 05.08.2022/13:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Cod proba: 60

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2022/14:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 08.08.2022/08:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/15:00
Prelevat de: Iliescu Ghe. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1279

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt de colonii 1a22°C | UFC/1mi | NViclo modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 379C | UFC/1m1 | Nicio modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare.

RESPONSABIL ANALIZA

Biolog Manoiu;\/l/inbela

SEF LABORATOR E" ( \ COMPA® /i DE APA

Ch. Dimian Claddia .} _YARGOVISTE « DAMSOVITA S.A.
, o7 Laborator Central Apd Potabild
Cod F-17-7/1 Loborator Apd Poiahild Pucioosa

Reproducerea buletinului de anahza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

Laborator inregistrat la Ministerul S

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

anatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului ar.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1280

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 61
Scopul analizei: avarie

Prelevat de: Iliescu G.

Loc de prelevare: Pucioasa —Str. Ana Ipatescu, nr.6, Terasa-Bar
Punct de prelevare: robinet chiuveta bar

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Fisa prelevare nr: 1735

Data si ora prelevarii probei: 05.08.2022/12:35
Data si ora receptiei probei: 05.08.2022/13:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2022/13:30
Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2022/17:55
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati ™M Valoare CMA d:i::l'(r):il;le:ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,8(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate ”32/0?8 fa 2500 214 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 417 SR EN ISO 7027-1/2016
Clor rezidual liber mgl | 8% _Siagf’s”f:fegor 0,12 SR EN SO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,14 SR EN ISO 7393-1/2002
oo | % Ming0 8
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) SR EN I1SO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) SR EN 1622/2007
Aluminiu ng/l 200 89,43 SR ISO 10566/2001
Nitrati{NO3") mg/1 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO5) mg/l 0.1 Sg??f;:fm’ - SR EN 26777/C91-2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe*") g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu | oree Minim 5 - SR 1SO 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3
#Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza i
privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Cjzﬁ’dia
Cod F-17-6/1 q

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

n limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr, 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1248

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1735

Loc de prelevare: Pucioasa —Str. Ana Ipatescu, nr.6, Terasa- Data si ora prelevarii probei: 05.08.2022/12:35

Bar Data si ora receptiei probei: 05.08.2022/13:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta bar Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Cod proba: 61

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2022/14:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 08.08.2022/08:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/15:00
Prelevat de: Iliescu Ghe. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1280

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C | UFC/1ml | Nciom odificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
~ anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORATOR (\e = “;_\ VCQMPAJ', ‘n DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia i / B ;':_ig.nwsvf-nmsgm S.A. Biolog Manoiu Mirab cla
- Lahorator Cemtral Apé Patabild
Cod F-17-7/1 Lahorotor Apé Poiabild Putiousy

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1281

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1736
Loc de prelevare: Pucioasa —Str.Aleea Ardealului, nr.47,fam.Savu Ion | Data si ora prelevarii probei: 05.08.2022/12:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 05.08.2022/13:00
Cod proba: 62 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: avarie
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2022/13:30
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2022/17:55
Prelevat de: Iliescu G. Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
. o Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9.5 7,8(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate “Sz/oﬁré la 2500 217 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 448 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 refea 0,12 SR ENISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,14 SR EN ISO 7393-1/2002
o . . .
% clor regldual liber din % Min80 86
clorul rezidual total
Amoniu (NH;) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN 1S07887/2012
Miros - 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/! 200 92,70 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
PR - 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NO, ) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe™) g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
. . Grade .
Suma de calciu si magneziu | 5o oo Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 1SO 9297/2001
Sulfati mg/1 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) A

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/l

cceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modlﬁcarlle si completarile ulterioare.

CUMPA~ i DE APA
SEF LABORATOR f mmowm DARBGVITA SA.
Ch. Dimian Claudia ' lnbomiar Cen!ra“po Potubild
Lubowm Api Poiahild Puticasa
Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245 762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1249

Solicitant; Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1736

Loc de prelevare: Pucioasa —Str.Aleea Ardealului, Data si ora prelevarii probei: 05.08.2022/12:50
nr.47,fam.Savu Ion Data si ora receptiei probei: 05.08.2022/13:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Cod proba: 62

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2022/14:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 08.08.2022/08:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/15:00
Prelevat de: Iliescu Ghe. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1281

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 12 22°C | UFC/1m1 | Vet modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C | UFC/ Iml Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
T : = -
SEF LABORATOR / ”\ '_CJMPAI“. A DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia o ] o REOSTE ARSIV S, Biolog Manoiu Mirabela
& Ln btuborqtor SeMrul;Agé Potubild
Cod F-17-7/1 ' rater Apé Potobild Puciouss

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA F1ZICO — CHIMICA NR. 1282

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1737
Loc de prelevare: Pucioasa —Str.Republicii, nr.24, fam.Voicu Catalin | Data si ora prelevarii probei: 06.08.2022/08:45
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 06.08.2022/09:45
Cod proba: 60 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Scopul analizei: avarie
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 06.08.2022/10:00
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 06.08.2022/16:25
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa'r ea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7.8(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate ”Szloﬁnc‘ la 2500 221 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 1,62 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor

Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,34 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,39 SR EN ISO 7393-1/2002
0 . . .
% clor regldual liber din % Min.80 87
clorul rezidual total
Amoniu (NH;) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu g/l 200 57,25 SR 1SO 10566/2001
Nitrati(NOs") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000

. . 0,1 statie,rezervor .
Nitriti (NO, ) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe**,Fe’™) ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006

. . Grade ..

Suma de calciu si magneziu | 5o Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO/l | 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu <0,019 mg/l
OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.
"/‘ "\‘ CUMP4® « DE APA
} Jdesovsre . Dima Via sd. RESPONSABIL ANALIZA

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Clatdia Lubosutor Central Apé Potabili Ch. Dimian Clgudia
4 LY Laborator Apd Poiabild Puciouss

Cod F-17-6/1
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str, Debarcaderului nr. 1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1250

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1737

Loc de prelevare: Pucioasa —Str.Republicii, nr.24, fam.Voicu | Data si ora prelevarii probei: 06.08.2022/08:45
Catalin Data si ora receptiei probei: 06.08.2022/09:45
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Cod proba: 60

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 06.08.2022/13:05
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 09.08.2022/08:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 09.08.2022/09:20
Prelevat de: Matei C. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1282

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
' determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt de colonii 1a22°C | UFC/1m1 | Vel modificare 7 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
fom = p
SEF LABORATQR ( ~N ’ECJMPA? « DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Clgudia o jo-teousi oAwvuvA A | Biolog Manoiu Mirabela
{ hbguboin!or Central Apé Potabild
Cod F-17-7/1 1ater Apé Polohild Pudiousy /
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1283

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 61
Scopul analizei: avarie

Prelevat de: Matei C.

Loc de prelevare: Pucioasa —Str. Ana Ipatescu, nr.6, Terasa-Bar
Punct de prelevare: robinet chiuveta bar

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Fisa prelevare nr: 1738

Data si ora prelevarii probei: 06.08.2022/09:05
Data si ora receptiei probei: 06.08.2022/09:45
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 06.08.2022/10:00
Data si ora finalizarii analizei: 06.08.2022/16:25
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018

. o . loarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va a' N Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,8(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate “Sz/o‘érg la 2500 223 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,24 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/| >0.1-<0.5 retea 0,20 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,25 SR EN ISO 7393-1/2002
o ) ; )
% clor rez'ldual liber din % Min.80 80
clorul rezidual total
Amoniu (NH,) mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) SR EN 1622/2007
Aluminiu g/l 200 56,16 SR 1SO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
e - 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NO;") mg/1 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*' Fe*") ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR ISO 6059/2008
ermanc
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR 1SO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L.Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele
privind calitatea apei potabile cur modlﬁcarlle si completarile ulterioare.

CUMPA* - DE APA
( \ umovtsre.ansavm S.A

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1

W

labo cutor Central Apd Paiublkl
™ Laborator Apé Poiokild Peticasq

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1251

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1738

Loc de prelevare: Pucioasa —Str. Ana Ipatescu, nr.6, Terasa- Data si ora prelevarii probei: 06.08.2022/09:05

Bar Data si ora receptiei probei: 06.08.2022/09:45
Punct de prelevare: robinet chiuveta bar Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Cod proba: 61

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 06.08.2022/13:05
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 09.08.2022/08:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 09.08.2022/09:20
Prelevat de: Matei C. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1283

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 8 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nt. de colonii la 37°C | UFC/1ml | M€i© modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORATOR 'nigﬂf“ » DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimign flaudla SOUSTE: DABSIVIIA 5.0, Biolog Manoiu Mirabela
hb‘l)ab:mtor Central Apé Potabila .
tater P
Cod F-17-7/1 Red Potabil Pudioasy g
Reproducerea buletinului de anahza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1284

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 62
Scopul analizei: avarie

Prelevat de: Matei C.

Loc de prelevare: Pucioasa —Str.Aleea Ardealului, nr.47,fam.Savu Ion
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Fisa prelevare nr: 1739

Data si ora prelevarii probei: 06.08.2022/09:20
Data si ora receptiei probei: 06.08.2022/09:45
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 06.08.2022/10:00
Data si ora finalizarii analizei: 06.08.2022/16:25
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:;::l'::::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate “32/0’82 la 2500 225 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 1,40 SR EN [SO 7027-1/2016
Clor rezidual liber mg/l z 8: i _S;ag,es”f:t:‘“ 0,18 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/| 0,22 SR EN ISO 7393-1/2002
oot ol | % Min 0 52
Amoniu (NH) mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN 1S0O7887/2012
Miros - 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/l 200 59,08 SR 1SO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO;) me/! 0.1 S(‘f?fé;zze”“ - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe*) ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Gf:;iie Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN 1SO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L.Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limit
privind calitatea apei potabile cu m

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Vﬁi
Cod F-17-6/1 ‘

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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odificarile si completarile ulterioare.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1252

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1739

Loc de prelevare: Pucioasa ~Str.Aleea Ardealului, Data si ora prelevarii probei: 06.08.2022/09:20
nr.47,fam.Savu Ion Data si ora receptiei probei: 06.08.2022/09:45
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Cod proba: 62

Scopul analizei: avarie Data si ora efectuarii analizei: 06.08.2022/13:05
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 09.08.2022/08:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 09.08.2022/09:20
Prelevat de: Matei C. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1284

Metode de prelevare :1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt. do colonii 1a 22°C | UFC/1m1 | NVi¢i© modificare 6 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C | UFC/1ml | V¢1© modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORATOR CIMPws - DE APA RESPONSABIL ANALIZA
nreowsrs.onsmm S.4. : S
Ch. Dimian C audla Biolog Manoiu Mirabela
' Lubumior Central Apd ?aiabxlu
Loborator Apd Potabild Putioasa
Cod F-17-711

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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