COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022,

str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1527

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1996
Loc de prelevare: Pucioasa, str.Olanescu,nr.12- fam.Contanu Ton Data si ora prelevarii probei: 15.08.2023/08:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 15.08.2023/09:50
Cod proba: 60 Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 15.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 15.08.2023/15:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 16.08.2023/10:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN I1SO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate WS amte 2500 203 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,56 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 retea 0,47 SR ENISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
N . . -
% clor rez'ldual liber din o Min 80 04
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ngfl 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

g - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

L . Grade .

Suma de calciu si magneziu | oo - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara

modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/I
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1493

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str.Olanescu,nr.12- fam.Contanu Ion
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 60

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 1996

Data si ora prelevarii probei: 15.08.2023/08:50
Data si ora receptiei probei: 15.08.2023/09:50
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 15.08.2023/12:30
Data si ora finalizarii analizei: 18.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.08.2023/08:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1527

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. ificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m) | Faramodificari 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
.. Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C UEC/ 1ml ara moaiticart 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
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Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1528

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1997

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Avram lancu, nr.15, fam.Dimian Data si ora prelevarii probei: 15.08.2023/09:05
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 15.08.2023/09:50

Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 15.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 15.08.2023/15:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 16.08.2023/10:00
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Valoarea

Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate ”SZ/OS% la 2500 203 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,58 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l = 0.1-<0.5 retea 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN 1SO 7393-1:2002
o ) ; )
% clor rezidual liber din o Min.80 94

clorul rezidual total

Amoniu (NH4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ne/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nt (N0;) | :
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe’) g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;(;EC - SR IS0 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

T)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”

*LQ: amoniu <0,019 mg/l
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1494

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str.Avram lancu, nr.15, fam.Dimian

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 61

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 1997

Data si ora prelevarii probei: 15.08.2023/09:05
Data si ora receptiei probei: 15.08.2023/09:50
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 15.08.2023/12:30
Data si ora finalizarii analizei: 18.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.08.2023/08:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1528

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s 1s . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml | Faramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
.. Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1529

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1998
Loc de prelevare: Pucioasa, str.Fantanelor, bl.2, Ap.3, fam.Turcu Data si ora prelevarii probei: 15.08.2023/09:15
Cristina Data si ora receptiei probei: 15.08.2023/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Cod proba: 62 Data si ora efectuarii analizei: 15.08.2023/10:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 15.08.2023/15:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 16.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. . Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate b o 2500 198 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,49 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor i
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,36 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,39 SR ENISO 7393-1:2002
o . . .
% clor regldual liber din 9% Min.80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
e - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;") mg/l 0,5 retea i SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*' Fe’) ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. . Grade .
Suma de calciu si magneziu | .o - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara

modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L.Q: amoniu <0,019 mg/l | v
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

i

Exemplar nr. }




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24,10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1495

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str.Fantanelor, bl.2, Ap.3, fam.Turcu Cristina
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 62

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 199§

Data si ora prelevarii probei: 15.08.2023/09:15
Data si ora receptiei probei: 15.08.2023/09:50
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 15.08.2023/12:30
Data si ora finalizarii analizei: 18.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.08.2023/08:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1529

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
g . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml ar:nomale 3 SR EN ISO 6222/2004
.. Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml anormale 2 SR EN ISO 6222/2004
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA
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Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1530

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1999
Loc de prelevare: Pucioasa, str.Republicii, bl.Sarmis 11, parter- Data si ora prelevarii probei: 15.08.2023/09:30
Magazin ELVIDRA COM Data si ora receptiei probei: 15.08.2023/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Cod proba: 63 Data si ora efectuarii analizei: 15.08.2023/10:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 15.08.2023/15:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 16.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”Szloﬁrg fa 2500 195 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,50 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,48 SR ENTSO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
% clor rez.ldual liber din % Min.80 04
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 9] 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

e - 0.1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*) ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

. . Grade .

Suma de calciu si magneziu | 5 oo - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 ~ STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1.Q: amoniu <0,019 mg/!
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1496

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1999

Loc de prelevare: Pucioasa, str.Republicii, bl.Sarmis II, parter-Magazin Data si ora prelevarii probei: 15.08.2023/09:30
ELVIDRA COM Data si ora receptiei probei: 15.08.2023/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Cod proba: 63 Data si ora efectuarii analizei: 15.08.2023/12:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 18.08.2023/08:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 18.08.2023/08:30
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1530
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 m! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | Faramodificari 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m) | Fara modificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATO COMPANIA DE APAA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudig) (__)TiRGoVISTE- BAHEOVTA 32 iolog Maiofs Mirabols
gLuborumr Central Apd P“"’,b“a P
Lnborator Apd Potabild Pucioasd X
Laborator Apd TR

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prélevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1531

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2000

Loc de prelevare: Pucioasa, str.Aleea Ardealului, bl.3, sc.A, Ap.10, Data si ora prelevarii probei: 15.08.2023/09:40
fam.Nastase Camelia Data si ora receptiei probei: 15.08.2023/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Cod proba: 64 Data si ora efectuarii analizei: 15.08.2023/10:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 15.08.2023/15:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 16.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. .. 1 .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va oa‘rea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012

Conductivitate W3/ em la 2500 198 SR EN 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,68 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/1 S 01-<0.5 retea 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002

0 : ; .

% clor rezidual liber din % Min.80 93

clorul rezidual total

Amoniu (NH4) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1)) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nititi (NO1) O :
Mangan ug/l 50 - SR SO 6333:1997

Fier (Fe**,Fe’") pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gg;iiie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI') mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/| 250 - STAS 3069:1987

)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l
COMPANIA DE APA
\) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
e
:/Lubomtor Centrol Apd Potabild

Loborator Apd Potabild Pucionsd

RESPONSARBIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claundia
Cod F-17-6/2 V

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1497

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2000

Loc de prelevare: Pucioasa, str.Aleea Ardealului, bl.3, sc.A, Ap.10, Data si ora prelevarii probei: 15.08.2023/09:40
fam.Nastase Camelia Data si ora receptiei probei: 15.08.2023/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Cod proba: 64 Data si ora efectuarii analizei: 15.08.2023/12:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 18.08.2023/08:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 18.08.2023/08:30
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1531
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. g . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | Faramodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | Faramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

= Central Apo FOM
tu‘.?:::::: Apd potabild Pucionst
d
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10,2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1537

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2008

Loc de prelevare: Pucioasa, str.Aleea Ardealului, bl.3, sc.A, Ap.10, Data si ora prelevarii probei: 16.08.2023/12:25
fam.Nastase Camelia Data si ora receptiei probei: 16.08.2023/14:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Cod proba: 64 Data si ora efectuarii analizei: 16.08.2023/14:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 16.08.2023/19:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 17.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017

. . . Valoarea ;
Parametrii analizati UM Valoare CMA a . N Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8(20°C) SR EN SO 10523:2012

Conductivitate “82/0‘3‘8 la 2500 207 SR EN 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,69 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002

o : . ;

% clor rezidual liber din 9% Min.80 90

clorul rezidual total

Amoniu (NH, ") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/] 50 - SR ISO 7890-3:2000

N 050 S S
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe’") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G(e}:;daze - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI') mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/} 250 - STAS 3069:1987

)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1.Q: amoniu <0,019 mg/l

pE APA

MPANIA
\mcxgowsrs- DAMBOVITA SA
=4 Centrol Apd Potabild

SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claydia tn‘?g;‘:r' ot Potabild Putioasd Ch. Dimian Claudia
ﬁ-‘-________.———""' -
Cod F-17-6/2 W/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1 Exemplar nr.%



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, sir.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1503

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2008

Loc de prelevare: Pucioasa, str.Aleea Ardealului, bl.3, sc.A, Ap.10, Data si ora prelevarii probei: 16.08.2023/12:25
fam.Nastase Camelia Data si ora receptiei probei: 16.08.2023/14:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Cod proba: 64 Data si ora efectuarii analizei: 16.08.2023/15:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 19.08.2023/08:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/08:30
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1537
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Faramodificari 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m) | Faramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia ,

Y

e

2 aborator Centrat Api Potabild

Ez COMPANIA DE APA
\ TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A.
Laborator Apii Potabild Pucioasa

Biolog Manoiu%/[/igbela

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1538

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2009
Loc de prelevare: Pucioasa, str.Republicii, bl.Sarmis II, parter- Data si ora prelevarii probei: 16.08.2023/12:40
Magazin ELVIDRA COM Data si ora receptiei probei: 16.08.2023/14:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Cod proba: 63 Data si ora efectuarii analizei: 16.08,2023/14:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 16.08.2023/19:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 17.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. Lo 1 .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va oarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 7,8(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate homla 2500 214 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,84 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor ,
Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,40 SR ENISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/| 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
%o clor regldual liber din o Min.80 93
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/t 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
e - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/t 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe*") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGrade - SR ISO 6059:2008
crmanc
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1.Q: amoniu <0,019 mg/l | '
" COMPANIA DE APA |
jmxsow,srf-nmsow,m S.A.
zl.uhorutor Centrol Apd Potabild

Loborator Apd Potobild Pucioasd

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

Vv
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SEF LABORATOR

Ch. Dimian Clgudia
Cod F-17-6/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr, 1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1504

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str.Republicii, bl.Sarmis II, parter-Magazin
ELVIDRA COM

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 63

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2009

Data si ora prelevarii probei: 16.08.2023/12:40
Data si ora receptiei probei: 16.08.2023/14:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 16.08.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 19.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/08:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1538

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Cy . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii cthorme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Faramodificar 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m| | Faramodificari 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

COMPANIA DE APj
= RGOVISTE- DAMBOVITA 5.4,

SPONSABIL ANALIZA
iolog Manoiu Mirabela

Labarator Cenirgl Apd Potabilg
Laborator Apii Potabilg Pucionsa

Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1539

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2010

Loc de prelevare: Pucioasa, str.Fantanelor, bl.2, Ap.3, fam.Turcu Data si ora prelevarii probei: 16.08.2023/12:55
Cristina Data si ora receptiei probei: 16.08.2023/14:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Cod proba: 62 Data si ora efectuarii analizei: 16.08.2023/14:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 16.08.2023/19:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului; 17.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. . L. Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a oa.rea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012

Conductivitate h o la 2500 210 SR EN 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 1,31 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.3 retea 0,34 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,38 SR ENISO 7393-1:2002

o . ) .

% clor rezidual liber din % Min.80 89

clorul rezidual total

Amoniu (NT'I4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - )] 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nisii (401) | O S
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe*") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrrgiie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI') mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori st fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/! '
COMPANIA DE APA
E 2 \ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

SEF LABORA OR r‘l.uhomtor Cemml Ap(.l_ Pﬂmbllﬁ RESPONSABIL JANALIZA
Ch. DimianjCJaudia Laborator Apt Potabild Puciaoss Ch. DimjaryClaudia
Cod F-17-6/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1505

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str.Fantanelor, bl.2, Ap.3, fam.Turcu Cristina
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 62

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2010

Data si ora prelevarii probei: 16.08.2023/12:55
Data si ora receptiei probei: 16.08.2023/14:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 16.08.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 19.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/08:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1539

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza

; determinata

v 1. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017

.. Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ Iml ar 4 SR EN ISO 6222/2004

anormale

.. Fara modificari

Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR COMPANIA DF APK RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudi E E ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela
| ="1aborator Central Apd Potabild X

Lahorator Apd Potobilé Pucioasa

Cod F-17-712

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1540

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2011
Loc de prelevare: Pucioasa, str.Avram Iancuy, nr.15, fam.Dimian Data si ora prelevarii probei: 16.08.2023/13:10
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 16.08.2023/14:00
Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 16.08.2023/14:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 16.08.2023/19:10
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 17.08.2023/10:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9.5 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate ”52/0‘82 la 2500 208 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,38 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,]1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0,5 retea 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
% clor regldual liber din %% Min.80 93
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - D 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO;") mg/} 50 - SR ISO 7890-3:2000

e - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO7) mg/l 0.5 retea i SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR 1SO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGrade - SR ISO 6059:2008

ermane

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L.Q: amoniu <0,019 mg/l

PA
COMPANIA DE A
msawsnz DAMBOVITA S-A.
SEF LABO (.em\‘ \ Apd Po\uh\\n RESPONSABIL ANALIZA
Ch, Dimian audla L“b“mm b\u Pucioass Ch. Dimian, Clapdia

Lohorator Apt P

< 04

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de anahza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1506

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2011

Loc de prelevare: Pucioasa, str.Avram lancu, nr.15, fam.Dimian Data si ora prelevarii probei: 16.08.2023/13:10
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 16.08.2023/14:00

Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 16.08.2023/15:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 19.08.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/08:30
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1540

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. 1. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | Faramodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C URC/ 1mi | Faramodificari ] SR EN SO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

Ch. Dimian Claudla TARGOVISTE - DARBOVITA S.A. Biolog Manotu M1rabela
="Taborator Central Apé Potabili K
Laborator Apd Potabild Puciousa
Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

SEF LABORATOR l;K COMPANIA DF APA RES'PONSABH'J ANALIZA
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr. I-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1541

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2012

Loc de prelevare: Pucioasa, str.Olanescu,nr.12- fam.Contanu fon Data si ora prelevarii probei: 16.08.2023/13:25
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 16.08.2023/14:00

Cod proba: 60 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 16.08.2023/14:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 16.08.2023/19:10
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 17.08.2023/10:00
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Valoarea

Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “52/08’8 la 2500 203 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1 ,21 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 retea 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,40 SR ENISO 7393-1:2002
o , ) )
% clor rezidual liber din ¥ Min 80 93

clorul rezidual total

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

N 40, I S s
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe’") ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l . 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

#Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

DE APA

COMPANIA

w TﬁRGOVI;TE - DAMBDVI,TA S'A

SEF LABORATOR S ohorator Central l;p{l ‘;o:::t:u e AL
Potabitd

Ch. Dimian Claugdfa Laborator Apid Ch. Dirwmudia
Cod F-17-6/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1507

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2012

Loc de prelevare: Pucioasa, str.Olanescu,nr.12- fam.Contanu lon Data si ora prelevarii probei: 16.08.2023/13.25
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 16.08.2023/14:00

Cod proba: 60 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 16.08.2023/15:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 19.08.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 21.08.2023/08:30
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 1541

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

v . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m| | Faramodificari 4 SR EN ISO 6222/2004

anormale
.. Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia - Biolog Manoiu Mirabela
COMPANIAA DE APA
\ Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
=" chorator Centra} Apd Poiuhild

Cod F-17-712 Lahorator Apd Potabild Pucioasa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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