COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.66_2/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FI1ZICO — CHIMICE NR. 3375

Solicitant; SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3440
Loc de prelevare; Selaru, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/13:30
Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/14:30
Punct prelevare; robinet rezervor stocare
Cod proba: 306 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/14:50
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2023/01:40
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2023/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,00C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 373 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,78 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 [ 0,17 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % B e 85 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3’) ] mg/l 50 SLQ SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NOz) g/l e SLQ S I 26777 A002ICo1. 2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*") pg/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;C:; 5 8,42 SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 0,58 SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 9,03 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 21,12 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumator si fara modificari -anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitrati<0,079mg/l; nitriti<0,007mg/l;

SEF LABO TOR, COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbu & fu Bogdan 2 z w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorgche Claudia
f ="Taborator Central Apd Potabila
; Laborator Apd Potebild Targoviste

j
Reproducerea buletinului de analiza fara zX)tul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 : Exemplar or. 4

Pagl/1



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3199

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Selaru, iesire statie
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 306

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziva 1
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 3440
Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/13:30
Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/14:30

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/15:00

Data si ora finalizarii analizei: 15.10.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v g ‘ SR EN ISO 9308-1:2015
- el v : SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
i 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
i 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C ——y 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABQRATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbﬁ?’ptu Bogdan
! K

COMPANIA DF APA
TARGOVISTE - DAMBOVIJA S.A.

Biolog Dutu Florina

P anm

Laborator Apé

Laborator Central Apd Potabild

Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului|dle analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT. 'ERZISA!
Rezultatul analizelor se réfera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3376

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3441
Loc de prelevare: Selaru, sat Fierbinti, str.Principala, nr.425, Traistaru | Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/13:20
Marius Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/14:30
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 307 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 1
Produs analizat: apa potabila ; Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/14:50
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 12.10.2023/22:00
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2023/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 369 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate - NTU 4) 0,96 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l i Pl ey 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml&‘of(z;/za?m 83 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR 1SO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati NO3) mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO7) e st - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 " SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?",Fe*") g/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggl,rriiie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modifieari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR. T RESPONSABIL ANALIZA

’ Ez P . ..

Ing.chim.Sirbuleti Bogdan w TA‘g%’:IS?EA-' %Mggyﬁ:g_ A Chim TudorachejClaudia
=" Laborator Central Api Potobili C%V

Laborator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este IN. TERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3200

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Selaru, sat Fierbinti, str. Principala, nr.425,
Traistaru Marius

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 307

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,
ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 3441

Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/13:20
Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/14:30

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 15.10,2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- " SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m! 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
;e o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
:: o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABTOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirb}ile?tu Bogdan COMPANIA DE APA Biolog Dutu Florina
i TARGOVISTE - DA
/ - STE - DAMBOVITA S.A. y’y
1/ Laborator Central Apii Potabild
Q’ / Laborator Apé Fotabild Targoviste
v/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT. ERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

'BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 3377

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3442
Loc de prelevare: Selaru, str.Principala, Primarie Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/13:40
Data si ora receptiei probei: 12,10.2023/14:30
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 308 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/14:50
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 12.10.2023/22:00
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2023/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata ]
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - 9,5 8,3/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate pS/em1a20°C 2500 375 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,88 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l YO T 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,16 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mlgl'of(i:)/;’a?m 81 -
Amoniu (NH¢) mg/! 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust . 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (INO3") mg/l 50 - SR ISO 7850-3:2000
i (N0 mg/l s ) SR BN 26777.2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*") pg/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G(e}rr;(;ie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/1 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si tara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABOIEC%&TOR, COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
. . i ) A . .
Ing"’h‘m'smfj et Bogdan E E ‘) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chi Tulorehe Cla_udla
/ ~="Taborator Central Api Potabild
Laborator Apé Pofabili Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este IN TERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3201

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Selaru, str. Principala, Primarie

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 308

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 3442
Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/13:40
Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/14:30

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/15:00

Data si ora finalizarii analizei: 15.10.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO §667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1+2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbu /e;tu Bogdan

COMPARIA DE APA

Biolog Dutu Florina

Ezg TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. ﬁ;
Laberater Central Apii Potobilg -

Laborator Api Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT. 'ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3387

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3452

Loc de prelevare: Selaru, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/08:15
Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/10:30
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 300 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/11:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2023/14:00
Prelevat de: Ene Mariana Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 396 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,12 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/! o 0,18 SR EN 1SO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,22 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'ofeﬁa?m 82 -
Amoniu (NH4s) mg/l 0,5 0,047 SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
MNARTES (N0 mgl s et - SR BN 267772002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*,Fe’") , g/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;‘;ZC . SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

SEF LABO}}@TOR, IRPANLE = RESPONSABIL ANALIZA,
o Qirbuls ] DE APA im T he Claudi
Ing‘Chlm'S“b/ Efem Bagdan E z ) TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. Chli Tidorpene Clnidle
{ N 1
Laborator Central Apé Potabild
Laborator Api Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara gjeptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3211

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3452

Loc de prelevare: Selaru, iesire statie
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Ene Marina

Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/08:15
Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/10:30

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/10:50
Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2023/08:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/09:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o7 . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C P———— 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C . 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
. D A . .
Ing.chim.Sirbu ,€7tu Bogdan "COMPANIA_DE APA Biolog Dutu Florina
- TARGOVISTE - DAKBOVITA S.A. 5»« i
3 ) Lehorator Central Apf Potabild
Laborator Apii Potabilé Targoviste

Reproducerea buletinului d

¢ analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3388

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3453
Loc de prelevare: Selaru, Scoala Generala Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/08:35
Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/10:30
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 301 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/11:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2023/14:00
Prelevat de: Ene Mariana Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/11:00
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata ,
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 398 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,18 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206?1 R S raten 0,11 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'oigz’a?m 84 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 0,067 SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3Y) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nifrifl (NG mg/l e - SR BN 267772002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?* ,Fe*") ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;ZZG - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

SEF LABOR‘@TOR, - = RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirb;{lI!étu Bogdan K Tﬁggﬁ"lls’ ?EN ?jﬁgg w/;: /; , Chim Tudorache Claudia
1;/ / ="laborator Central Apd Potabila O@/
N / Laborator Api Potabild Targoviste ’
% j

Reproducerea buletinului de analiza fara i,;cceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3212

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Selaru, Scoala Generala

Punct prelevare; robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,
ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 3453
Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/08:35
Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/10:30

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/10:50

Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2023/08:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/09:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
gl Bl ki . z SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
. 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbu}étﬁl Bogdan
i
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Reproducerea buletinului d i analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3389

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3454
Loc de prelevare: Selaru, sat Fierbinti, str.Principala, nr.425, Traistaru Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/09:40
Marius Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/10:30
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 302 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/11:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2023/14:00
Prelevat de: Ene Mariana Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,3/20,1°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate uS/cml1a20°C 2500 407 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,33 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206}1 e gy 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mlg'of(zz)/:acllm 80 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 0,066 SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NOz) mg/l s - SR EN 26777/2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 ; SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe*") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrrr?\c;ie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOy/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 . SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

!?
SEF LABORATOR,
Ing.c:him.Sirg u)etu Bogdan

i

,.//
Reproducerea buletinului de analiza faraYicceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

RESPONSABIL ANALIZA,

Chim Tudoraccl;eg/laudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3213

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Selaru, sat Fierbinti, str. Principala, nr.423,

“Traistaru Marius
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 m!
Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 3454

Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/09:40
Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/10:30

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/10:50
Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2023/08:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/09:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
T . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli fh s 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. s SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
i o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonu‘la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
i o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulq/TjJ Bogdan
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT. 'ERZISA!

COMPANIA DE APA

E 2 TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
< <
L

aborater Central Apd Potabild

Laborator Api

Potabild Térgoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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