COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1213

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1237

Loc de prelevare: Targoviste consumator: Magazin “Profi”, Data si ora prelevarii probei: 04.05.2022/12:45

str.Constantin Brancoveanu, nr.65,micro4 Data si ora receptiei probei: 04.05.2022/13:30

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 202 Receptionat/inregistrat: Chim. Tudorache Claudia

Scopul analizei: lucrare programata — ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 04.05.2022/13:35

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 04.05.2022/16:00

Prelevat de: Lixandru Gabricla Data si ora eliberarii rezultatului: 05.05.2022/12:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 265 - <95 7,5/20,0°C SR ENISO 1052372012

Conductivitate uS/cemla20°C 2500 524 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,23 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206}1 qfatslenrii?ar 0,33 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,39 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual liber % min, §0% din 85 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-172001

Culoare - 1) 1) SR EN1S07887/2012

Miros 2 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NO5") mg/l 50 - SR 1SO7890-3/2

0,1 statie, rezervor - P g

Nitriti (NO;) mg/l 0.5 retea SR EN 26777/C91/2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe’" Fe’) pg/l 200 . SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GS;TE; Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN 1SO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 1SO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 . STAS 3069/1987

NA

DAccepiabila consumatorifor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anornal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu< 0,020mg;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezuliatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,

F-17-6/1 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1182

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Targoviste consumator: Magazin “Profi”,
str.Constantin Brancoveanu, nr.65, micro 4

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 202

Scopul analizei: lucrare programata — ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 1237
Data si ora prelevarii probei: 04.05.2022/12:45
Data si ora receptiei probei: 04.05.2022/13:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 04.05.2022/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 07.05.2022 /12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 09.05.2022 /10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 12 22°C UFC/T mi Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1214

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1238

Loc de prelevare: Targovisie consumator: Lixandru Gheorghe, strRadu | Data si ora prelevarii probei: 04.05.2022/13:00

Popescu, nr.2 A, bl.22, sc A, et.8, ap.35, micro 4 Data si ora receptiei probei: 04.05.2022/13:30

Punct prelevare: robinet chiuveta baie

Cod proba: 203 Receptionat/inregistrat: Chim. Tudorache Claudia

Scopul analizei: lucrare programata — ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 04.05.2022/13:35

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 04.05.2022/16:00

Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 05.05.2022/12:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS /emia20°C 2500 531 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,18 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2205}1 “”;eor;l:ge‘f 0,38 SR EN ISO7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,41 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual liber % mlg'of?zfa?m 93 -

Amoniu (NH;) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR ENIS07887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NOy) mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

Nitriti (NO;) mgl il o * SR EN 26777/C91/2006

Mangan ng/t 50 - SR ISO 6333/1997

Fier (Fe’' Fe') g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Gf;ii;e Minim 5 } SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptahila consumatoriior si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Aceeptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu< 0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducersa buletinudui de analiza fara achiul soris al loboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la pmé&f: prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti —

Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1183

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Targoviste consumator: Lixandru Gheorghe,
str.Radu Popescu, nr.2 A, bl.22, sc.A, et.8, ap.35, micro 4

Punct prelevare: robinet chiuveta ba
Cod proba: 203

Scopul analizei: lucrare programata —
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermeti
Prelevat de: Lixandru Gabriela

ie

zina 1

c

Fisa prelevare nr: 123§
Data si ora prelevarii probei: 04.05.2022/13:00
Data si ora receptiei probei: 04.05.2022/13:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 04.05.2022/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 07.05.2022 /12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 09.05.2022 /10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinuiui de analiza fara aceeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 5
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1215

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1239

Loc de prelevare: Targoviste consumator: Caramida Ilie Marin, str.Radu | Data si ora prelevarii probei: 04.05.2022/13:20

Popescu, nr.2 A, bl.23, sc.A, ap.1 Data si ora receptiei probei: 04.05.2022/13:30

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 204 Receptionat/inregistrat: Chim. Tudorache Claudia

Scopul analizei: lucrare programata — ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 04.05.2022/13:35

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 04.05.2022/16:00

Prelevat de; Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 05.05.2022/12:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 7,5/20,0°C SR ENISO 1052372012

Conductivitate S /emla20°C 2500 536 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,23 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2306,11 “"‘;Or o ot 0,37 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,40 SR EN I1S07393-1/2002

Clor rezidual liber % mia‘aff;aa?m 93 -

Amoniu (NH,) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare = D 1) SR ENIS0O7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3 SR EN 162272007

Nitrati (NO;5) mg/l 50 - SR 1S07890-3/2000

Nitriti (NOy) mg/l Ul Sils!e;;zemr : SR EN 26777/C91/2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997

Fier (Fe™",Fe’") pe/l 200 % SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Gggiie Minim 5 N SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN IS0 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 " SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

NA

DAccepiabila consumnatoritor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Aceeptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu< 0,020mg/1;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea bulerinului de analiza fara adgeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezudtatul analizelor se vefera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1184

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1239

Loc de prelevare: Targoviste consumator: Caramida Ilie Data si ora prelevarii probei: 04.05.2022/13:20
Marin, str.Radu Popescu, nr.2 A, bl.23, sc.A, ap.1 Data si ora receptiei probei: 04.05.2022/13:30
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 204 Receptionat/inregistrat: chim, Tudorache Claudia

Scopul analizei: lucrare programata — ziva 1
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de Data si ora efectuarii analizei: 04.05.2022/14:00
polipropilena de 500 ml inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 07.05.2022 /12:00
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 09.05.2022 /10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt. de colonii 1a 22°C UFC/1 ml Nicio madificare 0 SR EN IS0 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinuiui de analiza fara aceeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1244

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Targoviste consumator: Magazin “Profi”,
str.Constantin Brancoveanu, nr.65

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 200

Scopul analizei: lucrare programata — ziua 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de

1000 ml bine inchis

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 1271
Data si ora prelevarii probei: 05.05.2022/09:25
Data si ora receptiei probei: 05.05.2022/10:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 05.05.2022/10:15

Data si ora finalizarii analizei: 05.05.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 06.05.2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 7,6/20,0°C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate puS/emla 20°C 2500 573 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,16 SR EN ISO7027-1/2016
. . >0,] statie,rezervor ; 11609
Clor rezidual liber mg/t 30,1 ~ =S pefoe 0,37 SR EN 1S07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,40 SR EN ISO7393-1/2002
§ : min. 80% din .
Clor rezidual liber % clor-haid 92 -
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR EN IS07887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR 1S07890-3/2000
e . , 0,1 statie, rezervor . S——
Nitriti (NO,) mg/l 0.5 refea SR EN 26777/C91/2006
Mangan ng/t 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe”' Fe'") g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
e . Grade .. - ST ETETST
Suma de calciu si magneziu i Minim 5 SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgQ,/1 5 = SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAccepiabila consurnatorilor si nigio modificare anormala 2)Acceptabil consumaterilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si miciun gust anormial

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu< 0,020mg/1;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Rezultarul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1210

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1271

Loc de prelevare: Targoviste consumator: Magazin “Profi”, Data si ora prelevarii probei: 05.05.2022/09:25
str.Constantin Brancoveanu, nr.65, micro 4 Data si ora receptiei probei: 05.05.2022/10:00
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 200 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Scopul analizei: lucrare programata — ziua 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de | Data si ora efectuarii analizei: 05.05.2022/10:30
polipropilena de 500 ml inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 08.05.2022 /10:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 09.05.2022 /10:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 mi Nicio modificare 10 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbulefu Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO —- CHIMICA NR. 1245

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Targoviste consumator: Lixandru Gabriela, str.Radu
Popescu, nr.2 A, bl.22, sc.A, et.8, ap.35, micro 4
Punct prelevare: robinet chiuveta baie

Cod proba: 201

Scopul analizei: lucrare programata — ziua 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de

1000 ml bine inchis
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 1272
Data si ora prelevarii probei: 05.05.2022/09:35
Data si ora receptiei probei: 05.05.2022/10:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei; 05.05.2022/10:15

Data si ora finalizarii analizei: 05.05.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 06.05.2022/11:00

Metode de

relevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO

5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH =65 - <95 7,6/20,0°C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate uS/emla 20°C 2500 520 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,17 SR EN ISO7027-1/2016
. . " > 0,1 statie;rezervor ; 531700
Clor rezidual liber mg/l 20,1 - <0.5 refea 0,40 SR EN [S07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,42 SR EN IS07393-1/2002
. . o min. 80% din i
Clor rezidual liber %o R 95
Amoniu (NH4") mg/! 0,3 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR ENISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 162272007
Nitrati (NO;3) mg/l 50 - SR 1SO7890-3/2000
m . ; 0,1 statie, rezervor - e
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 refea SR EN 26777/C91/2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe’* Fe') ng/l 200 ” SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie Minim § - SR ISO 605972008
Indice de permanganat mgO,/l 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anprmala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun mires anormal 3) Acceptabil consumateriior si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu< 0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.
Y
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SEF LABQRATOR,

Ing.chim.Sirbiiletu Bogdan

Laberator Apd
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|
Reproducerea buletinului de analiza ja.r[ acceptul scris al laboratorviui este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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RESPONSABIL ANALIZA,

chim.TudoraZ"he Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1211

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Fisa prelevare nr: 1272

Loc de prelevare: Targoviste consumator: Lixandru Gheorghe, | Data si ora prelevarii probei: 05.05.2022/09:35
str.Radu Popescu, nr.2 A, bl.22, sc.A, et.8, ap.35, micro 4 Data si ora receptiei probei: 05.05.2022/10:00
Punct prelevare: robinet chiuveta baie

Cod proba: 201

Scopul analizei: lucrare programata — ziua 1
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de Data si ora efectuarii analizei: 05.05.2022/10:30

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora finalizarii analizei: 08.05.2022 /10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 09.05.2022 /10:15

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/1G0ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
NT. do eolan 1a 200 UFC/1 ml Nicio modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 8 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABOQRATOR,

Ing.chim.Sirbu oty Bogdan

'(j

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
ezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1246

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Targoviste consumator: Caramida Ilie Marin, str.Radu
Popeseu, nr.2 A, bl.23, sc.A, ap.1, micro 4

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 202

Scopul analizei: lucrare programata — ziua 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de

1000 ml bine inchis

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 1273
Data si ora prelevarii probei: 05.05.2022/09:45
Data si ora receptiei probei: 05.05.2022/10:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 05.05.2022/10:15

Data si ora finalizarii analizei: 05.05.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 06.05.2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6/20,0°C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate uS/cmla 20°C 2500 514 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,19 SR EN ISQ7027-1/2016
. . > 0,1 statierezervor .
. >0, 1 : ’ 5
Clor rezidual liber mg/l 2 BT - 115 mien 0,39 SR EN I1S07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,42 SR EN 1S07393-1/2002
: . 8 min, 80% din )
Clor rezidual liber % clor feidl 92
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) D SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 162272607
Gust - 3 3) SR EN 1622/2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR 1S0O7890-3/200
e . 0,1 statie, rezervor -
} A 67
Nitriti (NO;) mg/l ok e SR EN 26777/C9172
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*',Fe’") ug/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
" . Grade .. . s
S 50/2¢
Suma de calciu si magneziu Ciing Minim 5 SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 o SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI") mg/l 250 v SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/] 250 - STAS 3069/1987

DAceeptabila consumatorilor si nicio medificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anorinal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu< 0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/20

cu modificarile si completarile ulterioare.

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratoruiui esie INTERZISA!

Ing.chim.Sir

SEF LABORATOR,

etu Bogdan

02(republicata) privind calitatea apei potabile,

_; RESPONSABIL ANALIZA,
¥ chim.Tudgtache Claudia

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1212

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Targoviste consumator: Caramida Ilie
Marin, str.Radu Popescu, nr.2 A, bl.23, sc.A, ap.1, micro 4
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 202

Scopul analizei: lucrare programata — ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 1273
Data si ora prelevarii probei: 05.05.2022/09:45
Data si ora receptiei probei: 05.05.2022/10:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 05.05.2022/10:30

Data si ora finalizarii analizei: 08.05.2022 /10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 09.05.2022 /10:15

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI1
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1;2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/T ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

fu Bogdan
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RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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