COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 384

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:382
Loc de prelevare: Tatarani-Priboiu, str. Bulina, nr. 34, Pana Elena Data si ora prelevarii probei: 21.02.2024/13:45
Data si ora receptiei probei: 21.02.2024/15:00
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: Chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — avarie retea ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 21.02.2024/15:15
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 22.02.2024/02:10
Prelevat de; Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 22.02,2024 /10:00
Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN IS0 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7.5/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate uS /emla20°C 2500 430 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4 (Juchan) 0,64 SR EN ISO 7027-1:2016
5 (rural) 3
Clor rezidual liber mg/l s i ey 0.22 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0.24 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o, min. 80% din 91 i
clorul rezidual total ’ clor total
Amaoniu mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000
Nitriti il 0,1 statie, rezervor ; SRISO 26777.:270‘[12’ T
0,5 reiea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pgl 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Gf;ii‘fw - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mga/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 = SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila peniru consumator si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Accepiabil pentru consumatori si

fura modificari anormaie

*Notatia SLQ = “sub limita de cuanlificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR,
Ing.chim.SirbuletyBogdan

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tugorache Claudia

COMPANIA DE APA
q‘) TARGGWSTE-B.JMBDW_TA SA
="Laborator Central Apa Potabila
Laborator Apd Polabili Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acgeptul seris al laboraiorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind califatea apei destinatda consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 378

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 382

Loc de prelevare: Tatarani-Priboiu, str. Bulina, nr.34, Pana Data si ora prelevarii probei: 21.02.2024/13:45
Elena Data si ora receptiei probei: 21.02.2024/15:00
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: Chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 21.02.2024/15:50
Volum proba: 500ml Data si ora finalizarii analizei: 24.02.2024/12:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/08:30

Melode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o 33 ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml . 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s . SR EN IS0 9308-1:2015
Bugtecn colifgrme ECAYn ¢ 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C KFE/ i Fera “_md‘?““" 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
. o UFC/1 ml Fara modificari ] _
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004

COMPANIA DE APA
SEF LABO TOR, \ f?'raa;b'r,srf.a.?.:frﬂyq,a S.A RESI.)OSABIL ANA.LIZA’
Ing.chim.Sirbuleti Bogdan B e e Biolog Dutu Florina
HiY i A f e ]

3 Je % - SE——
Laborator Apd Petahild Térgoviste dvaﬁﬂ—:

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
ezultatul analizelor se referu numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 385

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr;:383
Loc de prelevare: Tatarani-Priboiu, str. Bulina, nr. 440, Haralambie Data si ora prelevarii probei: 21.02.2024/14:00
Carstina Data si ora receptiei probei: 21.02.2024/15:00
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: Chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — avarie retea ziva 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 21.02.2024/15:15
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 22.02.2024/02:10
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 22.02.2024 /10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7.5/20,0°C SR 1SO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 413 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4 (urban) 0,14 SR EN ISO 7027-1:2016
5 (rural) )

Clor rezidual liber mg/] 2206,11 "_l“lsleéf b 0.32 SR EN ISO 7393-1:20012
Clor rezidual total mg/l 0.34 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min. 80% din 94 i
clorul rezidual total ’ clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — meloda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

s 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SRISO 6333:1997
Fier g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Gf;fiie % SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 = SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil peniru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acc eptabil peniru consumalori si
fara modificar anormale
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, - - RESPONSABIL ANALIZA,
[ng,chim.Slrﬁ Bogdan w mCO.‘JPAf.M DE APA Chim Tudorache Claudia
==

RGOVISTE - DALBOVITA S.A.
|

=="Laborator Ceniral Apd Potabila
Laborator Api Pelabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezudiaiul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizai,

F-17-6/4 Exemplar nr.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 379

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 383

Loc de prelevare: Tatarani-Priboiu, str. Bulina, nr.440, Data si ora prelevarii probei: 21.02.2024/14:00
Haralambie Carstina Data si ora receptiei probei: 21.02.2024/15:00
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: Chimist Tudorache Clandia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 21.02.2024/15:50
Volum proba: 500ml Data si ora finalizarii analizei: 24.02.2024/12:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/08:30

Meltode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
IR . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o ; SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la22°Cc | UFC/1ml Fara modificari 0 SR EN IS0 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C HFL/1 Fatnmodit ead ] SR EN ISO 6222/2004
anormale

SEF LABORATOR, ™ itaotisi-sironts sa| RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbu etu Bogdan ="TLoborater (,er.tml Apii Pa;.':hi!ﬁ Biolog Dutu Florina

Loborator Apd Posabili Targoviste f—ﬁ‘:_

Reproducerea buletinului lde analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
ezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/4 Exemplar nr. j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 395

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:392

Loc de prelevare: Tatarani-Priboiu, str. Bulina, nr. 34, Pana Elena Data si ora prelevarii probei: 22.02.2024/09:25
Data si ora receptiei probei: 22.02.2024/11:00
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: Chimist Tuderache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — avarie retea ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 22.02.2024/12:05
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 22.02.2024/23:55
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 23.02.2024 /10:00
Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 26,5 - <95 7.5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /cmla 20°C 2500 457 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4 (urban) 0,21 SR EN ISO 7027-1:2016
5 (rural) ’
. . > 0,1 statie,rezervor o
Clor rezidual liber mg/l >0.1 - <0.5 retea 0.29 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0.31 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din or min, 80% din 93
F 70 ) J =
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 —metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - £3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 5.932 SR ISO 7890-3:2000
e 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002

Nitriti ek 0,5 retea SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier g/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006

. Grade ; -

SR ISO 6059:2008

Duritate totala Germane 14.25 S
Oxidabilitate mg0a/1 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 10.42 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 23.04 STAS 3069:1987

1) Acceptabila peniru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru conswmatori si fara modificari anormale; 3) Acceplabil peniru consumatori si
fara maodificari anormale
#Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1; nitriti<0,007mg/1; IMn<0,5mg02/1;

SEF LABORATOR, - RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuleiu Bogdan _COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
~ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. N /
="Lahorator Centra} And Pothild i
Laborator Apii Poichili Targoviste \yt y
Reproducerca buletinului de analiza far “m cepiul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezuliviul analizelor se refera numai la froba prelevata si analizaia,
F-17-6/4 Exemplar nr. j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 388

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Tatarani-Priboiu, str. Bulina, nr.34, Pana

Elena

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziva 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 392

Data si ora prelevarii probei: 22.02.2024/09:25
Data si ora receptiei probei: 22.02.2024/11:00

Receptionat/inregistrat: Chimist Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 22.02.2024/13:00
Data si ora finalizarii analizei: 25.02.2024/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
5 2 SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN [SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UGl 4nl Fara modificari 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
x UFC/1 ml Fara modificari -
Nr. de colonii la 37°C g 0 SR EN ISO 6222/2004

Reproducerea buletinului

COMPANIA DE APA
w TARGO VISTE - U.-s';’:.#BC'E’.'IA SA
W
L

choraloer Central Apd Potahild
Loborator Apd Poichild Targoviste

analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se reféra numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/4
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RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina
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Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinald consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 396

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:393
Loc de prelevare: Tatarani-Priboiu, str. Bulina, nr. 440, Haralambie Data si ora prelevarii probei: 22.02.2024/09:35
Carstina Data si ora receptiei probei: 22,02.2024/11:00
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: Chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — avarie retea ziva 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 22.02.2024/12:05
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 22.02.2024/23:55
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 23.02.2024 /10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <9.5 7.5/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 436 SR EN IS0 27888:1997
i 5 == 4 (urban) ST
Turbiditate NTU s (ruaal) 0,18 SR EN ISO 7027-1:2016
oo i o > 0,1 stalie,rezervor T
Clor rezidual liber mg/l >0.1 - <0.5 retéa 0.29 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0.31 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min. 80% din 93 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 6.020 SR ISO 7890-3:2000
N 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti mg/] 0.5 relca SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 & SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. Grade 059-20
Duritate totala Germane 14.25 SR 1SO 6059:2008
Oxidabilitate mg0a/l 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 8.33 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 19.20 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumaitor si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil peniru consumatori si

fara modificart anormale

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/1; IMn<0,5mgO2/1;

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirb?tu Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza flga accepiul scris al laboraiorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,

F-17-6/4

Loborater Caniral Apd Petabild
Loborator Api Poiabild Targoviste

w _COMPANIA DE APA
- TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

Exemplar nr. Z




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii
apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07,2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 389

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loe de prelevare: Tatarani-Priboiu, str. Bulina, nr.440,

Haralambie Carstina
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 393
Data si ora prelevarii probei: 22.02.2024/09:35
Data si ora receptiei probei: 22.02.2024/11:00

Receptionat/inregistrat: Chimist Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 22.02.2024/13:00

Data si ora finalizarii analizei: 25.02.2024/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/09:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. 1 . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
4 5 UFC/1 ml Fara modificari S
Nr. de colonii la 22°C anormale 1 SR EN IS0 6222/2004
i o UFC/1 ml Fara modificari . 20
Nr. de colonii la 37°C P— 2 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbyl ' Bogdan

'

TARGOVISTE- DANIZOVITA SA.

RESPOSABIL ANALIZA,

K COMPARIA DE APA
Lehorator Ceniral Apd Fotobild

Leherator Apd Polahh

Biolog Dutu Florina

ok

Targosisie
%

Reproducerea buletinului dg analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
czultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 5




