COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3005

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3054

Loc de prelevare: Telesti, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 20.09.2023/13:20
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 20.09.2023/15:00
Cod proba: 310

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 1 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 20.09.2023/15:30
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora finalizarii analizei: 21.09.2023/01:45

Data si ora eliberarii rezultatului: 21.09.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
; determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate 1S /cml1a20°C 2500 374 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate , NTU 4) 0,29 SR EN ISO 7027-1:2016
¥ . > 0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l 0] o sS04 potin 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
. . min. 80% din

Clor rezidual liber 7 % dlat bofal 95 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 0,025 SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust , - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 1,406 SR ISO 7890-3:2000

G iyE p 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO>) d 0,5 retea SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 : SR ISO 6333:1997
Fier (Fe®',Fe*") ug/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GSrrxiii o 11,78 SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOy/l 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) , mg/l 250 6,25 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 11,52 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mgO/1;

/
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Repioducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti —

Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2865

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Telesti, iesire statie
Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 310

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 3054

Data si ora prelevarii probei: 20.09.2023/13:20
Data si ora receptiei probei: 20.09.2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 20.09.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.09.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/09:00

Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e g . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR ENISO 9308-1+2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR ENISO 9308-1:2015
 Bugierit aolifurie UFC/100ml : o SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
. Nr. de colonii la 22°C chommals 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C J—— 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABOKATOR,

Ing.chim.Sirbuletp Bogdan K\
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/
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Laborator Aed

niral Apd Potabils
Potabilil Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3006

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3055

Loc de prelevare: Ludesti, Primarie Data si ora prelevarii probei: 20.09.2023/13:00
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 20.09.2023/15:00
Cod proba: 311

Scopul-analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 1 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 mi Data si ora efectuarii analizei: 20.09.2023/15:30
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora finalizarii analizei: 20.09.2023/21:45

Data si ora eliberarii rezultatului: 21.09.2023/13:00

Me’fbde de prélevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
» determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cm1a20°C 2500 374 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,26 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l (i 0,28 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber | % min. 80% din 93 :
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 0,025 SR ISO 7150-1:2001
Culoare | - 1) 1) SR 1SO 7887:2012 — metoda C
Miros ‘ - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust | . 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) , ; mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000
Nitriti(NOy) gl o i - S
Mangan | , ug/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*',Fe*") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GSrr;(;ie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (Cl) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modiﬁcari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

")
SEF LABORATOR, COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANAL‘IZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan E z ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorac?e Claudia
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se réfera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2866

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Telesti, Primarie
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 311

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 3055

Data si ora prelevarii probei: 20.09.2023/13:00
Data si ora receptiei probei: 20.09.2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 20.09.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.09.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/20]7;SR ENISO 5667-1/2022;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Cqe . SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
'PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM . Valoare CMA Valoare Metode de analiza
‘ determinata
. SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100mI 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
: . - UFC/1 ml Fara modificari
» Nr. de colonii la 22°C 7 S 7 SR EN ISO 6222/2004
i . o UFC/1 ml Fara modificari
j Nr. de colonii 1a 37°C ’ o 7 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORA,"TF OR,
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3007

Solicitant: SECTTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3056

Loc de prelevare: Telest, str. Principala, nr. 57, Magazin ”La doi pasi” Data si ora prelevarii probei: 20.09.2023/13;10

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 20.09.2023/15:00

Cod proba: 312

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 1 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Produs analizat: apa potabila

Volum:proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 20.09.2023/15:30

Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora finalizarii analizei: 20.09.2023/21:45

r ] ] Data si ora eliberarii rezultatului: 21.09.2023/13:00
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea  Metode de analiza
- , determinata

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <93 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate puS/cmla20°C 2500 375 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,25 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/] 2306,11 - 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % min. 80% din 94 .

Amoniju (NH4") mg/! 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001

Culoare - : , - 1) ' 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros. - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/| 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO) ‘ mg/! > "0 reten - SR EN 26777 3002/C91:2006

Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe**,Fe’") ng/l 200 I SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice/de permanganat mg0/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modlﬁcan anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LAB TOR, “oPARIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Siyletu Bogdan E Tﬁose;'i;isffub/mgﬁwm SA. Chim Tudorache Claudia
Lubominr Ceniral Api Potabild
Laborator kpt Poiabild Trgovisie

\
Reproducerea buletinulii de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
' Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator mreglstrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2867

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3056

Loc de prelevare: Telesti, str.Principala, nr.57, Magazin “La doi | Data si ora prelevarii probei: 20.09.2023/13:10
pasi” Data si ora receptiei probei: 20.09.2023/15:00
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 312 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziﬁa 1 Data si ora efectuarii analizei: 20.09.2023/16:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 23.09.2023/12:00
V(i)lll'Ifl proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/09:00
Prelevat de: Bacanu Valerica

Meétode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare » Metode de analiza
; determinata
T . SR EN ISO 9308-1:2015
"1 Escherichia coli UFC/100m1 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
- PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
; ] . determinata
.. . SR ENISO 9308-1:2015
: Bacteru coliforme UFC/100ml 0 0 SR ENISO 9308-1-2015/A1:2017
: e s UFC/1 mi Fara modificari
‘ Nr. de colonii 1a 22°C ‘ — 6 SR EN ISO 6222/2004
i ¥ & UFC/1 ml Fara modificari
| Nr. de colonii 1a 37°C —— 3 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL @z]/q]ALIZA,
Ing.chim.Sirbul tu Bogdan COMPABIA DE APA Bio]ogf)utu/E/lorina
f w TARGOVISTE DAMBGVITA S.A i //
~="TLnborator Ceniral Apii Potabil L
Leborator Apd Potabils Targaviste \ /

| Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
- Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3035

Solicitant: SECTIA GAESTI

Cod proba 304

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Bacanu Valerica

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —

Loc de prelevare: Telesti, iesire statie
Punct prelevare: robinet chiuveta statie

dezinfectie rezervor ziua 2

Fisa prelevare nr: 3086
Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/11:00
Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/18:30

Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/00:45
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.09.2023/13:00

Métode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Pai‘ainetrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
i determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cml1a20°C 2500 382 SR EN ISO 27888:1997
Turbldltate NTU 4) 0,20 SR EN ISO 7027-1:2016
>0,1 statie,rezervor .
Clor remdual liber mg/l S 0.1 - <0.5 retea 0,23 SR EN ISQ 7393-1:2002
Clor ri;_zidual total mg/l 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
T min. 80% din

Clor r§21dual liber % e bl 92 -
Amoniu (NH4Y) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare : | - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros. - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust | - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/] 50 - SR ISO 7890-3:2000

v, i imliin 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti|(NOy) mg/l 0,5 retea 3 SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe¥',Fe*") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G(e}rr;iie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOs/] 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruzi (C1) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati : mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabilapentru consumatori si fara- modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru.consumatori si
fara modlf icari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “gub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABO
Ing.chim.Sirbul

Bogdan

COMPAMIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.

Q&x/
=1 aborator Central Apd Potahild

|aborator At Potcbilii Tdrgovisie

Reproaucerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezult qtul analz:elor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-612
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Targoviste, Tel/fax.0245631472

L lborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti —

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2893

Solicitant: SECTIA GAESTI

ch ;d{e prelevare: Telesti, iesire statie
Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod:proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —

ziua2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml

Pr elgyat de: Bacanu Valefica

dezinfectie rezervor,

Fisa prelevare nr: 3086

Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/11:00
Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 24.09.2023/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/10:00

] Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

F-17-7/2

RGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Ing.chim.Sirbujetu Bogdan KW COMPANIA DE AFA
TA

~="Lchorator Central Ava Potabila
Labarator Apii Potabild Targaviste
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
| Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

PARAMETRII MICROBIOLOGICI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
| determinata
. ‘ SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli MHCEpOml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
- Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
‘ determinata
: .. . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterll coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
] . o UFC/1 ml Fara modificari
Nr de colonu la 22°C anormale 7 SR EN ISO 6222/2004
;] - = UFC/1 ml Fara modificari
‘ Nr de colonii Ia737 C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Biolo g/]})utu /Fljorma

///'

Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3036

Solicitanf: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3087

Loc deaplj'glevare: Ludesti, Primarie Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/10:45

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Cod proba: 305

Scopul:axgl?lizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 2 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/18:30

Prelevat ;de: Bacanu Valerica Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/00:45

» Data si ora eliberarii rezultatului: 22.09.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Palrafnietrii analizati M Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
[ determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - =95 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 380 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate , NTU 4) 0,17 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l e g v 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/1 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rézi_id;ual liber | % ml&f?:ﬁ’a?m 93 -

Amoniu (NH¢") , mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare , - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros | - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust | | - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO7) ~ mel ™ Sﬁtée;ertiimr - Sﬁ i:sl\? 2266777777:'22000022@91 2006

Mangan , ; pg/l 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe%",Fe**) , pg/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006

] S . Grade

Suma deé ialcm si magneziu Germane - SR ISO 6059:2008

Indice de jpermanganat mg0y/1 5 . SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 v SR ISO 9297:2001

Sulfati ’ mg/1 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modi!ficclrj anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

i

*Notatia éL Qﬁ =“sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SHE LoBORATOR, oWPARIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Trig climSTru e Sugdan E 2 TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorgche Claudia
%;Luhemmr Ceniral Apt Potehild

Lohorator Apd Potabilll Targevisie

)

Reproducerea buletinului de analizd fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera niumai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

L(

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

borator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2894

So

licitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Telesti, Primarie
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Codlproba 305

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —

dezinfectie rezervor,

Fisa prelevare nr: 3087
Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/10:45
Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/20:00
Vo lum proba: 500 ml Data si ora finalizarii analizei: 24.09.2023/14:00
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora eliberarii rezultatului: 25,09.2023/10:00
" Metode de prelevare:TSO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017
PARAMETRII MICROBIOLOGICI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i d ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli URG/100n0. 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
. PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
i . ] determinata
s . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
i o = UFC/1 ml Fara modificari
Nr de colonii la 22°C » anormale 1 SR EN ISO 6222/2004
L o o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C sicRlE 6 SR EN ISO 6222/2004
SEF LAB()RATOR RESPOSABIL ANALIZA,

)

| F-17-7/2

Ing.chim.Sirb fu Bogdan K

COMPARIA DE APA
A"COVI‘TE DAHBG%’)’TA S.A.

"1 horator Central Apé Potabild
Laherator At Petobifs Térgovisie
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Biolog Dy//hrma

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Exemplar nr. g




5 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
i DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3037

Solicitant; SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3088

Loc de prelevare: Telesti,str. Principala, nr. 57, Magazin “La doi pasi” | Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/11:50

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Cod proba: 306

Scopu’liapzﬁtlizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 2 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Produs analizat; apa potabila

Volum ‘pr(iba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/18:30

Prelevat d;e: Bacanu Valerica Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/00:45

Data si ora eliberarii rezultatului: 22.09.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017
Parametrii analizati ™ Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
= determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,0/20,0°C SR ISO 10523:2012

ConduCtivitate uS/cemla20°C 2500 371 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,20 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l [ T pe 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,22 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % min. 80% din 90 .

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare | | , - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros | - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust | - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitratii(INO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (ND-7) g st - SR EN 26777 2002/C91:2006

Mangan | | ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe' Fe*") pe/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Ly . Grade

Suma je calciu si magneziu S - SR ISO 6059:2008

Indice/de¢ permanganat mgO/l 5 - SR EN ISO 8467:2001

Clorui (CI) mg/l 250 . SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si

fara modificari
P

¢
L

anotmale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia “>L Qs' = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

Reproduce
Rezultatu

F-17-6/2

!’\ v
SEF LABOR/ATOR, COMPANIA DE AFA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing-chim-Sirb[ﬁ?’tu Bogdan ] 2 Q TARGOVISTE - DAMBOVITA SA. Chim Tuderache Claudia
<51 ahorater Cemirat Ap Potehild -

Laborator Apf Potahill Thrgevisie

ii'ea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

L‘

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

1borator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2895

Solicitant: SECTIA GAESTI

L(?c
pasi’
Punct

prelevare: robinet chiuveta

C(‘),d proba: 306

de prelevare: Telesti, str.Principala, nr.57, Magazin “La doi

grup sanitar

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

Fisa prelevare nr: 3088

Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/11:50
Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

ziua§2 Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/20:00
Pro@t s analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 24.09.2023/14:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/10:00
Prelevat de: Bacanu Valerica
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017
PARAMETRII MICROBIOLOGICI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
5 5 SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli breintel 0 e SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
I determinata
: o ; SR EN ISO 9308-1:2015
| Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
! s & UFC/1 ml Fara modificari
; Nr de colonii la 22°C S 0 SR EN ISO 6222/2004
- o UFC/1 ml Fara modificari
5 Nr. de colonii la 37°C anormale 2 SR ENISO 6222/2004
SEF LAB f TOR, RESPOSABIL AI>T 1ZA,
Ing.chim. Sirbu Biolog Dufu Eldrina
& / COMPANIA DE APA & / ]

F-17-7/2

;“l

u Bogdan
(@

TARGOVISTE - BA4BOVITA 5.A.

Laborator Central Apii Potabilz
Laborater Apd Potabily Térgoviste
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
- | Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Exemplar nr. 3




