COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2552

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2595
Loc de prelevare: Titu, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 11.08.2023/14:10
Data si ora receptiei probei: 11.08.2023/15:15

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 1 :

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 11.08.2023/15:30

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 11.08.2023/18:30

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 16.08.2023/10:00

Metode de prelevare;ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
" Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/cmla20°C 2500 408 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,20 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l o e 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l . 0,27 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % s 93 :

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 - SLQ SR 1SO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO) mg/l o Stoa,tgeﬁeieezewor - e S BN A8

Mangan pg/l ) 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe¥*,Fe*") g/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gggiize - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO/l 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR, COMPANIA DE APA
Ing.chim.Sirbujetu Bogdan Q TARGOVISTE - DAMBOYITA S.A.
~="TLaborator Central Ap# Potabild
{ Laborater Api Petabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara Ziegceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la pr{{:a prelevata si analizata.

F-17-6/2
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RESPONSABI ANALIZA,
Chim Tuc;orac e Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.2437

Solicitant: SECTIA TITU

Fisa prelevare nr: 2595

Loc de prelevare: Titu, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 11.08.2023/14:10

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran Antohia

Data si ora receptiei probei: 11.08.2023/15:15
Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 11.08.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 14.08.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.08.2023/09:00

Metode de prelevare:TSO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza

determinata
o . SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza

determinata

Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 BhL 1S S0 L

SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017

i o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
£ o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ALIZA,
Ing.chim. Sirbuletn Bogdan COMPAKIA DE APA Biolog/ Dutu/Florina
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. ¢
5 =" Laborator Central Apd Potabila 2 /
'\/ / Laborator Apii Fotabili Targoviste
Reproducerea buletinului d fanaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
F-17-7/2 Exemplar nr. g

Pag.1/1




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2553

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2596
Loc de prelevare: Titu, str.Baiului, nr.5, Parva Nelu Data si ora prelevarii probei: 11.08.2023/14:20
Data si ora receptiei probei: 11.08.2023/15:15

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 703 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 11.08.2023/15:30

Volum proba: 1000 m] Data si ora finalizarii analizei: 11.08.2023/18:30

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 16.08.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9, 7,6/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cemla20°C 2500 431 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,17 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 i 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/| 0,22 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % m‘;’of(zz/:a(lim 91 -

Amoniu (NH4") mg/| 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 = SR 1SO 7890-3:2000

Nl (HO5) gl - - SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe**,Fe*") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR 1S0 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 1SO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

RESPONSA)BIL A;/ALIZA
Chim Tudorache l,aud1a

SEF LABO COMPANIA DF APA
Ing. chim.Sirbul tu,:Bogdan w TARGUVISTE DGAEGVITA S.A
="TLoborator Central Apd Potohils
Laborator Apd Poiahili Térgovists

|
Reproducerea buletinului de analiza fara acdéptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. f
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.2438

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Titu, str.Baiului, nr.5, Parvu Nelu

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 703

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 m}
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2596
Data si ora prelevarii probei: 11.08.2023/14:20
Data si ora receptiei probei: 11.08.2023/15:15

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 11.08.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 14.08.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.08.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
§ g s SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- i SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
. 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 1 SR EN ISO 6222/2004
se o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSAPIL AN./',XLIZA,
.chim.Sirb Bogd = Biolog/Dutu Florina
Ing.chim.Sirbulefu/Bogdan P DE APl %/D
- TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. /
=="Lahorator Central Apd Potabila :
Laberator Apd Potabild Targoviste
Reproducerea buletinului de ahaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA! Ll

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2554

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2597
Loc de prelevare: Titu, str.George Enescu, nr.21, Brutaria SC Mateo Data si ora prelevarii probei: 11.08.2023/14:30
SRL Data si ora receptiei probei: 11.08.2023/15:15
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 704 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua |
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 11.08.2023/15:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 11.08.2023/18:30
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 16.08.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 420 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,37 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2200’}1 e S 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mléll'of(zg/;’a?m 90 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) D SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros ' - 2) 2) SR EN 1622:2007

“Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

‘Nitrati (NO3) mg/l 50 2 SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO2) mg/t o St()ztt;er’erteeiemr ' SE %381\?2?777777:;220%022/091 12006
Mangan , ug/l 50 p SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*,Fe*") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GSI‘;';C:;C . SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 : STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatort si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

/]

, £
SEE LABO ;}OR’ K COMPANIA DE APA RESPONS/(BIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuleth Bogdan TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tu/dorache;Cl-»éudia
%;Leboruior Cenircl Apé Potabild ¢
Lgherator Ap@ Potebild Targoviste /

Reproducerea buletinului de analiza fara acl: tul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la prol}é prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr.

Pagl/1



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinaté consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.2439

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Titu, str.George Enescu, nr.21, Brutaria SC

Mateo SRL

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 704

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2597

Data si ora prelevarii probei: 11.08.2023/14:30
Data si ora receptiei probei: 11.08.2023/15:15

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 11.08;2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 14.08.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.08.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
§ 3% : SR EN ISO 9308-1:2015
Hsgherichia ol LEALDbml . g SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1+2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
:: o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
&
SEF LABORA!TOR, RESPOSABIL AN ;I[ZA,

Ing.chim.Sirbule /;Bogdan K
1/ =

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPARIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBGVITA S.A.

aboraier

Cenirel Apd Potabils

Lohorator Apd Patahild Térgoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-712
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2555

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2598

Loc de prelevare: Titu, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 12.08.2023/09:05
Data si ora receptiei probei: 12.08.2023/10:20
Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, zina 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 12.08.2023/10:30
Volum proba: 1000 ml .| Data si ora finalizarii analizei: 12.08.2023/14:00
Prelevat de; Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 16.08.2023/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 340 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,25 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2 e 0,29 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,33 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % ml;'of(zz’a?m 88 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR IS0 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO2) mgl o St()a,t;er’ertzzervor } gg iish?22667z/777:i2000()22/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?*,Fe*") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
-Suma de calciu si magneziu Gce}rr;ii " - SR IS0 6059:2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (Cl) mg/l 250 : SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru_consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara medificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

/7

i
SEF LABORATOR, - RESPONS}{BHI/A:NALIZA,
Ing.chim.Sirbulefu/Bogdan COMPAKIA DE APA Chim Tudbraclie Claudia
TARGOVISTE - BANBOVITA 5.A f /
=="1ohorator {entral Ani Potabili
Laborator Apd Potabild Torgovisie
Reproducerea buletinului de analiza fara accepl:ﬁl scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
F-17-6/2 Exemplar nr. {(
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.2440

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Titu, iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Marisac Mioara

avarie retea, ziua 2

Fisa prelevare nr: 2598
Data si ora prelevarii probei: 12.08.2023/09:05
Data si ora receptiei probei: 12.08.2023/10:20

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 12.08.2023/12:10

Data si ora finalizarii analizei: 15.08.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.08.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C . s SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli VECH ! . . SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m} 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C J—y 3 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 mi Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C ey 1 SR EN ISO 6222/2004

Ing.chim.Sirbulgtu/Bogdan

SEF LAB(}??TOR

1

RESPOSABIL ANALIZA,

Blolog/ﬁutu l?/rma

Laberator Apé Fotabild Targovisie

COMPANIA DE AFA
TAPGGW’STE DAHBOVITA S.A.
Luba'u tor Ceniral Apd Potabild %

Reproducerea buletinului de #naliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2556

SRL

Cod proba: 701

Solicitant: SECTIA TITU
Loc de prelevare: Titu, str.George Enescu, nr.21, Brutaria SC Mateo

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2599
Data si ora prelevarii probei: 12.08.2023/09:15
Data si ora receptiei probei: 12.08.2023/10:20

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 12.08.2023/10:30

Data si ora finalizarii analizei: 12.08.2023/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.08.2023/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cemla20°C 2500 420 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,16 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l S 0.1 - <0.5 retea 0,22 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,24 SR EN ISO 7393-1:2002
. . min. 80% din
Clor rezidual liber % A 92 -
Amoniu (NHs") mg/| 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/! 50 - SR ISO 7890-3:2000
i, ; 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti (NO2) mg/l 0,5 retea i SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 = SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe*") ug/l 200 ) SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;i; . - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO/1 5 . SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/! 250 = SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbufetu Bogdan K‘\

COMPARIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBEVITA S.A.

Loherator Central Apd Potabild

Laborater Apd Potabiis Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara a ;eptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Chim Tudgrachg Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.2441

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Titu, str.George Enescu, nr.21, Brutaria SC

Mateo SRL

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2599

Data si ora prelevarii probei: 12.08.2023/09:15
Data si ora receptiei probei: 12.08.2023/10:20

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 12.08.2023/12:10
Data si ora finalizarii analizei: 15.08,2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.08.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i 5.5 . SR EN ISO 9308-1:2015
Bsgherighia ol UrL/Ldom| . L SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. § SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
s 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C N—— 5 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 mi Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 4 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR,

Ing.chim‘Sirbu/le’gil Bogdan

Reproducerea buletinului & analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

/

A DE APA
4BOVITA S.A.

i

o]

COMPAN
w TARGOVISTE - BAA
-
Laboratar Lentra

Api Potohila

Loborater Apd Potobild Tarpeviste

2

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2557

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2600
Loc de prelevare: Titu, str.Baiului, nr.5, Parvu Nelu Data si ora prelevarii probei: 12.08.2023/09:30
Data si ora receptiei probei: 12.08.2023/10:20

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziva 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 12.08.2023/10:30

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 12.08.2023/14:00

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 16.08.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/cm1a20°C 2500 423 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,23 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l o Pl 0,23 SR EN 1SO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % e 92 ’

Amoniu (NHg") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Mot (N0 ) mg/l s reen - SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan ug/t 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe*") g/l 200 5 SR IS0 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;if]e - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI") mg/l 250 s SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

7
4 e
i .LABOI;&A?OR’ COMPANIA DE APA e ,f‘NAPIZA’
Ing.chim.Sirbyletu Bogdan _@3 TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudoraghg Claudia
~="Loborator Centrel Apd Potabils hY //
Laborator Apft Potabild Targovisie /
]

Reproducerea buletinului de analiza fara a §eptu1 scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.2442

Solicitant: SECTIA TITU

Fisa prelevare nr: 2600

Loc de prelevare: Titu, str.Baiului, nr.5, Parvu Nelu Data si ora prelevarii probei: 12.08.2023/09:30

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Data si ora receptiei probei: 12.08.2023/10:20
Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 12.08.2023/12:10

Data si ora finalizarii analizei: 15.08.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.08.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- s SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 3 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 4 SR EN ISO 6222/2004
e
SEF LABORATOR, RESPOSABIL A(I\;ALIZA,
Ing.chim.Sirbulellu;’Bogdan COMPANIA DE APA BiologDutyFlprina
/ ~_ ) TARGOVISTE - DAHBOVITA S.A. / /
/ -
o // Leborator Contral Apd Potabila {{ /
N Laborator Apd Potabild Targoviste /

I

051

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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