COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 373

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 372
Loc de prelevare: Titu, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 08.02.2023/16:15
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 08.02.2023/18:00
Cod proba: 704
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 08.02.2023/18:15
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora finalizarii analizei: 09. 02.2023/21:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 09.02.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,3/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cemla20°C 2500 415 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,27 SR EN ISO 7027-1:2016
y ; > 0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l >0,1 - <0.5 retea 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002
. . R min. 80% din
Clor rezidual liber % clortotal 83 -
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros » 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
i z 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NOy) mgh 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pgfl 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’™) ng/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
_— . Grade oy :

Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 < SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 = SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;
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Reproducerea buletinului de analiza fara'geceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.349

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Titu, iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 704

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 372
Data si ora prelevarii probei: 08.02.2023/16:15
Data si ora receptiei probei: 08.02.2023/18:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 08.02.2023/21:15

Data si ora finalizarii analizei: 11.02,2023//20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.02.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
et . SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SREN SO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. 5 SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
2 UFC/1 mi Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
- UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C pp— 0 SR EN ISO 6222/2004
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liza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 374

Selicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 373
| Loc de prelevare: Titu, str. Garii, nr. 25, Spalatorie Auto ”SIR WASH” Data si ora prelevarii probei: 08.02.2023/16:25
Punct prelevare: robinet chiuveta spalatorie Data si ora receptiei probei: 08.02.2023/18:00
Cod proba: 705
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 08.02.2023/18:15
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora finalizarii analizei: 09. 02.2023/21:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 09.02.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 425 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,15 SR EN ISO 7027-1:2016
2 2 >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <0,5 retea 0,25 SR ENISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
. . 5 min. 80% din
Clor rezidual liber % clor total 89 -
Amoniu (NH4) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 —metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NOs) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
by 5a8 J 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NOz) mg/l 0.5 retea ' SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe* ,Fe’") pg/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
o it ’ Grade . :

Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;
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Reproducerea buletinului de analiza farzi};acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.350

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Titu, str. Garii, nr. 25, Spalatorie Auto ”SIR

WASH”

Punct prelevare: robinet chiuveta spalatorie

Cod proba: 705

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziva 1

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 373
Data si ora prelevarii probei: 08.02.2023/16:25
Data si ora receptiei probei: 08.02.2023/18:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 08.02.2023/21:15
Data si ora finalizarii analizei: 11.02.2023//20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.02.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s 1. . SR EN ISO 9308-1:2015
Epalpericiy cuill e ¢ g SR EN [SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR ENISO 9308-1:2015
Ractait oaliforms UFC/100m g . SR EN [SO 9308-1:2015/A1:2017
i UFC/1 mi Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
o 0 UFC/1 mi Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C sl 0 SR EN IS0 6222/2004
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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C OMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 375

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 374

Loc de prelevare: Titu, sat Branistea, str. Principala, nr. 1385, Magazin | Data si ora prelevarii probei: 08.02.2023/17:10
Alimentar Data si ora receptiei probei: 08.02.2023/18:00
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 706 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 08.02.2023/18:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 09. 02.2023/21:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 09.02.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 329 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,38 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 ey T 0,25 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,27 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % nuéll‘of(zz/:a?m 93 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust 2 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO-) el s wen - SN 26777.2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 ’ SR ISO 6333:1997

Fier (Fe’* Fe’™) g/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;(:le Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 & SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 . SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987
1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
* Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APATARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.351

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Titu, sat Branistea, str. Principala, nr. 1385,

Magazin Alimentar

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 706

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Marisac Mioara

avarie retea ziua 1

Fisa prelevare nr: 374
Data si ora prelevarii probei: 08.02.2023/17:10
Data si ora receptiei probei: 08.02.2023/18:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 08.02.2023/21:15
Data si ora finalizarii analizei: 11.02.2023//20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.02.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 18O 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
fr . SR EN ISO 9308-1:2015
Fsherichia colt R . ¢ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
X UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C e 1 SR EN ISO 6222/2004
s UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C B 5 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim. Slrbulef:u Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 376

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 375
Loc de prelevare: Titu, sat Salcuta, str. Principala, nr. 223,Constantin Data si ora prelevarii probei: 08.02.2023/16:45
Constantin Data si ora receptiei probei: 08.02.2023/18:00
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 707 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 08.02.2023/18:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 09. 02.2023/21:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 09.02.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 410 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 2,90 SR EN ISQ 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <0.5 retea 0,11 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002
, , min. 80% din
Clor rezidual liber % Sttt 85 -
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare e 1) 1 SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros = 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust . 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
i eys - 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO2) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 . SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’") ng/l 200 - SR 1SO 6332:1996/C91:2006
o . Grade - ;

Suma de calciu si magneziu Glermans Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 ' - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 " STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA,
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Reproducerea buletinului de analiza fara (acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.352

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 375

Loc de prelevare: Titu, sat Salcuta, str. Principala, nr. 223, Data si ora prelevarii probei: 08.02.2023/16:45
Constantin Constantin Data si ora receptiei probei: 08.02.2023/18:00
Punct prelevare: robinet cismea Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Cod proba: 707

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 08.02.2023/21:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 11.02.2023//20:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 13.02.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i g3 i SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C JE— 6 SR EN ISO 6222/2004
o UFC/1 mi Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C anormala 10 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABOR/;ATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

Ing.chlm.Slrbul(;’t}i Bogdan K COMPANIA DE APX

Iy TARGOVISTE - AMBOVITA SA. iﬁ‘
i/ = = 7
i/ Laborator Centrol Apii Potabild

Pg
%;1( Laborator Apé Poiabili Targovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este /NT. ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-712 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 377

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 376

Loc de prelevare: Titu, sat Plopu, str. Principala, nr. 100, Stan Data si ora prelevarii probei: 08.02.2023/16:55

Constantina Data si ora receptiei probei: 08.02.2023/18:00

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 708 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 08.02.2023/18:15

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 09. 02.2023/21:00

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 09.02,2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7/20,0°C SR IS0 10523:2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 412 SR ENISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,12 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l i g - 0,40 SR EN 150 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mléll'of(z;/ga?m 95 -

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2y SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO5") mg/l 50 , SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO) mg/l o el - SR 36D LR00S

Mangan g/l 50 = SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe*") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GS;?&Z . Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR, /] rjh COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim. Slrbulletu BOng 6 TARGOVISTE - D.EMBOVITA SA Chim Tudorgche Claudia
Labemfor Central Apd Potabild é’} ”

s{i Laborator Apéi Potabild Térgoviste
, :
3‘

Reproducerea buletinului de analiza fara c? eptul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la pro ga prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. (]
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.353

Solicitant; SECTIA TITU

Loc de prelevare: Titu, sat Plopu, str. Principala, nr. 100, Stan

Constantina

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 708

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 376
Data si ora prelevarii probei: 08.02.2023/16:55
Data si ora receptiei probei: 08.02.2023/18:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 08.02.2023/21:15
Data si ora finalizarii analizei: 11.02.2023//20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.02.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
V. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
w2 UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C o 4 SR EN ISO 6222/2004
s UFC/1 mi Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C anormala 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABOI/,{ATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuléth Bogdan i Biolog Dutu Florina
. t}l il VP~ COMPANIA DE APA e
/ i 7 ) TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. f"gﬁ&

F-17-7/2

i/
é" /
7

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

L >="{uhorator Control Apd Potabili

Laborater Apd Poiabild Targoviste

Pag.1/1
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 386

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 385
Data si ora prelevarii probei: 09.02.2023/17:10
Loc de prelevare: Titu, iesire statie Data si ora receptiei probei: 09.02.2023/18:00
Punct prelevare: robinet chiuveta statie
Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 09.02.2023/18:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 09. 02.2023/20:15
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 10.02.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7.5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 383 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 027 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 S_tats‘e(’)fgzgtve‘: 037 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % nuéll'of?:ﬁ’a?m 95 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust . 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
i s el e - SR EN 26777:2000/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*' Fe’) ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrrriiie Minim 5 . SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/t 250 = STAS 3069:1987

1Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; L.Q: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim. Slrbuletu Bogdan TARGGVI;TE DAMBOVITA S.A. Chim Tudoraghe Claudia
Luborutor Central Apd Potabild 3

Laberutor Apd Potabild Térgaviste

{

:/
Reproducerea buletinului de analiza fara bicceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 'g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul 'Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.362

Solicitant: SECTIA TITU
Loc de prelevare: Titu, iesire statie

Fisa prelevare nr: 385
Data si ora prelevarii probei: 09.02.2023/17:10
Data si ora receptiei probei: 09.02.2023/18:00

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 09.02.2023/20:20
Data si ora finalizarii analizei: 12.02.2023//20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.02.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
¢ i3 . SR EN ISO 9308-1:2015
Eieleriaiis il HEGAA] 0 2 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR ENISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme ey 0 4 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C W 0 SR EN ISO 6222/2004
. UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C anormala 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbu}éfu Bogdan

I 4

"COMPARIA DE APA
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
-]

Biolog Dutu Florina

e

Lehorater Cantral Apd Potabild

/!
|
j{ Laborator Apdi Poiahild Térgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2 Exemplar nr. @
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 387

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 386
Data si ora prelevarii probei: 09.02.2023/17:00
Loc de prelevare: Titu, str. Garii, nr. 25, Spalatorie Auto ”SIR WASH” | Data si ora receptiei probei: 09.02.2023/18:00
Punct prelevare: robinet chiuveta spalatorie
Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 09.02.2023/18:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 09. 02.2023/20:15
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 10.02.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 434 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0.81 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 O 0,36 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mléll' Of(z:/:aclim 95 -
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR SO 7150-1;2001
Culoare - ) 1 SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust . 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO;') mg/! s eten - SR EN 26777.2000/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu orade Minim 5 . SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

/1
SEF LABORATOR, COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbul¢tu Bogdan ) TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. Chim Tudoggche Claudia
[/ ="1aborator Centrof Apd Potabild "
A Laborator Apd Potabild Targoviste 7 /

/

Z’

/
Reproducerea buletinului de analiza fara qcceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la prbf;a prelevata si analizata,

F-17-6/2 Exemplar nr. Sf
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.363

Solicitant: SECTIA TITU
Loc de prelevare: Titu, str. Garii, nr. 25, Spalatorie Auto ”SIR
WASH”

Punct prelevare: robinet chiuveta spalatorie

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 386
Data si ora prelevarii probei: 09.02.2023/17:00
Data si ora receptiei probei: 09.02.2023/18:00

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 09.02.2023/20:20

Data si ora finalizarii analizei: 12.02.2023//20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.02.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Ty . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
e UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C p— 0 SR EN ISO 6222/2004
s 0 UFC/1 mi Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbq’i tu Bogdan

Biolog Dutu Florina

e

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - BAMBOVYITA S.A.

< K"’Luhermr Centrel Apd Potabild

Lahorator Apit Poiabild Targaviste

i

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este /NT. 'ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2

Exemplar nr. 7}
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 388

Solicitant: SECTIA TITU - Fisa prelevare nr: 387
Data si ora prelevarii probei: 09.02.2023/16:50
Loc de prelevare: Titu, sat Braniste, str. Principala, nr. 1385, Magazin Data si ora receptiei probei: 09.02.2023/18:00
Alimentar
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabricla
Cod proba: 702 Data si ora efectuarii analizei: 09.02.2023/18:10
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2 Data si ora finalizarii analizei: 09. 02.2023/20:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 10.02.2023/10:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7.5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cemla20°C 2500 427 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0.40 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 e 0,18 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,21 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mla'of(z:)/fa(lhn 86 -
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO5) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Mirifi (N ) me/ s - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’") g/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;';‘I‘;‘:’E Minim 5 i SR SO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 « SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987
1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

/]
SEF LABORATOR,

o RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulgtu Bogdan ] E COMPANIA DE APA
#

Chim Tudorgche Claudia

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
o z

/ ="TLaborator Central Apé Potabili
. ; / Laberator Apé Potabild Targaviste

Reproducerea buletinului de analiza fara agceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la pr&_ga prelevata si analizata,

F-17-6/2 Exemplar nr.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.364

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 387

Loc de prelevare: Titu, sat Branistea, str. Principala, nr. 1385, | Data si ora prelevarii probei: 09.02.2023/16:50
Magazin Alimentar Data si ora receptiei probei: 09.02.2023/18:00
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Cod proba: 702
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2 Data siora efectuarii analizei: 09.02.2023/20:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 12.02.2023//20:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 13.02.2023/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN IS0 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. 5 SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme DEGAOa] ¢ y SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 mi N‘Cfnglr‘r’:;lf:’ar z 0 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml N“’fng‘r‘ficm 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABOI}(&TOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbul;%ﬂ} Bogdan COMFPANIA DE APA Biolog Dutu Florina
' I E \ TARGOVISTE - DAMBOYITA S.A. ——?Q
'I ;/ = ghorater Central Apd Pofobild i
7l Laberator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este /N ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 389

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 388
Data si ora prelevarii probei: 09.02.2023/16:15
Loc de prelevare: Titu, sat Salcuta, str. Principala, nr. 222, Trica Ioana Data si ora receptiei probei: 09.02.2023/18:00
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 703 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2 Data si ora efectuarii analizei; 09.02.2023/18:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 09, 02.2023/20:15
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 10,02.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia jonilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate uS /emla 20°C 2500 414 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0.42 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2306,11 S_ta;‘e(’)fgzrft‘é‘: 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mlgl'(j?;/:acllm 95 -
Amoniu (NH") mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare . 1) 1)) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;y") . mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Dieftf (N ) mgl s - SN 26777 2002/C91:2006
Mangan g/l 50 = SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’") pg/l 200 - | SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;‘;ZE Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0a/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 18O 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

T)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

]
SEF LABOR/(T’OR = RESPONSABIL ANALIZA,
b i ?}i COMPANIA DE APA : ;
Ing.ch1m.Slrb§r17tu Bogdan TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorachg Claudia

i it 1

/ / Laborator Central Apé Potabild
; / Laborator Apdi Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza farjlceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.365

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Titu, sat Salcuta, str. Principala, nr. 222,

Trica loana

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 703

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 388
Data si ora prelevarii probei: 09.02.2023/16:15
Data si ora receptiei probei: 09.02.2023/18:00

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 09.02.2023/20:20
Data si ora finalizarii analizei: 12.02.2023//20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.02.2023/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v . SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli LIFC el 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
» ¢ SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
= UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C - 0 SR EN ISO 6222/2004
= UFC/1 mi Nicio modificare
Nr. de colonii 1a 37°C anormala 1 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Py

RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulety Bogdan ' " Biolog Dutu Florina
7 COMPANIA DE APA

I ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. "%«2\
/ ="Laborstor Central Apii Potabild

Reproducerea buletinului de apaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Laborator Apé Potabili Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 390

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 389

Loc de prelevare: Titu,sat Plopu, str. Principala, nr. 100, Stan Data si ora prelevarii probei: 09.02.2023/16:30

Constantina Data si ora receptiei probei: 09.02.2023/18:00

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 704 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 09.02.2023/18:10

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 09. 02.2023/20:15

Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 10.02.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,4/20,0°C SR IS0 10523:2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 407 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0.35 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mgl B 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,39 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mlg'of(z;/sa?m 95 -

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust 2 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NOs") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Witrti! (N0, gl s - SR EN 267772002/C91:2006

Mangan pg/l 50 . SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe’") ug/l 200 p SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu il Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/l 5 - 'SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 180 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORAT@R COMPANIA I RESPONSABIL ANALIZA,
A DE APA him T he Claudi
Ing.chim. Slrbuletu/Bogdan l E TARGOVISTE - DAHBOVITA .4, Chim Tudorache Claudia
=" Laborator Central Api Potabild
Laborator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatyl analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.366

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Titu, sat Plopu, str. Principala, nr. 100, Stan

Constantina

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 704

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 389
Data si ora prelevarii probei: 09.02.2023/16:30
Data si ora receptiei probei: 09.02.2023/18:00

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 09.02.2023/20:20
Data si ora finalizarii analizei: 12.02.2023//20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.02.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFCH i 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR ENISO 9308-1:2015
Bactetii aolimme Wi oo g . SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
. UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C ptpinte 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim. S1rbu1 m Bogdan
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Reproducerea buletinului de’\anahza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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