COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 684

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 679

Data si ora prelevarii probei: 09.03.2023/13:55
Loc de prelevare: Viisoara, iesire statie Data si ora receptiei probei:09.03.2023/15:20
Punct prelevare: robinet chiuveta statie
Cod proba: 302 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Data si ora efectuarii analizei: 09.03.2023/15:40
ziua 1 Data si ora finalizarii analizei: 10.03.2023/01:55
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 10.03.2023/11:00

Prelevat de: Rauta Carmen

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,0/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 478 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,13 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,re T
Clor rezidual liber mg/l i1 S_as’eo’szfert‘;‘; 0,36 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002
. . min. 80% din
Clor rezidual liber % At 92 =
Amoniu (NH") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - D 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust . 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati NO3) mg/l 50 3,170 SR ISO 7890-3:2000
by 5 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO2) mg/l 0.5 retea SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 . SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?*,Fe*") ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;‘; . 15,71 . | SRISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (Cl) mg/l 250 18,07 SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 21,12 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1; nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mg02/1;

SEF LABO TOR, COMPARIA DE APA RESPONSABIL ANAL.IZA,
Ing.chim.Sirbylefu Bogdan [! Z TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorache Claudia
!l <= cboratar Central And Potabild %
| Laborator Api Fotahil Trgoviste }

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.640

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Viisoara, iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor
stocare ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 679
Data si ora prelevarii probei: 09.03.2023/13:55
Data si ora receptiei probei: 09.03.2023/15:20

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 09.03.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 12.03.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.03.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o A SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli e . f SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . ' SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
55 1 Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UGl anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
- C/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37OC UF e e —— 4 SR EN ISO 6222/2004

T COMPAKIA DE APA
/,é RGBVISTE - DAMBOVITA S.A.

Lebomfcr Ceniral Ap# Potobild
Leberator Apd Potabili Targoviste

Reproducerea buletinului de a ahza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera umai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 685

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 680

Data si ora prelevarii probei: 09.03.2023/14:30
Loe de prelevare: Viisoara, str. Gradinitei, cismea stradala Data si ora receptiei probei:09.03.2023/15:20
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Data si ora efectuarii analizei: 09.03.2023/19:00
ziua 1 Data si ora finalizarii analizei: 09.03.2023/22:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 10.03.2023/11:00

Prelevat de: Rauta Carmen

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emia20°C 2500 478 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,52 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l P 5160,5 en 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,31 SR EN IS0 7393-1:2002
. . min. 80% din

Clor rezidual liber % Aortatil 90 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - )] 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000

viv g 5 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002

| Nitriti (NO) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe?*,Fe*") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
o . Grade ’

Suma de calciu st magneziu M - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO OR, COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan ] E Q TARGOVISTE - BAMBOVITA S.A. Chim Tudoraghe Claudia
~="1obaraior Contral Api Potabild v
l Lohorator Apdl Petabilii Torgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara agceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la prijba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.641

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 680

Loc de prelevare: Viisoara, str. Gradinitei, cismea stradala Data si ora prelevarii probei: 09.03.2023/14:30
Data si ora receptiei probei: 09.03.2023/15:20
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 09.03.2023/16:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 12.03.2023/13:00
Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 13.03.2023/09:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
y . SR EN ISO 9308-1:2015
Behetivhila sols LG : 2 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
= . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
N, de colonii la220c | UFC/Iml | Feramoditcer 0 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C Vel ml Far:nrgggﬁ: ari 2 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbul¢ty Bogdan Biolog Dutu Florina

fotn

: COMPANIA DE APA ’Q;
} TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.
R - .

SR - 8w
Lehorater Centrsl Apd Potahild
Lebarator Apd Poiobild Torgoviste

Reproducerea buletinului delanaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 686

nr. 61, Bratu Cristian
Cod proba: 304
ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Rauta Carmen

Solicitant; SECTIA TARGOVISTE

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Loc de prelevare: Viisoara, com. Ulmi, sat Dumbrava, str. Principala,

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare

Fisa prelevare nr: 681
Data si ora prelevarii probei: 09.03.2023/14:05
Data si ora receptiei probei:09.03.2023/15:20

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 09.03.2023/19:00
Data si ora finalizarii analizei: 09.03.2023/22:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 10.03.2023/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9/20,0°C SR SO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla 200C 2500 497 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,85 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor :
Clor rezidual liber mg/l >0.1 - <0,5 retea 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
' . . min. §0% din
Clor rezidual liber % clor total 89 -
Amoniu (NH4) mg/1 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;3) mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000
- . 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO2) gl 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe*") ug/l 200 s SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G(jrr;iie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 : SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/1 250 s STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ;4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORA/)OR,

Ing.chim.Sirbulets Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara agceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPARIA DE 4PA

E ‘ ¥) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
Leborator Centrat Apd Potahila

Laborator Apéi Potabild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache; Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.642

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Viisoara, com. Ulmi, sat Dumbrava, str.
Principala, nr. 61, Bratu Cristian

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor
stocare ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 681
Data si ora prelevarii probei: 09.03.2023/14:05
Data si ora receptiei probei: 09.03.2023/15:20

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 09.03.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 12.03.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.03.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza

determinata

SR EN ISO 9308-1:2015

e VPR v 2 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s ) SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
- 1 Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C R T 0 SR EN IS0 6222/2004
' .. Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C Ch Sy 4 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

STE- BAMBOVITA S.A

Ing.chim.Sirbuletd Bogdan
COMPANIA DE APA %
w TARGOVIS ,
4 Laborater Contral Api Potebild

I
Laberator Apt Polohild T

roovisie

Reproducerea buletinului de @gnaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25,07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 687

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 682
Data si ora prelevarii probei: 09.03.2023/14:10
Loc de prelevare: Viisoara, com. Ulmi, sat Colanu, str. Principala, nr. Data si ora receptiei probei:09.03.2023/15:20
108, "SERVICE AUTO?, Ilie Gheorghe
Punct prelevare: robinet chiuveta service Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Cod proba: 305 Data si ora efectuarii analizei: 09.03.2023/19:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Data si ora finalizarii analizei: 09.03.2023/22:00
ziua 1 Data si ora eliberarii rezultatului: 10.03.2023/11:00
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Rauta Carmen
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cml1a20°C 2500 482 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,21 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l ity g b 0,26 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,29 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'of(z:ﬁ’a?m 90 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NOs3) mg/l 50 ” SR ISO 7890-3:2000
Nitril (NO5) mg/l s - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;;Z c - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mgO02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentruconsumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si

fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l1;

SEF LABO OR, - RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuléfu Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
w TARGOVISTE - DAKIBOVITA S.A. i 7
] s
[ Laborator Central Apd Potabila O /”

Reproducerea buletinului de analiza fara ageeptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Laborator Apd Potabili Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat a Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.643

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Viisoara, com. Ulmi, sat Colanu, str.
Principala, nr. 108, "SERVICE AUTO?, Ilie Gheorghe

Punct prelevare: robinet chiuveta service
Cod proba: 305

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 682
Data si ora prelevarii probei: 09.03.2023/14:10
Data si ora receptiei probei: 09.03.2023/15:20

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 09.03.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 12.03.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.03.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e c SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
.. 1 Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UL Ll anlg,maé 0 SR EN ISO 6222/2004
i Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C VR ml anrf,‘malfar 4 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulet( Bogdan

Biolog Dutu Florina

COMPANIA DE APA
w TARGOVISTE - DEMBOVITA S.A. /—a;%p_}
e

] A
Laborater

Centrol Ank Potabild

L Lahorotor hpd Potabill Trgoviste

Reproducerea buletinului de ghaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se referd numai la proba prelevata si analizata.

F-17-712
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 688

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 683
Data si ora prelevarii probei: 09.03.2023/14:20
Loc de prelevare: Viisoara, com. Ulmi, sat Udresti, str. Principala, nr. Data si ora receptiei probei:09.03.2023/15:20
18, Sucitu Petre
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Cod proba: 306 Data si ora efectuarii analizei: 09.03.2023/19:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Data si ora finalizarii analizei: 09.03.2023/22:00
ziua 1 Data si ora eliberarii rezultatului: 10.03.2023/11:00
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Rauta Carmen
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate 1S /em1a20°C 2500 492 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,17 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l b ey 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,31 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'of(z:/ga?m 90 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3?) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO) mg/l > s ten i SREN AL .
Mangan ug/l 50 = SR IS0 6333:1997
Fier (Fe?*,Fe*") ug/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gg;?iie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si

fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

DE APA

COMPARIA
\ TARGOVISTE - DAKBOVITA S.A.

="Laborater Central Apd Potabild

Lahorater Apd Polobild Targoviste

SEF LABO R,
Ing.chim,Sirbulety Bogdan
s
Reproducerea buletinului de analiza fara acgeptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Pagl/1

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache/ )Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022_Str.Gaestl Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.644

Solicitant: SECTTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Viisoara, com. Ulmi, sat Udresti, str.
Principala, nr. 18, Sucitu Petre

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 306

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —

stocare ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Rauta Carmen

dezinfectie rezervor

Fisa prelevare nr: 683

Data si ora prelevarii probei: 09.03.2023/14:20
Data si ora receptiei probei: 09.03.2023/15:20

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 09.03.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 12.03.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.03.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o 5 . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1+2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare ‘Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
.. Fara modificari
N de olonfi la220g | o 0wl oy 0 SR EN IS0 6222/2004
.. 1 Fara modificari o
Nr. de colonii 1a 37°C WG anormale 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina
!'-v g ity]

Reproducerea buletinului de &naliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPARIA DE AFA
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 712

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 709
Data si ora prelevarii probei: 10.03.2023/10:00
Loc de prelevare: Viisoara, iesire statie Data si ora receptiei probei: 10.03.2023/13:50
Punct prelevare: robinet chiuveta statie
Cod proba: 300 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei; verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Data si ora efectuarii analizei: 10.03.2023/14:10
ziua 2 Data si ora finalizarii analizei: 10.03.2023/16:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 13.03.2023/11:00
Prelevat de: Rauta Carmen
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,8/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/ecmla20°C 2500 482 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,15 SR ENISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l Py 0,36 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l . 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'of(zg/;’a?m 92 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 B SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NOy) gl st - SR BN 267772002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe",Fe**) pg/l 200 5 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gg;iii . - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 % SR 1S0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

TARGOVISTE - DAKBOVITA S.A.
s =
Lavorator (entra! Apd Potabils
Lebiorator Apd Fotabild Térgoviste

7 ]
4
!

SEF LABORAT/\R, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing,chim.Sirbule]Sogdan {sz COMPARIA DE APA Chim Tudorache le‘}}ldia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.664

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Viisoara, iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor
stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 709
Data si ora prelevarii probei: 10.03.2023/10:00
Data si ora receptiei probei: 10.03.2023/13:50

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 10.03.2023/15:30

Data si ora finalizarii analizei: 13.03.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.03.2023/13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o i : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli [ 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. 5 SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m] 0 0 SR EN SO 9308-1-2015/A1:2017
- /1 Fara modificari
Nr. de colonii laz20c | U/ i 4 SR EN ISO 6222/2004
- UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C Gl anormale 9 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

COMPARIA BE APA
TARGOVISTE -

R

BAMBIVITA S.A.‘

Kg = 1 8 £ H
{abarater Cenirnl Api Potcbili

Laborgtor Apd Potabili Tirgovisis |

Reproducerea buletinului de

aliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 713

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 710
Data si ora prelevarii probei: 10.03.2023/10:10
Loc de prelevare: Viisoara, str. Gradinitei, cismea stradala Data si ora receptiei probei: 10.03.2023/13:50
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 301 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Data si ora efectuarii analizei: 10.03.2023/14:10
ziua 2 Data si ora finalizarii analizei: 10.03.2023/16:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 13.03.2023/11:00
Prelevat de: Rauta Carmen
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 498 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,15 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l FR 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,34 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mlgmﬁ?ggﬁm 94 -
Amoniu (NH4") mg/1 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros = 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3’) mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO7) i St - SR BN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*) ug/! 200 -~ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;‘;ie . SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO/] 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR, _ RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuleth Bogdan ~ C(OMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. /\/
= ahoraicr Contral Apfi Potcbild \/,:%

chorator Apti Poibilil Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.665

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 710

Loc de prelevare: Viisoara, str. Gradinitei, cismea stradala Data si ora prelevarii probei: 10.03.2023/10:10
Data si ora receptiei probei: 10.03.2023/13:50
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 301 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei; verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 10.03.2023/15:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.03.2023/13:00
Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 13.03.2023/13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

Escherichia coli UFC/100mi 0 0 SR BN 180 9305-1:2015

SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
', s - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml o 0 SR EN ISO 6222/2004
- Fara modificari
Nr. de coloniila370C | U™ e, 2 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

COMPANIA DE APA
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A —&%
B y ‘
el ]

Lahorator Central Apd Potabild
Lghorator Apd Poichitd Thrgovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
- DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 714

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 711
Data si ora prelevarii probei: 10.03.2023/10:20
Loc de prelevare: Viisoara, com. Ulmi, sat Dumbrava, str. Principala, Data si ora receptiei probei: 10.03.2023/13:50
nr. 61, Bratu Cristian
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Cod proba: 302 Data si ora efectuarii analizei: 10.03.2023/14:10
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Data si ora finalizarii analizei: 10.03.2023/16:30
zZiua 2 Data si ora eliberarii rezultatului: 13.03.2023/11:00
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Rauta Carmen
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMAA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9.5 7,8/20,0°C SR 1SO 10523:2012
Conductivitate pS/emia20°C 2500 485 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,34 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 g i 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,17 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'of(zzﬁ’a?m 88 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO>) s ol Stoa,t;cr’ertzzaewor - gi }EST\(I)2266777777:.220%022/C91 2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe*") pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu | oroe - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mgQOa/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (Cl') mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/! 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

¥Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATY

Ing.chim.Sirbu

Bogda

COMPANIA DE APA
1;35{"61/’55}'1: pAMBOVITA S.A

a“amisr {snire Apdl ?ﬁlﬁh%lﬁ
Lohorator hpd Potabild Thrgovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acgeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.666

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 711

Loc de prelevare: Viisoara, com. Ulmi, sat Dumbrava, str.

Principala, nr. 61, Bratu Cristian
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei ~ dezinfectie rezervor

stocare ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Rauta Carmen

Data si ora prelevarii probei: 10.03.2023/10:20
Data si ora receptiei probei: 10.03.2023/13:50

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 10.03.2023/15:30
Data si ora finalizarii analizei: 13.03.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.03.2023/13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
.. Fara modificari
Nr. de coloniila220C | U™ normale 0 SREN IS0 6222/2004
.. UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 37°C C/lm AnGrmias 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABO%ATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulgtu Bogdan e -
i ~~ (GHPARIA BE APA
} EARGOVISTE - DABOVITA S.A.
st

Reproducerea buletinului d¢’ analiza fara acceptul scris al laborato

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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Biolog Dutu Florina
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICQO — CHIMICE NR. 715

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 712
Data si ora prelevarii probei: 10.03.2023/09:45
Loc de prelevare: Viisoara, com. Ulmi, sat Colanu, str. Principala, nr. Data si ora receptiei probei: 10.03.2023/13:50
108, "SERVICE AUTO?” Ilie Gheorghe
Punct prelevare: robinet chiuveta service Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Cod proba: 303 Data si ora efectuarii analizei: 10.03.2023/14:10
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Data si ora finalizarii analizei: 10.03.2023/16:30
ziua 2 Data si ora eliberarii rezultatului: 13.03.2023/11:00
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Rauta Carmen
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 486 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,21 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 - 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'oi(z:ﬁa?m 95 -
Amoniu (NHy") mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare - D 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO2) mg/l > Stoa,t;er’er:;emr - " .
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe*") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G(:rr;iie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOa/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/I;

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

e

SEF LABO

him.Sirb B dan COMPARIA DE APA
Ing CHiin. Suhrs og \ T"PLJ"E"TE lé:r"ﬂe')WTA S.A
Lat

Lﬁu@ alor Coniral Apd Poichild
Laborator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acegptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.667

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Viisoara, com. Ulmi, sat Colanu, str.
Principala, nr. 108, "SERVICE AUTO?”, Ilie Gheorghe

Punct prelevare: robinet chiuveta service
Cod proba: 303

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 712
Data si ora prelevarii probei: 10.03.2023/09:45
Data si ora receptiei probei: 10.03.2023/13:50

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 10.03.2023/15:30
Data si ora finalizarii analizei: 13.03.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.03.2023/13:15

Metode de prefevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
¥ i § . o SR EN ISO 9308-1:2015
Escheriohia eal UrC/Lohm ¢ . SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
¥4 . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
- 1 Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22°C WhCH anormale 2 SR EN ISO 6222/2004
.. 1 Fara modificari )
Nr. de colonii la 37°C RCH m anormale 2 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulety]Bogdan

Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de a laliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-712 Exemplar r. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 716

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 713
Data si ora prelevarii probei: 10.03.2023/09:35
Loc de prelevare: Viisoara, com. Ulmi, sat Udresti, str. Principala, nr. Data si ora receptiei probei: 10.03.2023/13:50
18, Sucitu Petre
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Cod proba: 304 Data si ora efectuarii analizei: 10.03.2023/14:10
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Data si ora finalizarii analizei: 10.03.2023/16:30
ziua 2 Data si ora eliberarii rezultatului: 13.03.2023/11:00
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Rauta Carmen
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 496 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,50 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 i 0,28 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,31 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'ofg(i’a?m 90 -
Amoniu (NH4") mg/! 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (INO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO2) el o Stoa,t;er’erteezemr - gﬁ SI\? 226677777’{.22()90022/C91 12006
Mangan g/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*',Fe*) g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrrriii . - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (Cl') mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO 'Q R, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulety Bogdan COMPARIA DE APA Chim Tudorac! e Claudia
K TARGOVISTE - DAMBOVITA SA. .
=" Teborator Contral Ao Poichila

Leborator Apdi Potahild Torgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la probaiprelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 662/25.07.2022 Str.Gaesti

— Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.668

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Viisoara, com. Ulmi, sat Udresti, str.

Principala, nr. 18, Sucitu Petre

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —
stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Rauta Carmen

dezinfectie rezervor

Fisa prelevare nr: 713

Data si ora prelevarii probei: 10.03.2023/09:35
Data si ora receptiei probei: 10.03.2023/13:50

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 10.03.2023/15:30
Data si ora finalizarii analizei: 13.03.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.03.2023/13:15

Metode de prelevare;ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s . ' SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
‘ w5 1 ml - Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UECA w . 0 SR ENISO 6222/2004
o UFC/1 mi Fara modificari ) ’
Nr. de colonii 1a 37°C o ae— 2 SR EN IS0 6222/2004

SEF LABORATOR,

RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim,Sirbule Bogdan
\ LOMPAKIA BE APA
TAREG VISTE- BaEsYE TA 5.4
M‘\h\\-;
ia%'aim Ceﬁé. Apl Poichila

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina

T

Exemplar nr. 3




