COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1378

Solicitant: Sectia Moreni

Cod proba: 60

stoc apa
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Matei C.

Loc de prelevare: Iesire Statie Valea Lunga
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere

Fisa prelevare nr: 1867

Data si ora prelevarii probei: 22.08.2022/10:45
Data si ora receptiei probei: 22.08.2022/12:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N,

Data si ora efectuarii analizei: 22.08.2022/12:30
Data si ora finalizarii analizei: 22.08.2022/15:40
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.08.2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017

. .. Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a oa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9.5 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “Sz/oﬁrg la 2500 681 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,31 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor ,

Clor rezidual liber mg/1 S 01-<0.5 retea 0,60 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,64 SR EN ISO 7393-1:2002
o ) ) )
% clor regldual liber din 9% Min.80 94
clorul rezidual total
Amoniu (NH4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

ce. . 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;") mg/l 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pgll 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’) ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR ISO 6059:2008

ermane

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L.Q: amoniu <0,019 mg/1

OBSERVATILI: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 45 8/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 3



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr. I-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1346

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1867

Loc de prelevare: Iesire Statie Valea Lunga Data si ora prelevarii probei: 22.08.2022/10:45

Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 22.08.2022/12:00

Cod proba: 60 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere stoc apa | Data si ora efectuarii analizei: 22.08.2022/16:00

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.08.2022/08:00

Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 25.08.2022/13:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 1378

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Ticio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | NWicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea458/2002
(republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1379

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1868
Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Valea Mare, str.Principala, Data si ora prelevarii probei: 22.08.2022/11:00
Magazin Data si ora receptiei probei: 22.08.2022/12:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Cod proba: 61
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere Data si ora efectuarii analizei: 22.08.2022/12:30
stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 22.08.2022/15:40
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 23.08.2022/11:00
Prelevat de: Matei C.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. o Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “52/08‘2 fa 2500 651 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,46 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
N . . .
% clor regldual liber din % Min.80 89
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 . - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
et - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe'") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
.. . Grade P .
Suma de calciu si magneziu Germane Minim 3 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorifor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”
*1.Q: amoniu <0,019 mg/!

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1347

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1868

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Valea Mare, str.Principala, Magazin Data si ora prelevarii probei: 22.08.2022/11:00

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Data si ora receptiei probei: 22.08.2022/12:00

Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere stoc apa | Data si ora efectuarii analizei: 22.08.2022/16:00

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.08.2022/08:00

Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 25.08.2022/13:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1379

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

SR EN ISO 9308-1:2015

Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SREN ISO 9308-1-2015/A1:2017

Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Vicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Nieio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala

Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea458/2002
(republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.
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Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului-este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. §92/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1380

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1869
Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Gorgota, nr.189, fam.Buleandra E. | Data si ora prelevarii probei: 22.08.2022/11:20
Punct de prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 22.08.2022/12:00
Cod proba: 62 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere
stoc apa Data si ora efectuarii analizei: 22.08.2022/12:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 22.08.2022/15:40
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 23.08,2022/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate W3S g la 2500 685 SR EN 2788811997
Turbiditate NTU <5 1,28 SR ENISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/l S0.1-<0.5 retea 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
0 . . .
% clor rez.ldual liber din % Min.80 91
clorul rezidual total
Amoniu (NH4+) mg/! 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/1 50 - SR 1SO 7890-3:2000

. . 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/l 0,5 retea ) SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR 1SO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’) pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

.. . Grade - .

Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”
*1.Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. $92/23.10.2020, str. Debarcaderului nr,1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1348

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1869

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Gorgota, nr.189, fam.Buleandra E. Data si ora prelevarii probei: 22.08.2022/11:20

Punct de prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 22.08.2022/12:00

Cod proba: 62 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere stoc apa | Data si ora efectuarii analizei: 22.08.2022/16:00

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.08.2022/08:00

Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 25.08.2022/13:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1380

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;5R EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Vg . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
V. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml | Nieclo modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Nicio modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

OBSERVATI: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea458/2002
(republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.
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Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1381

Solicitant: Sectia Moreni

Cod proba: 63

stoc apa
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Matei C.

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Stubee, Magazin
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere

Fisa prelevare nr; 1870

Data si ora prelevarii probei: 22.08.2022/11:30
Data si ora receptiei probei: 22.08.2022/12:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei:
Data si ora finalizarii analizei:
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.08.2022/11:00

22.08.2022/12:30
22.08.2022/15:40

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. .. Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA alo . Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR EN SO 10523:2012
Conductivitate hSgmle 2500 684 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,94 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/l Z01-<0.5 retea 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/} 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
. ) . .
% clor rezildual liber din v Min80 91
clorul rezidual total
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 3 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
NitratiiNO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

e - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,') mg/l 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*™") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR ISO 6059:2008

ermane

Indice de permanganat mgO,/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/! 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile cu modiﬁcarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr. 1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1349

Solicitant: Sectia Moreni

Cod proba; 63

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Matei C.

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Stubee, Magazin
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere stoc apa

Fisa prelevare nr: 1870

Data si ora prelevarii probei: 22.08.2022/11:30
Data si ora receptiei probei: 22.08.2022/12:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 22.08.2022/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 25.08.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.08.2022/13:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1381

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m | NVicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | NVicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea458/2002
(republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Cod F-17-7/2
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1382

Solicitant: Sectia Moreni

Cod proba: 64

stoc apa
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de; Matei C.

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Ogrea, cismea publica
Punct de prelevare: robinet cismea

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere

Fisa prelevare nr: 1871

Data si ora prelevarii probei: 22.08.2022/11:40
Data si ora receptiei probei: 22.08.2022/12:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 22.08.2022/12:30
Data si ora finalizarii analizei: 22.08.2022/15:40
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.08.2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:;:;(r):il::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “Szloﬁrg la 2500 688 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,12 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mgl | Do e 0,40 SR EN 1SO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
chors recua ot % Min 30 89
Amoniu (NHy) mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/!l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO) mg/! . - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;i;e Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”

*L.Q: amoniu <0,019 mg/!

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR
Ch, Dimian Claudia

Cod F-17-6/2

[
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 5§92/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1350

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1871

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Ogrea, cismea publica Data si ora prelevarii probei: 22.08.2022/11:40

Punct de prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 22.08.2022/12:00

Cod proba: 64 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere stoc apa | Data si ora efectuarii analizei: 22.08.2022/16:00

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.08.2022/08:00

Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 25.08.2022/13:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1382

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | NVicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C URC/ 1ml | MVicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea458/2002
(republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR . -~ SPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia \\ CIMPne o DE APA Biolog Manoiu Mirabela

) { vqgcawsn DARsIYITA S.A.
Cod F-17-7/2

\, Labesutor Central Api Potabild
Lubomior Apé Poigbila Pucionsy
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1384

Solicitant: Sectia Moreni

Cod proba: 60

stoc apa
Produs analizat: apa potablla
Prelevat de: Matei C.

Loc de prelevare; Iesire Statie Valea Lunga
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere

Fisa prelevare nr: 1875

Data si ora prelevarii probei: 23.08.2022/09:10
Data si ora receptiei probei: 23.08.2022/11:45
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 23.08.2022/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.08.2022/15:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 24.08.2022/10:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d(?::eil(r):il::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate hSTomle 2500 694 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 3,63 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/1 ; 8} _S;agfs’rf:;‘:or 0,59 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,63 SR EN ISO 7393-1:2002
o
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO) mg/! S - SR BN 26777 2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu » Ggéiiie Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametnlor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1352

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1875

Loc de prelevare: Iesire Statie Valea Lunga Data si ora prelevarii probei: 23.08.2022/09:10

Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 23.08.2022/11:45

Cod proba: 60 i Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere stoc apa | Data si ora efectuarii analizei: 23.08.2022/16:00

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 26.08.2022/08:00

Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 26.08.2022/10:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1384

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C oy . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Nielo modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Viclo modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea458/2002
(republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudla cmw  DE APA ] Biolog Manoiu Migabela
I 'IﬁGOVISTE DM‘::JIITA $.A
( Lubcrutor ator Central Apd Apé Potabild f
Laharatar Apd Poiobild Putioasa)

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
Pag.1/1
Exemplar nor. 3



LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1385

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1876
Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Valea Mare,str.Principala, Data si ora prelevarii probei: 23.08.2022/09:30
Magazin Data si ora receptiei probei: 23.08.2022/11:45
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Hategan E.
Cod proba: 61
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere Data si ora efectuarii analizei: 23.08.2022/12:00
stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 23.08.2022/15:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 24.08.2022/10:30
Prelevat de: Matei C.
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. o . Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate hSsmle 2500 695 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 2,62 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,]1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
N . . .
% clor rez.ldual liber din % Min.80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/i 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
o e - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;) meg/l 0.5 retea 3 SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. . Grade L. .
Suma de calciu si magneziu | 5o oo Minim 5 - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consurmatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametnlor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modlﬁcarlle si completarile ulterioare.

CIMPL? o DE APA
SEF LABORATOR ( 3 ’IRGOHSIE omwnm 5.4,
Ch. Dimian Claudia 3 Lnburutor for Central Apd Api Petchild

] 5/
Cod F-17-6/2

Laborator Apé Poiahilé Pucioaso
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1353

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1876

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Valea Mare,str.Principala, Magazin Data si ora prelevarii probei: 23.08.2022/09:30

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Data si ora receptiei probei: 23.08.2022/11:45

Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere stoc apa | Data si ora efectuarii analizei: 23.08.2022/16:00

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 26.08.2022/08.00

Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 26.08.2022/10:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1385

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. .. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml | Tielo modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea45 8/2002
(republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR ' COMPRe - DE APAKE PONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudla 1{ \ 'm:ows‘;e a:m YA S, iolog Manoiu Mirabela
Lubm;ﬂor Central Ap.; Potcbila -~
Laborator Apé Polabild Pudicasa) a/

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1386

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Gorgota, nr.189, fam.Buleandra E.
Punct de prelevare: robinet cismea

Cod proba: 62

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere
stoc apa

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Matei C.

Fisa prelevare nr: 1877

Data si ora prelevarii probei: 23.08.2022/09:45
Data si ora receptiei probei: 23.08.2022/11:45
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 23.08.2022/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.08.2022/15:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 24.08.2022/10:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d;::rl'(r):il::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”Szloﬁrg fa 2500 697 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,36 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber me/l z 8} _nggrre:fe;vor 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
e S I B :

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO,) mg/l o - SR EN 26777.2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe*",Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS’:;‘;@ Minim - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI') mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/!

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modif_’rc@‘i_-l'e-sia

ujterioare,

7\ SIMPus o DF AP
SEF LABORATOR - _}L;::-‘fﬂ/%ﬁ__.ﬁﬁ_gpu 5.4,
N . , N\ i =
Ch. Dimian Claudia I / i Lﬁbomto: X;E e;;;:i)ﬁ? I::ac,iil:slz
Cod F-17-6/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptu! scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23. 10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1354

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1877

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Gorgota, nr.189, fam.Buleandra E. Data si ora prelevarii probei: 23.08.2022/09:45

Punct de prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 23.08.2022/11:45

Cod proba: 62 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere stoc apa | Data si ora efectuarii analizei: 23.08.2022/16:00

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 26.08.2022/08:00

Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 26.08.2022/10:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 1386

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | MVielo modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | NVielo modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea458/2002
(republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR ) RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia / \ LIRPas o DE AP log Manoiu Mirabela
| \ HROOVISTE « Déounma 1S4

; Lnbom?or Central Apv Pomblln /

Lobarator Apd Poighild Puciousa)

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1387

Solicitant: Sectia Moreni

Cod proba: 63

stoc apa
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de; Matei C.

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Stubee, Magazin
Punct de prelevare: robinet cismea

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere

Fisa prelevare nr: 1878

Data si ora prelevarii probei: 23.08.2022/10:15
Data si ora receptiei probei: 23.08.2022/11:45
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 23.08.2022/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.08.2022/15:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 24.08.2022/10:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. .. Valoare .
Parametrii analizati UM VYaloare CMA a oa'r a Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”Sz/oﬁrg la 2500 697 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,03 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/l 2 01-<0,5 retea 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0,47 SR ENISO 7393-1:2002
o ) ) )
% clor rez'ldual liber din v Min.80 91
clorul rezidual total
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR 1SO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

et - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/l 0,5 retea ' SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SRISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR ISO 6059:2008

ermane

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN 1SO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/| 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1,Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR

Ch, Dimian Claudia \ (

Cod F-17-6/2
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al labor STGTUTIT S3T8 TREETZISaT
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1355

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1878

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Stubee, Magazin Data si ora prelevarii probei: 23.08.2022/10:15

Punct de prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 23.08.2022/11:45

Cod proba: 63 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere stoc apa | Data si ora efectuarii analizei: 23.08.2022/16:00

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 26.08.2022/08:00

Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 26.08.2022/10:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1387

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
vy . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Nielo modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea458/2002
(republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia jolog Manoiu Mirabela

CIMPu® « DE APA
, \” ' 'akaowsrf anmamm T4 5.4, ;
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Cod F-17-712
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1388

Solicitant: Sectia Moreni

Cod proba: 64

stoc apa
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Matei C.

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Ogrea, cismea publica
Punct de prelevare: robinet cismea

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere

Fisa prelevare nr: 1879

Data si ora prelevarii probei: 23.08.2022/10:30
Data si ora receptiei probei: 23.08.2022/11:45
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 23.08.2022/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.08.2022/15:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 24.08.2022/10:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN I1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati M Valoare CMA d::::'(::il::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”Sz/oﬁrg la 2500 691 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 2,17 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l ;8} _S;ag’es’rfj;:or 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,47 SR ENISO 7393-1:2002
o redunt ol | % Mins) o1
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
NitratiiNO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NOy) mg/l o1 Sg,l?fézﬁewor - gﬁ EII:II %23;35883/091 :2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’) pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gfrr;‘if]e Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOy/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabita consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 45 8/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claudia \/‘
Cod F-17-6/2
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23. 10.2020, str. Debarcaderului nr. 1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1356

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1879

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Ogrea, cismea publica Data si ora prelevarii probei: 23.08.2022/10:30

Punct de prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 23.08.2022/11:45

Cod proba: 64 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-intrerupere pentru refacere stoc apa | Data siora efectuarii analizei: 23.08.2022/16:00

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 26.08.2022/08:00

Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 26.08.2022/10:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 1388

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml | MWicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
N. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | NWicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea458/2002
(republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR i g T (WP OF apA JESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia ‘ "RGO'ISTE E;:k:.)llgips‘ig BiOlOg Manoiu Mirabela
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Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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