COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017
LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/27.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1970

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2655
Loc de prelevare: lesire Statie Valea Lunga Data si ora prelevarii probei: 24.11.2022/12;30
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 24.11.2022/14:30
Cod proba: 60 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare | Data si ora efectuarii analizei: 24.11.2022/15:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.11.2022/01:25
Prelevat de: Virlan G. ‘Data si ora eliberarii rezultatului: 25.11.2022/09:00
Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate ”82/03% la 2500 689 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,66 SR ENISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,64 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,68 SR EN ISO 7393-1:2002

% clor rezidual liber din
clorul rezidual total

Amoniu (NH,;") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001

% Min.80 94

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 1,537 SR ISO 7890-3:2000

N 00, S Il T
Mangan ng/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe’™) ug/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gg;iie Minim 5 17,84 SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 1,54 SR ENISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 9,920 SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 26,60 STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu <0,019 mg/l, nitriti <0,007 mg/l, fier < 38,09 pg/l, mangan < 13,10 pg/l
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris ‘al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1926

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Iesire Statie Valea Lunga

Punct de prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba; 60

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare

Fisa prelevare nr: 2655

Data si ora prelevarii probei: 24.11.2022/12:30
Data si ora receptiei probei: 24.11.2022/14:30
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 24.11.2022/16:30

Data si ora finalizarii analizei: 27.11.2022/08:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.11.2022/10:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1970

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m] | Vicio modificare 9 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Nicio modificare 7 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR CORPAIA DE RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claidia

TP O pipsovTa SA
TARGD - |
- /—
Q"’J«,‘J ho Poobld
S Labotator 1)

Luborate! Apd Potabila Pucied

Biolog Manoiu I\V&la

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/27.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1971

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2656

Loc de prelevare: Valea Lunga, Cricov, nr.169-Primarie Data si ora prelevarii probei: 24.11.2022/13:00

Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 24.11.2022/14:30

Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare | Data si ora efectuarii analizei: 24.1 1.2022/15:10

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 24.11,2022/23:15

Prelevat de; Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 25.11.2022/09:00
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa'rea Metode de analiza

determinata

Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR ENISO 10523:2012

Conductivitate “Sz/o‘érg la 2500 693 SR EN 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,68 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/] 20,1 statie,rezervor 0,36 SR EN ISO 7393-1:2002

>0,1 -<0,5 retea
Clor rezidual total mg/! 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002

% clor rezidual liber din
clorul rezidual total

Amoniu (NH4+) mg/l . 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

% Min.80 a0

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nivii (109 o | VR S
Mangan g/l 50 19,01 SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe’) g/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G(e}rr;‘;ie Minim 3 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri {CI) : mg/! 250 - SR 1SO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
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Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1927

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2656

Loc de prelevare: Valea Lunga, Cricov, nr.169-Primarie Data si ora prelevarii probei: 24.11.2022/13:00

Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 24.11.2022/14:30

Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare Data si ora efectuarii analizei: 24.11.2022/16:30

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 27.11.2022/08:30

Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 28.11.2022/10:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1971

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN I1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
A . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Niclo modificare 11 SR EN SO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Nicio modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
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Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1
Exemplar nr.}




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/27.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1972

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2657

Loc de prelevare: Valea-Lunga, str.Petrosanu, nr.165-magazin Data si ora prelevarii probei: 24,11.2022/13:30
[.I.Buleandra Data si ora receptiei probei: 24.11.2022/14:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Cod proba: 62 Data si ora efectuarii analizei: 24.11.2022/15:10
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare | Data si ora finalizarii analizei: 24.1 1.2022/23:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 25.11.2022/09:00
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. . e 1 .

Parametrii analizati UM Valoare CMA Va oa.rea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR ENISO 10523:2012

Conductivitate “82/0?2 fa 2500 701 SR EN 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,34 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mgl | 20 Sanerezervor 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002

o ; ) )

% clor rezidual liber din % Min.80 91

clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000

Nitriti (NO;) mg/l S - SR BN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 18,38 SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe™) pg/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gfrrrﬁie Minim 5 - SR 1SO 6059:2008

Indice de permanganat mgOy/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/| 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

D)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei" '
*LQ: amoniu <0,019 mg/l, fier < 38,09 pg/l
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Pag.1/1 Exemplar nr. 3
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1928

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea-Lunga, str.Petrosanu, nr.165-magazin I.1.Buleandra

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 62

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2657

Data si ora prelevarii probei: 24.11.2022/13:30
Data si ora receptiei probei: 24.11.2022/14:30
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 24.11.2022/16:30
Data si ora finalizarii analizei: 27.11.2022/08:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.11.2022/10:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1972

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

v 1. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati ™ Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

. . SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-12015/A1:2017
.. icio modificare
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Ni 7 SR EN ISO 6222/2004
anormala
.. Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m] | - eto modt 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
l s Y -
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/27.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1976

Solicitant: Sectia Moreni

Cod proba: 60

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: lesire Statie Valea Lunga
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare

Fisa prelevare nr: 2664

Data si ora prelevarii probei: 25.11.2022/09:10
Data si ora receptiei probei: 25.11.2022/11:45
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 25.11.2022/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 25.11.2022/21:40
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.11.2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d;;::'(l)lilil::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >65 - <95 7,6(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “Sz/oﬁrg la 2500 704 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,71 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber myl | 2oy Spereener 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,55 SR EN ISO 7393-1:2002
o rercuatowt | % Mingo 91
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO;3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NOy) mg/l o Séf‘éi?;iiie”"' - gg Eﬁ %g%;ggé/@] 2006
Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe*") pg/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrrriiie Minim 5 - SR 1SO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabita consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l, fier < 38,09 pg/l, mangan < 13,10 ug/l

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

L

Cod F-17-6/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1931

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: lesire Statie Valea Lunga
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare
Cod proba: 60

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2664

Data si ora prelevarii probei: 25.11.2022/09:10
Data si ora receptiei probei: 25.11.2022/11:45
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 25.11.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 28.11.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.11.2022/10:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1976

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI1
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
V. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Niclo modificare 7 SR EN ISO 6222/2004
anormala
.. ici ific
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Niclo modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
e
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/27.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1977

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2665
Loc de prelevare: Valea Lunga, Cricov, nr.169-Primarie Data si ora prelevarii probei: 25.11.2022/09:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 25.11.2022/11:45
Cod proba; 61 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare | Data si ora efectuarii analizei: 25.11.2022/12:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.11.2022/21:40
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 28.11.2022/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667- 14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate ”82/0?2 fa 2500 707 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,20 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l S01-<0,5 retea 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
N . . .
% clor rezidual liber din o Min.80 89

clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - ) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
NitratiiNO5") mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000

Nitid (0r) | O e :
Mangan g/l 50 13,30 SR ISO 6333:1997

Fier (Fe**,Fe™) g/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrrriiie Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/1 250 ' - SR 1SO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anorrﬁal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l, fier < 38,09 pg/l

RESPONSABIL ANALIZA
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
, LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cy Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1932

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, Cricov, nr.169-Primarie

Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 61

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2665

Data si ora prelevarii probei: 25.11.2022/09:30
Data si ora receptiei probei: 25.11.2022/11:45
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 25.11.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 28.11.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.11.2022/10:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 1977

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-12015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | Nieio modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Nielo modificare 6 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si complefata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/27.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1978

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2666

Loc de prelevare: Valea-Lunga, str.Petrosanu, nr.165-magazin Data si ora prelevarii probei; 25.11.2022/09:50
L.I.Buleandra Data si ora receptiei probei: 25.11.2022/11:45
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Cod proba: 62 Data si ora efectuarii analizei: 25.11.2022/12:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare | Data si ora finalizarii analizei: 25.11.2022/21:40
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 28.11.2022/11:00
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Valoarea

Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “Sz/o‘é"c’ la 2500 708 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1 ,14 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mgl | 20 Sunererervor 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
5 ) . )
% clor rezidual liber din 9% Min.80 90

clorul rezidual total
Amoniu (NH4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO,) mg/! iy ooy - SR BN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 13,94 SR 1SO 6333:1997

Fier (Fe** Fe’™) g/l 200 , SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg0,/1 5 - ’ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu <0,019 mg/l, fier < 38,09 pg/l

SEF LABORATOR
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1933

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea-Lunga, str.Petrosanu, nr.165-magazin 1.1 Buleandra
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 62

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2666

Data si ora prelevarii probei: 25.11.2022/09:50
Data si ora receptiei probei: 25.11.2022/11:45
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 25.11.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 28.11.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.11.2022/10:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1978

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;:SR EN 180 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.o . SR EN I1SO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml | TWieio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml | Tielo modificare 4 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR (s RESPONSABIL ANALIZA
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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