COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordananta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Lahorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2021

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2614
Loc de prelevare: lesire Statie Visinesti Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/13:20
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/14:20
Cod proba: 60 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie | Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/14:30
rezervor stocare Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2023/03:05
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2023/11:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
i T Val ;
Parametrii analizati UM Valoare CMA TEAFER Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6.5 - <95 7,4 (20°C) SR EN IS0 10523:2012
Conductivitate ”Szfﬂﬁ‘g la 2500 742 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,58 SR EN ISO 7027-1:2016
e S > 0,1 statie,rezervor T
Clor rezidual liber mg/] > 0.1-<0.5 retea 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
(174 - - H - 3
% clor 1ez.:1dual liber din o Min 80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare = 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 1,413 SR ISO 7890-3:2000
NN - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/l 0,5 retca SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 13,30 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*' Fe'") ug/l 200 165,68 SR ISO 6332:1996/C91:2006
P . Grade —
Suma de calciu si magneziu | - 20,53 SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mgO./1 5 1,76 SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CID) mg/l 250 9,926 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 230 20,90 STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumaltori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
maodificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l, nitriti <0,007 mg/L. L
T
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezullatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1983

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2614

Loc de prelevare: Iesire Statie Visinesti Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/13:20
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/14:20

Cod proba: 60 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/15:00
rezervor stocare Data si ora finalizarii analizei: 15.10.2023/08:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/09:00
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2021
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
A . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml | Faramodificari 6 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Féremedificar 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATO
Ch. Dimian Claudi

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela
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Cod F-17-7/2
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucicasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2022

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2615
Loc de prelevare: Visinesti, Str.Principala, nr.435-Politie Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/13:35
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/14:20
Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie | Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/14:30
rezervor stocare Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2023/00:40
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2023/11:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN I1SO 5667-14/2017
.. oy Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA ; Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <9,5 7,4 (20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate e 2500 736 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,69 SR EN ISO 7027-1:2016
i . > 0,1 statie,rezervor P
Clor rezidual liber mg/I 50,1 <05 reten 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN IS0 7393-1:2002
0/ " 4 H H
% clor :ez.1dual liber din 0% Min 80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
e £ 0,1 slatie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOz) mg/! 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 15,20 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’) pg/l 200 152,71 SR ISO 6332:1996/C91:2006
B : Grade ,
Suma de calciu si magneziu | o - - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO»/! 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 1SO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
madificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l.
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Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certifical nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1984

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Visinesti, Str.Principala, nr.435-Politie
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 61

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie

rezervor stocare
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml

Fisa prelevare nr: 2615

Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/13:35
Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/14:20
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 15.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2022

Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
« 1 . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o SR EN 1SO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C tee 1wl | TRt monibcas 8 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Farmmoiiesr 10 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN 1SO 14189/2017

Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laboralor inregistral la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2023

Solicitant: Sectia Moreni

Cod proba: 62

rezervor stocare

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 m]
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Visinesti, Sat Urseiu, nr.30-fam. Bratu
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectic

Fisa prelevare nr: 2616

Data si ora prelevarii probei: 12,10.2023/13:50
Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/14:20
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/14:30
Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2023/00:40
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2023/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

s e A% \
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa'rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 7,5 (20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate ”52/05‘2 la 2500 714 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,22 SR EN ISO 7027-1:2016
I : > 0,1 statie,rezervor A
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 retea 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor 1'ez'idual liber din o T 9
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust . 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
e . 0.1 siatie rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 reten B SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 15,20 SR IS0 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’") ug/l 200 149,83 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGra_C_le - SR ISO 6059:2008
ermane
Indice de permanganat mgO,/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/1 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptahila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l.

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata,

Pag.1/1

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

Vv

Exemplar nr. }




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24,10,2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1985

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Visinesti, Sat Urseiu, nr.30-fam. Bratu
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 62

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie

TEZETVor stocare

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2616

Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/13:50
Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/14:20
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 15.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2023

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN 1SO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
S s . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-12015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Faramodificari 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m) | Faramodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN 1SO 14189/2017

Ch. Dimian Claudi

TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A.

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

SEF LABORATOR K\ COMPANIA DE APA

Laborator Central Apd Potebild
Loborator Apd Paiokild Pucioasa

Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba

relevata si analizala,
P
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Lahorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24,10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2029

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2624
Loc de prelevare: lesire Statie Visinesti Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/11:35
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/12:45
Cod proba: 60 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie | Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/13:00
rezervor stocare Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2023/22:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN IS0 5667-14/2017
- i g Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA A oa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6.5 - <9.5 7.4 (20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”SZ{.J‘S‘E I 2500 741 SR EN 27888:1997
Turbiditate NIU 4) 0,32 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 stalie,rezervor o
Clor rezidual liber mg/] >0.1-<0.5 retea 0,70 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0,75 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
% clor lez.:dua] liber din o Nt 80 93
clorul rezidual total
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare " 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR IS0 7890-3:2000
I - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitti (NG»)) igh 05 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe™) ug/l 200 146,95 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGm_Cle - SR ISO 6059:2008
crmane
Indice de permanganat mgQ0,/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI') mg/| 250 ' - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumaiori si fara modificari anormale; 3) Accepiabil pentru consumatori si fara

modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara madificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l, mangan <13,10 pg/l.

COMPANIA DE APA
T — ?( ) ARGOVITE-DIMIOVIA S
e —— e I T

Loborator Central Apd Potabild

Ch. Dimian Claudia Leharator Apd Paiabild Pucioosa
borator Apd FOimiIig o2 2
Cod F-17-6/2

Reproducerca buletinului de artaliza fara acceptul scris al laboraiorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1991

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Iesire Statie Visinesti
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare
Cod proba: 60

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie

rezervor stocare

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2624

Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/11:35
Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/12:45
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/14:30
Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2029

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN IS0 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
St % . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1+2015/A1:2017
. F i i
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml fire i iticar 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C Gpey gl | Teremedificar 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR DE APA RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-7/2
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Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1

Exemplar nr. ‘}




LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2030

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2625
Loc de prelevare: Visinesti, Str.Principala, nr.435-Politie Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/11:50
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/12:45
Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie | Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/13:00
rezervor stocare Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2023/22:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
: o Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7.6 (20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “Sz’;ﬁ'g L 2500 737 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,65 SR EN IS0 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor
= 20, ; 190

Clor rezidual liber mg/l > 0.1 -<0.5 retea 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
0/ . 1 3 - H
Yo clor te;ldual liber din o, - 94
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - ] 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ueg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(INO;3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

o F 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;) mg/! 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ugl 50 SLQ SR IS0 6333:1997
Fier (Fe**,Fe™) ug/l 200 145,51 SR ISO 6332:1996/C91:2006

. b : Grade
. o 0159-20)

Suma de calciu si magneziu - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgQ0,/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceplahil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumaiori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l, mangan <13,10 pg/l. _
COMPANIA DE APA
\ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

SEF LABORATOR S aborator Central Apd Potchill
Ch. Dimian Claudia Labarator Apd Polabila Pucioaso

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1992

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Visinesti, Str.Principala, nr.435-Politie

Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 61

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie
rezervor stocare

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2625

Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/11:50
Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/12:45
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/14:30
Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2030

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Lo . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i 2 SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UPG/ 15 | Deramiciibican 3 SR EN SO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m] | Fére modificar 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
A DE APA
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

COMPANIA

\rﬁmwsn-nmsowm S.A. ' N

== borotor Central Apd Potchild Biolog Manoiu Mirabela
a

Ch. Dimian Claydia
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Cod F-17-7/2
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2031

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2626
Loc de prelevare: Visinesti, Sat Urseiu, nr.30-fam. Bratu Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/12:10
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/12:45
Cod proba: 62 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie | Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/13:00
rezervor stocare Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2023/22:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
s i Valoar .
Parametrii analizati UM Valoare CMA afoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6 (20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ﬂsz’;]glg la 2500 727 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,29 SR EN IS0 7027-1:2016
. : > 0,1 statie,rezervor e
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 retea 0,33 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002
0/ - 3 o - 3
% clor 1ez.tdual liber din o T 89
clorul rezidual total
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - ' 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR IS0 7890-3:2000
A - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;) g/l 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe’*,Fe’") ug/l 200 142,63 SR ISO 6332:1996/C91:2006
o 3 Grade ;
Suma de calciu si magneziu | . oo - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/| 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/1 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumalori si fara
modificari anarmale; 4) Acceptabila peniru consumatori si fara modificari anormale

*Nolatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l, mangan <13,10 pg/l.

i
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Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizalta.



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregisirat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr,1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1993

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Visinesti, Sat Urseiu, nr.30-fam. Bratu

Punect de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 62

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie
rezervor stocare

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2626

Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/12:10
Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/12:45
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/14:30
Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2031

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
L . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. , SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Barammodisan 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ Iml Fara:modifican 6 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR ENISO 14189/2017
SEF LABORATOR DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia Biolog Manoiu Mirabela

Laborator Apd Potd

Cod F-17-7/2
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.
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