LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatalii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 310

Solicitant: Sectia Pucioasa
Dumitru

Cod proba: 60
programata

Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.

Produs analizat: apa potabila

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Loc de prelevare: Vulcana Pandele , Toculesti, nr.72-fam. Duta

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare lucrare

Fisa prelevare nr: 432

Data si ora prelevarii probei: 01.03.2024/15:20
Data si ora receptiei probei: 01.03.2024/15:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 01.03.2024/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 01.03.2024/18:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.03.2024/11:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d::::l::il::ta Metode de analiza
pH Unitati pH >6.5 - <9.5 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “52/0‘3‘8 . 2500 179 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU ‘;((‘iﬁi?)) 2,13 SR EN SO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 220(’)1 ;'dgeor;z;z:' 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din 0, min.80% din clor 92
clorul rezidual total total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti mg/l 0,1 51atie,rezcrvor } SR EN 2677752002 .

0.5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Ggl‘;ldaib < SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgO0-/| 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modilicari anormale;
3)Accepiabil pentru consumatori si fara modificari anarmale,
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"”

* LOQ: amoniu < 0,019 mg/l.

COORDONATOR LABORATOR
Ch. Dimian Claudia , )/

Cod F-17-6/4

COMPANIA DE APA
- TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.
~="Laborator Central Apd Potabild
Laborater Apd Potabild Pucionsa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Cyﬁ
¥

Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Labaorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 301

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Vulcana Pandele , Toculesti, nr.72-fam. Duta Dumitru
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 60

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare lucrare programata

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 432

Data si ora prelevarii probei: 01.03.2024/15:20
Data si ora receptiei probei: 01.03.2024/15:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 01.03.2024/16:30
Data si ora finalizarii analizei: 04.03.2024/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.03.2024/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 310

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
5 ; SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C OFCy i | T modincan 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nt deoolonii 1 37°C UFCH 1y | PR modificar 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Cladia | / ‘ K’ TARGOVISTE - DAMBOVIJA S.A.

Cod F-17-7/4

COMPANIA DE APA

="Loborator Central Apd Polabild
Leborator Apd Petabild Pudioosa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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RESPONSABIL ANALIZA
iolog Manoiu Mirabela
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certifical nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 311

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 61

programata

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Vulcana Pandele , Toculesti, nr.45-Magazin
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Scopul analizei: verificarea calilatii apei-monitorizare lucrare

Fisa prelevare nr: 433

Data si ora prelevarii probei: 01.03.2024/15:35
Data si ora receptiei probei: 01.03.2024/15:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 01.03.2024/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 01.03.2024/18:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.03.2024/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d::::?:i]::ta Metode de analiza
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate 2 82/0?2 la 2500 180 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU ’i&‘ﬁiﬁ) 1,93 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber meg/l Zzobi 1"“;’30?;2? 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min.80% din clor 92
clorul rezidual total total
Amoniu mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti mg o sgxt_ie,y:a?cwor j gg EIT:IT 3233?%2%{291:2[}(‘!6

,D relea LUUZ) L
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala G(;ﬁiie “ SR 1SO 6059:2008
Oxidabilitate mg0y/1 5 - SR EN SO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/1 250 - STAS 3069:1987

DAcceplabila pentru consumatori si fara madificari anormate;2)Acceplabil pentru consumatori si Ffara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

* LQ: amoniu < 0,019 mg/l.

COORDONATOR LABORATOR
Ch. Dimian Claudia ;
1 )/

Cod F-17-6/4

COMPANIA DE APA

Z E TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A,
e
Laborator Central Ap Potabilg

Loborator Apd Potabild Pucioasa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezuliatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certifical nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Puciocasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 302

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 433

Loc de prelevare: Vulcana Pandele , Toculesti, nr.45-Magazin Data si ora prelevarii probei: 01.03.2024/15:35
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Data si ora receptiei probei: 01.03.2024/15:50

Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare lucrare programata Data si ora efectuarii analizei: 01.03.2024/16:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 04.03.2024/10:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 04.03.2024/11:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 311

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
oy : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i ’ SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. F dificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml ara modiit 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
.. g ificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Fara modificar 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
COORDONATOR LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laborator Central Apd Potabild
Laborotor Apd Potabila Pucionsa

Ch. Dimian Claudlz]l K\ COMPANIA DE APA

Biolog Manogyiabela
Cod F-17-7/4

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al lahoratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata,

Pag.1/1 Exemplar nr. }




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregisirat la Ministerul Sanatalii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr. 1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 313

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 437
Loc de prelevare: Vulcana Pandele , Toculesti, nr.72-fam. Duta Data si ora prelevarii probei: 02.03.2024/08:55
Dumitru Data si ora receptiei probei: 02.03.2024/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Cod proba: 60 Data si ora efectuarii analizei: 02.03.2024/10:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare lucrare Data si ora finalizarii analizei: 02.03.2024/18:10
programata Data si ora eliberarii rezultatului: 04.03.2024/11:00
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
" o Valoar .
Parametrii analizati UM Valoare CMA ik Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <9.5 7.7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “82/0‘3‘2 la 2500 184 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU i) 1,47 SR EN ISO 7027-1:2016
5 (rural)
Lk . > 0,1 statie,rezervor e
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,43 SR EN IS0 7393-1:2002
% clor rezidual liber din i min.80% din clor 93
. 0
clorul rezidual total ’ total
Amoniu mg/| 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pe/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 1,716 SR ISO 7890-3:2000
s 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
I mg/! 0,5 retea sLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
; Grade 300
Duritate totala Yharmenh 6,17 SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg0/] 5 1,85 SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 7,799 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 19,00 STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptahil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceplahil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

* LQ: amoniu < 0,019 mg/l, nitriti < 0,006 mg/l. K

COMPANIA DE APA
COORDONATOR LABORATOR \TﬁRGDVIﬂEDﬁMBOW}’A S.A. RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia \ Y ==

Loborator Central Apd Potabild Ch. Dimian Claudia
lohorator Apé Potabild Pucioosa \

Cod F-17-6/4
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 304

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Vulcana Pandele , Toculesti, nr.72-fam. Duta Dumitru
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 60

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare lucrare programata
Produs analizat: apa potabila

Volum proba; 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 437

Data si ora prelevarii probei: 02.03.2024/08:55
Data si ora receptiei probei: 02.03.2024/09:50
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 02.03.2024/12:15
Data si ora finalizarii analizei: 05.03.2024/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 05.03.2024/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 313

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN IS0 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- : SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. F ificari ‘
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml ara modificari 5 SR EN 1SO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m) | Faremodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
COORDONATOR LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

Biolog Manoiu Mirabela

Ch. Dimian Claudia w COMPANIA DE APA
% o ) JARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4, V

A
Laborator Central Apd Polabild
... kaborator Apd Potobild Pucioasa

Cod F-17-7/4

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr. 1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 314

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 438
Loc de prelevare: Vulcana Pandele , Toculesti, nr.45-Magazin Data si ora prelevarii probei: 02.03.2024/09:10
Punct de prelevare; robinet chiuvela magazin Data si ora receptiei probei: 02.03.2024/09:50
Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare lucrare Data si ora efectuarii analizei: 02.03.2024/10:00
programata Data si ora finalizarii analizei: 02.03.2024/18:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 04.03.2024/11:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
3 i s Valoar ;
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate e e 2500 185 SR EN 27888:1997
P 4 (urban) A37.1-9
Turbiditate NTU 5 (rural) 2,10 SR EN ISO 7027-1:2016
o L e > 0,1 statie,rezervor i
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 relea 0,39 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din e min.80% din clor 95
clorul rezidual total 7 total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ugfl 200 - SR IS0 10566:2001
Nitrati mg/l 50 1,798 SR ISO 7890-3:2000
(i 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti mg/| 0.5 retea SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pgfl 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala GG"@ 6,28 SR 1SO 6059:2008
crinane
Oxidabilitate mg0y/1 5 1,92 SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 7,799 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/| 250 19,00 STAS 3069:1987

DAccepiabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara maodificari anormale;

IAcceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

# LQ: amoniu < 0,019 mg/l, nitriti < 0,006 mg/l.
COORDONATOR LABORATOR

COMPANIA DE APA
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
B

Ch. Dimian Claudia 1/ l

Lohorator Central Api Potabila
Lohorater Apé Potabild Pucioasa

Cod F-17-6/4

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 305

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 438

Loc de prelevare: Vulcana Pandele , Toculesti, nr.45-Magazin Data si ora prelevarii probei: 02.03.2024/09:10
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Data si ora receptiei probei: 02.03.2024/09:50

Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare lucrare programata Data si ora efectuarii analizei: 02.03.2024/12:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 05.03.2024/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 05.03.2024/09:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 314

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
G 5o ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
iy i SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C URC/1m) | FEemodibican 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Fara modifican 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
COORDONATOR LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

COMPANIA DE APA Biolog Manoiu Mirabgla
g Z _ﬁ)rﬁnsow;rf-nmsowy S.A
e

Ch. Dimian Claydia
v “Laborator Central Apii Potebild

Laborutor Apd Polabild Pudonsa

Cod F-17-7/4

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata.
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