COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2371

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 3075
Loc de prelevare: Vulcana Pandele, str. . Cireasa, nr.9-fam. Ionescu Data si ora prelevarii probei: 06.12.2023/09:50
Scurtu Data si ora receptiei probei: 06.12.2023/11:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Cod proba: 60 Data si ora efectuarii analizei: 06.12.2023/12:10
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 06.12.2023/16:35
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 07.12.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. — A% .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa.rea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “5210‘3‘2 '8 2500 214 SR EN 27888:1997
o ) 4 (urban) 0771
Turbiditate NTU 5 (rural) 2,46 SR EN ISO 7027-1:2016
; . > 0,1 statie,rezervor
. — £ £ =1- ':"
Clor rezidual liber mg/] >0.1-<0.5 retea 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min.R0% din clor 94
. 0
clorul rezidual total total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pgl 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
it ] 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
ol gl 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
. Grade . P
Duritate totala G - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR 180 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale:2)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Accepiabil pentru consumatori si fara modificari anormale,
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l COMPANIA DE APA
SEF LABORATOR KQWWWE - DAMBOVITA 5.A. RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Ditnian Claudi Laborator Central Apd Potchild Ch. Dimian Claudia _
: / [}/ Laborator Apd Patabild Purioasa '
Cod F-17-6/4

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Lahorator inregisirat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2332

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 3075
Loc de prelevare: Vulcana Pandele, str. I, Cireasa, nr.9-fam. lonescu Scurtu
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 60

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Data si ora efectuarii analizei:
Data si ora finalizarii analizei:

Data si ora prelevarii probei: 06.12.2023/09:50
Data si ora receptiei probei: 06.12.2023/11:30
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

06.12.2023/14:30
09.12.2023/08:00

Data si ora eliberarii rezultatului: 11.12.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2371

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
L SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C URG (] | Foremediboun 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m) | Faramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

COMPANIA DE APA
msnwsrf DAMBOVITA S.A.

Lubarmur Central Aun P&I,Jllu !
Laborator Apé Putalil Puriaasn |

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-7/4

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului cste interzisal
Rezullatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laharator inregistral la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2372

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 3076
Loc de prelevare: Vulcana Pandele, str. Principala-Magazin Carasel Data si ora prelevarii probei: 06.12.2023/10:00
Petre Data si ora receptiei probei: 06.12.2023/11:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Cod proba: 61 Data si ora efectuarii analizei: 06.12.2023/12:10
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 06.12.2023/16:35
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 07.12.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. . Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >65 - <95 7,8(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”52’(}3'2 le 2500 212 SR EN 27888:1997
— 4 (urban) 1719
Turbiditate NTU 5 (rural) 2,73 SR EN ISO 7027-1:2016
- . - i > 0,1 slatie,rezervor "
Clor rezidual liber mg/] 5 0,1-<0,5 retea 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/| 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min 80% din clor 92
. /0
clorul rezidual total total
Amoniu mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
vy S 0 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitnti mg/ 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
p Grade o
- 059:2008
Duritate totala e SR ISO 6059:20
Oxidabilitate mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)}Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notalia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1.Q: amoniu <0,019 mg/l K COMPANIA DE APA

) TARGOVISTE - DAMSOVITA 5.A. CBTE ASIAT A
SEF LABORATOR = chorater Tanto) g3 Folehil RESPONSABIL

Ch. Dimian Claudia : }/ Laborator Apd Potchild Pucioasa Ch. Dimian Claudia

r

Cod F-17-6/4
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizala.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2333

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 3076

Loc de prelevare: Vulcana Pandele, str. Principala-Magazin Carasel Petre Data si ora prelevarii probei: 06.12.2023/10:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Data si ora receptiei probei: 06.12.2023/11:30

Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 06.12.2023/14:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 09.12.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 11.12.2023/09:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2372

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
R . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m| | Taramodificari 6 SR EN SO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C URC) 1y | Fovemodificar 7 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

Ch. Dimian Claudia RGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela
; ="Lahorator Central Apd Potchild
(5/ ___ Lehorator Apd Potchild Puciocsn |

Cod F-17-7/4 ' é/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

SEF LABORATOR Kj mcaMPAN/A DE APA RESPONSABIL ANALIZA
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2378

Solicitant: Sectia Pucioasa
Scurtu
Cod proba: 60

Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.

Punct de prelevare: robinet cismea curte

Loc de prelevare: Vulcana Pandele, str. I. Cireasa, nr.9-fam. Ionescu

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie
Produs analizat: apa potabila

Fisa prelevare nr: 3084

Data si ora prelevarii probei: 07.12.2023/08:00
Data si ora receptiei probei: 07.12.2023/12:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 07.12.2023/12:40
Data si ora finalizarii analizei: 07.12.2023/15:25
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.12.2023/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:izll;?ir::ta Metode de analiza
pH Unitati pH >6.5 - <95 7,8(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”82’08‘2 s 2500 188 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU tlS((lJrilt;'?i[l])) 1,42 SR EN 1SO 7027-1:2016
Clor rezidual liber agl | 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,53 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor 1‘eZ.idual liber din o min.80% din clor 91
clorul rezidual total total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/] 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitviti ma/l 0,1 slat_ie,rfaz@lvor _ SR EN 26777320?2 o

0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala G(;:Tiie - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg0y/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 . SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumats i si fara modificari anormale;
3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

SEF LABORATOR

Cod F-17-6/4

Ch. Dimian Claudi\a /

COMPANIA DE APA
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
-

Labarator Central Apdi Potehili
Lohoratar Apd Posohild Pucicasa

Reproducerea buletinului de analiza fura acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezullatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.1 0.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2339

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Vulcana Pandele, str. 1. Cireasa, nr.9-fam. Ionescu Scurtu

Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 60

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 3084

Data si ora prelevarii probei: 07.12.2023/08:00
Data si ora receptiei probei: 07.12.2023/12:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 07.12.2023/13:00
Data si ora finalizarii analizei: 10.12.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.12.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2378

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
b s ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. X ificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m] | Faramodificar 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
.. F i i
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml aramodifican 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR w,.gaé"“’ﬁ”m_ DE APA | RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia ~ | TARGOVISTE - DAMBCYITA S.A. | Biolog Manoiu Mirabela

i J/ =" Lahorator Central Ap3 Polgbild

Leborator Apd Poiahila Pucinesg |

/

Cod F-17-7/4
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucicasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2379

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 3085
Loc de prelevare: Vulcana Pandele, str. Principala-Magazin Carasel Data si ora prelevarii probei: 07.12.2023/08:20
Petre Data si ora receptiei probei: 07.12.2023/12:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Cod proba: 61 Data si ora efectuarii analizei: 07.12.2023/12:40
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 07.12.2023/15:25
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 08.12.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017
. o Valoar .
Parametrii analizati UM Valoare CMA red Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52/05‘(‘; le 2500 189 SR EN 27888:1997
- 4 (urban) 371 -
Turbiditate NTU 5 (rural) 1,62 SR EN ISO 7027-1:2016
_— . > 0.1 statie,rezervor . A A
Clor rezidual liber mg/l 50,1 -<0,5 refea 0.48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,53 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min.&0% din clor 91
. 4]
clorul rezidual total ! total
Amoniu mg/] 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Gy i | 0.1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti mg/ 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. Grade "
- 059:2008
Duritate totala Sormmems SR ISO 6059:2
Oxidabilitate mg0y/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/| 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; Z)Aucpiabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceplabil pentru consumaori si fara modificari anormale
*Nolatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l ~ (OMPANIA DF APA
) TARGOVISTE- DANZOVITA 5.4,

SEF LABORATOR Lfbﬂrumr Central Apd Potabil RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia Laborator Apd Potobild Pucioc i ! Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/4 l/

Reproducerea buletinuiui de analiza fara du.epml scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2340

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Vulcana Pandele, str. Principala-Magazin Carasel Petre
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 61

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 3085

Data si ora prelevarii probei: 07.12.2023/08:20
Data si ora receptiei probei: 07.12.2023/12:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 07.12.2023/13:00
Data si ora finalizarii analizei: 10.12,2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.12.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2379

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Co . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
.. ificari .
Nr. de colonii la 22°C URCH Ll | 2 ore mudiies 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | Faramodificari 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

Ch. Dimian Claudia - TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

SEF LABORATOR K COMPANIA GE APA

' <="lahorator Central Apd Potabild
I d/ L Labarator Apd Potabild Putieas

Cod F-17-7/4

y

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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