OMPANIA DE

</ TARGOVISTE-DAMBOVITA

- i
Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 (0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Director General
Neculaescu-Fonut-Sergiu

DECLARATIE
privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Dobra
in perioada de 1 an acoperita de viza

1. Datele de identificare ale producatorului de apa:
Compania de apa Targoviste-Dambovita SA
Bd. I.C. Bratianu, nr. 50,Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr.8424/12.07.2018. Nu sunt modificari de la data
eliberarii autorizatiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 2 foraje de mare adancime .
4. Tratare: - Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu 12,5%

S. Inmagazinare pe anul 2025:

DENUMIREA REZERVOR, i LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA
OBIECTIVULUI vol (mc) DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare Dobra 500 . Februarie

6. Retea de distributie:
a) Materialul din care este confectionata : PEHD

b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Satul Dobra
c¢) Lungimea retelei de distributie: 9 088 m
d) Numar total de consumatori : 1 313

7. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24

8. Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada
19 ianuarie 2024 — 19 ianuarie 2025 : nu au fost

9. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: nu sunt
10. Nr.avarii in reteaua de distributie, in perioada 19 ianuarie 2024-19 ianuarie 2025 : 2
11. Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 19 ianuarie 2024 — 19 ianuarierie 2025 : 1

12. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile, se efectueaza de laboratorul de apa
potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei, pe anul 2025
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COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

13. Monitorizarea operationala a calititii apei, pentru anul 2025, este efectuat de Laboratorul
de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numarul
768/08.08.2024

14. Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2025, este de aproximativ
16 450 lei

15. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2025, se¢ efectueaza de DSP
Dambovita in baza contractului nr.2015/15.02.2024, incheiat cu Compania de Apa Targoviste

Dambovita SA.
Director Tehnic si de Productie Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Ing. Dumitru Valeritin~ Chim. Constaptinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta
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DEPARTAMENT SUPRA VEGHERE

SANATATE PUBLICA ,
BIROU IGIENA MEDIULUI |
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2. Structura constructivi si circuitele functionale sunt conforme prevederﬂo @
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3. Tehnologia de fabricatie si dotirile cu echipamente, instalafii, utilaje §i mobilier sunt
conforme prevederilor: a -

4, Analiza de conformitate la conditiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul . .. ....... 7 DA_|_NU_|

b) asigurarca ventilatiei ... .. .. ... ]}i_DA_l_NU_I%

¢) asigurarea incélzirii (microclimat) . ......... |20_D5A_1_NU__I

d) accesibilitate la apa potabild . ......... '.Pﬁ_DA_LI%IU__J

e) asigurarea evacudrii apelor uzate menajere ... ..... i . |y DA | _NU_|

f) asigurarea evacudrii degeurilor solide menajere . . . . . : ..... |4 DA | NU_|

g) asigurarea evacudrii degeurilor periculoase (activité’;ijle de ésistenté medicald) ..........

|_DA_p NU_ |

h) personalul (dotdri conform normelor privind sinitatea si securitatea In muncé) . .........
DA | NU |

Concluzii: i

1. Sunt indeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei sanitaré @ ¢
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1 eliberarea autorizatiei sanitare, cu program de conformare
i

2. Sunt indeplinite condi
anexat. .

2. Nu sunt indeplinite conditiile pentru eliberaréa autorizafiei sanitare, deoarece s-au
constatat neconformiti{i privind obiectivul supus autorizdrii (anexa).

Medic Evaluator,
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