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1. Datele de identificare ale producitorului de apa:
Compania de apa Targoviste-Dambovita
Bd. I.C. Bratianu, nr. 50,Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr. 1482/06.07.2023. Nu sunt modificéri de la data
eliberdrii autorizatiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 34 foraje cu adancime de 40-60 m.

4. Tratare: - Instalatie pentru dezinfectia apei cu clor gazos lichefiat
5. Inmagazinare pe anul 2025:

DENUMIREA REZERVOR, { LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA
OBIECTIVULUI vol (mc) DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare Lazuri 1 1000 SEPTEMBRIE

Rezervor stocare Lazuri 2 . 5000 OCTOMBRIE

Rezervor stocare Gorgota 250 OCTOMBRIE

6. Retea de transport: - conducta Premo, in lungime de 7 000 m
- conducta PEHD, in lungime de 2435 m

7. Retea de distributie:
a) Materialul din care este confectionata : fonta, otel si PEHD
b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Municipiul Targoviste, Localitatile Matraca, Nisipuri,
Dimoiu, Ulmi, Razvad, Valea Voievozilor, Gorgota, Ochiuri, Sacuieni si Gura Ocnitei
¢) Lungimea totala a retelei de distributie: 284 000 m
d) Numar total de consumatori : 49 531

8. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24

9. Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata in perioada 27
mai 2024 - 27 mai 2025: 0

10. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: Anexa |
11. Nr. avarii in reteaua de distributie, in perioada 27 mai 2024-27 mai 2025 : 457

12. Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 27 mai 2024-27 mai 2025 :16
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13. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile, se efectueaza de laboratorul de apa

potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare operationala a calitatii apei
pe anul 2025

14. Monitorizarea operationala a calititii apei, pentru anul 2025, este efectuat de
Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul
nr. 76 8/08.08.2024

15. Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2025 sunt de 108 900 lei

16. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2025, se efectueaza de DSP
Dambovita in baza contractului nr. 72/24.03.2025, incheiat cu Compania de Apa Targoviste

Dambovita SA.
Director Tehnic si de Productie Sef Serviciu Autorizari si /Analiza Apa Potabila-SMI
Ing. Dumitru/Valentin Chim. Constanfinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta
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REFERAT DE EVALUARE
pentru autorizarea sanitari
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2. Structura constructiva si circuitele functionale sunt conforme prevedgrilor: Sz}
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3. Tehnologia de fabricatie si dotdrile cu echipamente, instalatii, utilaje si mobilier sunt

4. Analiza de conformitate la conditiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul . ......... DQ;_DA_I__NU_I

b) asigurarea ventilatiei .. ........ &DA_L_NU__I

¢) asigurarea Incélzirii (microclimat) ... ....... IjDA__L_NU__l

d) accesibilitate la apa potabila . ......... IEDAJ_NUm_l

¢) asigurarea evacudrii apelor uzate menajere . ... ...... F_DA | NU_ |

f) asigurarea evacudrii deseurilor solide menajere . ......... |f‘_ DA | NU |

g) asigurarea evacudrii deseurilor periculoase (activitiile de asistentd medicald) .. ........
|_DA_[Y NU |

h) personalul (dotdri conform normelor privind sinitatea si securitatea tn munci) . . ........
LDA_|__NU_|

Concluzii: N
. Sunt Indeplinite condmﬂe pentru eliberarea autorizatiei samtard%
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2. Nu sunt indeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei sanitare, deoarece s-au
constatat neconformitéti privind obiectivul supus autorizarii (anexa).




