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TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita
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Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Ditector Gehgral
Ing. Stoica Liviu-Cbzmin

DECLARATIE
privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa a Sectiei de Pneumologie Moroieni a
Spitalului Judetean Dambovita
in perioada de 1 an acoperita de viza

1. Datele de identificare ale produciitorului de apa:
Compania de apa Targoviste-Dambovita
Bd. I.C. Bratianu, nr. 50,Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr.8423/12.07.2018. Nu sunt modificiri de la data
eliberdrii autorizafiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana: izvorul mic-Versantul Brandusa;
Sursa de suprafata: izvorul mare- Versantul Valea Calului;

4. Decantare: - 1 Decantor;

5. Tratare: - 2 filtre lente cu nisip cuartos si un bazin de colectare si spalare nisip;
- Instalatie pentru dezinfectia apei cu hipoclorit de sodiu 12.5%

automata cu pompa prevazuta cu membrana si microprocesor.
6. Inmagazinare pe anul 2024

DENUMIREA REZERVOR, | LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA
OBIECTIVULUI vol (mc) DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervoare stocare 2*180 unie

7. Retea de distributie:
a) Materialul din care este confectionata : PEHD

b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Sectia de Pneumologie a Spitalului Judetean si in satul Glod
¢) Lungimea retelei de distributie, metri: 7900

d) Numar total de consumatori :4328
8. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24
9. Parametrii neconformi identificati in monitorizarea operationala efectuata in ultimele 12

luni: a fost identificat un singur parametru neconform(clor rezidual liber = 56mg/l ,in satul

Glod) pentru sistemul de aprovizionare cu apa a Sectiei de Pneumologie Moiroieni a Spitalului
Judetean Dambovita conform monitorizarii operationale efectuata in anul 2023

10. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: nu sunt
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11. Nr. avarii in reteaua de distributie in ultimele 12 luni: nu au fost

12. Nr. intreruperi in furnizarea apei in ultimele 12 luni: 1

13. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile, se efectueaza de laboratorul de apa
potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei, Anexa 1

14. Monitorizarea operationala a calititii apei, pentru anul 2024, este efectuat de

Laboratorul de Apa Potabila Pucioasa, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul
numérul 592/24.10.2022

13. Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2024, este de aproximativ
20 280 lei

16. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2024, se efectueaza de DSP

Dambovita in baza contractului nr.2015/15.02.2024 incheiat cu Compania de Apa Targoviste
Dambovita SA.

Intocmit,

Chim. Constantinescu Adriana Ing. Radoi Georgeta
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