COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Str.Debarcaderului nr.1-Pucicasa, Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaapi@catd.ro
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 962

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1312
Loc de prelevare: Branesti- Priboiu, str.Drumul Vechi,nr.138, Data si ora prelevarii probei: 22.06.2025/08:40
magazin S.C.LIZARDI SRL Data si ora receptiei probei: 22.06.2025/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Cod proba: 67 Data si ora efectuarii analizei: 22.06.2025/10:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- refacere stoc Data si ora finalizarii analizei: 22.06.2025/18:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 23.06.2025/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Chiran A.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

s . Valoar :
Parametrii analizati UM Valoare CMA oarea Metode de analiza
determinata
pH (20°C) Unitati pH =65 - <95 7.6 SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate us /cmla20°C 2500 215 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4 ucban) 1,23 SR EN ISO 7027-1:2016
5 (rural) !
e . > 0,1 statie,rezervor A
Clor rezidual liber mg/] 50,1 -<0.5 retea 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
o - PR
%o clor lez.ldua] liber din % min.80% din clor total 90
clorul rezidual total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
| Acceptabila pentru consumatori ; .

Culoare - i s b 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C

. Acceptabil pentru consumatori SR EN 1622:2007 -determinare
Miros - si fara modificari anormale 2 calitativa,anexa C

Acceplabil pentru sonsumatori SR EN 1622:2007 -determinare
Gust - si [ura modificari anormale 3 calitativa,anexa C
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/1 50 - SR ISO 7890-3:2000
Witei ma/l 0.1 statie,rezervor - SR EN 26777:2002
E 0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan pgfl 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Grade Germane - SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mg0,/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri mg/] 250 - SR 1SO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987-metoda volumclricaj

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale:2)Acceptabil pentru consumatori si fara madificari anormale;
3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Nolatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"”; LQ: amoniu < 0,019 mg/l
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Reproducerea buletinului de analiza fara aceeptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaap@catd.ro
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 954

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1312

Loc de prelevare: Branesti- Priboiu, str.Drumul Vechi,nr.138, magazin Data si ora prelevarii probei: 22.06.2025/08:40
S.C.LIZARDI SRL Data si ora receptiei probei: 22.06.2025/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Cod proba: 67 Data si ora efectuarii analizei: 22.06.2025/11:40
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- refacere stoc Data si ora finalizarii analizei: 25.06.2025/10:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 25.06.2025/11:00
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 962
Prelevat de: Chiran A.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;5R EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
T ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. i SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Nt. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Faramodificar 18 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m! | F&® modificari 12 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu m

adificari prin Legea nr. 96/2024

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Str.Debarcaderului nr.1-Pucicasa. Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaapi@icatd.ro
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 963

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie repompare Malu Mierii
Punct de prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 68

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- refacere stoc

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Chiran A.

Fisa prelevare nr: 1313

Data si ora prelevarii probei: 22.06.2025/09:00
Data si ora receptiei probei: 22.06.2025/09:50
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 22.06.2025/10:00
Data si ora finalizarii analizei: 22.06.2025/18:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.06.2025/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

. g Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA = 2 Metode de analiza
determinata
pH (20°C) Unitati pH >6.5 - <9.5 7.6 SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate uS /emla20°C 2500 216 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU # (usban) 3,48 SR EN ISO 7027-1:2016
5 (rural)
- : i) > 0,1 statie,rezervor e
Clor rezidual liber mg/l 5 0.1-<0.5 retea 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,29 SR EN ISO 7393-1:2002
= — 4
(/:;Joc;'luoirrleezzi:ﬁ;?tgtz? din % min.R0% din clor total 86
Amoniu mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001
o Acceptabila pentru consumatori y .
Culoare - i Lk friodificart Anortale 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
. Acceptabil pentru consumatori SR EN 1622:2007 -determinare
Miros - si fara modificari anormale 2 calitativa,anexa C
Acceptabil pentru consumatori SR EN 1622:2007 -determinare
Gust - si fara modificari anormale 3 calilativa,anexa C
Aluminiu g/l 200 < SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti ma/l 0,1 statie rezervor j SR EN 26777:2002
& 0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 = SR IS0 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Grade Germane - SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mg0,/1 5 = SR EN 1SO 8467:2001
Cloruri mg/] 250 - SR 180 9297:2001
Sulfati mg/| 250 = STAS 3069:1987-metoda volumetrica

DAcceptahila pentru consumatori si fara modificari anormale;2YAcceptabil pentru consumatori si fara madificari anormale;

3)Acceplabil penitru consumator si fara modificari anormale.

*Notaiia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu < 0,019 mg/l
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Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezuliatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Str Debarcaderului nr. 1-Pucioasa, Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaap@catd.ro
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Bul

etinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 935

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie repompare Malu Mierii
Punct de prelevare: robinet static repompare

Cod proba: 68

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- refacere stoc

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran A.

Fisa prelevare nr: 1313

Data si ora prelevarii probei: 22.06.2025/09:00
Data si ora receptiei probei: 22.06.2025/09:50
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 22.06.2025/11:40
Data si ora finalizarii analizei: 25.06.2025/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.06.2025/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 963

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;8R EN ISO 5667-1/2023:SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
PR i SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1-2015/A1:2017
. F ificari )
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml S TugHiican 10 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Faramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
COORDONATOR LABORATOR SPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaap@catd.ro
entru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii p

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 975

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Branesti- Priboiu, str.Drumul Vechi,nr.138,

magazin S.C.LIZARDI SRL

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 6

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare operationala

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Toana A,

Fisa prelevare nr: 1327

Data si ora prelevarii probei: 23.06.2025/09:50
Data si ora receptiei probei: 23.06.2025/11:45
Receptionat/inregistrat de: Butca B.

Data si ora efectuarii analizei: 23.06.2025/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 24.06.2025/02:40
Data si ora eliberarii rezultatului: 24.06.2025/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

.. . Valoa ;
Parametrii analizati UM Valoare CMA R IR Metode de analiza
determinata
pH (20°C) Unitati pH >6,5 - <95 7.7 SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ps /emla 20°C 2500 214 SR EN 27888:1997
s 2 b
Turbiditate NTU d;((l?u.?x])) 0,81 SR EN 1SO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor A
" G a5 =Y 2 Q 1
Clor rezidual liber mg/l 50,1 -<0,5 retea 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/! 0,47 SR EN IS0 7393-1:2002
n, ; e
é?{)?‘l,?lrrgzzi:ji]-:]lltgfail . %o min.80% din clor total 94
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
. Acceptahila pentru consumatori '
CU]Oal c = si [ara modificari anormale 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
£ Acceptabil pentru consumatori SR EN 1622:2007 -determinare
Miros - si fara modificari anormale 2 calilativa,anexa C
Ciust Acceplabil pentru consumatori 3 SR EN 1622:2007 -determinare
- si fara modificari anormale calitativa,anexa C
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 1 ,328 SR ISO 7890-3:2000
b i 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitnti mg/l 0,5 retea SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pe/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier g/l 200 - SR SO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Grade Germane 5,83 SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg0,/1 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 6,381 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 24,70 STAS 3069:1987-metoda volumetrica

1)Acceptabila pentru consumals i si

By Acceptahil pentru consumatori si fara modificari anorma
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia

\

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris

le.

fara modificari anormale;2)Acceplabil pentru consumatori si fara madificari anormale;

" LQ: amoniu < 0,019 mg/l, nitriti<0,006 mg/l, oxidabilitate<0,626 mgO./1
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Rezullalele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucicasaap@catd.ro
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 967

W)]icitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1327

Loc de prelevare: Branesti- Priboiu, str.Drumul Vechi,nr.138, magazin Data si ora prelevarii probei: 23.06.2025/09:50
S.C.LIZARDI SRL Data si ora receptiei probei: 23.06.2025/11:45
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Butca B.
Cod proba: 6 Data si ora efectuarii analizei: 23.06.2025/14:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare operationala Data si ora finalizarii analizei: 26.06.2025/10:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 26.06.2025/11:00
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 975
Prelevat de: loana A.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;8R EN ISO 5667-1/2023;SR EN 1SO 5667-3/2024;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AT APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
5 . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Faramodificarl 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C URC) 1my | FPre modificar 9 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultalele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaap@catd.ro
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 976

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie repompare Malu Mierii
Punct de prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 68

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- refacere stoc
Produs analizat: apa patabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: loana A.

Fisa prelevare nr: 1328

Data si ora prelevarii probei: 23.06.2025/10:10
Data si ora receptiei probei: 23.06.2025/11:45
Receptionat/inregistrat de: Butca B.

Data si ora efectuarii analizei: 23.06.2025/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 24.06.2025/02:40
Data si ora eliberarii rezultatului: 24.06.2025/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

o - Valoarea :
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa Metode de analiza
determinata
pH (20°C) Unitati pH >6,5 - <9,5 7.5 SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate S /emla20°C 2500 1540 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU i((t{ﬁ:])) 0,31 SR EN ISO 7027-1:2016
: : > 0,1 statie,rezervor e
Clor rezidual liber mg/l 5 0.1-<0,5 retea 0,54 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,59 SR EN IS0 7393-1:2002
= == ; :
% ClOI'-IEZ‘IdUEi] liber din %, i pomediniclor total 92
clorul rezidual total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Accepiabila pentru consumatori ;

Culoare - Y-S S —T 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C

- Aceeplabil pentru consumatori SR EN 1622:2007 -determinare
Miros 2 si fara modificari anormale 2 calitativa,anexa C
Gust Acceptahil pentru consumatori 3 SR EN 1622:2007 =-determinare

- si fara madificari anormale calitativa,anexa C

Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 1,729 SR ISO 7890-3:2000

_ 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti gl 0,5 retea SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 16,45 SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 SLQ SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Grade Germane 23,79 SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg0,/] 5 0,7 SR EN IS0 8467:2001
Cloruri mg/l 250 187,18 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/1 250 81,70 STAS 3069:1987-metoda volumetrica

DAcceplabila pentru consumaori si fara madificar anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3YAcceptahil pentru consumatori si fara modificari anormale.
#Nolatia SLQ="sub limila de cuantificare a metadei"; LQ: amoniu < 0,019 mg/l, nilriti<0,006 mg/l, fier<27.3 pg/l

DE APA

COMPANIA
\ TARGOVISTE - pAMBOVITA S-A.
:thormor (entral Apd potabild

Lohorator Ap Puia_%ii_li‘._fg_c_i«;_c_sg

COORDONATOR LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

|

Exemplar nr.}

Reproducerea bu]etinulM&nnliz& fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245631472, email: laboratorpucioasaap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.782/05.12.2024

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 968

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal-Statie repompare Malu Mierii
Punct de prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 68

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- refacere stoc
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Ioana A.

Fisa prelevare nr: 1328

Data si ora prelevarii probei: 23.06.2025/10:10
Data si ora receptiei probei: 23.06.2025/11:45
Receptionat/inregistrat de: Butca B.

Data si ora efectuarii analizei: 23.06.2025/14:30
Data si ora finalizarii analizei: 26.06.2025/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.06.2025/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 976

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023:SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
R T : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
- di 1
Nr. de colonii la 22°C URCY Tl | A mpdticer 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
. ara modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | Faramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
COORDONATOR LABORATOR oWPANIA DE APA | RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.

Biolog Petrea Nicole

hild

="Laborator Centra! Api Pt

Laborator Apd Pate: 1% Puclezsa )

1%

150

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizafa.
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