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REZULTATELE MONITORIZARII CALITATII APEI UZATE TRIMESTRUL al  patrulea  2023

Indicatori chimici monitorizati la IESIREA  din  Statia de Epurare SPITAL PNEUMOLOGIE MOROIENI  - NOIEMBRIE 2023

Tip proba-apa uzata

 

Indicator de
Calitate 

Punct
prelevare

UM Valoare
inregistrata

Valoare
maxima

Valoare
minima

Nr.
Mas.

Nr.Depasiri
CMA / VL

CMA / VL.  conf.      
Autoriz. Mediu 
69/03.06.2022

Metoda  Analiza
STAS - ISO

pH Iesire statie Unit. pH 7,6 ─ ─ 1 0 6,5 – 8,5 SR EN ISO 10523: 2012

CCO – Cr. Iesire statie mg / L <30 ─ ─ 1 0 125 SR ISO 6060: 1996

Agenti de 
suprafata anionici

Iesire statie mg / L 0,33 ─ ─ 1 0 0,5 SR EN 903: 2003

MTS Iesire statie mg / L 8 ─ ─ 1 0 60 SR EN 872: 2005

Reziduu filtrabil Iesire statie mg / L 273 ─ ─ 1 0 1500 STAS 9187:1984

CBO5 Iesire statie mg / L 5 ─ ─ 1 0 25 SR EN ISO 5815-1:2020

SE Iesire statie mg / L <20 ─ ─ 1 0 20 SR 7587:1996

Fosfor total Iesire statie mg / L 0,31 ─ ─ 1 0 2 SR EN ISO 6878:2005

Cloruri Iesire statie mg / L 31 ─ ─ 1 0 500 SR EN ISO 10304:2009

Azot total Iesire statie mg / L 6,9 ─ ─ 1 0 15 SR EN  ISO 20236:2021
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