COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3986

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 4061
Loc de prelevare: Targoviste, str. Bulevardul Unirii, bl. 71, sc. A, et.1, Data si ora prelevarii probei: 11.12.2023/15:00
ap. 5, Ion Floreca Data si ora receptiei probei: 11.12,2023/15:30
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — lucrare programata, ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 11.12.2023/15:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 11.12.2023/16:25
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 12.12.2023/10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 150 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

pH Unitati pH 6,5 - <95 7,2/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate uS /emla20°C 2500 499 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU ¢ (ubany 3,24 SR EN I1SO 7027-1:2016

5 (rural)
Clor rezidual liber mg/1 2306,]1 sfatsleéi;";rl‘;zr 0,34 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,36 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min. 80% din 94 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nikde mg/l 0,1 statie, rgzervor _ SR ISO 26777:2‘@2 o

0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR 180 6333:1997
Fier g/l 200 — SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Gf;fffjﬁ s SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceplabila peniru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumalori si
fara modificari anormale ;
*Notatia SLQ = “sub limila de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudora}ohe Claudia

o
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="Laborator Centrel Lpd Potabild
Lahorator Apd Potabili Térgoviste

SEF LABORATOR ;"”“r: COMFANIA DE APA

{: _i /
Reproducerea buletinului de analiza fura au\%‘m‘m’ scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezudiatul analizelor se refera numai la probi prelevata si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3787

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Targoviste, Bulevardul Unirii, bL.71, sc.A,

ap.5, lon Florea
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — lucrare programata,

ziva 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 4061

Data si ora prelevarii probei: 11.12.2023/15:00
Data si ora receptiei probei: 11.12.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 11.12.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 14.12.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 14.12.2023/12:15

Melode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e i SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . o SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
i o UFC/1 ml Fara modificari ;
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN IS0 6222/2004
5 o UFC/1 ml Fara modificari i
Nr. de colonii la 37°C il 6 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABQRATOR, RESPOSP)BIL ANALIZA,

{

Ing.chim.Sirblrile}'u Bogdan

|

{/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este IV TERZISA!

COMPANIA DE APA

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Ez"""lulmr(mn' Caniral And Potabild

Laborater Apii Potabild Targoviste

ezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3987

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 4062
Loc de prelevare: Targoviste, str. Bulevardul Unirii, bl. 71, sc. A et. 2, Data si ora prelevarii probei: 11.12.2023/15:10
ap. 11, Dragomir Filolteia Data si ora receptiei probei: 11.12.2023/15:30
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — lucrare programala, ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 11.12.2023/15:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 11.12.2023/17:25
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 12.12.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

pH Unitati pH 6,5 - <93 7,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 478 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU 45((1112}12]11)) 3,18 SR ENISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2306,11 Sf“;‘eéfgzif{ig" 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,40 SR EN IS0 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min. 80% din 9 i
clorul rezidual total " clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

v s 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti mel 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 5 SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Gfrrlj‘fjm . SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anommale; 2) Acceplabil pentru consumatari si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumalori si
fara modificari anormale ;
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

7 -

SEF LABOR‘ATOR, P _EUMPANF,{ DE APA
Ing.chim.Sirbyletu Bogdan ) JAGCVISTE - DAMBOVITA S.A.

{/ =" ohorator Ceniral Apii Potabili

Leharator Apd Patabild Térgoviste

RESPONSABIL ANALIZA,

Chim Tu;u:%(z?‘he(?[audia
)

g ; I . . o
Reproducerea buletinului de analiza fara aceepuul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3788

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 4062

Loc de prelevare: Targoviste, str. Bulevardul Unirii, bl. 71, sc. A | Data si ora prelevarii probei: 11.12.2023/15:10

et. 2, ap. 11, Dragomir Filofteia Data si ora receptiei probei: 11.12.2023/15:30
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — lucrare programata,

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 11.12.2023/15:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 14.12.2023/12:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 14.12.2023/12:15
Prelevat de: Chiran Antonia

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

SR EN ISO 9308-1:2015

Sahpnenmant UFCH00mI 8 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
. UFC/1 ml Fara modificari _
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
i 0 UFC/1 ml Fara modificari -
Nr. de colonii la 37°C e 6 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR, -— RESPOSABIL A}éALIZA,
Ing.chim.Sirbulétu Bogdan z ) rivabwste-oansovim 54| Biolog Duty/Florina
i/ = - . / /

. Lehorator Centrel Apd Potabild J
e | Laborator Api Potabili Térgoviste
)

\
Reproducerea buletinului de ahaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinald consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022, Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 4000

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 4075
Loc de prelevare: Targoviste, Bulevardul Unirii, bl.71 sc. A, ap. 11, et.2, | Data si ora prelevarii probei: 12.12.2023/14:40
Dragomir Filofteia Data si ora receptiei probei: 12.12.2023/15:00
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — lucrare programata, ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 12.12.2023/15:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 12.12.2023/21:40
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 13.12.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

pH Unitati pH >65 - <95 7,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 535 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU 45((‘:'32{3) 0,18 SR EN IS 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 106}1 “ag"org‘;ﬁ‘: 0,36 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min. 80% din 9 i
clorul rezidual total ” clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

I 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier ug/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala . il 5 SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amaniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR T = = RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim. Sn‘bdﬁetu Bogdan i w F{Q'APAHM DE AFA Chim Tudg a_ohe Claudia

RGOVISTE- DAMBOVITA S.A,
{

| “eherator Central Apa Potakild
1 Lebaraior Apd Poiabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Re=ultutul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizara.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii -

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3801

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Targoviste, str. Bulevardul Unirii, bl. 71, sc. A

et. 2, ap. 11, Dragomir Filofteia
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — lucrare programata,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 4075
Data si ora prelevarii probei: 12.12.2023/14:40
Data si ora receptiei probei: 12.12.2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 12.12.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 15.12.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 15.12.2023/12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s 3 " SR EN ISO 9308-1:2015
Hadherhia o0l HpCm! 0 ¢ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . , SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
£ o UFC/1 ml Fara modificari -
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN IS0 6222/2004
L o UFC/1 ml Fara modificari 5
Nr. de colonii la 37°C Pessamisprte 4 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABO TOR,

Ing.chim. Suhuletu Bogdan

A/
\

RESPOSABJL ANALIZA

Biolog D’utu Fﬂlqrma

/

COMPANM DE APA
TARGOVISTE - DAMBOYITA S.A. ’ s’
Lubcrmor Ceniral Apii Potabili “’
Potabili Targoviste v

Leborater Apd

Reproducerea buletinului ct‘eanahza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
ezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspeclie sanitara a calitalii apei potabile
LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022, Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(0245631472
BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 4001
Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 4076
Loc de prelevare: Targoviste, Bulevardul Unirii, bl.71 sc. A, ap. 5, et. 1, | Data si ora prelevarii probei: 12.12.2023/14:50
lon Floarea Data si ora receptiei probei: 12.12.2023/15:00
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — lucrare programata, ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 12.12.2023/15:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 12.12.2023/21:40
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 13.12.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 26,5 - <95 7,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 543 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU ‘;((‘;fﬁfl‘)) 0,20 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2306,11 ““S‘EO‘;ZT‘Q‘;[ 0,39 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min, §0% din 93 i
clorul rezidual total ' clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR IS0 7890-3:2000
Nitriti mgl 0,1 siatie, _rc_zc:rvor _ SR ISO 26777:2_[11;32 N
0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan pg/l 50 4 SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISQ 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Gf;?ifﬂ # SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgO2/] 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anarmale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale |

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, — -
Ing.chim.Sirbuléfu Bogdan li COMFARIA DE APA

RESPONSABIL ANALIZA,

i : Chim Tudorachje Claudia™
TARGOVISTE- DA VZOVITA S.A. )

Lehorater Cantral Apd Petobild
Leborator Apd Pefabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului esie INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3802

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Targoviste, Bulevardul Unirii, bl.71, sc.A,

ap.5, lon Florea
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — lucrare programata,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 4076

Data si ora prelevarii probei: 12.12.2023/14:50
Data si ora receptiei probei: 12.12.2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Clandia

Data si ora efectuarii analizei: 12.12.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 15.12.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 15.12.2023/12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
2T : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISQ 9308-1:2015
Bacterii coliforme UEC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Fer moqi‘ﬁca” 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
s o UFC/1 ml Fara modificari i
Nr. de colonii la 37°C el 5 SR EN ISO 6222/2004
4]
SEF LABORATOR, RESPOSAB/IL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan
]
<

-

Reproducerea buletinului de shaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

K'E"lﬁbnmim Central Andi Potabila

Laborator Apdi Potabili Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 3




