COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. §92/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1053

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 7

Prelevat de: Matei C.

Loc de prelevare: Rezervor Vulcana Bai
Punct de prelevare: robinet rezervor inmagazinare

Scopul analizei: plan prelevare/dezinfectie rezervor inmagazinare
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Fisa prelevare nr: 1448

Data si ora prelevarii probei: 06.07.2022/18:50
Data si ora receptiei probei: 06.07.2022/21:30
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 06.07.2022/21:35
Data si ora finalizarii analizei: 07.07.2022/03:15
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.07.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018

. . . Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a . Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <9.5 7,7(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate “32/0‘52 la 2500 243 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 4,16 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l S 01-<0,5 retea 0,66 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,69 SR EN ISO 7393-1/2002
. ; ; ;
% clor regldual liber din % Min.80 96
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ng/l 200 71,73 SR I1SO 10566/2001
Nitrati(NOs") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
e . 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NO;") mg/l 0.5 rotca - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe**,Fe’") pg/l 200 - SR IS0 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR ISO 6059/2008
ermanc
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI" mg/l 250 - SR I1SO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”

*L.Q: amoniu <0,019 mg/i

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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rile ulterioare.

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

Exemplar nr. 3



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1023

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1448

Loc de prelevare: Rezervor Vulcana Bai Data si ora prelevarii probei: 06.07.2022/18:50
Punct de prelevare: robinet rezervor inmagazinare Data si ora receptiei probei: 06.07.2022/21:30

Cod proba: 7 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Scopul analizei: plan prelevare/dezinfectie rezervor

inmagazinare Data si ora efectuarii analizei: 06.07.2022/23:05
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 09.07.2022/20:05
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 11.07.2022/09:00
Prelevat de: Matei C. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1053

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1222°C | UFC/1ml | el modificare 4 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C | UFC/ Iml Nicio modificare 4 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORATOR _ ,,ﬁgﬂ,‘;f,” ,,‘;ﬁf,,ff A | RESPONSABIL ANALIZA
l mﬂ Labsrator Central Apé Petabils Biolog Manoiu Mirabe]a
Luborator Apé Petubils Pudiessa '
Cod F-17-711 /
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1054

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 8

Prelevat de: Matei C.

Loc de prelevare: Vulcana Bai, str.Spataresti, nr.10, fam.Stanciu Ghe.
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Scopul analizei: plan prelevare/dezinfectie rezervor inmagazinare
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Fisa prelevare nr: 1449

Data si ora prelevarii probei: 06.07.2022/19:35
Data si ora receptiei probei: 06.07.2022/21:30
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 06,07.2022/21:35
Data si ora finalizarii analizei: 07.07.2022/03:15
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.07.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA de\;::(r)l?ir::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate “Sz/o‘érg la 2500 246 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 3,25 SR EN ISO 7027-1/2016
Clor rezidual liber mg/! S 8{ _S;:‘lg’es’rfjfgor 0,49 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1/2002
ort sl oot % Min 80 %4
Amoniu (NH;) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) SR EN1S07887/2012
Miros - 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) SR EN 1622/2007
Aluminiu ng/l 200 92,15 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO,) mg/] 0.1 statie ezervor - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe*' Fe*) pg/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Ggsgiie Minim. 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 45 8/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.
(OMPAM A DE APA

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claudia
Cod F-17-6/1 h

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1024

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1449

Loc de prelevare: Vulcana Bai, str.Spataresti, nr.10, Data si ora prelevarii probei: 06.07.2022/19:35
fam.Stanciu Ghe. Data si ora receptiei probei: 06.07.2022/21:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Cod proba: 8

Scopul analizei: plan prelevare/dezinfectie rezervor Data si ora efectuarii analizei: 06.07.2022/23:05
inmagazinare Data si ora finalizarii analizei: 09.07.2022/20:05
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora eliberarii rezultatului: 11.07.2022/09:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1054
Prelevat de: Matei C.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 m! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 6 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare.

s ¥ 4
SEF LABORATOR | r COMPAK 4 DE APA RESPONSABIL ANALIZA
.. . YARGOVISTE « DARROVITA S.A. . . .
Ch. Dimian Claudia Rl e — e Biolog Manoiu Mirabela
. ! * " tabotator Central Apé Peitabild p
L Luborator Apd Petchild Pucieasa o
Cod F-17-7/1 Vs /
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa! })’

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1085

Solicitant: Sectia Pucioasa
A.F.Zizi

Cod proba: 54

Prelevat de: Matei C.

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Loc de prelevare: Vulcana-Bai, str.Calea Targovistei-magazin

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Fisa prelevare nr: 1450

Data si ora prelevarii probei: 06.07.2022/20:10
Data si ora receptiei probei: 06.07.2022/21:30
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 06.07.2022/21:35
Data si ora finalizarii analizei: 07.07.2022/03:15
Data si ora eliberarii rezultatului; 07.07.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:;:tl'(r)r?il::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <9.5 7,7(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate ”82/082 la 2500 242 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,94 SR EN ISO 7027-1/2016
Clor rezidual liber mgl |2 8} _Stsaggrf:g:m 0,43 SR EN IS0 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,47 SR EN ISO 7393-1/2002
ot ol ol % Min 0 o1
Amoniu (NH;") mg/! 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1/2001
Culoare - 1) SR ENI1S07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu g/l 200 75,79 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO) mg/| 0.1 Sg?gifézze”‘“ - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe’',Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Gféiiie Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR ENISO 8467/2001
Cloruri (CT') mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1.Q: amoniu <0,019 mg/!

OBSERVATII: Valorile parametr1lor analizati se mcadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potablle cu.m:

‘f\1
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1

arile ulterioare.
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Exemplar nr. 5



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministeru! Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr. 1 -PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1025

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1450

Loc de prelevare: Vulcana-Bai, str.Calea Targovistei-magazin | Data si ora prelevarii probei: 06.07.2022/20:10
AF.Zizi Data si ora receptiei probei: 06.07.2022/21:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Cod proba: 54

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare Data si ora efectuarii analizei: 06.07.2022/23:05
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 09.07.2022/20:05
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 11.07.2022/09:00
Prelevat de: Matei C. ‘ Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1055

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AT APEI POTABILE

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1 22°C | UFC/1ml | Nici© modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium )
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
s . z
SEF LABORATOR e “\ COMPA® '« DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claydia - T.,,-Li!-ﬁi’_"f—éf-—-—ﬁ'_.‘—q’-’!——__‘i Biolog Manoiu Mirabela
(\B/u & " Luboiater Sentmlhaqé Potabilé o
Cod F-17-7/1 LY Loborator Apd Potabild Pucicasd /
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa! &/

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1056

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1451
Loc de prelevare: Vulcana Bai- Sat Vulcana de Sus, str.Vlad Data si ora prelevarii probei: 06.07.2022/20:45
Tepes,nr.48, fam.Mitrescu Ghe. Data si ora receptiei probei: 06.07.2022/21:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Cod proba: 53
Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare Data si ora efectuarii analizei: 06.07.2022/21:35
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 07.07.2022/03:15
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 07.07.2022/10:00
Prelevat de: Matei C.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018
. L V. .
Parametrii analizati M Valoare CMA aloa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate WS omla 2500 239 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,74 SR EN ISO 7027-1/2016
. . . >0,] statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l S01-<0.5 retea 0,47 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1/2002
0 . . .
% clor rez'ldual liber din % Min. 80 94
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1 1 SR EN 1SO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pe/l 200 98,70 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR 1SO 7890-3/2000
Nitriti (NO;) mg/l 0.1 Sga?‘f;:fmf - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*',Fe’) ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR ISO 6059/2008
crmanc

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potablle cu modificarile si completarile ulterioare.

. Y msowsrs mnsavm S.A
* Ch. Dimian Claudia

SEF LABORATOR / COMPAY .4 DE APA RESPONSABIL ANALIZA
' " Laborater Ceatrqlhpo!nhblla Ch. Dlml%ﬁ?@udla

Lubomtor Apd Petabilé Pucicasa

Cod F-17-6/1
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str, Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1026

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1451

Loc de prelevare: Vulcana Bai- Sat Vulcana de Sus, str.Viad | Data si ora prelevarii probei: 06.07.2022/20:45
Tepes,nr.48, fam.Mitrescu Ghe. Data si ora receptiei probei: 06.07.2022/21:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Cod proba: 53

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare Data si ora efectuarii analizei: 06.07.2022/23:05
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 09.07.2022/20:05
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 11.07.2022/09:00
Prelevat de: Matei C. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1056

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 12 22°C | UFCy1my | Ticlo modificare 12 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C | UEC/1ml | Nicio modificare 7 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
f
SEF LABORATOR i / \ COMPAYi5 DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian C dudia ! "RM’" 54 Biolog Manoiu Mirabela
_‘\_A Labaorator Central Apd Potabild
\uborator Apd Potabilé Pucioasa
Cod F-17-7/1 :

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1058

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 52

Prelevat de: Matei C.

Loc de prelevare: Rezervor Vulcana Bai
Punct de prelevare: robinet rezervor inmagazinare

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Fisa prelevare nr: 1455

Data si ora prelevarii probei: 07.07.2022/08:40
Data si ora receptiei probei: 07.07.2022/09:50
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 07.07.2022/10:00
Data si ora finalizarii analizei: 07.07.2022/15:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.07.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1S0 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:;:l(::il::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 7,9(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate “82/08‘3 la 2500 240 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,16 SR EN ISO 7027-1/2016
Clor rezidual liber mgl |2 8% _ngfs’rfezgor 0,64 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,69 SR EN ISO 7393-1/2002
i Min o 03
Amoniu (NH,") mg/! 0.5 sLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - D 1 SR ENIS07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/l 200 - SR 1SO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO5) mg/l 0.1 Sff;ifgzz"”‘” - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe’) g/l 200 - SR 1SO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Gg:;iie Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/l 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/! 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei" .

*1.Q:; amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 45 8/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.
o

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Clgudia

Cod F-17-6/1

A

=Ty CUMPAY 4 DE APA
( - \\ TARGOVISTE - DABBUYITA S.A.

e GOYISTE - DABSOVIR o
? S )labemm Central Apd Potabild
1™ \ohoator Api Petabila_Pucioass

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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RESPONSARIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str, Debarcaderului nr. 1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1028

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Rezervor Vulcana Bai

Punct de prelevare: robinet rezervor inmagazinare

Cod proba: 52

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic
Prelevat de: Matei C.

Fisa prelevare nr: 1455

Data si ora prelevarii probei: 07.07.2022/08:40
Data si ora receptiei probei: 07.07.2022/09:50
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 07.07.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 10.07.2022/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.07.2022/09:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1058

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 220C | UFC/1m1 | Nici© modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la37°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.

S T

VYT 5T fUMPA* 5 DE APA

SEF LABORATOR | | /7 ™ risgoviste . hmsonma sa
N L;bomlor Central Apd Potabild

_ Lnborator Apé Poiubild Pucicasy

Ch. Dimian Claudia

Y

N

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1059

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 53

Prelevat de: Matei C.

Loc de prelevare: Vulcana Bai- Sat Vulcana de Sus, str.Vlad
Tepes,nr.48, fam.Mitrescu Ghe.
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Fisa prelevare nr: 1456

Data si ora prelevarii probei: 07.07.2022/09:00
Data si ora receptiei probei: 07.07.2022/09:50
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 07.07.2022/10:00
Data si ora finalizarii analizei: 07.07.2022/15:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.07.2022/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA de‘;::‘(i;lf:ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - 29,5 7,7(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate ”82/0%? la 2500 231 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,21 SR EN ISO 7027-1/2016
Clor rezidual liber mgl |3 81 _Stsag;’rf;ee‘:or 0,42 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1/2002
5 : : ;
clomsl remcuat ot % Min 0 o
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - D 1 SR EN 1SO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NOy) mg/] 0.1 ng‘gifézzew‘” - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR 1SO 6333/1997
Fier (Fe** Fe’") pg/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Gfrrri‘;ie Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si nictun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L.Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu mod1ﬁcarlle si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Clatidia

=

Cod F-17-6/1

\ umowsn nimuvms.n

l CUMPA* s DE APA

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Exemplar nr. 3



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1029

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1456

Loc de prelevare: Vulcana Bai- Sat Vulcana de Sus, str.Vlad | Data si ora prelevarii probei: 07.07.2022/09:00
Tepes,nr.48, fam.Mitrescu Ghe. Data si ora receptiei probei: 07.07.2022/09:50
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Cod proba: 53

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare Data si ora efectuarii analizei: 07.07.2022/14:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 10.07.2022/11:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 11.07.2022/09:30
Prelevat de: Matei C. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1059

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AT APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1 229C | UFC/ 1ml | NVicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
N, de colonii 1a 37°C | UFC/ 1mi | Niclo modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
o o o 7
SEF LABORATOR i)/~ COMPAY.& DE ‘ffA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia o JARGOUISTE - DABSIVIA 32, Biolog Manoiu Mirabela
* " Laborator Central Apd Pofubild Ve
Cod F-17-7/1 Laborator Apd Poiabild Pucioasa X
O - -

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat ar. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1060

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1457

Loc de prelevare: Vulcana-Bal, str.Calea Targovistei-magazin Data si ora prelevarii probei: 07.07.2022/09:15

AF Zizi Data si ora receptiei probei: 07.07.2022/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Cod proba: 54

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare Data si ora efectuarii analizei: 07.07.2022/10:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 07.07.2022/15:30
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 08.07.2022/10:00
Prelevat de: Matei C.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN IS0 5667-3/2018

. . L. Valoa .
Parametrii analizati UM Valoare CMA alo 'rea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9(20°C) SR EN ISO 10523/2012

Conductivitate “Sz/og% la 2500 229 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 2,65 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor

Clor rezidual liber mg/l 01205 retea 0,45 SR EN ISO 7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1/2002

N ) ) )

% clor rezidual liber din o, Min.80 90

clorul rezidual total

Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - D 1 SR EN IS07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO;) meg/l 0.1 ng‘?f;:f”‘” - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe**,Fe™) g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GS:;‘;ZC Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala, 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu <0,019 mg/]

OBSERVATII: Valorile parametr110r analizati se 1ncadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potablle cu_mp_d' ile ulterioare.

N

/" N COMPAY s DE APA

SEF LABORATOR _ } Tirgouste ARSI SH. RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Ejla dia S_. Laborator Central Apd Potabild Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1 ﬂ/
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Laborator Apd Potebila Pudicusa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1030

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1457

Loc de prelevare: Vulcana-Bai, str.Calea Targovistei-magazin | Data si ora prelevarii probei: 07.07.2022/09:15
A.F.Zizi Data si ora receptiei probei: 07.07.2022/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Cod proba: 54

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare Data si ora efectuarii analizei: 07.07.2022/14:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 10.07.2022/11:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 11.07.2022/09:30
Prelevat de: Matei C. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1060

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AT APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1222°C | UFC/1ml | N0 modificare 4 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
e [ Ny A
: 7-. vi DE APA
SEFLABORATOR |} /7 "\ rio R msents sa. |  RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Cldudia N7 shoroter Conra e Pteblg]  Biolog Manoiu Mirabela
: Laborator Apd Polahbild Pucigasu
Cod F-17-7/1 :

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1061

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1458
Loc de prelevare: Vulcana Bai, str.Spataresti, nr.10, fam.Stanciu Ghe. | Data si ora prelevarii probei: 07.07.2022/09:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 07.07.2022/09:50
Cod proba: 55 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.
Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 07.07.2022/10:00
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 07.07.2022/15:30
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 08.07.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
.. o Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - =95 7,6(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate uJgmla 2500 230 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,52 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/! > 0.1-<0.5 retea 0,44 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN ISO 7393-1/2002
o . . .
% clor rez‘ldual liber din o Min.80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/| 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR IS0 7890-3/2000
gt - 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe’) ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR ISO 6059/2008
crmane

Indice de permanganat mgO,/I 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modlﬁcarlle si completarile ulterioare.

’~

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claydia
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" Lnboiulut Cen‘lml Apd Pa!nbrlu
Laboraotor Apé Potchild Pucicass

Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1031

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Vulcana Bai, str.Spataresti, nr.10,
fam.Stanciu Ghe.

Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 55

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic
Prelevat de: Matei C.

Fisa prelevare nr: 1458

Data si ora prelevarii probei: 07.07.2022/09:30
Data si ora receptiei probei: 07.07.2022/09:50
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 07.07.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 10.07.2022/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.07.2022/09:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1061

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2

022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 12 229C | UFC/1ml | Nicio modificare 10 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 7 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATIT: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea

458/2002 (republicata) privind calitatea apei po
ulterioare.

tabile cu modificarile si completarile
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Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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